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W zwigzku z sygnalami od mieszkancéw Gminy Diugoleka o spadkach cisnienia w sieci
wodociggowej oraz brakiem wody w okresach upaléw chcemy Panstwu przedstawié
przyczyny tego stanu rzeczy oraz dziatania jakie podejmuje Zaktad Ustug Komunalnych sp. z
0.0. aby tym niedogodno$ciom zapobiegad.

Glowng przyczyng spadkow cisnienia w sieci wodociggowej oraz braku wody w okresach
upatéw w rejonach miejscowosci Diugolgka, Kielczéw, Mirkéw, Piecowice, Wilczyce
dynamiczny wzrost zapotrzebowania na wode spowodowany wykorzystywaniem wody
uzdatnionej na cele inne niz socjalno-bytowe tj. na podlewanie ogrodéw, napetianie basenow
itp.

Przeprowadzona analiza dobowych rozbioréw wody na SUW Sliwice i SUW Piecowice tj.
stacjach uzdatniania wody zaopatrujacych ww. miejscowosci, w okresie panowania wysokich
temperatur oraz w analogicznym okresie po wystgpieniu gwattownych opadéw jednoznacznie
wskazata, ze woda jest wykorzystywana w glownej mierze do celéw innych niz bytowo-
gospodarcze tj. na podlewanie ogrodéw, napetnianie basenéw itp., co jest glowng przyczyna
spadkow cisnienia i niedoboréw wody (SUW Piecowice — 1910m> w okresie upalnym
i 1060m* w analogicznym okresie po wystapieniu opadéw oraz SUW Sliwice — 940m?
w okresie upalnym i 400m*® w analogicznym okresie po wystapieniu opadéw).

Zestawienie dobowej produkciji wody SUW Piecowice w okresie 25.05.2018 r. - 30.05.2018 r.

odczyt z wodomierza Dobowa produkcja
Data Dzien sieciowego w m? wody w m? uwagi
.05.201 igtek - ;
2305 15 pite g okres bez opadéw
28.05.2018 | poniedziatek 5840 1947
29.05.2018 | wtorek 7750 1910 burze po godzinie 16:00
30.05.2018 |éroda 8810 1060
Zestawienie dobowej produkcji wody SUW Sliwice w okresie 25.05.2018 r. - 30.05.2018 1.
odczyt z wodomierza Dobowa produkcja
Data Dzien sieciowego w m? wody w m? uwagi
.05. igtek 870 - .
2005 | piane o okres bez opadow
28.05.2018 | poniedziatek 509750 960
29.05.2018 | wtorek 510690 940 burze po godzinie 16:00
30.05.2018 |Ssroda 511090 400

Bardzo wazng informacjg jest to, ze w chwili obecnej stacje uzdatniania wody pracujg na
granicy warunkow pozwolen wodno-prawnych tj. maksymalnie wykorzystuja dostepne zasoby
i moce technologiczne. Oznacza to, ze obecnie brak jest mozliwosci zwigkszenia produkcji
wody w tych stacjach w ilo$ciach niezbednych do pokrycia zapotrzebowania pojawiajacego
si¢ w zwiazku z wykorzystaniem wody na cele inne niz socjalno-bytowe
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Co zrobilismy juz teraz?

Dzialania nieinwestycyjne-krétkoterminowe:

Dziatania majace na celu odcigzenie stacji (SUW Piecowice oraz SUW Sliwice) zasilajacych
rejon Kielczowa, Wilczyc, Kielczowka, Mirkowa, Diugoleki poprzez wymuszenie naptywu
wody z innych rejonéw gminy. W pierwszej kolejnosci przeprowadzono prace na sieci
wodociggowe] poprzez otwarcie tranzytow umozliwiajacych naptyw wody z innych stacji.
Otworzono tranzyt z f.oziny do Losic umozliwiajacy wsparcie rejonéw zaopatrywanych przez
Stacje Uzdatniania w Losicach (SUW Losice). Rownoczesnie zwigkszono ci$nienie zadane na
sie¢ z SUW Lozina oraz SUW Losice. Dziatanie to ma na celu wsparcie SUW Dhugoleka,
ktéra zasilana jest woda z SUW Piecowice, tym samym w sposéb posredni nastepuje
odcigzenie SUW Piecowice zaopatrujacej rejon Kietczowa.

Kolejnym tranzytem, ktéry zostal otwarty byt tranzyt z Katnej do Brzeziej Laki
z rownoczesnym zwigkszeniem ciénienia zadanego na sie¢ z SUW Borowa. Dzialanie to ma
umozliwi¢ naptyw wody w kierunku Sliwic z SUW Borowa, tym samym odcigzyé SUW
Sliwice zasilajacej rejon Kielczowa.

W drugiej kolejnosci przeprowadzono dziatania w obrebie SUW Piecowice. Zmieniono
poziom zalaczenia pomp glebinowych, aby zbiorniki wczesniej zaczynaly sie napelniaé w
godzinach najwiekszych rozbioréw. Ponadto zwigkszono wykorzystanie pojemnosci czynnej
zbiornikdéw poprzez obnizenie poziomu suchobiegu pomp, ktéry powoduje wytaczenie stacji.
Mimo negatywnego stanowiska MPWiK Wroctaw w sprawie mozliwosci dostawy wody na
teren Gminy Dlugoleka w krétkim terminie (pisemne stanowisko wskazuje na mozliwosé
techniczne po roku 2020) Zaklad Ushig Komunalnych wrécit do rozmdéw o dostawie
najmniejszych ilosci bezposrednio do sieci ZUK Kietczow.

Dzialania inwestycyijne-dlugoterminowe:

W ramach zwigkszania eksploatowanych zasobow wod podziemnych ZUK w ostatnich 35
latach dokonat:

modernizacji SUW Piecowice - (zwickszenie zasobow cksploatacyjnych o 50m>/h),
modernizacji SUW Siedlec - (zwigkszenie zasobow eksploatacyjnych o 91m®/h),
renowacji uje¢ wody SUW Lozina

wykonanie nowych odwiertow na SUW Borowa

wykonanie tranzytu ¢315mm PEHD Piecowice-Kielczéw - poprawa dostawy wody do
miejscowoéci Kielezow, Wilczyce.

e © o o o

W tym roku planowane jest wybudowanie tranzytowej sieci wodociggowej na odcinku Siedlec
— Bukowina oraz Bukowina-Bakow. Zadanie to ma na celu odciazenie SUW Losice poprzez
dopltyw wody z przebudowanej SUW Siedlec do rejondéw zaopatrywanych z SUW Losice.
Tym samym SUW Losice w wiekszym stopniu zasili rejon Mirkowa i Diugoleki oraz odciazy
SUW Piecowice.

Co planujemy zrobic¢?

Dzialania nieinwestycyjne-krétkoterminowe:

Rozwazamy obnizenie ci$nienia zadanego na sie¢ na SUW Piecowice i/lub ograniczenie ilo$ci
pracujagcych pomp sieciowych. Powinno to spowodowaé zachowanie cigglosci dostaw wody
kosztem cisnienia wody.
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Dziatania inwestycyjne-diugoferminowe;

W planach na kolejne lata poczawszy od 2019 r. przewidziano nastepujace inwestycje:

e modernizacja SUW Sliwice - (zwickszenie wydajnosci technologicznej o 50m?/h),
Przedmiotowa inwestycja ma na celu odciazenie/wsparcie SUW Piecowice poprzez
przebudowe SUW Sliwice, ktéra obecnie wspomaga zasila¢ rejon Kielczowa.
Aktualnie ZUK Sp. z o0.0. uzyskat prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oraz
pozwolenie wodno-prawne na pobér wéd podziemnych w ilosci 120 m3/h. Obecna
stacja uzdatniania wody ze wzgledu na ograniczenia technologiczne nie jest w stanie
wykorzysta¢ zasobow eksploatacyjnych. Obecnie SUW Sliwice posiada zdolnogé
technologiczng na poziomie 50 m’/h, po przebudowie osiggnie zdolnosé
technologiczng réwng SUW Piecowice tj. 100-120 m3/h. Nalezy réwniez wskazaé, ze
na SUW Sliwice zostanie zwigkszony zbiornik wody czystej z 350 m® na 700 m? co w
znacznym stopniu umozliwi zabezpieczenie Kielczowa i Wilczyc przed spadkami
cisnienia i niedoborem wody.

modernizacja SUW Losice - (zwigkszenie zasobow eksploatacyjnych o 45m’/h),
ZUK Sp. z 0.0. uzyskal prawomocng decyzj¢ pozwolenia na budowe oraz pozwolenie

wodno-prawne na pobér wod podziemnych w ilosci 130 m*/h. Aktualnie SUW Losice
posiada zdolnos¢ technologiczna na poziomie 85 m’/h, po przebudowie osiagnie
zdolnos¢ technologiczng na poziomie 120-130 m*/h. W ramach inwestycji zostanie
dobudowany zbiornik o pojemnosci 150 m*/h.

Nalezy jednak wskazaé, ze niekorzystny uktad hydrogeologiczny Gminy Diugoteka
(wskazujg na to przeprowadzone przez ZUK badania geofizyczne) zmusza Zaktad do
poszukiwania zasobéw wody w rejonach potencjalnie najkorzystniejszych (rejon Borowej
i Rakowa), ale te obszary znajdujg si¢ w duzej odleglosci od miejscowosci o najwigkszym
zapotrzebowaniu na wod¢ i wymagajg duzych nakladéw inwestycyjnych w zakresie budowy
tranzytow przesylu wody. Badania geofizyczne wskazuja, ze sg to w chwili obecnej jedyne
obszary, na ktérych mozna spodziewac¢ si¢ zasobow wod podziemnych.

W zwigzku z powyzszym jedynym rozwigzaniem inwestycyjnym bezposrednio
zwigzanym z rejonem Kielczowa, Wilczyc jest budowa przepompowni wody ze zbiornikiem
retencyjnym o minimalnej pojemnosci 1000m®> w Kietczowie. Przeprowadzona analiza
hydrauliczna wykazata, ze przy obecnych rozbiorach wody SUW Piecowice i SUW Sliwice
oraz warunkach pozwolen wodno-prawnych dla tych stacji realizacja tego zadania wymaga
wsparcia ze strony dostaw wody z MPWiK Wroctaw. Do czasu uzyskania zgody MPWiK na
dostawg wody do Gminy Dtugol¢ka przez potaczenia w rejonie Wilczye, Kielczowa powyzsza
inwestycja nie moze wej$¢ do realizacji.

W zwigzku z powyzszym jeszcze raz zwracamy sie z prosba o ograniczenie wykorzystywania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na cele inne niz socjalno-bvtowe.
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