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55-093 Kielczow

DECYZJA NR 963/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1,
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 5
ust. 1, art. 12 ust. 1, ustawy zdnia 7czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z2020 r., poz. 2028), art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z220 r. poz. 256 z p6zn. zm.), § 28, § 29 i § 34 oraz zalacznika nr 1B,
tabela pkt 20 i 21 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) po rozpoznaniu wniosku ztozonego przez Zaklad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wilczyckiej 14, 55 — 093 Kielczéw, z dniu 17 lutego 2021 r., znak
L.dz. 726/2021, data wplywu 17 lutego 2021 r. dotyczacego udzielenia zgody na odstepstwo od wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi w wodociggu sieciowym Lozina w gminie
Dilugol¢ka, eksploatowanego przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne: Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wilczyckiej 14, 55 — 093 Kielczow w zakresie zawartosci wyprodukowanej
i rozprowadzanej w wodzie substancji o nazwie chloridazon — desfenyl metabolitu pestycydu chloridazon oraz
w zakresie zawartosci sumy pestycydow

udziela zgody na odstepstwo

od maksymalnych dopuszczalnych stgzen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie chloridazon - desfenyl , oraz
sumy pestycydéw na okres 3 lat do 05 marca 2024 r., stwierdzajac przydatnos¢ wody do spozycia na ponizej
ustalonych warunkach:

1. Do konca obowiazywania odstepstwa:

a) najwyzsze dopuszczalne stgzenie metabolitu chloridazon - desfenyl w wodzie przeznaczonej
do spozycia nie moze przekroczy¢ wartosei - 2, 09 ug/l,

b) najwyzsze dopuszczalne stgzenie sumy pestycydow w wodzie przeznaczonej do spozycia nie
moze przekroczy¢ wartosci - 3,0 pg/l réwniez w przypadku stwierdzenia obecno$éiw wodzie
substancji macierzystej chloridazonu i drugiego metabolitu - chloridazon — metyl-desfenylu,

¢) nakazuje prowadzenie dziatan naprawczych, majacych na celu doprowadzenie zawarto$ci
metabolitu chloridazon - desfenyl do obowiazujgcych wymagan tj. 0,1 pg/l oraz sumy
pestycyddw do okreslonej normy wynoszacej 0.50 pg/l,

d) monitorowanie st¢zenn metabolitu chlordanzon - desfenyl w wodzie uzdatnionej pobranej
w Stacji Uzdatniania Wody lub wodzie pochodzacej z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla
narazenia konsumentéw, w ciagu najblizszego roku co 2 miesigce a uzyskane wyniki nalezy
analizowa¢ w odniesieniu do wczesniej uzyskanych stezen, w przypadku normalizacji stezen
w drugim roku co trzy miesiace przez okres 1 roku, w trzecim roku przy stabilizacji stezen
i braku tendencji wzrostowych, co 6 miesigcy,

€) oznaczac stezenie pestycydu chloridazon co najmniej 1 raz w roku oraz 2 razy w roku stezenie
drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl,

f) przeprowadzanie 1 raz w roku kontroli stezenia w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
pestycydéw i metabolitow stosowanych na obszarze powiatu wroctawskiego o szczegélnie
duzym potencjale przenikania do wéd podziemnych.

g) przekazywanie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wroclawiu, Wojtowi
Gminy Dlugol¢ka oraz Wojewodzie Dolnoslaskiemu co 3 miesiace od dnia ztozenia wniosku,
szczegolowego sprawozdania z efektywnosci przeprowadzonych dzialan naprawczych wraz
z dziataniami planowanymi do podjgcia w nastepnym okresie sprawozdawczym.
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UZASADNIENIE

W kontrolnej probce wody pobranej w dniu 01 lipca 2020 r. z punktu zgodnosci wodociggu sieciowego Lozina
w ramach prowadzonej przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne: Zaklad Uslug Komunalnych
Sp. z 0. o, ul. Wilczyckiej 14, 55 — 093 Kielczéw, kontroli wewnetrznej jakosci produkowanej wody, po raz
pierwszy stwierdzono podwyzszenie wartosci stezen metabolitu chloridazon - desfenyl, przekraczajace wartosci
parametryczne dla pojedynczego pestycydu 0,1 pg/l. Oznaczona w warunkach laboratoryjnych wartos¢ stezenia
wynosifa 1,13 pg/l. W badanej probce nie wykryto jednoczesnie substancji macierzystej, podwyzszonego
metabolitu- chloridazonu. Badanie wykonano w Republice Czeskiej w Laboratorium ALS Czech Republic s.r.o.,
Na Harfe 336/9, Praha 9 -Vysocany 190 00. Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie ONS-HKiS-0615/7/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Laboratorium uzyskato wymagane zatwierdzenie
systemu jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie oznaczanych parametrow, w tym
pestycydow i sumy pestycydéw. Badanie wykonano metoda: CZ-SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA
1694) — Oznaczanie pestycydow, metabolitow pestycydow, pozostatosci lekow i innych zanieczyszczen metoda
chromatografii cieczowej z detekcja MS/MS i obliczenia sumy pestycydow, metabolitdow pestycydow,
pozostatosci lekow i innych zanieczyszczen z wartosci macierzystych. W probkach powtérzonych pobranych w
dniu 21 lipca 2020 r. przez Zarzadzajacego wodociagiem w Lozinie z punktu zgodnosci usytuowanego w miejscu
czerpania wody przez konsumentéw oraz w Stacji Uzdatniania Wody potwierdzono utrzymywanie sig
podwyzszonych wartosci metabolitu chloridazon — desfenyl na stabilnym poziomie (w punkcie zgodnosci 1,00
—1,13pg/l, SUW — 0,954 pg/l). Podwyzszone poziomy chloridazon — desfenylu w badaniach laboratoryjnych
stwierdzono w wodzie surowej ujmowanej na potrzeby wodociagowe z 4 studni glebinowych. W probkach wody
surowej pobranych w dniu 21 sierpnia 2020 r., uzyskane w warunkach laboratoryjnych poziomy st¢zeri metabolitu
chloridazon — desfenylu wynosily: studnia nr I - 1,06 pg/l, studnia nr II - 0,715 pg/l, studnia nr III — 0,105 pg/l,
studnia nr IV - 0,855 pg/l. Badania wody surowej z uje¢ glebinowych powtérzono w prébkach pobranych w dniu
08 pazdziernika 2020 r. uzyskujac wyniki: studnia nr I - 1,55 pg/l, studnia nr II- 0,954 pg/l, studnia nr II1 - 0,112
ug/l, studnia nr IV - 1,12 pg/l. W obydwu seriach wykonanych badan wody surowej z 4 studni giebinowych
nie stwierdzono wystgpowania substancji macierzystej — chloridazonu.

Studnie glebinowe ujmujgce wode z przeznaczeniem na cele wodociagowe, czerpia wode z utworéw
czwartorzedowych. Dwie studnie — Studnia nr [ i IT znajduja si¢ terenie Stacji Uzdatniania Wody. Studnia Nr III
na dz. nr 106/1, obreb Bierzyce, studnia nr IV na dz. nr 81/4, obreb Bierzyce. Studnie nr I i II usytuowane
w terenie Stacji Uzdatniania Wody otoczone sa zabudowaniami mieszkalnym. Studnie nr Il i IV zlokalizowanie
sa na dziatkach rolnych otoczone dziatkami wykorzystywanymi rolniczo.

Dla czerech uje¢ wody nie ustanowiono decyzjg stref ochrony bezposredniej i posredniej. W 2017 r. Zakiad Usiug
Komunalnych Sp. z 0.0. wystapit z wnioskiem o ustanowienie stref ochronnych uje¢ wody.

Ujmowana z 4 studni glebinowych woda, w ktérej w okresie od lipca do grudnia 2020 r. stwierdzono
przekroczenie metabolitu chloridazon — desfenylu poddawana jest procesowi uzdatniania w Stacji Uzdatniania
Wody w Lozinie zlokalizowanej na dz. nr 70/7, obreb Lozina, gmina Diugofeka. Proces uzdatniania wody surowej
obejmuje napowietrzanie poprzez strumienice w zbiorniku wody surowej, nastegpowa jednostopniowa filtracje
cisnieniowania z zastosowaniem zloza zwirowo-piaskowego, dezynfekcje koncowa z zastosowaniem podchlorynu
sodowego. Stosowany proces uzdatniania wody eliminuje z wody surowej podwyzszone stezenia zelaza
i manganu. Poprawia jako$¢ wody w zakresie siarczandw, twardosci ogélnej i weglanowej dostosowujac
wymienione parametry wody do wymogdéw okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W dniach 21 sierpnia i 08 pazdziernika 2020 r. wykonano dodatkowe badania w kierunku metabolitu chloridazon
— desfenylu w probce wody uzdatnionej pobranej w SUW uzyskujac wyniki odpowiednio: 0,842 pg/l i 1,05 pg/l.
W grudniu 2020 r. wykonano badania wody uzdatnionej pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w kierunku
przekroczonego parametru w dwoch referencyjnych laboratoriach badawczych: ALS Czech Republic, s.r.c.
uzyskujac wynik — 0,907 pg/l i w EUROFINS SOFIA BERLIN (Rudower Chaussee) uzyskujac wynik — 1,2 pg/l.
Przekroczenie dopuszczalnych stezen metabolitu chloridazon — desfenylu we wszystkich studniach glebinowych
zasilajacych w wodg Stacje Uzdatniania Wody w Lozinie, utrzymujace sie¢ przekroczenie metabolitu w wodzie po
procesie uzdatniania i w punktach zgodnosci sklonilo Zarzadce wodociagu do rozwazenia czasowego wylaczenia
z eksploatacji wodociggu sieciowego w Lozinie i dostarczania w strefe zasilania wody produkowanej przez
wodociag sieciowy w Losicach. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i réZnice wysokosciowe, woda z wodociagu
w Losiach nie moze by¢ dostarczana do 5 miejscowosci zasilanych dotychczas z wodociagu sieciowego fozina.

W zaistniatej sytuacji gdy woda nie spelnia wymagan okreslonych w czesci B zalacznika nr 1, tabela pkt 20 1 21
cytowanego rozporzadzenia i nie jest mozliwe przywrocenie jej jakosci do stanu wymaganego przepisami
rozporzadzenia w terminie 30 dni, Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne, Zaklad Ustug Komunalnych
Sp. z o0.0. z siedziba przy ul. Wilczyckiej 14, 55 — 093 Kiefczow, wystapito z wnioskiem do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu o udzielenie zgody na odstepstwo od wymagan, w zakresie
metabolitu 0 nazwie chloridazon — desfenyl i sumy pestycydéw w wodzie uzdatnianej i rozprowadzanej
z wodociagu sieciowego Lozina w gminie Diugoteka.

W zlozonym wniosku, zgodnie z zapisami § 28 ust.] rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Strona wnioskujaca wskazala:
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Przyczyny wystepowania w wodzie przekroczen dopuszczalnych wartosci stezen dla parametru
chemicznego, metabolitu - chloridazon — desfenylu, wynikajace z usytuowania studni glebinowych
na obszarach wykorzystywanych rolniczo, na ktérych stosowane moga by¢ $rodki ochron roslin w tym
pestycyd chloridazon, substancja macierzysta metabolitu - chloridazon — desfenylu.

W celu uzyskania w krotkim czasie poprawy jakosci wody Zarzadzajacy wodociagiem prowadzil
systematyczne badania przekroczonego parametru w ujeciach wody (w wodzie surowej) oraz w wodzie
uzdatnionej podawanej do sieci wodociagowej i w punktach czerpania wody przez konsumentéw/
punktach zgodnosci. Jednoczes$nie podjeto dziatania, ktérych celem byfo przestrefowanie obszaru
zasilanego z wodociggu sieciowego w Lozinie, na zasilanie z wodociggu sieciowego w Losicach.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i roznice wysokosciowe braklo mozliwosci doprowadzenia wody
do miejscowosci Zaprezyn, w ktorej zlokalizowano przepompownie wody, zasilajaca 5 miejscowosci
i zaopatrujaca w wode do spozycia ok. 950 mieszkancow.

Whnioskodawca wskazat z jakich powodéw nie ma mozliwosci niezwlocznego dostarczania wody
za pomoca innych $rodkéw. W pazdzierniku 2020 r., ZUK Sp. z o.0. nawiazal kontakt z firma
EUROWATER Sp. z 0.0. z/s w Lipkowie, przy ul. Izabelinskiej 113 w celu przeprowadzenia badan
pilotazowych w zakresie doboru technologii umozliwiajacej przywrdcenie jakosci wody w zakresie
pestycydow, zgodne] z wymaganiami obowiazujgcego rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ze wzgledu na wysokie koszty
planowanych badan (24 000,00 zi netto) oraz dluzszego terminu oczekiwania na montaz instalacji,
wstrzymano sie z rozpoczgciem ww. inwestycji.

Zarzadzajacy wodociggiem sieciowym w Lozinie w zlozonym wniosku, przedstawil zestawienie
tabelaryczne wykonanych badan w zakresie przekroczonych dopuszczalnych wartosci chloridazon —
desfenylu. Uzyskane w warunkach laboratoryjnych stezenia metabolitu pestycydu w wodzie surowej
z 4 studni glebinowych, w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci w Stacji Uzdatniania wody 1 wodzie
w punkcie zgodnosci, ktore zamieszczono w tekécie niniejszego dokumentu.

. Zgodnie z wykazem sporzadzanym przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roélin i Nasiennictwa

we Wroclawiu, chloridazon — substancja macierzysta metabolitu chloridazon — desfenyl nie figuruje
wsréd srodkéw ochrony roslin, stosowanych na obszarze powiatu wroclawskiego. W zwiazku z tym
Strona nie dysponuje wynikami badan z poprzednich lat w kierunku metabolitu chloridazon — desfenylu.
W przekazanej dokumentacji Przedsiebiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne wnioskowalo o ustalenie
maksymalnych dopuszczalnych wartosci: dla metabolitu chloridazon — desfenyl w stezeniu 2,09 pg/l, dla
sumy pestycydow w stezeniu 3,0 pg/l.

Zaktad Ushug Komunalnych Sp. z o.0. zaproponowal udzielenie zgody na odstgpstwo na okres 3 lat,
liczac od dnia uzyskania zgody na odstepstwo, w zakresie poziomu metobolitu chloridazon — desfenyl
oraz sumy pestycydow.

Whnioskodawca przedstawit ,,Opini¢ dotyczaca wplywu na zdrowie ludzi wartosci stezen metabolitu
chloridazon — desfenyl stwierdzonych w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej
przez lokalne wodociagi sieciowe w dwoch miejscowosciach - Siedlec i Lozina, potozonych w gminie
Dhugoteka w powiecie wroctawskim przygotowang przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny, ul. Chocimska 24,00 — 791 Warszawa z dnia 01 lutego 2021 r., znak: B-BK-
547-152/20.

Stwierdzone podwyzszone stezenie w wodzie surowej czerpanej z 4 studni ujecia wodociagu w Lozinie
chloridazon — desfenylu powstaje na drodze zachodzacych w ro$linach uprawnych oraz w $rodowisku
przemian substancji macierzystej — chloridazonu, herbicydu z grupy pirydazonéw, stosowanych
w ochronie wielu upraw, giéwnie burakow cukrowych i pastewnych, buraka éwiklowego, cebuli,
czosnku, szalotki oraz roslin ozdobnych. Ze wzgledu na niska szkodliwos¢ dla zdrowia osob nawet
dhugotrwale eksponowanych, ograniczona do sporadycznych przypadkéw reakcji uczulajacych
w kontakcie ze skora oraz niewystepowanie innych specyficznych zmian w stanie zdrowia osob
dlugotrwale eksponowanych, pestycyd ten byt szeroko stosowany w rolnictwie w Europie zachodniej
od poczatku lat 60-tych. W srodowisku, w ktorym pestycyd ten jest stosowany, w zachodzacym procesie
degradacji ulega rozkfadowi gléwnie do chloridazon — desfenylu, ktéry w kolejnych przemianach
zachodzacych w srodowisku moze prowadzi¢ do powstania znacznie mniejszych ilosci drugiego
metabolitu chloridazonu jakim jest chloridazon- metyl- desfenyl. Zachodzace w $rodowisku glebowym
przemiany, pozbawiaja obydwa metabolity aktywnosci pestycydu, zwigkszajac jednoczesnie ich trwatos¢
w srodowisku, zwiekszajac rozpuszezalno$é w wodzie i mobilno$¢ w glebie.

Postawa przeprowadzonej przez NIZP - PZH oceny potencjalnego zagrozenia dla zdrowia mieszkancow
korzystania z wody z przeznaczeniem do spozycia z podwyzszonym stezeniem metabolitu chloridazon —
desfenyl, jest analiza wiasciwosci toksycznych substancji, rozpatrywana w odniesieniu do dawki
dobowej przyjmowanej z wodg do picia oraz jej udzial w calkowitej dobowej dawce metabolitu
w stosunku do wartosci akceptowanego dziennego spozycia, wolnego od szkodliwego oddziatywania
na zdrowie ludzi w warunkach codziennego i dlugotrwatego narazenia.

Chloridazon — desfenylu charakteryzuje sie niska ostra toksycznoécig doustng (LDse>5000 mg /kg masy
ciata) oraz niska wartoscia NOAEL w 28-dniowym tescie doustnej toksycznosci krétkookresowej,
wynoszaca 90 mg/kg masy ciala /dobe. Wskaznik NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
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10.

to najwyzsza dawka dobowa, wyrazona w mg/kg masy ciala na dobe, przy ktorej nie obserwuje
si¢ jakichkolwiek zmian w organizmie, spowodowanych dzialaniem ocenianej substancji.

Powyzsze dane toksykologiczne postuzyly w przygotowane]j przez NIZP-PZH opinii, do wyznaczenia
waznego dla oceny ryzyka konsumentéw - dopuszczalnego dziennego spozycia ADI (Acceptable Daily
Intake) dla chloridazonu lacznie z metabolitem chloridazon — desfenylu ze wzgledu na jednoczesne
wystgpowanie obu zwiazkéw w produktach zywnosciowych z czesta przewaga metabolitu.

Wskaznik ADI okresla ilos¢ substancji wyrazong w mg na kg masy ciala na dzien, ktéra moze byc¢
pobierana kazdego dnia przez cale zycia ze wszystkich zZrdédet srodowiskowych — wraz z zywnoscia,
woda do picia oraz droga wziewna i przez skore — nie stanowiac zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na podstawie przyjetych danych toksycznych, rekomendowanych przez WHO jako podstawe
do ustalenia akceptowanych stgzen metabolitu chloridazon — desfenylu w wodzie przeznaczonej
do spozycia mozna przyjac¢ warto$¢ ADI wynoszaca 0,1 mg/kg m.c./d.

W ocenie narazenia na ewentualne negatywne skutki zdrowotne przy korzystaniu z wody z podwyzszona
zawartoscig chloridazon — desfenylu zgodnie z zatozeniami WHO uwzgledniono grupy wiekowe, mase
ciata i dobowe spozycie wody.

Przewidywane mozliwe faczne spozycie metabolitu w grupie niemowlat najbardziej wrazliwej
na wszelkie zanieczyszczenia wynosi 0,0054 mg/kg me/d co stanowi 5% ADI.

Dla dzieci i dorostych przewidywane taczne spozycia metabolitu z uwzglednieniem $redniej masy ciata
i dobowego spozycia wody odpowiednio wynosi: 0,0036 mg/kg m.c./d co stanowi 4% ADI oraz 0,0012
mg/kg m.c./d co stanowi 1% ADI.

W ocenie ekspozycji mieszkancow korzystajacych z wody produkowanej i rozprowadzanej przez
wodociag sieciowy w Lozinie na metabolit chloridazon — desfenyl, NIZP-PZH opart si¢ na kryteriach
WHO oraz na danych dotyczacych stezen tej substancji, rozpatrywanych w stosunku do ADIL.

Spozycie dobowe metabolitu chloridazon — desfenyl wraz z woda przeznaczona do spozycia dostarczang
przez wodociag L.ozina w odniesieniu do stwierdzonego maksymalnego stezenia metabolitu (1,13 pg/l)
wynosi odpowiednio:

- Niemowleta: 0,00017 mg/kg m.c./d — 0,17% ADI

- Dzieci: 0,000113 mg/kg m.c./d — 0,113% ADI

- Doroéli: 0,000038 mg/kg m.c./d —0,038 % ADI

Dobowe spozycie przedmiotowego metabolitu z woda we wszystkich wymienionych powyzej
grupach populacji zaopatrywanych przez wodocigg Lozina pozostaje niskie, nie przekraczajac poziomu
0,2% ADI. Wynika to z faktu, iz wartos¢ parametryczna 0,1 pg/l zawarta w aktualnie obowigzujgcym
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia ustalona jest na poziomie wielokrotnie nizszym niz stezenia, ktdre
na podstawie badan toksykologicznych moga by¢ szkodliwe dla zdrowia ludzi. Narazenie konsumentow
na szkodliwe dla zdrowia skutki poprzez zywnos¢ oceniono jako wynoszaca maksymalnie warto$é 5-7%
ADI i ulega jedynie niewielkiemu zwigkszeniu. A zatem lgczna dawka chloridazon — desfenylu
z obydwu Zrédet nie przyczynia si¢ do zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Stezenie metabolitu chloridazon — desfenyl stwierdzone w badaniach w lipcu 2020 r. w wodzie
uzdatnionej z systemu wodociggowego tozina wynoszace maksymalnie 1,13 pg/l, a w badaniach
najnowszych z grudnia 2020 r., wynosza 0,904 ng/l pozwalaja stwierdzi¢ ze nie stanowia one zagrozenia
dla zdrowia ludzi, réwniez dla zdrowia niemowlat — grupy o potencjalnie najwigkszym narazeniu
na wszystkie zanieczyszczenia i nieprzydane substancje.

Okreslone wartosci metabolitu w wodzie uzdatnianej i rozprowadzanej z wodociagu sieciowego
w Lozinie maja znikomy udzial w dopuszczalnym (akceptowalnym) dziennym spozyciu (pobraniu)
(Acceptable Daily Intake, ADI) okreslajacym dobowa dawke ocenianej substancji przyjmowanej z woda
do spozycia i zywnoscia kazdego dnia przez cale zycie bez zagrozenia jakimikolwiek skutkami dla
zdrowia. Udzial metabolitu chloridazon — desfenyl w wodzie wodociagu fozina nie przekracza 0,2%
ADL

Wodociag sieciowy Lozina zasila w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, péinocna czesé gminy
Dhugoleka, tloczac wodg¢ do miejscowosci: Lozina, Budziwojowice, Bierzyce, Michalowice, Kepa
a poprzez usytuowang na poczatku miejscowosci Zaprgzyn pompownie do potozonych powyzej 60 m
wstosunku do SUW-u w Lozinie miejscowoéci: Zaprezyn, Krakowiany, Wegrow, Skatka
i Januszkowice.

Do okreslenia dobowej produkeji wody przyjeto dane z okresu od lipca 2019 do czerwca 2020 r. Srednia
dobowa produkcja wody w okresie wzietym do obliczen wniosta ok. 360 m?/d.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ilos¢ ujmowanej wody z ujecia w Lozinie (4 studnie)
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q.=72,0 m* /d, wynosi 800 m® /d (decyzja Dyrektora
Zarzadu Zlewni we Wroclawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 wrze$nia
2020 r., znak WR.ZUZ.5.421.271.2019.RW/MK).

Liczbe ludnosci zaopatrywane] w wode z wodociggu sieciowego w Lozinie okreslono korzystajac
z danych otrzymanych z Wydzialu Spraw Obywatelskich Urzedu Gminy Dhugoleka (dane na dzief 31
grudnia 2020 r.) dotyczacych iloéci osob zameldowanych na obszarze zasilania przez ten wodociag.

PowyzZsze dane nalezy traktowac orientacyjne, poniewaz nie wszystkie nieruchomosci podtaczone
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sa do sieci wodociagowej, a liczba 0séb zameldowanych nie odpowiada liczbie ludnosci zamieszkujacej

na wskazanym obszarze. Uwzgledniajac ilod¢ osob zamieszkujacych, a nieposiadajacych meldunku

i ilos¢ osob korzystajacych z wlasnych zrédet wody, liczbe ludnosci korzystajacych z wody z wodociagu

t.ozina oszacowano na poziomie 2 335 o0sdb.

1. Na obszarze zaopatrywanym w wode przeznacza do spozycia przez wodociag w Lozinie nie funkcjonuja
przedsigbiorstwa produkeji zywnodci. Na wskazanym terenie zlokalizowane sa obiekty, dla ktérych
jakosé wody ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalno$ci i udostepnianie wody wiekszym grupom
uzytkownikow ma szczegdlne znaczenie. Sa to: przychodnia lekarska, szkola podstawowa z oddziatem
przedszkolnym i bar. Ze wzgledu na niskie wartosci uzyskanych stezen metabolitu chloridazon —
desfenyl w wodzie dostarczanej do ww. wymienionych obiektéw z wodociagu sieciowego Lozina, woda
wykorzystywana w wymienionych obiektach nie stanowi zagrozenia dla zdrowi oséb korzystajacych
z niej z przeznaczeniem do spozycia.

12. W zalozonej dokumentacji Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z o0.0. zaproponowal nastgpujaca
czestotliwos¢ badan w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie przekroczonego parametru:

- 1 badanie w roku substancji macierzystej pestycydu o nazwie chloridazon (obecnosci ktérego
w badanych dotychczas probkach wody nie stwierdzono), w celu potwierdzenia braku badanej
substancji w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- 2 razy w roku drugiego metabolitu chloridazon-metyl-desfenyl (ktérego obecnoéci w badanych
dotychczas probkach wody nie stwierdzono), celem stwierdzenia braku obecnosci w wodzie
uzdatnione;j,

- w pierwszym roku co dwa miesigce przekroczonego metabolitu chloridazon - desfenyl w celu kontroli
poziomu stezen, w przypadku normalizacji stezent w drugim roku co trzy miesiace przez okres 1 roku,
w trzecim roku przy stabilizacji stezen i braku tendencji wzrostowych, co 6 miesigcy.

13. W opracowanym przez Zarzadzajacego wodociagiem, harmonogramie dzialan naprawczych ujeto
nastepujace przedsiewzigcia:

1. Zlecono wykonanie opracowania pn. Analiza techniczna zasilania w wode zbiornikéw na terenie
SUW Lozina z pompowni wody na terenie SUW Losice w gminie Diugoleka z zaprojektowaniem
nowego odcinka taczacego istniejaca sie¢ wodociagowa ze zbiornikami zlokalizowanymi na terenie
SUW Lozina oraz analiza zwigzang z warunkami ppoz. na ww. sieci.

2. Zlecono wykonanie projektu budowlanego sieci wodociagowej w celu zasilania zbiornikow
zlokalizowanych na terenie SUW Lozina z wodociagu %.osice.

3. Zaplanowano wykonanie postgpowania na budowe sieci wodociagowej na podstawie opracowanych
dokumentacji.

4. Zaplanowano pobranie probek z czestotliwoscia i w zakresie zawartym w pkt 12 niniejszej decyzji.

W zlozonym wniosku przedstawiono koszty zaplanowanych poszczegolnych przedsiewzigé oraz
zrédia finansowania.

14. Przestawiono harmonogram badan stezen przekroczonego parametru chloridazon - desfenyl oraz dwadch
mozliwych do wystgpienia w wodzie parametréw: chloridazonu i chloridazon-metyl-desfenylu w czasie
prowadzenia dziatan naprawczych. Zadeklarowano prowadzenie badania stezen przekroczonego
parametru przez 6 miesigcy po wykonaniu wszystkich dziatan naprawczych i zakonczeniu terminu
udzielonego odstepstwa.

15. W przestanym wniosku Zaklad Ushlug Komunalnych wskazal podejmowane dziatania, przywrdcenia
jakosci wody w zakresie przekroczonego parametru chloridazon - desfenyl do norm zawartych
w obowiazujacym prawodawstwie. Przeprowadzone dzialania nie zredukowaly stezenia metabolitu do
norm zgodnych z wymaganiami sanitarnymi i nie przywrdcity odpowiedniej jakosci wody w zakresie
tego parametru.

Po analizie uzyskanych od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r. wynikéw badan w zakresie parametru chloridazon —
desfenyl w wodzie dostarczanej odbiorcom, danych dotyczacych liczby ludno$ci zaopatrywanej w wode, wplywu
podwyzszonych dawek metabolitu na przedsigbiorstwa produkcji Zzywnoséci, harmonogramem dzialan
naprawczych, Opinii NIZP-PZH znak: B-BK-547-152/20, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wroctawiu uznal, Zze stwierdzone podwyzszone stezenia metabolitu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia
ludzi, rowniez dla niemowlat korzystajacych z wody wodociagu Lozina. Mozliwe jest obecnie kontynuowanie
zaopatrzenia w wode z wodociggu sieciowego Lozina do czasu zakonczenia dziatan naprawczych, pod warunkiem
natozonych na Strong obowiazkdéw okreslonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyzszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu udziela zgody na odstepstwo, aby
najwyzsze dopuszczalne stezenia metabolitu chloridazon — desfenyl w wodzie dostarczanej z wodociagu
sieciowego Lozina przez okres 3 lat do 05 marca 2024 r. wynosifo 2,09 pg/l a najwyzsze dopuszczalne stezenie
sumy pestycydow w wodzie przeznaczonej do spoZycia nie moze przekroczy¢ wartosci 3,0 pg/l réowniez
w przypadku stwierdzenia obecno$ci w wodzie substancji macierzystej chloridazonu i drugiego metabolitu -
chloridazon — metyl-desfenyl (dotychczas niebadanego).

Warunki na jakich udzielono zgody na odstepstwo od wymagan, odpowiadaja oczekiwaniom Strony zawartym
w ztozonym wniosku oraz sa zgodne z opinia wydana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Panstwowy

Zaktad Higieny.
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Majac powyzsze na wzgledzie nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy Stronie odwotanie do Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu ul. M. Curie — Skfodowskiej 73/77, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, ul. Kleczkowska 20, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 kpa).
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Otrzymuja:
(1) Adresat
2. HK a/a

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Dhugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirkéw
2. DPWIS we Wroctawiu, 50- 950 Wroctaw, ul. M. Curie — Sklodowskiej 73/77
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