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W zwigzku z inwestycja prowadzong przez ZAKIAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0. w Kielczowie
dotyczgca rozbudowy sieci wodociggowej ustalamy warunki w celu wykonania projektu/budowy sieci wodocig-
gowej:

|. Planowana trasa rozbudowy sieci wodociagowej po dziatkach nr 183/3, 184, 160/2, 2/1, obr¢b Kamien
oraz 501/2, 369/4, 449/2, 449/1, 371/12, 371/10, 449/3, 486/4, 388, 419/2, 342/6, obr¢b Bykow.

2. Miejsce wigczenia: od czynnego rozdzielczego wodociagu PVC ¢ 160 mm posadowionego na dz. nr
183/3, obreb Kamien wraz ze spieciem z istniejaca siecig wodociagowa PVC 160 mm posadowiona na dz.
nr 342/6, obreb Bykow.

Parametry planowanej sieci wodociggowej: PEHD ¢ 225 mm.
Minimalne przykrycie sieci wodociggowej: min. 1,4 metra.

Uwagi: Nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli dz. nr 160/2, obreb Kamien oraz 449/1, 388, obreb Bykdw.
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Wpigcie projektowanej sieci wodociggowej, o ktérej mowa w pkt. 1 oraz 3 niniejszego dokumentu, nalezy
zaprojektowac poprzez armature zeliwna (tj. trojnik zeliwny kohierzowy itp.). ZUK nie wyraza zgody na
stosowanie facznikoéw rurowo-kolnierzowych.

7. W przypadku projektowania sieci wodociagowej, o ktorej mowa w pkt. 1 oraz 3 niniejszego dokumentu, na
dziatkach bedacych whasnoscia 0sob trzecich nalezy uzyskad zgode na wejscie w teren w celu posadowie-
nia sieci. Prawidlowo wypelnione przez Inwestora Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo-
$cig na cele budowlane (podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane: druk B-3) nalezy dolgczy¢ do uzgadnianego projektu.

8. Projekt sieci opracowany na aktualnych mapach do celow projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego nalezy przediozy¢ w 2 egz. do tut. Zaktadu celem jego uzgodnienia.

9. Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wykonanie wpiecia do sieci wodociggowe;j.

10. Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem sieci jest wypelnienie warunkow okreslonych w
uzgodnieniu, o ktérym mowa w pkt. 8 niniejszego dokumentu.

I'1. Warunkiem wykonania wpigcia rozbudowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej jest uzyskanie ze-
zwolenia wydanego przez ZUK Sp. z 0.0., na podstawie zlozonego w naszym Zakladzie ,,Wniosku o wy-
danie zezwolenia na wpiecie do sieci wodociggowej lub/i kanalizacyjnej™.

12. Przewidywane cisnienie wody w miejscu wpigcia: 2,5 bar.

13. Termin wazno$ci dokumentu: 2 lata liczac od daty wydania.

Zatacznik nr 1: planowana trasa sieci

Pelnomocnik: brak

a Berezowska e-mail:a.berezowska (@zuk-kielczow.pl
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