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WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 963/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.

W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstgpstwa:
Zawartos¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Wilczycka 14
55 - 093 Kielezéw

STACJA UZDATNIANIA WODY
W LOZINIE



Zgodnic z Decyzja Nr 963/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydang przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktéry udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezenn metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydéw na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

I. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. poniZzej przedstawia dotychczas podjete
dzialania:

1. Po wykonaniu szeregu badan wydajnosci eksploatowanych przez Zakiad. ujeé wody
z uwzglednieniem uksztaltowania terenu i réznic wysokoséciowych, umozliwiajacych
zmiang zakresu zaopatrzenia w wode odbiorcow korzystajgcych z systemu
wodociggowego ujecia wody w Lozinie, dokonano przestrefowania obszaru objetego
odstgpstwem. Zmniejszono zakres zaopatrzenia w wode z wodociggu sieciowego
w Lozinie poprzez odciecie dostaw wody ze Stacji Uzdatniania wody w Lozinie do
miejscowosci Michalowice oraz czesci miejscowoéci Kepa i zaopatrzenie ww,
nieruchomosci z wodociggu sieciowego Losice.

2. Uzyskano zatwierdzenie dokumentacji projektowej z adnotacjg braku sprzeciwu wobec
planowanych robét budowlanych potwierdzone Zaswiadczeniem Nr 54/2021 z dnia 25
marca 2021 r., wydanym przez Starostg¢ Powiatu Wroclawskiego w sprawie zamiaru
przystagpienia do wykonywania robdt budowlanych odcinka sieci wodociagowej w dz.
nr 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7 obreb Lozina.

3. Uzyskano zatwierdzenie dokumentacji projektowej z adnotacjg braku sprzeciwu wobec
zgloszenia rob6t budowlanych potwierdzone Zaswiadczeniem z dnia 19 kwietnia 2021
., Nr rej. IF.AB.7843.153.2021.ESZ wydanym przez Wojewodg Dolnoslaskiego
w sprawie budowy odcinka sieci wodociggowej w dz. nr 375/1, obreb Lozina.

4. Rozpoczeto procedure przetargowsg wyltonienia wykonawcy budowy ww. dwdéch
odcinkow sieci wodociagowej po dz. nr 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7,
obreb Lozina dla zasilenia zbiornikow SUW Lozina z SUW Losice w celu uzyskania
stezenia obecnie przekroczonego metabolitu chloridazon - dsfenyl zgodnego
z obowigzujacymi wymaganiami tj. 0,1 ug/l oraz sumy pestycydéw do okreslonej
normy wynoszacej 0,50 ug/l.

5. Otrzymano w dniu 24.03.2021 r. odpowiedz Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Roslin i Nasiennictwa we Wroctawiu na pismo w sprawie udzielenia informacji
0 stosowanych na terenie powiatu wroclawskiego oraz powiatu trzebnickiego $rodkach
ochrony roslin, ktorych substancja czynna jest zwigzek — chloridazon. Zebrana w latach
2018 — 2020 dokumentacja dotyczaca przeprowadzanych kontroli stosowania Srodkow
ochrony roslin w ww. powiatach wykazala jeden przypadek zastosowania srodka
ochrony roslin Kosynier 420 S.C. zawierajacego substancj¢ czynng chloridazon,



stosowanego w uprawie buraka cukrowego, na terenie powiatu wroclawskiego,
obreb Lukaszowice.

. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stezenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobér
i analize¢ probek wody pobranych z punktu zgodnosci na sieci wodociagowej Lozina
zgodnie z warunkami decyzji udzielajgcej zgode na odstepstwo:

¢ pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stgzenie metabolitu chloridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 2,09 pg/l

Pobér prébki 19.03.2021 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,714 pg/i

Poboér probki 09.04.2021 r., otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,918 pg/t

o pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne stezenie sumy pestycyddw w wodzie
przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 pg/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecnosci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu — chloridazon — metyl-desfenylu

Pobér probki 09.04.2021 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — 1,05 ug/l

e pkt. 1 d) monitorowanie stezenn metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzacej
z punktu zgodnos$ci reprezentatywnego dla narazenia konsumentéw, w ciggu
najblizszego roku — co 2 miesiace

Pobor pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor drugiej probki 14.05.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociagowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

e pkt. 1 ) oznaczenie stezenia pestycydu chloridazon co najmniej raz w roku oraz
2 razy w roku st¢zenie drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-
metyl-desfenyl

Pobér pierwszej prébki w dniu 19.03.2021 r. na obecnosé¢ pestycydu chloridazon,

otrzymano wynik - <0,050 ug/l

Pobér pierwszej probki w dniu 19.03.2021 r. na obecnos¢ metabolitu substancji

macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,128 pg/l

e pkt. 1 f) przeprowadzenie 1 raz w roku w wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, kontroli stezeni, pestycydéw i metabolitéw stosowanych na obszarze
powiatu wroclawskiego o szczegdlnie duzym potencjale przenikania do wdéd
podziemnych

Pobor prob w dniu 09.04.2021 r. zrealizowany na podstawie szacunkowego wykazu

$rodkéw ochrony ro$lin stosowanych na terenie powiatu wroclawskiego w 2020 r.,

przestany przez PPIS we Wroctawiu pismem HK-GG-5200-09/21 z dnia 12.01.2021

r.



II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z 0.0. ponizej przedstawia planowane dzialania w
nastepnym okresie sprawozdawczym:

1. Zmiang zakresu zaopatrzenia w wode odbiorcéw korzystajgcych z systemu

wodociaggowego ujecia wody w Lozinie, poprzez przestrefowanie obszaru objetego
odstgpstwem. Zmniejszenie zakresu zaopatrzenia w wode z wodociagu sieciowego
w Lozinie poprzez odcigcie dostaw wody ze Stacji Uzdatniania wody w Lozinie do
miejscowosci Budziwojowice oraz czesci miejscowosci Lozina 1 zaopatrzenie ww.
nieruchomosci z wodociagu sieciowego Losice, po zakonczeniu budowy i przebudowy
SUW Losice.

. Wylonienie wykonawcy i rozpoczecie realizacji budowy dwoch odcinkéw sieci

wodociagowej po dz. nr 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7, obreb Lozina
dla zasilenia zbiornikéw wody uzdatnionej SUW Lozina z SUW Losice w celu
uzyskania w procesie mieszania wody stgzenia obecnie przekroczonego metabolitu
chloridazon - dsfenyl do obowigzujacych wymagan tj. 0,1 pg/l oraz sumy pestycydow
do okreslonej normy wynoszacej 0,50 pg/l.

. Prowadzenie wewngtrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego stgzenia

metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon —
metyl — desfenyl poprzez pobér i analizg probek wody pobranych z punktu zgodnosci
na sieci wodociggowej Lozina zgodnie z warunkami decyzji udzielajgcej zgode na
odstepstwo.

Kierownik Dzialu
Sieci Wodociggawej | SUW
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