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SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOSCI PRZEPROWADZONYCH DZIALAN
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 18.02.2021 R. — 18.05.2021 R.

WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 964/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.
W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstepstwa:
Zawarto$¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul Wilezycka 14
55 - 093 Kielezow

STACJA UZDATNIANIA WODY
W SIEDLEC TRZEBNICKI




Zgodnie z Decyzjg Nr 964/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydang przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktory udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezei metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydéw na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

L. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia dotycheczas podjete
dzialania:

1. Zlecono wykonanie pomiaréw teremowych metoda sondowan geoelekirycznych
elektrooporowych (3 SGE) wraz z uzyskaniem - interpretacji wynikow. Badania te
zostaty wykonane dla potrzeb rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych na terenie
dziatki nr 180/24, obreb Siedlec Trzebnicki, na podstawie kiorych wytypowano
lokalizacje¢ projektowanych dwéch otwordéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI

2. Zuwagi na lokalizacje otworéw badawcezo — eksploatacyjnych, o ktérych mowa w pkt.
1, poza terenem ujecia wody w Siedlcu Trzebnickim, uzyskano zgode wlascicielskg
wraz z zatwierdzeniem lokalizacji w celu wykonania dwéch otwordw.,

3. Wykonano opracowanie pod nazwa: ,, Projekt robot geologicznych na wykonanie
otwordw badawczo - eksploatacyjnych nr Vi VI na ujeciu wéd podziemnych w Siedicu,
gmina Diugolgka” oraz dnia 28.04.2021 r. zlozono wniosek do Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Dolnoslgskiego we Wroclawiu celem uzyskania
zatwierdzenia.

4. Otrzymano w dniu 24.03.2021 r. odpowiedz Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Roslin i Nasiennictwa we Wroclawiu na pismo w sprawie udzielenia informacji
o stosowanych na terenie powiatu wroctawskiego oraz powiatu trzebnickiego $rodkach
ochrony roslin, ktérych substancja czynna jest zwigzek — chloridazon. Zebrana w latach
2018 — 2020 dokumentacja dotyczaca przeprowadzanych kontroli stosowania srodkow
ochrony roslin w ww. powiatach wykazata jeden przypadek zastosowania $rodka
ochrony ro§lin Kosynier 420 S.C. zawierajgcego substancj¢ c¢zynng chloridazon,
stosowanego w uprawie buraka cukrowego, na terenie powiatu wroclawskiego,
obreb Lukaszowice.

5. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stezenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobdr
1 analizg prébek wody pobranych z punkiu zgodnosci na sieci wodociagowej Siedlec
Trzebnicki zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo:

e pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 0,325 ug/l
Pobor probki 19.03.2021 r. , otrzymano wyniki:



metabolit chloridazon —~ desfenyl — 0,150 pg/i
Pobér probki 09.04.2021 r., otrzymano wyniki:
metabolit chloridazon ~ desfenyl — 0,156 pg/l

* pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne steZenie sumy pestycydéw w wodzie
przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 pg/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecnosci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu — chloridazon — metyl-desfenylu

Pobdr probki 09.04.2021 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydéw — 0,16 pg/l

e pkt. 1 d) monitorowanie steze metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdainionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzacej
z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla narazenia konsumentéw, w ciggu
najblizszego roku — co 2 miesiace

Pobor pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodnoéci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor drugiej prébki 14.05.2021 r. z punktu zgodnoscei na sieci wodociagowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

¢ pkt. 1 €) oznaczenie stezenia pestycydu chloridazon co najmniej raz w roku oraz
2 razy w roku stgzenie drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-
metyl-desfenyl

Pobér pierwszej prébki w dniu 19.03.2021 r. na obecnoéé pestycydu chloridazon,

otrzymano wynik - <0,050 ug/l

Pobér pierwszej probki w dnin 19.03.2021 r. na obecnoié metabolitu substancji

macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — <0,050 pg/l

¢ pkt. 1 f) przeprowadzenie 1 raz w roku w wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, kontroli stezen, pestycydéw i metabolitéw stosowanych na obszarze
powiatu wroctawskiego o szczegélnie duzym potencjale przenikania do waod
podziemnych

Pobor prob w dniu 09.04.2021 r. zrealizowany na podstawie szacunkowego wykazu

srodkéw ochrony roslin stosowanych na terenie powiatu wroclawskiego w 2020 r.,

przestany przez PPIS we Wroctawiu pismem HK-GG-5200-09/21 z dnia 12.01.2021

I.

II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. poniiej przedstawia planowane dzialania
w nast¢gpnym okresie sprawozdawczym:

1. W przypadku uzyskania zatwierdzenia opracowania pod nazwg: ,, Projekt robot
geologicznych na wykonanie otworéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI na ujeciu
wdd podziemnych w Siedlcu, gmina Dlugoleka”, rozpoczecie procedury wylonienia
wykonawcy w celu realizacji ww. inwestycji.

2. Prowadzenie dalszej wewnetrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego
stgzenia metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl,



chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobdr i analiz¢ probek wody pobranych z
punktu zgodnosci na sieci wodociggowej Siedlec Trzebnicki zgodnie z warunkami
decyziji udzielajacej zgode na odstepstwo.
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