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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564073/21/TCH/Z2
Zastepuje sprawozdanie z badar nr 564073/21/TCH z dnia 2021-10-28
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zieceniodowcy)
ZAKELAD USEUG KOMUNAINYCH SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
WILCZYCKA 14 Punkt poboru, migjsce poboru: Wodociag Borowa, Szkola Podstawowa,
55-093 KIELCZOW Borowa ul. Parkowa 2
Protoké! poboru prébek nr: 6/WRO/BG/06/10/2021
Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 10:22-10:36
Temp. poboru prébki: 12,19°C
Stan probki bez zastrrezen
Data przyjecia prébki; 2021-10-06
Data zakoficzenia badan Zlecenie z dnia 2021-10-06
N - ... | 2021-10-28 s . .
{data wykonania dziatalnodci iaboratoryjnej): Prébki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika J.5. Hamilton Poland Sp. 7 0.0.
Data utwerzenia sprawozdania; 2021-11-05 zgodnie 2 metody akredytowana PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczha bakterii z grupy cofi"? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml [} 0 zgodny
* Liczba Enterokokédw katowych? PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia colit? PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 1 zgodny
e KTOCTIANEMON W | oy (50 62222004 jtk/ml nie wykeyto w T - -
* Smak!!? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
* Zapach!'? PB-201 wyd. | zdn. 01.02,2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
a:’:;f:’:;’c'zf:'/em A lowodory | pyv-en 150 17993:2005
Benzo(a)piren pg/t < 0,0025 £90,010 zgodny
I WWA (B(b}F, B(K)T, B(a)P, B{ghi)Per, I(1,2,3-¢cd)P) ug/l < 0,010 - -
I WWA (B(b)F, B(k)F, B{ghi}Per, 1{1,2,3-cd)P) 1o/l < {3,010 < 0,10 zgodny
|t zawartoié pierwiastkéw ¥ | PN-EN 15O 17204-2:2016
Arsen ug/ 39+05 <10 zgodny
Antymon pad < 0,20 <5,0 zgodny
Bor mg/1 0,026 + 0,003 <1,0 zgodny
Sod mg/| 1142 <200 zgodny
Magnez mg/l 89+ 14 <125 2godny
Glin g/l < 1,0 <200 zgodny
Chrom pg/l < 0,10 <50 zgodny
Mangan Jg/ 16 + 2 <50 zgodny
Nikiel ua/d < 0,10 <20 zgodny
Miedz mg/l 0,0092 + 0,0013 £2,0 zgodny
Selen ug/l < 0,10 <10 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Speqjalista ds. Analiz, Sekcja Wspdlpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowe
Katarzyna Buczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracawnia Mikrobiologii Gdynia
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michal Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzit.  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznymy}
Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180; Przefmierowo 62-081, ul, Rzemiedinicza 5 Tychy 43-100, GoZdzikdw 1
Wyniki odnoszj sie wytacznie do badanych prébek. Jedli nie okreélono inacze podana rozszerzona hiepewnosé pomiaru zostata oszacowana dia wspdtczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnadé pokieranis probek. Jedli nie okredlono inaczej pedczas stwierdzania zgodnosci ).5. Hamilton Poland 5p.z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedhug wytycznych ILAC-G8:09/2019.

Ninigjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeici bez pisemnej zgody J.5. Hamition Potand 5p. Z 0.0. Odpowiedzialno$c 1.5. Hamilten Poland Sp. z 0.0. jest ograniczons wylgcznie de danych zawartych w
Jjego oryginale. Ushiga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom $wiadczenia Usiug 1.5. Hamilton Potand $p. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 1/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564073/21/TCHIZ2
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 564073/21/TCH z dnia 2021-10-28
Srebro mg/l < 0,00050 <0010 zgodny
Kadm pgit < 0,10 <5 zgodny
Otow pg/t < 0,10 <10 zgodny
Zelazo ug/l 51+7 2200 zgodny
Rtec ug/l < 0,050 <1 zgodny
* Akrylamid" 3% PB-403 wyd. { 7 dn. 25,06.2020 ug/l < 0,05 £0,10 zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwal?P s PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/l Pt <5 k°“‘";’:°'z“t°w‘ -
nieprawidtowych
zZmian.
* Bromiany®' 9% PN-EN 150 11206:2013-07 pa/t <3 <10 zgodny
* Cyjanki wolne i rwigzane¥'¥ PB-129 wyd. | 2 dn. 15.06.2011 ug/l <5 £ 50 zgodny
* Epichforohydryna? ¥ PB-147/GC wyd. !l z dn. 20,10.2014 g/l < 0,05 = 0,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy"¥ PN-EN 1SO 84672001 ma/t O 1,6 + 0.5 <5,0 zgodny
* | otne zwiagzki organiczne 13149 PB-147/GC wyd. Il z dn, 20.10.2014
Chloroform pg/ 12,8 £ 4,0 <30 zgodny
Bromodichlorometan g 3611 <15 rgodny
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l <10 <30 zgodny
Chlorek winylu {CV) pag/l < {,2 £ 8,5 zgodny
Benzen pg/t <05 <10 zgodny
iTHM {chloroferm, bromaodichlorometan, dibromochlorometan, ug/! 164452 <100 2g0dry
romoform)
I Trichloroeteny i Tetrachloroetenu (I TRI i PER) pg/l <20 <10 zgodny
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
* Metnogét! ¥ PN-EN iSO 7027-1:2016-09 NTU 0.28 0,09 _ bez -
nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pHYY PN-EN ISQ 10523:2012 73+ 01 6,5 - 9,5 zgodny
» Przewodnost elektryczna wiadciwa® | o e\ 52008 1009 uS/em 408 + 41 £ 2500 zgodny
* Stezenie aniondw U PN-EN ISO 10304-1:2009
Chlorki mg/l 12+3 <250 zgodny
Fluorki mg/l 0,25 + 0,06 51,5 2godny
Azotany mg/! 12 +0.3 <50 zgodny
Azotyny mg/t 0,06 + 0,0t 20,50 zgodny
Siarczany mg/| 14 +3 <250 zgodny
* Stezenie kationow 1'¥¥ | PN-EN 150 14911:2002

Autoryzowak: Adrian Trzop, Lider ds, Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekgja Wspdtpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiclogii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz. Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrabiologit Gdynia
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzil. Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratarium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym;)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszezyriska 180; Przeimierowo 62-081 , uk. Rzemiedtnicza 9; Tychy 43-100, Gozdzikéw 1

Wyniki odnaszj sie wylgcznie do badanych prébek. Jedli nie okredtona inaczej podana rozszerzona miepewnogé pomiaru zostata aszacowana dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnodc 95%.
Uwzgledniono niepewnosé pobierania probek. Jesli nie okreslono inaczej podczas stwierdzanla zgodneddi 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0, stosuje zasade proste] akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czeéei bez pisemnej zgedy 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0, Odpowiedzialnoéc J.S. Hamilton Paland Sp. z 0.0, jest ograniczona wytycznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Dgélnym Warunkom $wiadezenia Ustug J.5. Hamilton Poland Sp. z o.0. zamieszczonym na stranie www hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez rewnetrznego dostawce Strona 2/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564073/21/TCHIZ2
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 564073/21/TCH z dnia 2021-10-28

AMonowy jon mag/! <0,05 0,50 zgodny
Sumaryczna zawarto$é wapnia | magnezu { z obliczen) mg/l CaCQs 204 + 45 60-500 zgodny
# * Chloraminy™ PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/| CL, <0,02 20,5 zgodny
* Chior wolny™ PB-358 wyd. Il z dn. 30.03.2020 mg/l 0,13 £ 0,01 0,30 zgodny

* Temperatura® PE-360 wyd. |l z dn. 24.07.2017 “C 12,2 - -

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Paznaniu (decyzja nr HK-
WSP.8011.3,100.2021 z dnia 18.06.2021 r)

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnégo w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

# "<" oznacza ponizej granicy oznaczalnoéci metody.
®) Wartoici progowe niezdefiniowane.

® Identyfikacja zmiany: dodanie stwierdzenia zgodnosci

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekgja Wspétpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skoimowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Katarzyna Szpinda, Ekspert ds, analiz, Pracownia Spektrometrii
Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180; Przefmierowo 62-081, ul. Rzemieélnicza 9; Tychy 43-100, Gozdrikéw 1

Wyniki odnoszs sie wylacznie do badanych prébek. Jedli nie okreflona inacze] podana rozszerzona niepewnoét pomiaru zostata aszacowana dla wspdkezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéci 95%.
Uwzgledniono niepewnodé pobierania probek. sedli nie okreélana inacze} podczas stwierdzania zgodnoddi 1.5. Mamilton Poland $p. z c.0. stosuje zasade prostej akeeptacji wedlug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie maze byd powielane w czgici bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0, Odpowiedzialnoéé J.S. Hamilton Poland $p. z 0.0. jest ograniczena wylacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawczdaniem podiega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badare akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrinego dostawce Strona 3/3 Farmularz PO-10/07a wyd. z dn. 20.01.2020
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564071/21/TCH/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 564071/21/TCH z dnia 2021-10-28

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
WILCZYCKA 14 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag tozina, Biblioteka, tozina ul.
55-093 KIELCZOW Milicka 6
Protokol poboru prébek nr: 8/WRO/BG/06/10/2021
Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 12:00-12:15
Temp. poboru prébki: 13,79°C
Stan prébki bez zastrzezen
Data przyjecia probki: 2021-10-06
Data zakoficzenia bada Zlecenie z dnia 2021-10-06
o - .. | 2021-10-28 . )
{data wykenanta dzialalnodci laboratoryjnej): Prébki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika 1.5. Hamilton Poland 5p. z c.0.
Data utworzenia sprawozdania: 2021-11-04 zgodnie z metoda akredytowana PN-EN 1SO 19458:2007, PN-iSO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli’'? PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi 0 ] zgodny
* Liczha Enterokokow katowych?? PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia colit'? PN-EN 150 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jtk/ 100 ml [ 0 zgodny
;;g":;?ﬁ,’g ikroorganizméw | oy en 150 6222:2004 jtk/mi nie wykryto w i - -
* Smak!? PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny Akceptowalny 2godny
* Zapach!? PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
ar‘g’:::;é:;‘:‘fm: weglowodory | p-eN 150 17993:2005
Benzota)piren pgst < 0,0025 < 0.010 zgodny
I WWA (B(b)F, B(K)F, B(a)P, B{ghi}Per, I{1,2,3-cd)P) ug_/? < 0010 - -
T WWA (B(b)f, B(k)F, Bighi)Per, I(1,2,3-cd)P} pg/l < 0,010 <010 zgodny
* Zawartogé pierwiastkow ¥ { PN-EN ISO 17294-2:2016
Arsen ug/l 0,35 + 0,05 <10 zgodny
Antymon g/l < 0,20 <5,0 zgodny
Bor mg/l 0,028 + 0,004 51,0 zgodny
Séd mg/i 19+ 3 <200 zgodny
Magnez mgy/t 26 + 4 £125 zgodny
Glin ugA <10 <200 zgodny
Chrom pg/d < 0,10 <50 zgodny
Mangan g/ 0,20 + 0,02 <50 zgodny
Nikiel g/l 0,86 + 0,11 220 zgodny
Miedz mg/| 0,0057 10,0008 22,0 zgodny
Selen byl 0,24 + 0,03 <10 zgodny
Srebro mg/| < 0,00050 0,010 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds, Analiz, Sekcja Wspdtpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiotogii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Polosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiclogit Gdynia

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym}

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180; PrzeZmierowo 62-081, uk. Rzemieglnicza 9; Tychy 43-100, Gozdzikdw 1

Wynikt odnaszs sie wylacznie do badanych probek. Jedli nie okreflono inacze) podana rozszerzona niepewnodd pomiaru zostala oszacowana dla wspélezynnika rozszerzenia k=3 i poziomu ufnoéc 95%.
Uwzgledniana niepewnosé pabierania prébek. Jedli nie okredlono inaczej pedczas stwierdzania zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0, stosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-GR:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgdci bez piserne) zgody J.S. Hamilton Poland Sp. 2 o.c. Odpowiedzialnoéé ).5. Hamilton Poland Sp. z ¢.0. jest ograniczona wylatznie do danych zawantych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzena niniejszym sprawozdaniem podlega Ogétnym Warunkom $wiadczenia Uslug 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0, zamieszezonym na stronie www.hamitton.com pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 1/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
 ABoRATOROM BADAWCZE AU
LABORATORIUM BADAWCZE ]

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564071/21/TCH/ZA1
Zastepuje sprawozdanie z badah nr 564071/21/TCH z dnia 2021-10-28
Kadm yg/l < 0,10 <5 zgodny
Olow pg/l 0,14 + 0,02 <10 2godny
Zelazo pg/! EY: <200 zgodny
Rteé pgd < 0,050 21 zgodny
* Akrylamid?? PB-403 wyd. | z dn, 25.06.2020 pg/i < 0,05 < 0,10 zgodny
Akceptowalna
pizez
* Barwa?® PN-EN ISO 7887:2012 metoda C magAl Pt <5 k°“s“?e‘i"t°w ' -
nieprawidtowych
zmian.
* Bromiany®™Y PN-EN 50 11206:2013-07 pg/l <3 £10 zgodny
* Cyjanki wolne | zwigzane¥ PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 g/l <5 < 50 zgodny
* Epichlorohydrynal! >4 PB-147/GC wyd. H z dn. 20.10.2014 ug/t < 0,05 20,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy" V¥ PN-EN 1SO 8467:2001 mag/l O, 05 +0,1 <5,0 zgodny
* Lotne zwigzki organiczne ¥4 PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
Chloroform pg/l 1,8 + 0,6 <30 zgodny
Bromodichlorometan pg/i 45+ 14 <15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) pg/i < 1,0 23,0 zgodny
Chlorek winylu (CV) Ko/l <02 <5 zgodny
Benzen pgA <05 £1,0 zgodny
I THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ug/t 129 £ 41 <100 2godny
bromoform)
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (£ TRI i PER) ug/l <20 <10 zgodny
Akceptowaina
przez
konsumentéw i
* Metnogé!! s PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <020 _ bez .
nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pH¥ PN-EN IS0 10523:2012 7,301 65-95 zgodny
, Freewodnos elekiryczna wlaciwa® | o\ b 57881909 uS/em 964 + 96 < 2500 2godny
* Stezenie aniondw 29 PN-EN iSO 10304-1:2009
Chlorki mg/l 43 + 10 £250 zgodny
Fluorki my/| 0,26 1 0,06 <1,5 zgodny
Azotany myg/l 17 £ 4 550 2go0dny
Azotyny mg/1 <0,05 0,50 zgodny
Siarczany mg/l 144 + 32 250 zgodny
* Stesenie kationdw D3 | PN-EN 15O 14911:2002
Amonowy jon mg/l <0,05 0,50 zgodny
Sumaryczna zawartos¢ wapnia | magnezu { z obliczen) mg/l CaC0, 244 54 60-500 zgodny

Autoryzowal: Adrian Trzop, Lider ds. Jakodei
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekeja Wspétpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Marta Razycka, Ekspert ds. anafiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Polosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzil:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboraterium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium; Gdynia 81-57%, Chwaszczyfiska 186; Przezmierowo 62-081 , ul. Rzemiesinicza 9; Tychy 43-100, Gozdzikéw 1

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Jedli nie akreslono inaczej padana rozszerzena niepewnnsc pomian zostala oszacowana dla wipdlczynnika rozszerrenia k=2 i poziomuy ufnoéci 95%.
Uwzgledniono niepewnesd pobierania probek. Jedli nie okredlonc inaczej podezas stwierdzania zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade proste) akeeptacji wedtug wytycznych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byl powielane w czedci bez pisemnej zgody .5, Hamifton Poland 5p. z 0.0, Odpowiedzialnoéc J.S. Hamifton Poland Sp. 2 0.0. jest ograniczona wykacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom Swiadczenia Ustug £S. Hamilton Poland Sp. 2 6.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pt

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 2 /3
—

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0,
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszezyrfiska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564071/21/TCH/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badah nr 564071/21/TCH z dnia 2021-10-28

# * Chloraminy™* PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/l CL, <0,02 50,5 zgodny
* Chilor wolny** PB-358 wyd. Hl z dn. 30.03.2020 mg/! 0,10 + 0,01 <0,30 zgodn

9/ Y
* Temperatura® PB-360 wyd., |l z dn. 24.07.2017 °C 13,8 - -

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

¥ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WSP.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 1)

% Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

* |dentyfikacja zmiany: dodanie stwierdzenia zgodnosici
Y Y g

*' Wartoéci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chioraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspéipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjelista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografit Cieczowej
Marta RéZycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Potosak, Ekspert ds, analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180; Przezmierowe 62-081, ul. Rzemiedinicza 9; Tychy 43-109, Gotdzikéw 1

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek. Jeéli nie okredlono inaczej podana rozszerzona hiepewnos¢ pomiaru 7ostata oszacowana dla wspilczynnika rozszerzenia k=2 { poziemu ufnogci 95%.
Uwzgledniono niepewnoic pobierania probek. Jedhi nie okresfone inaczej podezas stwierdzania zgednosci ).5. Hamitton Poland Sp. 7 6.0, stosuje zasadg prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-GR:09/2019.
Ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Paland 5p- 2 o.0. Odpowiedzialnosé 1.5. Hamilton Poland $p. 2 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Ustug £.5. Hamilton Poland Sp. z o.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 3/3 Formularz PO-10/0%a wyd, z dn, 20.01.2020
- N
sonsmonon saoancs USRI
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszezyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564072/21/TCHIZ1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 564072/21/TCH z dnia 2021-10-28
Zleceniodawca Probka fwg deklaragii Zleceniodawcy)
ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
WILCZYCKA 14 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag tosice, Szkola Podstawowa,
55-093 KIELCZOW Szczodre ul. Trzebnicka 42
Protokét poboru prébek nr; 6/WRO/BG/06/10/2021
Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 10:51-11:25
Temp. poboru prébki: 13,5°C
Stan prébki bez zastrzezen
Data przyjecia probki: 2021-10-06
Data zakoriczenia badan Zlecenie z dnia 2021-10-06
. . .| 2021-10-28 , . .
{data wykonania dziatalnodci laboratoryjnej): Prébki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika J.5. Hamilton Poland Sp. z 6.0.
Data utworzenia sprawozdania: 2021-11-04 zgodnie z metoda akredytowang PN-EN IS0 194582007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgedny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy cohi™? PN-EN 150 9308-1:2014-12+A71:2017-04 jth/100 mi ] 0 rgodny
* Liczba Enterokokéw katowych!? PN-EN ISO 7899-2:2004 itk/100 mi 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli"'? PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 k100 mi 0 0 zgodny
229,(9:‘:237’;‘"33 mikroorganizméw w | o\ e 150 6222:2004 jtk/m nie wykryto w Tmi - .
* Smak!? PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
* Zapach''¥ PB-201 wyd. | 2 dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
ag:;‘t’;’g;“:fm: weglowodory |\ en 150 179932005
Benzo(a)piren pa/l < 0,0025 < 0,010 zgodny
I WWA (B(b)F, B(k)F, B(a)P, B(ghi}Per, 1{1,2,3-cd)P) pgA < 0,010 - -
I WWA (B(b)F, B(K)F, B(ghi)Per, 1{1,2,3-cd)P} pg/t < 0,010 s 0,10 zgodny
* Zawartodc pierwiastkow 13 [ PN-EN ISO 17294-2:2016
Arsen g/l 0,63 + 0,08 <10 zgodny
Antymon yg/l < 0,20 5.0 zgodny
Bor mg/l 0,018 £ 0,002 <1,0 zgodny
Sod mg/l 10+ 1 <200 2godny
Magnez rng/1 18+3 =125 zgodny
Glin ug/l < 1,0 <200 zgodny
Chram pgst < 0,10 <50 zgodny
Mangan ug/l 46+ 06 <50 godny
Nikiel yg/l < 0,10 <20 zgodny
Mied? mg/l 0.6018 + 0,0003 520 zgodny
Selen ug/l < 0,10 <10 zgodny
Srebro mg/| < 0,00050 <0,010 zgadny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekeja Wspéditpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiclogii Gdynia
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyliska 180; Przefmierawo 62-081, ul. Rzemieélnicza 8 Tychy 43-100, Godzikéw 1

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek. Jegli nie okreslonc inaczej podana razszerzona niepewnaéé pomistu zostata oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéci 95%.
Wwrzgledniono niepewnosé pobierania probek. Jedli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania 2godnosci J.5. Hamitton Poland 5p. 2 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycmnych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nle moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Poland Sp. z ¢.0. Odpowiedzialnasc J.S. Hamilton Pofand Sp. z o.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
Jego orygirale. Ushuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadezenia Ustug 1.5 Hamilton Poland Sp. Z 0.0. 2amieszCZONYM na stronie www.hamilton.com pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 1/3 Formularz PO-10/01a wyd, z dn. 20.01.2020
]
N AmoANToR Bt AR Ao
LABORATOR{UM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +458 58 766 95 00
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ANALYST
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564072/21/TCH/Z1
Zastepuje sprawozdanie z badan nr 564072/21/TCH z dnia 2021-10-28
Kadm ug/t < 3,10 <5 zgodny
Olow ug/t < 0,10 <10 zgodny
Zelazo g/l 23 +3 <200 zgodny
Rtec Mg/l < 0,050 <1 zgodny
* Akrylamid'"? PB-403 wyd. 1 z dn. 25.06.2020 g/l < 0,05 <0,10 zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwal*s! PN-EN iSO 7887:2012 metoda C mg/l Pt <5 k°"5“:}“:z“t°w' -
nieprawidtowych
zmian.
* Bromiany®' 2% PN-EN 150 11206:2013-07 g/t <3 <10 zgodny
* Cyjanki wolne i zwiazane! PB-129 wyd. { z dn, 15.06.2011 pa/! <5 < 50 zgodny
* Epichlorohydryna® ¥ PB-147/GC wyd, il 7 dn. 20.10.2014 g/ < 0,05 <0,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy?>% PN-EN 15O 8467:2001 mg/l 0, 08 +03 <5 zgodny
* Lotne zwigzki organiczne V3% PB-147/GC wyd. H z dn. 20.10.2014
Chloroform po/t 44 + 14 230 -
Bromodichlorometan jg/l 4314 <15 -
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l <10 <3.0 -
Chlorek winylu (CV) pg/l <02 <0,50 -
Benzen pg/A <05 51,0 u
I THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ug/i M1£35 <100 ;
bromoform)
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (X TRI i PER) g/t < 2,0 <100 -
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Metnoge! PN-EN IS0 7027-1:2016-09 NTU 0.21 £ 0,07 _ bez -
nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres wantosci
do 1.0
* pHY¥ PN-EN 15O 10523:2012 74 £ 03 65-95 zgodny
, reewodnost elektryczna wiasciwa® | oy oy 526881090 pS/em 600 £ 60 < 2500 2godny
* Przygotowanie prébki do analiz PN-EN- ISO 17993:2005 ma/! R
WWA
* Stezenie aniondw VY9 PN-EN ISO 10304-1:2009
Chlorki mg/| 82+18 <250 zgodny
Fluorki ma/l 0,26 £ 0,06 1,5 zgodny
Azotany mg/| <10 <50 zgodny
Azotyny mg/l 0,06 + 0,01 <0,50 zgodny
Siarczany mg/i 15+ 3 £250 zgodny
* Steienie kationdw U E PN-EN 150 14911:2002

Autoryzowat Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspdipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz $Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przesmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Potosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyiiska 180; Przezmierowe 62-081, ul. Rzemie$inicza 9; Tychy 43-100, Gozdzikéw 1
Wyniki adnoszj sig wylacznie do badanych probek. Jedli nie okredlono inaczej podana rozszerzona niepewnadé pomiary zostala oszacowana dia wspidczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnofci 95%.

Uwzgledniono niepewnoic pobierania prébek. Jedli nie okredlonc inaczej podezas stwisrdzania zgodnodci J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacii wedhug wytycznych [EAC-G8:09/2018.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgici bez pisemnej zgody 15, Hamilten Peland $p. 7 0.0. Odpowiedzialnosé 1.S. Hamilton Pofand Sp. 2 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
Jego oryginake. Usluga potwizrdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Cgélnym Warinkom Swiadczenia Usfug J.5 Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczanym na stronie www.hamilton.com pf

* Badanie akredylowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 2/ 3 Formutarz PO-10/01a wyd. 7 dn, 20.01.2020
S A SO
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564072/21/TCH/Z1
Zastepuje sprawczdanie z badan nr 564072/21/TCH z dnia 2021-10-28
Amonowy jon mg/t <0,05 0,50 zgodny
Sumaryczna zawartodé wapnia i magnezu ({ z obliczen) mg/t CaCO; 320 + 70 60-500 zgodny
# * Chloraminy™* PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/t Ci, <0,02 <05 zgodny
* Chior wolny** PB-358 wyd., lli z dn. 30.03.2020 mq/] 0,12 + 0,01 0,30 2godny
* Temperatura®! PB-360 wyd. || z dn. 24.07.2017 °C 13,5 - -

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. 2017,
poz. 2294).

' Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WS5P.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 r.)

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

 Identyfikacja zmiany: dodanie stwierdzenia zgodnosci

*) Wartoéci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AR 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakoéci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspétpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przefmierowo
Kamita Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromategrafii Cieczowej
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Polosak, Ekspest ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisern elektronicznymy)

Adres Jaboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszezyhska 180; Przezmierowo 62-081 , Wl Rzemiedlnicza 9; Tychy 43-100, Gotdzikow 1

Wyniki odnoszy sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie ckreglono InacZej podana rozszerzona niepewnoié pomiaru 2ostata oszacowana dla wspédezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufhodei 95%.
Uwzgledniono niepewnos$é pobierania prabek. Jeéli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgodnoéd 1.5. Hamitton Potand 5p.z 0.0. stosuje zasad prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-GB:09/2019,
Niniejsze sprawozdanie nie moze by powielane w czeici bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Potand Sp. z 0.0 Qdpowiedzialnosé 1.S. Hamilton Poland $p. 7 0.0, jest ograniczona wylacznle do danych zawartych w
jego otyginale. Ushiga potwierdzana niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélinym Warunkom Swiadczenia Ustug 1.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0, Zamieszczonym na stronle www.hamilton.com pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 3/3 Formularz PO-10/61a wyd. 2 dn. 20012020
-
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 9% 0D
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Zleceniodawca

WILCZYCKA 14
55-093 KIELCZOW

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

Probka (wg dekiaragji Ziecenindawcy;
WODA DO SPOZYCIA

Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Piecowice, Sklep spozywezy,

Kamien ul. Bursztynowa 25

Protokél poboru prébek nr: 4/WRO/BG/06/10/2021

Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 9:01-9:16
Temp. poboru prébki: 15,42°C
Stan prébki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2021-10-06

Data zakoficzenia badan 2021-10-28 Zlecenie z dnia 2021-10-06

(data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej: Prébki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika 1.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0,

Data utworzenia sprawozdania: 2021-10-28 zgodnie z metoda akredytowana PN-EN 1SO 19458:2007, PN-1S0 5667-5:2017-10

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

2gedny/niezgodny

* Liczha bakterii z grupy coli’? PN-EN ISQ 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 1] zgodny

* Liczba Enterokokéw katowych? PN-EN 150 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 zgodny

* Liezba Escherichia coli®? PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi ] 0 zgodny

;;g";’;a.,';ff}f; mikroorganzmow W | oy N 150 6222:2004 jti/mi hie wykryto w 1ml - .

* Smak? V| PB-201 wyd. iz dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny

* Zapach¥ i/ | PB-201 wyd. 1 z dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny Akceptowainy zgodny

s

ar":rf;:;’:z; é:‘/em: weglowodory | oy EN 150 17993:2005
Benzo(alpiren pg/l < 0,0025 2 0,010 zgodny
I WWA (B(b)F, B(k)F, B(a)P, B{ghi)Per, I{1,2,3-cd)P) pg/l < 0,010 - -
3 WWA {B{b)F, B()F, B{ghi)Per, {1,2,3-cd}P} pgA < 0,010 < 0,10 zgodny

* Zawartosé pierwiastkaw 0 | PN-EN 150 17294-2:2016
Arsen J ug/l 1,9+ 02 £10 zgodny
Antymon g/l < 0,20 £5,0 zgodny
Bor \J ma/l 0,064 + 0,008 51,0 2qodny
Sod N mg/l 30+4 <200 zgodny
Magnez \J mg/l 15+ 2 £125 zgodny
Glin W pg/l < 1,0 <200 zqodny
Chrom N ug/! < 0,10 <50 zgodny
Mangan \/ pg/i 50+ 06 <50 zgodny
Nikiel pg/l 0,21 £ 0,03 220 zgodny
MiedZ mg/l 0,0017 + 0,0002 <20 2g0dny
Selen pag/l < 0,10 <10 zgodny
Srebro ma/i < 0,00050 <0010 zgodny
Kadm ug/l < 0,10 <5 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjafista ds. Analiz, Sekeja Wspéipracy 2 Laboratoriami
Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przemierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Geynia
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym}

Adres laboratorium: Przezmierowo 62-081, ul. Rzemiesinicza &; Gdynia B1-571, Chwaszezyriska 180; Tychy 43-100, GoZdzikow 1
Wyniki odnosza sie wylgeznie do badanych probek. Jedli nie okrestons inaczej podana rozszerzona niepewnos¢ pomiary zostata aszacowana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnodci 95%,
Uwzgledniono niepewnodc pobierania probek. Jesli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgodnoéci J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-GB:09/2039.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody ).5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnoét 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0 jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
Jjego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdinym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland $p_ 7 0.0, Zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce
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LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00

I




. [P—
\\\“\\Q‘_\_ljjlf’p,, PCA
:\\_\w_//‘/,; Poukin Grntmow g - :
HAMILTON flacwi FUsFA | Garta)
"’:,;//;\\‘\:5 po—a
KA ABOTD ANALYST
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564068/21/TCH
Otow L/ mg/! 0,21 + 0,03 <10 2godny
Zelazo v ug/l 1142 <200 zgodny
Rtec ug/l < 0,050 <1 zgodny
* Akrytamid!¥ PB-403 wyd. | z dn, 25.06.2020 ug/ < 0,05 < 0,10 zgodny
Akceptowaina
przez
* Barwal % ¥ PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/l Pt <5 "°"5“L“:Z“t°w' .
nieprawidtowych
zmian.
* Bromiany"® PN-EN ISC 11206:2013-07 g/ <3 <10 zgodny
* Cyjanki welne i zwiazane!' PB-129 wyd. t 2 dn. 15.06.2011 ua/l <5 < 50 zgodny
* Epichlorohydrynat’! PB-147/GC wyd. Il z dn. 20,10,2014 pg/ < 0,05 £ 0,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy”® /| PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Q; 10+ 03 <5,0 zgodny
* Lotne rwiazki organiczne 'Y PB-147/GC wyd. !l z dn. 20.10.2014
Chloroform Vi pgA 10,1 £ 3,2 <30 zgodny
Bromodichlorometan \/ ug/t 40+13 <15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) g/l <10 <3,0 zgodny
Chiorek winylu (CV) ug/l < 0,2 0,50 zgodny
Benzen pg/l <05 21,0 zgodny
I THM {chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, i wg/h 26,6 + 84 <100 2godny
bromoform)
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (E TRI i PER) ug/l < 2,0 <10 zgodny
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Mgtnogé V' leneniso 7027-1:2016-09 NTU 020 £ 0,06  bez -
nieprawidtowych
Zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pHY N PN-EN IS0 10523:2012 75 0.1 6,5-9,5 zgodny
, Freewodnoic elektryczna wlascwal | o ey 57881999 uS/em 620 £ 62 < 2500 zgodny
* Stezenie aniondw ¥ PN-EN 150 10304-1:2009
Chlorki ¥ mo/l 225 <250 zgodny
Fluorki Vi mg/) 0,29 1 0,06 £1.5 zgodny
Azotany U ma/i 1.2+03 <50 zgodny
Azotyny v mg/i 0,06 + 0,01 <0,50 zgodny
Siarczany (v mg/l 56 + 12 <250 zgodny
* Stezenie kationow V3 I PN-EN iSO 14911:2002
Amonowy jon v mg/l <0,05 <0,50 zgodny
Sumaryczna zawartos¢ wapnia | magnezu { z obliczen) Vi mg/l CaCO, 215 + 47 60-500 zgodny
# * Chloraminy™ PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/l CL, <0,02 <0,5 zgodny
* Chlor wolny? PB-358 wyd. Ill z dn. 30.03.2020 v may/l 0,12 + 0,01 <0,30 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspétpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjafista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmieroweo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: PrzeZmierowe 62-081, ul. Rzemietinicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszezyfiska 180; Tychy 43-100, Gofdzikéw 1
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnosé pomiaru zostala oszacowana dla wspdlezyniika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosc 95%.
Uwzgledniono niepewnos¢ pobierania prabek. Jeski nie okreslono inatzej podczas stwierdzania zgodnodci 1.5. Hamilton Poland Sp. 2 6.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeici bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Potand Sp. z 0.0. Odpowiedzialnoéc 1.5. Hamilton Poland 5p. 2 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w

Jego aryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.5. Hamilten Poland Sp. z 0.0, zamieszczonym ha strotie www hamilton.com pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 2 /3
-

farmularz PC-16/01a wyd. z dn. 20.01,2020

-
J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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[ * Temperatuza® [ PB-360 wyd. Hl z dn. 24.07.2017 ] *C | 154 | |

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017,
poz. 2294).

? Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Poznaniu {decyzja nr HK-
WSP.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 1)

*) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

* Wartosci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowak: Adrian Trzop, Lider ds. Jakoéci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds, Analiz, Sek¢ja Wspotpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds, analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zatwierdzit. Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zotwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przeimierowo 62-081, ul. Rzemiedinicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszezyriska 180; Tychy 43-100, Gozdzikéw 1

Wyniki odnoszy sig wylaczniz do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana rozszerzana nie pewno$é pomiaru zostala oszacowana dia wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnogci 95%.
Uwzglednione niepewnos¢ pobierania probek. Jedhi nie okredlons inaczej podczas stwierdzanta zgodnodci 1.5, Hamitton Poland Sp. Z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacii wediug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody 1.5, Hamifton Poland Sp. 2 0.0. Odpowiedzialnosé 1.S. Hamifton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie da danych zawartych w
ego aryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Ustug 15, Hamilton Poland Sp. z 0.0 zamieszczonym na strenie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetiznego dostawce Strona 3/3 Formutarz PO-10/0%a wyd. z dn. 20.01.2020
]
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tek. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564067/21/TCH

Zleceniodawca Prébka (wg dekloragi Zieceniadawcy)
ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
WILCZYCKA 14 Punkt poboru, migjsce poboru: Wadaciag Dlugoteka, skiep spoiywezy,
55-003 KIELCZOW Dlugoteka ul. Stoneczna 110
Protokét poboru prébek nr: 4/WRQ/BG/06/10/2021
Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 9:34-9:50
Temp. poboru prébki: 16,10°C
Stan prébki bez zastrzezen
Data przyjecia probki: 2021-10-06
Data zakonczenia badan Zlecenie z dnia 2021-10-06
o g . .| 2021-10-29 i . .
(data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej): Prébki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0,
Data utworzenia sprawozdania; 2021-10-29 zgodnie z metoda akredytowana PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niazgedny
* Liczba bakterii 2 grupy coli*'? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 zgodny
* Liczba Enterokokdw kalowych?? PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 zgodny
* liczba Escherichia colit? PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jjtk/100 mi 0 0 zgodny
_;___j?,g‘g';a,";_;i?g mikioorganizméw w { PN-EN 15O 6222:2004 jti/ml nie wykryto w 1mi - -
* Smaktt Y | pB-201 wyd. 1 z dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny Akceptowalny rgodny
* Zapach''? V| PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 . Akceptowalny Akceptowalny zgodny
a:ﬂ‘:;’:‘:f:;ew: weglowodory | o) e 150 17993:2005
Benzola)piren pg/l < 0,0025 < 0,010 zgodny
I WWA {B(b)F, B(k}F, B(a)P, B{_ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) pgA < 0,010 - -
I WWA (B(bYF, B{K}F, Bighi)Per, I(1,2,3-cd)P) posi < 0,010 5 0,10 zgodny
* Zawarto§¢ pierwiastkéw 1 [ PN-EN 150 17294-2:2016
Arsen L ug/l 0,83 + 0,11 <10 zgodny
Antymon po/l < 20 <50 zgodny
Bor v mg/l 0,019 = 0,602 £1,0 zgodny
Sod \V/ mg/t 112 <200 zgodny
Magnez i ma/l 18+ 3 <125 zgodny
Glin V. po/l <1,0 <200 zgodny
Chrom L pgA < 0,10 <50 zgodny
Mangan Vi pas 0,67 £ 0,08 350 zgodny
Nikiel L pan < 0,10 <20 zgodny
Mied? mg/l 0,020 + 0,003 2,0 zgodny
Selen fq” pg/l < 0,10 <10 zgodny
Srebro ma/l < 0,00050 20,010 zgodny
Kadm pg/i < 0,10 <5 zgodny

Autoryzowatl: Adrian Trzop, Lider ds. Jakoéci

Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspéipracy z Laboratoriami

Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skoimowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Spegjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiclogii Gdynia

Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przedmigrows 62-081, ul. Rzemiesinicza 9; Gdynia B1-571, Chwaszczyriska 180; Tychy 43-100, Gozdzikow 1
Wyniki odnasza sie wylacznie do badanych prébek. Jedli nie okreélono inaczej podana rozszerzona niepewnoéé pomiaru Zostaia oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéei 95%,
Uwzgledniono niepewnosé pobierania prabek. Jesli nie okreslono inaczaj podczas stwierdzania zgodnosci 1.5, Hamilton Poland Sp. z 6.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedhug wytycznych ILAC-G8:09/2019.

Ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czedci bez pisemnej zgody 1. Hamilton Poland Sp.z

¢.0. Odpowiedzialnos¢ 1.S. Hamilton Paland Sp. 7 0.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w

Jego aryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlhym Warunkem $wiadczenia Ustug J.5. Hamilton Poland 5p. z 0.0. zamieszczanym na stronie www.hamiiton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez rewnetrznego dostawce

J.5. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
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Olow v #g/l 0,17 + 0,02 <10 zgodny
Zelazo v ug/l <50 <200 zgodny
Rted ug/l < 0,050 <1 zgodny
* Akrylamid!!® PB-403 wyd. | z dn. 25.06.2020 pg/l < 0,05 £ 0,10 zgodny
Akceptowaina
przez
* Barwal! ¥ PN-EN SO 7887:2012 metoda C ma/l et <5 k°"s”|';‘:"‘°w' -
\"/ nieprawidtowych
zmian,
* Bromiany™? PN-EN 15O 11206:2013-07 yg/t <3 <10 rgodny
* Cyjanki wolne i zwigzane®' PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 pg/l <5 < 50 zgodny
* Epichlorghydrynat® PB-147/GC wyd. ll 2 dn, 20.10,2014 g/l < 0,05 < 0,10 zg0dny
* Indeks nadmanganianowy™” /| PN-EN 150 8467:2001 my/i O, 08+ 0,2 <5,0 zqodny
* Lotne zwigzki organiczne V% PB-147/GC wyd. il z dn. 20.10.2014
Chloroform v/ pg/ 37+12 £30 zgodny
Bromodichlorometan \J pgA 354+ 1,1 515 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC} pgA <10 <30 zgodny
Chlorek winylu (CV) pa/l < 0,2 < 0,50 zgodny
Benzen ug/l <05 <10 zgodny
I THM (chioroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ug/l 111435 < 100 2godny
bromoform}
I Trichloroetenu i Tetrachioroetenu (Z TRI i PER) e ug/t <20 <10 zgodny
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Metnoéch PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,25 + 0,08 _ bez -
U ’ ' nieprawidlowych
zmian, Zalecany
zakres wartosci
/ do 1.6
* pH?! W T PN-EN 1SO 10523:2012 74 01 65-95 zgodny
,, reewodnoc elektryczna “"a“'“’a‘ij PN-EN 278881999 uS/em 645 + 65 < 2500 2godny
| * Stezenie aniondw 1 PN-EN IS 10304-1:2009 )
Chiorki Vi ma/| 16 + 4 <250 zgodry
Fluorki | mg/} 0,24 + 0,05 <15 zgodny
Azotany | ma/i <1,0 <50 zgodny
Azotyny \/ my/l 0,06 + 0,01 £0.,50 zgodny
Siarczany v mg/l 3417 <250 z2godny
* Stegenie kationdw 13 [ PN-EN I1SO 14911:2002
Amonowy jon - mg/l <0,05 20,50 zgodny
Sumaryczna zawartoéc wapnia | magnezu { z obliczer) [ g/l CaCOs 245 + 54 60-500 zgodny
# * Chloraminy® PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/l CL, <(,02 <0,5 zgodny
* Chior wolny*! PB-358 wyd. Il z dn. 30.03.2020 mg/t 0,10 + 0,01 0,30 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspdipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii PrzeZmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Roiycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zatwierdzit  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone pedpisem elektronicznym)

Adres labotatorium: Przefmierowo 62-081 , ul. Rzemiesinicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180; Tychy 43-100, Gozdzikéw 1

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek. Jedli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnoit pomiaru zostala oszacawana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu uinosci 95%.
Uwzglednieno niepewnosd pobierania prébek. Jedli nie okreélono inaczej podczas stwierdzania zgodnoéci J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0, stosuje zasade proste) akeeptacji wedhug wytycenych [EAC-G8:08/2019,
Niniejsze sprawozdanie hie moze by¢ powielane w czeici bez pisemnej zgody ).S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.5. Hamilton Poland $p. 7 0.0 jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
jego aryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogéinym Warunkom $wiadczenia Usheg J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.p

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce Strona 2 /3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564067/21/TCH

F* Temperatura® { PB-360 wyd_1l z dn. 24.07.2017 | °C | 16,1 I 1

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. 2017,
poz. 2294).

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
W5P.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 )

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni {decyzja nr 8/2020 z
dnia 31.12.2020).

 Wartosci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KOMNIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowal: Adrian Trzop, Lider ds. Jakodci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekeja Wspdipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skoimowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjafista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przezmierowe 62-081, ul. Rzemietinicza %; Gdynia §1-571, Chwaszezydska 180; Yychy 43-100, Gozdzikéw 1

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prabek. Jedli nie okreslono inaczej podana roxszerzona nie pewnos¢ pomiaru zostala oszacowana dia wspdkczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono nizpewnasé pobierania prébek. Jedli nie okredlona inaczej podezas stwierdzania zgodnoici 1.5, Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akeeptacii wedtug wytyeznych ILAC-GE:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by< pawielane w cz¢sci bez pisemnej zgody ).5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Qdpowiedzialnosé J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
Jjego aryginale. Ushiga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogéinym Warunkom Swiadczenia Ustug £5. Hamilton Poland Sp. 7 6.0, Zamieszczonym na strohie www.hamilton.com pk

* Badahie akredytowane; # Badanie wykonane przez Zewnetrznego dostawce Strona 3/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
" Lsoatomum sapawczr T
LABORATORIUM BADAWCTE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00
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Zleceniodawca Probka (wg dekiaragii Zieceniodawey)
ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. WODA DO SPOZYCIA
WILCZYCKA 14 Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Siedlec, Oéredek Zdrowia,
55-093 KIEECZOW Siedlec ul. Wroclawsla 8
Protokét poboru prébek nr: 8/WRO/BG/06/10/2021
Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 12:24-12:40
Temp. poboru prébki: 13,15°C
Stan probki bez zastrzezen
Data przyjecia probki: 2021-10-06
Data zakonczenia badan 2021-10-28 Zlecenie z dnia 2021-10-06
{data wykonania dziafalnoici laboratoryjnej: Probki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika J.$. Hamilton Poland Sp. z 0.0,
Data utworzenia sprawozdania: 2021-10-28 zgodnie z metodg akredytowang PN-EN IS0 19458:2007, PN-IS0 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba hakterii z grupy ¢oli!'? PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi ¢ 0 zgodny
* Liczha Enterokckow katowych?? PN-EN 150 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli¥? PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi 0 0 zgodny
;;g?:a;ﬁ,’g mikroorganizméw " | pa-eniso 62222004 jtk/mi nie wykryto w 1ml - -
* Smak!¥ N1 PB-201 wyd. 1 z dn_01,02.2013 1. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
* ZapachV¥ \J | PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 r. Akceptowalny Akceptowalny zgodny
a::f’:::;’c'zfe"fm N weglowodory | o en 150 17993:2005
Benzo(a)piren ug/t < 0,0025 £ 0,010 zgodny
I WWA (B(b)F, B(KIF, B{2)P, B(ghi)Per, I{1,2,3-cd)}P) pg/l < 0,010 - -
Z WWA (B(b)F, B(k)F, B{ghi)Per, }{1,2,3-cd)P} ug/l < 0,010 < 0,10 zgodny
* Zawartoéd pierwiastkow V¥ [ PN-EN 150 17294-22016
Arsen i ug/l 084 + 0,11 <10 zgodny
Antyrnan ! pg/l < 0,20 45,0 zgodny
Bor ~J mg/| 0,017 + 0,002 £1,0 zgodny
Sod ) ma/l 1522 €200 zgodny
Magnez N mg/l 20+3 <125 zgodny
Glin ~J, ugst <10 £200 zgodny
Chrom N g/l <010 <50 zgodny
Mangan <J ug/l 0,27 + 0,03 <50 zgodny
Nikiel v pg/l < 0,10 <20 zgodny
Miedz mag/l 0,0015 + 0,0002 <20 2godny
Selen s pg/i < 0,10 <10 zgodny
Srebro mg/l < 0,00050 0,010 zgodny
Kadm pg/l < 0,10 £5 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci

Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekgja Wspéipracy z Laboratoriami

Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska

Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologi Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz. Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przezmierowo 62-081, ul. Rzemiesinicza 9; Gdynia B1-571, Chwaszczyhska 180; Tychy 43-100, Goddzikéw 1
Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Jedli nie okredlono inaczef podana rozszerzena niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspdltczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzglednione niepewnosé pobierania probek. Jecli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgedneéci 1.5, Hamiiton Poland 5p. z 0.0. stosuje 7asadg prostej akceptacji wediug wytycznych HLAC-G8:09/2019.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powiel

w czesci bez pi

} zgody ).5. Hamilton Pefand Sp. z o.0. Odpowiedziainoéé 5. Hamifton Poland Sp. z ¢.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w

jego oryginale. Usluga patwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom $wiadczenia Ustug +5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pk

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce
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Otow [V ug/l 0,40 + 0,05 <10 zgodny
Zelazo W 1gA 416 £200 zgodny
Rtec pg/t < 0,050 <1 zgodny
* Akrylamid?? PB-403 wyd. | z dn. 25.06.2020 pg/t < 0,05 < 0,10 zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwa! W/ | PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/ Pt <5 k°"5“t'}“;“t°w' -
nieprawidiowych
zmian,
* Bromiany¥ PN-EN ISC 11206:2013-07 pg/ <3 <10 zgodny
* Cyjanki wolne i zwiazane? PBE-129 wyd. | 2 dn. 15.06.2011 Leg/1 <5 < 50 zgodny
* Epichlorohydryna®'® PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 pa/l < 0,05 < 9,10 zgodny
* Indeks nadmanganianowy™® /| PN-EN ISO 8467:2001 my/l O, <0,5 <50 zgodny
* { otne zwigzki organiczne P PB-147/GC wyd. Il 2 dn. 20.10.2014
Chioroform v poy/t 1,4 + 04 <30 zgodny
Bromadichlorometan i ug/t 43114 <15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l <10 <30 zgodny
Chlorek winylu (CV) ug/l < {2 < 0,50 zgodny
Benzen ug/! <{,5 <10 zgodny
ETHM {chioroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, Wi ug/! 158 + 5,0 <100 2godny
romoform)
I Trichloroetenu i Tetrachioroetenu (X TRI i PER) Hgh <20 < 10 zgodny
Akceptowalna
przez
/ konsumentdw i
* Metnogé /| en-eniso 7027-12016.00 NTU <020 _ bez -
nieprawidiowych
zmian, Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pHYN v PN-EN 1SO 10523:2012 76+ 0,1 6,5-9,5 zgodiny
; Preewadnosc efektryczna wiasciwa? { oy ey 278081000 uS/em 832 + 83 <2500 zgadny
* Stedenie aniongw “* PN-EN ISO 10304-1:2009
Chiorki L ma/l 51+ 11 <250 zgodny
Fluorki (4 mg/t 0,26 £ 0,06 £1,5 zgodny
Azotany \J mg/ 1,1+ 02 <50 zgodny
Azotyny \vi mg/i <(,05 £0,50 zgodny
Siarczaty o mg/| 114 + 25 <250 zgodny
* Stezenie kationow ¥ | PN-EN 1SO 14511:2002 ,
Amonowy jon g mag/l <0,05 <0,50 zgodny
Sumaryczna zawarto$é wapnia i magnezu { z obliczen) i mg/l CaCOy 378 + 83 60-500 zgodny
# * Chioraminy® PB/BT/11/E:22,06.2016 mg/1 Ck, <0,02 <0,5 zgodny
* Chlor wolny” PB-358 wyd. lll z dn. 30.03.2020 v/ mg/1 0,12 + 0,01 0,30 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspéipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit:

Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres faboratorium: Przeimierowo 62-081 , ul. Rzemieélnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszezyniska 180; Tychy 43-100, Gozdzikow 1
Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek Jedli nie okrestono inaczej podana rozszerzona niepewnagé pomiary zostala nszacowana dia wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnogci 95%.

Uwzgledhiono niepewnos¢ pabierania probek. Jedli nie okreélono inaczej podczas stwierdzania 2godnodci ).S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0. stosuje zasade proste] akceptach wedhug wytycznych ILAC-GB:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie aie inoze by powielane w czeici bez pisemnej zgody 1S, Hamilten Paland Sp. z ¢.0. Odpowiedzialno$c 1.5. Hamilton Potand Sp.  o.c. jest agraniczona wytgcznie do dahych zawartych w
jego oryginale. Ustuga patwierdzona ninigjszym sprawczdaniem podlega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Uskug ).S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

Strona 2/ 3
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[ * Temperatura® | PB-360 wyd. i 2 dn. 24.07.2017 | °C ] 13,2 i i

! Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz. U. 2017,
poz. 2254).

¥ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WS5P.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 1)}

* Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020).

* Wartoéci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekeja Wspdipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przeimierowo 62-081, ul. Rzemiesinicza 9; Gdynia 83-571, ChwaszczyAiska 180; Tychy 43-100, Goidzikdw 1

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek Jedlinie okrestono inaczej podana rezszerzona niepewnoié pomiaru zostala oszacowana dia wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnosé pobierania prébek. Jedli nie okredlono inacze} podczas stwierdzania zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.6. stosuje zasads proste; akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2015.
Niniejsze sprawozdanie nle moze byé powielane w czeici bez pisemnej zgody 5. Hamilton Poland Sp. 2 o.0. Odpowiedziatnosc 15, Hamilton Poland Sp. z ©.0. jest ograniczona wyiacznie do danych zawartych w
Jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogolnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.haméton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 3/3 Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
 AsoRaToRIOM BADAWCE: N RRRRAIAG R oA
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyrfiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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Zleceniodawca

WILCZYCKA 14
£5-093 KIELCZOW

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0,

Probka (wyg deklaragi Zleceniodawcy)
WODA DO SPOZYCIA

Punkt poboru, miejsce poboru: Wodaciag Sliwice, ZUK Sp. z.0.0
Kietczéw ul. Wilezycka 14

Protokdt poboru prébek nr: 10/WRO/BG/06/10/2021

Data poboru: 06.10.2021
Godzina pobrania: 13:47-14:06
Temp. poboru prébki: 15,40°C
Stan prébki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2021-10-06

Data zakoficzenia badari 2021-10-28 Zlecenie z dnia 2021-10-06

(data wykonania dziafalnoéci laboratoryjnej): PrGbki pobrane przez Bartosz Gabryl, pracownika 1.5, Hamilton Poland Sp. 2 0.0,

Data utworzenia sprawozdania: 2021-10-28 zgodnie z metoda akredytowang PN-EN 150 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

* Liczba bakteril z grupy coli!? PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi 0 zgodny

* Liczba Enterokokdw kalowych!'? PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0 zgodny

* Liczba Escherichia coli? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 mi 0 0 zgodny

220 pa o COTINEMEU N g BN 150 62222004 jti/mi nie wykryto w Tmi - -

* Smak!H v/ | PB-201 wyd. | 2 dn. 01.02.2013 r, Akceptowalny Akceptowalny zgodny

* Zapach'¥ \ 1 PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 1. Akceptowalny Akceptowalny zgodny

VT r——

ar‘:’:::;’c‘:f:'fm: weglowadary | pn EN 150 17993:2005
Benzo{a)piren ng/l < 0,0025 < 0,010 zgodny
I WWA (B(b)F, B{)F, B(a)P, B{ghi)Per, I{1,2,3-cd}P) pgd < 0,010 - -
I WWA (B(b)F, B(k)F, B{ghi)Per, {1,2,3-cd}P) pa/l < 0,010 £ 0,10 zgodny

* Zawartoéd pierwiastkow 1 | PN-EN ISQ 17294-2:2016
Arsen o Hg/l 0,11 + 0,01 =10 zgodny
Antymon . pg/l < (0,20 <5,0 zgodny
Bor NI mg/l 0,11 £ 0,01 <10 zgodny
Séd N ma/t 5718 £200 zgodny
Magnez Vi mg/l 2123 <125 zgodny
Glin ~ pg/l <10 <200 zgodny
Chrom ~J yg/t < 0,10 <50 zgodny
Mangan N o/l 79+ 09 550 zgodny
Nikiel pg/l < 0,10 <20 2godny
MiedZ mg/] 0,0015 + 0,0002 £2,0 zgodny
Selen g/l < {10 =10 zgodny
Srebro mug/l < 0,00050 20010 zgodny
Kadm pa/l < 0,10 <5 2godny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspolpracy z Laboratoriami
Aleksandra Widniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo
Kamila Skoimowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii (ieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Ré2ycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzif: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczeiny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym}

Adres laboratorium: Przefmierowo 62-08t , ul. Rzemieitnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczytiska 180; Tychy 43100, Goidzikéw 1

Wyniki ednosza sig wylaeznie do badanych probek. Jeéli nie okreflone inaczej podana rozszerzona niepewnosc pomiaru zestala oszacowana dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.

Uwzgledniane niepewnoi¢ pobierania prébek. Jesli nie okreslono inacrej podczas stwierdzania zg
Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czeéci bez pisemnej

odnodci ).5. Hamiltan Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptagji wedhug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
zgody J.5. Ramilton Poland Sp. z o.0. Odpowiedzialnasé J.5. Hamilton Poland 5p. z 0.0 jest egraniczona wytacznie do danych zawartych w

Jjego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkem $wiadczenia Uskug J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

Strona 1/3

4.5. HAMILTON POLAND Sp.z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 DO
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Qlow v pg/t < 0,30 <10 zgodny
Zelazo N pg/! 98+ 14 £200 zgodny
Rte ug/l < 0,050 21 zgodny
* Akrylamid"?® PB-403 wyd.  z dn. 25.06.2020 pg/! < 0,05 <010 zgodny
Akceptowalna
. przez
* Barwal?® /| PN-EN 150 78872012 metoda € mg/l Pt <5 "°“s“;“;”t°w' -
nigprawidtowych
zmian.
* Bromiany™'* PN-EN ISO 11206:2013-07 ua/l <3 £10 zgodny
* Cyjanki wolne i zwigzane?® PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 pg/l <5 < 50 zgodny
* Epichlorchydryna®® PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 po/l < 0,05 <010 zgodny
* Indeks nadmanganianowy™?  \/ | PN-EN 1SO 8467:2001 mg/l O, 1,304 5,0 zgodny
* Lotre zwiazki organiczne ¥ PB-147/GC wyd. Il 2 dn, 20,10.20%4
Chloroform ug/t 2709 s 30 zgodny
Bromoedichlorometan g/t 68 +22 <15 zgodny
1,2-dichioroetan (EDC) pof <10 <30 zqodny
Chlorek winylu (V) pg/l <02 < 0,50 zgodny
Benzen pg/! <05 < 1,0 zgodny
I THM (chioroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ug/ 271486 <100 2g0dny
bromoform)
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (Z TRi i PER} ug/l <20 <10 2godny
Akceptowalna
przez
konsumentow i
Y ceNIM) - 1. bez _
etnosc \_/ PN-EN 150 7027-1:2016-09 NTU 023 + 0,07 . )
nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0
* pHU? % 1 PN-EN ISO 10523:2012 74+ 0,1 6.5 -9,5 zgodny
; Przewodnost elektryczna wiascwal s | oy e 57900 1999 uS/emm 840 + 84 £ 2500 zgodny
* Stezenie aniondw ¥ PN-EN ISO 10304-1:2000
Chlorki v mg/l 39+9 £250 zgodny
Fluorki % mg/i 0,37 + 0,08 <15 zgodny
Azotany v mg/l 16 + 04 £50 zg0dny
Azotyny \ 7 mg/l <0,05 <0,50 zgodny
Siarczany v mg/t 143 + 31 £250 zgodny
* Stesenie kationdw P | PN-EN I1SO 14911:2002
Amonowy jon \vi mg/I <0,05 £0,50 zgodny
Sumaryczna zawartosc wapnia i magnezu { z obliczen) Vi ma/t CaC0, 242 + 53 60-500 zgodny
# * Chioraminy® PB/BY/11/E:22.06.2016 mg/l Cla <0,02 <0,5 zgodny
* Chior wolny'! PB-358 wyd. Nl z dn, 30.03.2020 v mg/l 0,13 £ 0,01 £0,30 zgodny

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspdipracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przeimierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta RozZycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrit
Zatwierdzit  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Przezmierowo 62-081, ul. Rzemieélnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczyfska 180; Tychy 43-100, Golezikow 1

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. Jedli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnosé pomianu zostata oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosc 95%.
Uwzgledniono niepewnasé pobierania prébek. Jedli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgednoéci 1.5, Hamilton Potand Sp. z 0.0, stosuje zasade proste] akceptacji wedtug wytyeznych ILAC-G8:09/2015.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pi ) zgody J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0, Odpowiedzialnoid 15, Hamilton Poland Sp. 2 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ushiga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamifton Poland 5p. Z 0.0. zamieszczonym nha stronie www.haméton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 2/ 3 Formularz PO-10/01a wyd. x dn. 20.01.2020
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 564069/21/TCH
| * Temperatura® { PB-360 wyd_ll z dn. 24.07.2017 I *C | 154 | i

) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017,
poz. 2294).

¥ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parfistwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Poznaniu {decyzja nr HK-
W5P.8011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021 1))

¥ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z
dnia 31.12.2020),

* Wartosci progowe niezdefiniowane.

Badanie: Chloraminy wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOCZDANIA

Autoryzowat: Adrian Trzop, Lider ds. Jakosci
Agnieszka Posadzy, Starszy Specjalista ds. Analiz, Sekcja Wspblpracy z Laboratoriami
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przefmierowo
Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologit Gdynia
Marta Rézycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zatwierdzit  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektranicznym)

Adres laboratorium: Przetmigrowo 62-081, ul. Rzemiedlnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180; Tychy 43-100, Goidzikdw 1

Wyniki odnoszj sig wytacznie do badanych prébek. Jesli nie okrelono inaczej podana rozszerzona niepewnoi¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 j poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono nispewnosd pobierania probek. Jesli nie okredlono inaczej podczas stwierdzania zgodnasci J.5. Hamitton Poland $p. z 0.0, stosuje zasade prostej akeeptacji wediug wytycznych ILAC-GB:0%/2018.
Niniejsze sprawozdanie nie meze byé powielane w czgsci bez pisemnej 2gody LS. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Gdpowiedzialnosé J.S. Hamilton Poland Sp. Z 0.0 jest ograniczona wylacznie de danych zawartych w
iego oryginale. Ustuga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamigszczonym ha stronie www.hamifton.com.pt

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 3/ 3 Formufarz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020
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ul. Chwaszczyriska 180, B1-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




