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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia;
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badari: 2022-02-09
Data zakoriczenia badan: 2022-02-14

\\““”I“"”/a N
¢‘?\\“\J//'/f FCA

i

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badar i Kontroli $rodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 258 70 30

e-mail: reafizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 6642/LB/2022

Zakdad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Z2/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

SUW Siedlec, 55-095 Siedlec

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A} PN-EN ISO 19458:2007; (A} PN-EN I1SO 5667-5:2017-10;
2022-02-08

2022-02-09

bez zastrzezen

0010993/22

Raport autoryzowal:  Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowan

{Specjalista) Karolina Rys

ym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A06CE {okres wainoéci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigitium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-02-15 Stronalz3




Raport z badan nr 6642/1B/2022

Parametr / Wynik Jednostka Warto$é dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw
prawnych *

Temperatura (T) 10.2 +1.0 o )

M) 1 pg/B1/8/¢:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C
pH w 20°C :

A1) pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) 78 02 6,5-9.5 Z6
Barwa :

A(S) | PN-EN I1SQ 7887:2012, < me/| Pt *
pkL7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt* :
Metnosé !

A(S) | PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 022 i +0.08 NTU max, 1 zG
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN :

A pN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*2 <t - PN '
Zapach / ticzba progewa zapachu TON :

A8 ) pNCEN 1622:2006 - (1-1000) TON* i TON i
Przewodnosé elektryczna wiadciwa w
25°C :

A | pN-EN 27888:1999 - (10.0-69990) 7T 236 us/em max. 2500 G
pS/cm :
Azotany / NO3 :

AS) | PN-EN ISO 13395:2001 - {0.89-445) 11 1 203 mg/l max. 50 76
mg/l :
Azotyny / NO2 :

A(S) | PN-EN iSO 13395:2001 - {0.066-8.25) <0.066 | - mg/| max. 0,5 G
mg/l :
fon amonowy/ amoniak / NH4 :

AiS) | PN-EN IS0 11732:2007 - (0.26-130) <026 | mg/i max. 0,5 G
mg/| :
Chlorki / CI |

AlS) | PN-EN 1SO 10304-1:2009 - 43 i 15 mg/| max. 250 ZG
{2.0-10008) mg/! :
Siarczany / 504 :

A(S) | PN-EN iSO 10304-1:2009 - 100 | %12 mg/! max. 250 G
(2.0-10000) mg/I :

ASSE Mangan / Mn 5

)| PN-ENISO 17294-2:2016-11 - S0 i - pg/t max. 50 bie)

{5.0-100000} pg/| ;

ALSE Zelazo ogdlne / Fe

PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - <10 | pg/l max. 200 ZG
{10-500000) ug/! :

Sumaryczna zawartost wapnia i
ASE | magnezu / Twardo$é ogdlna

) PN-EN iSO 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/

410 | £102 mg/! 60-500 G

indeks nadmanganianowy :
AlS) | (utlenialnoéé) 1.8 L x0.4 mg/| max. 5 G
PN-EN ISC 8467:2001 - {0.5-800) mg/| [

Chlor wolny (T}
PB/BT/11/€:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/|

A(S) 020 | #0.05 mg/t max. 0,3 6

Liczha bakterii grupy coli

PN-EN ISO :
AlS H j R

®) ' 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ¢ tk/100 mi max. 0 26

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli : .
A(S) PN-EN 1S 0 ‘: ftk/100 mi max. 0 G

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona2:3




Raport z badan nr 6642/1B/2022

5308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100}
jtk/100 ml

Ogdlna liczha mikroorganizmow w
AlS) | 22°C po 72h 0
PN-EN IS0 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

jtik/ml rmax. 100 G

Liczba enterokokéw katowych
A{S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160)} 0
jtk/100 ml

jtk/100 ml max. G

** . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla faboratoryjnego zespolu oceniajacego.
*? - Akceptowalny dla laborateryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. 2 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prabek) nr NS/HKiS/4560/2L/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r, oraz nr NS/H ki$/4560/ZL/37-44/2021 abowigzujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja {dia rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagarn okresionych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia  dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowasci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacii AB 213

A{E} - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji ar AB 213

(T} - badania wykonywane w miejscach innych nif stata siedziba Lahoratorium

NA —badanie nieakredytowane {nie zamieszczane w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P} - badlanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug taboratoryinych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazane} w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainosci wynikéw

{W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Nermalizacyjny bez lub z zastapieniem

{S) — badanie objete zatwierdzeniern PPSE

* - zamieszczony kementarz do wyniku

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezpoérednio wplywat na wainos¢ wynikGw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badak}
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylke otrzymanych i badanych prébek, niepewno$t wyniku {jezeli podane) nie uwzgigdnia pobierania. Jezeli nie podano inaczei dla
probek nie pobranych przez Laboraterium: plan § procedury pobierznia sg identyfikowalne u Klignta,

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegbtowit matrycy podajac jako oblekt badad ,woda” ~ pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zekwaszonej i saezonej przez sgczek migkki,

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 5§ w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace mie€ wplyw
na wainof¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badas) zostaly pocane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badad dotyczg pobranych i badanych prébek, a
nigpewno$¢ rozszerzena metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnoi¢ {jeieli podano): dla badar sensorycznych padano jako przedziat éredniej geometrycznej, dia badad bivtogicznych podano jake przedziat niepewnofci pomijary frozszerzona
niepewnoét pomiaru zostafa oszacowana zgodnie 2 150 19036 i opiera sig na standardowe] niepewnodci pomnozonaj przez wspblczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnodci 95%.
Zioichg niepewnodé standardowa prazyjeto jako rowna odchyleniu standardowemu odtwarzalnogci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badar ckreslono jako niepewnoét
rozszerzong metody U {wspélczynnik rozsrerzenia k=2, prawdopodobiefstwo 95%).

Wyniki (za wyjgtkiem badad biologicznych) znajdujgce sig poniiej | powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie < lub >” doinej/gornej granicy 2akresu
pomiarowego metody) znajduja sie poza zakresem akredytaci.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > v {gdzie y=wartoéd mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gdrnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajgrego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewnoé pomiary tej wartogci.

W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 nalety intepretowat jako: mikroorganizmy sq obecne w iiczbie mniejszej nit 4.

Daty wykonywania poszczegdinych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukeja ogdinotaboratoryjng 1/Q/34 , Rozpatrywanie skarg” dostgpng na stronie www obiks.pl.
Raport maie by¢ powielany jedynie w catoszi.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.p!
www.obiks.pi

RAPORT Z BADAN NR 6986/LB/2022

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilezycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: 22/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Miejsce pobrania: SUW Borowa, 55-093 Borowa

Inne dane: -

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z: (A) PN-EN IS0 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-02-08

Data dostarczenia: 2022-02-09

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011000/22

Data rozpoczecia badan: 2022-02-09
Data zakoficzenia badan: 2022-02-16

Raport autoryzowat: Zastepca Kierownika Laboraterium: mgr in2. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB {okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CuZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-02-16 Stronal:z3




Raport z badah nr 6986/1B/2022

Parametr / Wynik lednostka Wartosé dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres 2z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw

prawnych *

Temperatura {T)

51 os . :
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 10.5 ; 10 ¢

A(S)

pH w 20°C

L 0. .
PN-EN 150 10523:2012 - {2.0-12.0) T 6593 26

A(S)

Barwa '
A{S) | PN-EN 150 7887:2012, <5 - mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt** :

Metnosé ;
A{S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - {0.2-800) 0.42 v 2016 NTU max. 1 6
NTU =

Smak / liczba progowa smaku TFN

P *
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*? T TFN

AlS)

Zapach / liczba progowa zapachu TON

: . *
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON** < TON

A(S)

Przewodnosc elektryczna wiadciwa w
25°C E

3 by :

AT | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 3095 1 s us/em max. 2500 6

pS/cm

Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) 1.4 204 mg/ max. 50 ZG
mg/| :

Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN IS0 13395:2001 - {0.066-8.25) <0.066 ! - mg/| max. 0,5 G

mg/l

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A{S) | PN-EN SO 11732:2007 - {0.26-130) <0.26 - mg/ max. 0,5 2G
mg/! :

Chlorki / Cl :
A(S) | PN-EN IS0 10304-1:2009 - 9.9 1 £17 mg/I max. 250 2G
(2.0-10000) mg/i ;

Siarczany / 504 :
AlS} | PN-EN |SO 10304-1:2009 - 15 ) mg/| max. 250 26
{2.0-10000) mg/l |

Mangan / Mn ;
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - 115 1 423 ug/l max. 50 26
(5.0-100000} pg/| :

A(SE

Zelazo ogdine / Fe :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 16 +4 ug/i max. 200 G
{10-500000) g/l '

A[SE

Sumaryczna zawartos¢ waphnia i
A(SE | magnezu / Twardoi¢ ogdlna

1 PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/|

153§ 438 mg/! 60-500 G

indeks nadmanganianowy
(utlenialnosé) -
PN-EN 150 8467:2001 - {0.5-800) mg/| !

mg/| max. 5

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu adezynnikowego Hach -
{0.02-8.0} mg/t

A(S) 0.20 +0.05 mg/l max. 0,3 2G

Liczba bakterii grupy coli
AlS) PN-EN IS0 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 mi

jtk/100 mi max. 0 G

Liczba Escherichia coli :
-] : itk .
) N iso o jtk/100 max. 0 76

Katowice, dn. 2022-02-16 Strona2z3




Raport z badan nr 6986/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100)
jtk/100 mi

Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w
A(S) : 22°Cpo 72h 5
PN-EN ISO 6222: 2004 - {1-300) jtk/ml

#{2-13] jtk/mi max. 100 26

Liczba enterokokéw katowych
A{5}) | PN-EN ISO 7899.-2:2004 - (1-160) 0
jtk/100 ml

jtk/10C ml max. 0 2G

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
*? - Akeeptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajgeego.
*3 - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.c. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania bada (z uwglednieniern pobierania
prabek) nr NS/HKiS/4560/7i/33-35/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/2L/37-44/2021 obowigzujgce do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagar okresfonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294}:
ZG - wynik/ rezuftat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnodei, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E} - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywana w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, fub przedstawiajace wynik ponitej lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A{P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane prrez zewnetrznego dostawce usfug laboratoryinych

{NR]} - badanie wykonane metodg slternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznoici wynikow

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostafy wycofane przez Polski Komitet Normatizacyjny bez tub 2 zastgpieniem

(5} - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* ~ zamiaszezony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki {w tyrn mogace bezposrednio wplywaé na waznogé wyrikow: data pobrania, miejsce pohbierania, obiekt badan)
zostaty podane przez klienta; wyniki badar dotyc23 tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewncét wyniku (jeteli podano) nie uwzgledniz pobierania. Jezeli nie podano inaczef dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajqc jako obiekt badar ,woda” ~ pierwiastki badane z wykorzystaniemn techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszone} i sqezonej priez sgezek miekki.

Dla prébek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie€ wplyw
na wainofd wynikdw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan} zostaly podane przez Klienta. W tym praypacku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek, a
rigpewnost rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnoé€ {jeieli podano): dla badar sensorycznych podano jake przedziat §redniej geometrycznej, dia badari biologicznych podano jako prredziat niepewncici pomiaru {rozszerzona
niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO 19636 i opiera sig na standardowej niepewnosci pomnotone} przez wspbtezynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnegci 95%.
ZioZong niepewnoéé standardows przyjeto jako rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnodci wewngtrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badar okreflono jako niepewnogé
rozszerzong metody U (wspdczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefistwo 95%).

Whyniki [za wyjatkiem badan biologicznych) najdujgce sig poniiej i powyzej zakresuy metody przedstawione w sposGb ilodciowy {nie w formie ,< lub >” dolnej/gdrme;j granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujq sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatow badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoéd mezurandu odpowiadajgca dolne}/ gdrnej granicy zakresu pemiarowego metody) przedstawiona {na wnicsek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnost pomiaru tej wartosci,

W przypadku badari biologicznych wyniki podane w farmie <4 nzledy intepretowaé jako: mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszezegéinych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi razpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélinolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostgong na stronie www.obiks.pl.
Raport moze by¢ powielany jedynie w catoéci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-02-16 Strona3:z3
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AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badari i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl
RAPORT Z BADAN NR 6641/LB/2022
Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW
Nr zlecenia: 22/0007979/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez tudzi
Miejsce pobrania: SUW Losice, 55-095 tosice
Inne dane:
Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. 7 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z: {A) PN-EN iSO 19458:2007; {A) PN-EN IS0 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-02-08
Data dostarczenia: 2022-02-09
Stan prébki: bez zastrzeien
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0010991/22
Data rozpoczecia badas: 2022-02-09
Data zakonczenia badah: 2022-02-14
Raport autoryzowal: Zastgpca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka
Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista} Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
Raport zostal autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-15 Stronal1:3




Raport z badari nr 6641/1B/2022

Parametr / Jednostka

Metoda badawcza / zakres

Wynik
Z niepewnoscia

Wartodé dopuszczalna Stwierdzenie
okreslona w zgodnosci

obowigzujacych przepiséw

prawnych *

Temperatura [T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C
pHw 20°C !
PN-EN IS0 10523:2012 - (2.0-12.0)

°C

AfS) 103 1 419

A(S)’ 76 | 102

Barwa H
A{S) | PN-EN ISO 7887:2012, -
PKt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/) pt*" :
Metnosé :
AS) | PN-EN iSO 7027-1:2016-09 - (0.2-800} <02 i
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN < ; TEN P
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*? ;

Zapach / liczba progowa zapachu TON < . TON .
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*® i

Przewodnosé elektryczna wiasciwg w :
25°C 499 | 435 HS/em max. 2500 76
HS/cm

mg/l Pt

NTU

—— ]

PN-EN 27888:1995 - (10.0-99990]
Azotany / NO3

PN-EN IS0 13395:2001 - (0.85-445) <0.89 - mg/|

mg/i ;

Azotyny / NO2 :

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25) <0.066 - mg/!

mg/| :

ton amenowy/ amoniak / NH4 :

PN-EN iSO 21732:2007 - {0.26-130} <026 | .. mg/l max. 0,5 G

mg/| :

Chlorki / ¢i :

A{S} | PN-EN ISQ 10304-1:2009 - 8.3 1.4 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/ :

Siarczany / 504 :

AfS) | PN-ENISO 10304-1:2009 - 14 *2 mg/i max. 250 G
{2.0-10000) mg/ :

Mangan / Mn :

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <5.0 » - ug/t max. 50 G

{5.0-100000) pg/! :

Zelazo ogdlne / Fe ;

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 --- ug/l max. 200 G

(10-500000) g/t :

Sumaryczna zawartoéé wapnia | ‘ Ar

A(SE | magnezu / Twardoéé o dlna :

) PN»gEN IS0 17294-2:201gs-11 - 3241 me/! 60-500 26

(3.30-33530) mg/I i

Indeks nadmanganianowy ;

AlS) | [utlenialnose) 19 io104 mg/1 max. 5 2G

PN-EN ISO 8467.2001 - (0.5-800} mg/| :

Chlor wolny (T)

PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie

testu adczynnikowego Hach -

{0.02-8.0) mg/t

Liczba bakterii grupy coli

ats) | PN-ENISO o | itk/100 mf max. 0 76

max. 50 G

max, 0,5 2G

A{SE

A[SE

AlS) 020 | £0.05 mg/t max. 0,3 G

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml
Liezba Escherichia coli

A1) e 180 0

'
e
v
i
1

jtk/100 ml max. 0 G

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona2:z3




Raport z badan nr 6641/LB/2022

9308-1:2014-124A1:2017-04 - {1-100}
jtk/100 mi

Ogdlna liczba mikroorganizmow w
Afs) | 22°Cpo 72h <4
PN-EN 150 6222: 2004 - {1-300) jtk/ml

- jtik/ml max. 100 ZG

ticzba enterokokow katowych
A(S) I PN-EN ISC 7899-2:2004 - {1-160) 0
jtk/100 ml

jtk/100 ml max. 0 G

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcega.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach de wykonywania badan (z uwglgdnieniem pobierania
probek) nr NS/HKiS/4560/Z1/33-39/2021 obowiazujgce do dnia 62.04.2022r, oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnosci {dla wynikéw w zakresle metody)/ interpretacja (dfa rezultatéw poza zakresem metody)} - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W adniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowoéci zmian dokonuje Zleceniodawea.

A - badanie zkredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E) - badanie umieszc2one w elastycznym zakresie akredytacji nr A8 213

(T) — badania wykonywane w miejscach inaych ni stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponize} lub powyzej akredytowanege zakresu metody)
A{P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

{NR} - badanie wykonane metoda aiternatywng dlz metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posizda dowody uzyskania réwnowainosci wynikéw

{W] - przywotane dokumenty adniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z 2astapieniem

{5) — badanie obhjgte zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komantar2 do wyniku

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogjce bezpofrednio wplywaé na wainoéé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badasd)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewno$€ wyniku (jetedi podane) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podang inaczej dla
prébek nie pobranych przez taboratorium: plan | procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit metrycy podajgc jako obiekt badai ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP otnaczone
zostaty z probki zakwaszonej i sgczonej przez sgczek migkki.

Dla psébek pobieranych i badarych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sy w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mieé wplyw
na wainos¢ wynikdw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jeieli podanc): dla kadan sensorycznych podano jako przedzal $redniej geometrycinej, dla badan biologicznych podano jake przedziat niepewnosci pomiary {rozszerzona
niepewnost pomiaru zostata oszacowana zgodnie 2 ISO 39036 i opiera sig na standardowe] niepewnoéci pomnozone] przez wspdlczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufncéci 95%.
Zfotong niepewnoif standardowq przyjgto jako rowng odchyleniu standardowemu cdtwarzalnodci wewngtrziaboratoryjnej), dla pozostaltych badan ckreflono jako niepewnosé
rozszerzong metody U {wspbiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjgtkiem badant biologicznych) znajdujgce sie ponizej i powysej zakresu metody przedstawione w sposéb ilociowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiatowego metody) tnajdujz sie poza zakresem akredytacji.

Gia rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartod{ mezurandu odpowiadajaca dolne)/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
2lecajycego) rozszerzona niepewnost stanowi niepewnosé pomiary tej wartofci.

W prrypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalety intepretowad jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mnigjszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng 1/G/34 , Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.
Raport moie by€ powielany jedynie w catodci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona3z3




Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

fins

//r_:i\\
’/"l'ufn'\“\\

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0.

dawniej Osrodek Badari i Kontroli $rodowiska Sp.z 0.0,
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 369

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pi

RAPORT Z BADAN NR 6644/LB/2022

Zakfad Ustug Komunainych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

22/6007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
SUW Diugoleka, 55-095 Diugoteka

Laboratorfum Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A) PN-EN iSO 19458:2007; (A} PN-EN [SO 5667-5:2017-10;
2022-02-09

2022-02-09

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0010995/22

Data rozpoczecia badan: 2022-02-09
Data zakoriczenia badan: 2022-02-14

Raport autoryzowal: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CR (okres wainoscl:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany | wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-15 Stronalz3




Raport z badan nr 6644/LB/2022

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik Jednostka

z niepewnoicia

Wartoi¢ dopuszczalna
okreslona w
chowiagzujacych przepisow
prawnych *

Stwierdzenie
2godnosci

A(S)

Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C

7.2

11.0 °C

AlS)

PHw 20°C
PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0)

7.8

6,5-8,5

ZG

A(S)

Barwa
PN-EN IS0 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - {5-700) mg/l pt*!

<5

- mg/l Pt

Afs)

Metnosé
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

0.30

+0.11 NTU

max. 1

26

A(S)

Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*2

<1

TFN

A{S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

<1

- TON

A(S)

Przewodnosé elektryczna wiaiciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - {10.0-99990}
us/cm

515

26 Ws/cm

max. 2500

ZG

A(s)

Azotany / NO3
PN-EN 1SO 13395:2001 - (0.89-445)
mg/|

1.2

0.3 mg/!

max. 50

2G

A(S)

Azotyny / NO2
PN-EN iSO 13395:2001 - (0.066-8.25)

mg/t

<0.066

me/!

max. 0,5

G

AlS)

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN ISC 11732:2007 - {0.26-130)
mg/|

<0.26

mg/|

max. 0,5

AL

Als)

Chlorki / €I
PN-EN ISO 10304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/!

23

3 mg/l

max. 250

G

A{S)

Siarczany / 504
PN-EN SO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/!

60

P 7 mg/l

max. 250

G

A(SE

Mangan / Mn
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
{5.0-100000) pg/!

<5.0

ue/!

max. 50

G

A{SE

Zelazo ogdlne / Fe
PN-EN I1SO 17294.2:2016-11 -
(10-500000) pg/i

12

3 e/l

max. 200

ZG

A{SE

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i
magnezu / Twardo$c ogélna
PN-EN 1SC 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/I

280

170 mg/l

60-500

G

A(S)

Indeks nadmanganianowy
(utlenialnosé)
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/!

2.2

10.5 mg/!

max. 5

2G

AfS)

Chior wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odezynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/t

0.14

+0.04 mg/t

max. 0,3

FAc]

A{S)

Liczba bakterti grupy coli

PN-EN [SO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100}
jtk/100 ml

jtk/100 mi

max. 0

ZG

A{5)

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO

itk/100 ml

max. 0

G

Katowice, dn. 2022-02-15
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Raport z badan nr 6644/LB/2022

5308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 mi

Ogdlna liczha mikroorganizmow w
AlS) | 22°Cpo 72h <
PN-EN 150 6222: 2004 - {1-300) jtk/mi

— itk/ml max. 100 G

Liczha enterokokdw katowych
A(S) i PN-EN |50 7899-2:2004 - {1-160) 0
jtk/160 mi

jtk/100 ml max. 0 ZG

*! . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*? - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
** - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Etrofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. pasiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badas {z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKiS/4560/2../33-39/2021 obowiazujgce o dniz 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/37-44/2021 chowiazujace da dnia
20.05.2022r,

*Stwierdzenie zgodnosci {dla wynikow w zakresie metody)/ interpretacja {dla rezuitatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozparzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spotycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E) - badante umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T} — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratosium

NA - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniiej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P}— badanie akredytowane zamieszczone w 2akresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryinych

N{F) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium pesiada dowody uzyskania réwnowainegci wynikow

(W} - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(5} —badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla pribek nie pobranyeh przez Laboratorium dane dotyczgce prébki (w tym mogace bezpofrednio wplywaé na waznoéé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badart)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badai dotyczq tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnod wyniku (jeieli podanc) nie uwzglednia pobierania. leieli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i precedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, Jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badad »woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki 1P oznaczone
zostaly z probki zakwaszone | saczone] przez sgczek migkki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratarivm: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laberatorium; dane dotyczace prébki moggce mie¢ wplyw
na wainodl wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan} zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badart dotycza pobranych i badanych probek, a
niepewnosé rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnes¢ (jezeli podano): dla badan sensoryeznych podano jako przedzat §redniej geometryczne;, dla badan biologicznych padane jako przedziat niepewnoéci pomiaru {rozszerzona
niepewnost pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na standardowej niepewnofci pemnozone] przez wspofczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnodcl $5%.
Ziotong niepewno§l standardowq priyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosc wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badarh okrediono jako niepewnoéé
rozszerzong metody U (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiesistwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiern badan biologicznych) znajdufgce sie ponize] i powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilofciowy (nie w formie ,< lub >* dolnej/gérne} granicy zakresu
pomiarowego metody) 2najduja sig poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y* (gdzie y=warto§é mezurandy odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona [(nz whiosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepawnost stanowi niepewno$é pomiary tej wartogci.

W przypadkuy badan bioiogicznych wyniki pedare w formie <4 naledy intepretowac jako: mikroorganizmy sa ohecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badari sq identyfikowelne w zapisach Labaratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogéinolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostgpng na stronie www.obiks.pl.
Raport moie byt powielany jedynie w catofei.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona3:z3




AB 213

Eurofins OBIKS Poiska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badari i Kantroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 255 70 30

e-mail: realizacja@obiks.p}

www.obiks.p
RAPORT Z BADAN NR 6645/LB/2022
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW
Nr zlecenia: 2Z/0007979/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW Piecowice, 55-093 Piecowice
Inne dane:
Probka pobrana przez: Laboraterium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0, - Piotr Szczurek
Zgodnie z: (A} PN-EN 1SO 19458:2007; {A} PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-02-09
Data dostarczenia: 2022-02-09
Stan prébki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011004/22
Data rozpoczecia badart: 2022-02-09
Data zakoriczenia badan: 2022-02-14
Raport autoryzowal: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka
Raport wygenerowat | podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8AS6CB (okres waino$ci:08.12.2020-08,12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL
Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-15 Stronal:z3




Raport z badan nr 6645/LB/2022

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnoscia

lednostka

Warto$¢ dopuszczatna
okreslona w
obowiazujacych przepiséw
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

A(S)

Temperatura (T}
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0} °C

°C

A[5}

pH w 20°C
PN-EN IS0 10523:2012 - (2.0-12.0)

7.6 Lt0.2

6,5-9,5

G

A{S}

Barwa
PN-EN IS0 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - {5-700) mg/| Pt*!

<5 —

mg/l Pt

AfS)

Metnosc
PN-EN [SC 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

051 i #0.19

NTU

max. 1

G

A{S)

Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*?

TFN

Al5)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*?

TON

A5}

Przewodnosé elektryczna wiaéciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (£0.0-99950)
uS/cm

g09 | a0

HS/om

max. 2500

ZG

Als)

Azotany / NO3
PN-EN 150 13395:2001 - {0.89-445)
mg/l

1.9 | 405

mg/|

max. 50

ZG

AlS)

Azotyny / NO2
PN-EN SO 13395:2001 - (0.066-8.25)
mg/|

<0.066 e

mg/|

max. 0,5

26

AlS)

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN 150 11732:2007 - (0.26-130)
mg/|

<026 | -

mg/

max. 0,5

26

A{S)

Chlorki / CI
PN-EN ISC 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/!

43 1 45

mg/i

max. 250

ZG

A{S}

Siarczany / 504
PN-EN [SO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/i

150 | +18

mg/|

max. 250

26

A[SE

Mangan / Mn
PN-EN |SQ 17294.2:2016-11 -
{5.0-100000) pg/!

pg/l

max. 50

FAS]

AlSE

Zelazo ogdine / Fe
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{10-500000) pg/i

10 1 3

pe/l

max. 200

ZG

A(SE

Sumaryczna zawartosé wapnia i
magnezu / Twardo$é ogélna
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/I

309 | 177

mg/fl

60-500

G

A(S)

Indeks nadmanganianowy
{utlenialnosc)
PN-EN {SQ 8467:2001 - {0.5-800) mg/!

21 | 305

mg/

max. 5

G

A{S}

Chlor wolny {T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odezynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/l

015 | 10.04

mg/

max. 0,3

G

Stwierdzenie zgodnodci z
wymaganiami przepisow prawnych

A(S)

ticzba bakterii grupy coli
PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 mi

max.

ZG

Katowice, dn. 2022-02-15

Strona2z3




Raport z badan nr 6645/1LB/2022

jtk/100 ml :
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO : .

A1 1 9308-1:2014-12:A1:2017-04 - (1-100) ¢ Jtk/106 ml max. 0 G
jtk/100 ml :
Ogélna liczba mikroorganizmoéw w :

AlS) | 22°Cpo 72h 23 | £[14-37] stk/ml max. 100 76
PN-EN IS0 6222: 2004 - {1-300) jtk/ml :
Liczba enterokokdw katowych :

AlS) | PN-EN 150 7899-2:2004 - {1-160) ] i jtk/100 mi max, 0 G
jtk/100 ml :

*1 - Akceptowalna dia laboratoryjnego zespotu oceniajgeego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofing OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prabek) nr NS/HKiS/4560/21/33-39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKi$/4560/2L/37-44/2021 obowigzujgce do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnoéci (dla wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) - wg wymagan okreflonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spodycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat 2godny 7 wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny 7 wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) ~ badania wykonywane w miejscach innych nii stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane [nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
AP} — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewngtrznego dostawcy uskug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dia metody wskazanej w przepisie prawa - Labaratorium posiada dowody uzyskania rownowainosci wynikow

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

{5) - badanfe objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezpofredrio wptywad na watno$é wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnodé wyniku {jezeli podano} nie uwzglgdnia pobierania. JeZeli nie podano inaczej dla
arébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sq identyfikowalne u Klienta.

Dla prabek nie pobranych przez Laboratorium, jedelf Klient nie uszczegdtowit matrycy podajac jako obigkt badai ,woda” — pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly 2 probki zakwaszonej i sgezene] przez saczek migkki.

Dla probek pebieranych i badanych przez Laboratarium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace mieé wplyw
na wainosé wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotyczg pobranych | badanych prébek, a
niepewnosé rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dia badari sensoryczrych podana jako przedziat §redniej georetrycznej, dla badan biologicznych podano jake przedziat niepewnogci pomiary (rozszerzona
niepewno$t pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na standardowe] niepewnosci pomnozonej przez wspblczynaik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnoci 95%.
Ztotong niepewnoé standardowy przyjgto jako réwna odchyleniu standardowemu odtwarzalnoci wewnatrzlaberatoryjnej), dia pozostatych badar ckreflono jako niepewnost
razszerzong metody U (wspéfczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zzkresu metody przedstawione w sposch ilodciowy (nie w formie ,< lub »” dolnel/gérnej granicy zakresu
pomiarowege metody) znajduiq sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y” {gdzie y=wartoéé mezurancu edpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzana niepewnos¢ stanowi niepewnodé pomiaru te] wartofci.

W przypacku bada biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdinych badad sg identyfikowslne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukeja ofbinclaboratorying 1/Q/34 , Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie wiww gbiks.pl.
Raport moie by€ powielany jedynie w cato&ci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-02-15 Strona3:z3
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E Fortul Cowthew
RABEBATATS

AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z o.o0.

dawniej Osrodek Badan i Kontroti Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocows 8

tel. 32 259 70 369

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 6643/LB/2022

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: 27/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez fudzi

Migjsce pobrania: SUW Sliwice, 55-093 Sliwice

Inne dane: -

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. 2 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie 2 : {A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A} PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-02-09

Data dostarczenia: 2022-02-09

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0010994/22

Data rozpoczecia badan: 2022-02-09
Data zakoriczenia badan: 2022-02-14

Raport autoryzowal:  Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inZz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obslugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE (okres waino$ci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-15 Stronalz3




Raport z badan nr 6643/L8/2022

Parametr /
Metoda badawcza / 2akres

Wynik
Z niepewnoscia

Jednostka

Wartos dopuszezalna
okreslona w
obowigzujacych przepisow
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

A(S)

Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C

102 | #10

AS)

pHw 20°C
PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0)

7.6 PED2

6,5-9,5

G

A{S)

Barwa
PN-EN 1SO 7887.:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt**

<5 : -—

mg/l Pt

AlS5)

Metnosé
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - {0.2-800)
NTU

0.22 | +0.08

NTU

max. ]

G

AlS)

Smak / liczba progowa smaku TEN
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*?2

<1 -

TEN

A{S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*3

<1

TON

Als)

Przewodno$¢ etektryczna wladciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - {10.0-99950)
uS/em

721 436

1s/cm

max. 2500

G

A(5)

Azotany / NO3
PN-EN IS0 13395:2001 - {0.89-445)

mg/|

17 {05

mg/|

max. 50

G

A[S)

Azotyny / NO2
PN-EN IS0 13395:2001 - (0.066-8.25)
mg/l

<0066 | -

mg/|

max. 0,5

ZG

AlS)

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN ISC 11732:2007 - (0.26-130)
mg/1

<026 | -

mg/l

max. 0,5

G

A(S)

Chiorki / ¢l
PN-EN 150 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/|

43 | 15

mg/|

max. 250

G

A(S)

Siarczany / SO4
PN-EN [SQ 10304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/|

160 | 120

mg/l

max. 250

F4c)

A(SE

Mangan / Mn
PN-EN SO 17294-2:2016-11 -
{5.0-100000) pg/t

50 L -

peft

max. 50

FAC

A[SE

Zelazo ogdine / Fe
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{10-500000) pg/!

<10 | -

pg/!

max. 200

G

A{SE

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i
magnezu / Twardoéé ogbina
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/!

329 i 182

mg/l

60-500

G

A{S}

indeks nadmanganianowy
{utlenialnoéé)
PN-EN 150 8467:2001 - (0.5-800) mg/|

20 | 104

mg/t

max, 5

ZG

A{S}

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odezynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/t

015 : +£0.04

mg/l

max. 0,3

G

Stwierdzenie zgodnesci z
wymaganiami przepisow prawnych

AlS)

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN 150
9308-1:2014-12+A1:2017-04 ~ {1-100)

jtk/300 ml

max. 0

2G

Katowice, dn. 2022-02-15
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Raport z badai nr 6643/1L8/2022

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli
ALS) PN-EN iS50 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 -{1-100)

jtk/100 ml

jtk/100 ml max. 0 G

Ogélna liczha mikroorganizmow w
A(S) | 22°Cpo 72h 5
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/m

+{2-13] jtk/ml max. 100 ZG

Liczba enterokokéw katowych
A(S) | PN-EN 150 7899-2:2004 - (1-160} 0
itk/100 mi

jtk/100 mi max. 0 G

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego respoty oceniajgcego.
*2 Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins ORiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badasi (z uwglednieniem pobierania
prébek} nr NS/HKiS/4560/21/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HK;‘SMS60/2L/37-44/2021 obowigzujzce do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie 2godnogei (dla wynikdw w zakresie metody)/ interpretaca (dla rezultatéw poza zakresem metody} - wg wymagan okreglonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone do spozycia przez ludzi (Dz.11.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikaw barwy, metnosci, smaku, zapachu aceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A{E) - badanie umieszczone w elastytznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) ~ badania wykonywane w frigfscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacii AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponitef lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A[P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy uslug laboratoryjnych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laberatoryjnych

[NR) - badanie wykonane metedy alternatywng dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznogei wynikow

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycafane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpleniem

{5) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboretorium dane dotyczgee probki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na wainodé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylke otrzymanych i badanych prébek, niepewnodé wyniku (jeteli podano) nie uwzglednia pobierania. jezeli nie podane inaczej dia
prébek nie pobranych przez Laboraterium: plan i pracedury pobierania 53 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jeteli Klient nie uszczegdlowit matrycy podajac jako obiekt badar »wWoda” — pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z prabki zakwaszonej i sgczonej przez sgczek miekki.

Dia prébek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 5§ w siedzibie Laboraterium; dane dotyczgee probki megace mieé wpiyw
na wainofd wynikéw (w tym punkt pobrania orzz identyfikacja obiektu bada#i) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadku wyniki badas dotyczy pobranych | badanych prébek, a
niepewnos¢é rozszerzona metody Lwiglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jezeli podano): diz badar sensorycznych podano jako przedeiat $redniej geometrycznej, dfa badas biotogicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiary (rozszerzona
niepewnos$t pomiaru zostata oszacowana zgodnie z IS0 19036 i opiera sig na standardowe] niepewnoéci pomaozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k = 2, przy peziomie ufnosci §5%.
Ztciong niepewnodt standardowg przyjeto jako rowng odchyleniv standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaborataryjne]), dla pozostafych badad okreflono jako niepewnasé
roiszerzong metody U {wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiem badar biologicznych) znajdujace sig ponizej i powylej zakresu metody przedstawione w sposob iladciawy {nie w formie < lub >* delnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) 2najdujy sig poza zakresem akredytacji.

Dila rezultatéw badania podanych w formie < fub > y* (edzie y=warto§é mezurangy odpowiadajgca dolnej/ goérnej granicy zakresu pomiarowego metody} przedstawiona {na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnodé stanowi niepewnoéé pemiary tej wartodei.

W przypadku badad biclogicznych wyniki podane w formie <4 nalety intepretowad jako: mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania poszczegélnych badar sa identyfikowalne w zapisach Labaratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z instrukcja ogdlnolaboratoryjng 1/0/34 »Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.
Raport moie by€ powielany jedynie w catoéci.

KONIEC RAPORTU
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Ins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki;

U
aart ey,

AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Cwocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja @ obiks.pi
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 6646/1LB/2022

Zaklad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

2Z2/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
SUW tozina, 55-095 tozina

Laboratorium Eurofins OBIKS Palska Sp. 2 0.0. - Piotr Szczurek
(A} PN-EN SO 19458:2007; (A} PN-EN iSO 5667-5:2017-10;
2022-02-08

2022-02-09

bez zastrzeien

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011005/22

Data rozpoczecia badan: 2022-02-09
Data zakorczenia badan: 2022-02-14

Raport autoryzowatl:  Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Ry
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB {okres wainodci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-15 Stronalz3




Parametr / Jednostka

Metoda badawcza / zakres

Wynik
Z hiepewnosciy

A(S)

Temperatura (T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °cC 10.2

AlS)

pHw 20°C

PN-EN IS0 10523:2012 - (2.0-12.0) 74

A{S)

obowigzujgeych przepiséw

Raport z bada# nr 6646/1B/2022

Stwierdzenie
zgodnosci

Wartoé€ dopuszezalna
okreslona w

prawnych *

Barwa
PN-EN ISO 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| pt*!

A{S}

Metnoéé
PN-EN 150 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

0.41 NTU

AlS)

AfS}

* -
max. 1 G

<1

TFN

Smak / liczba progowa smakuy TFN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*2

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*2

AfS)

A5}

A(S)

Przewodnosé elektryczna whagciwa w
25°C

PN-EN 27888:19945 - (10.0-99990]
uS/cm

Azotany f NO3
PN-EN 15O 13395:2001 - (0.89-445)
mg/|

*
*
max, 2500

max. 50

Azotyny / NO2
PN-EN 150 13395:2001 . (0.066-8.25)
mg/|

max. 0,5

A(S)

Jon amonowy/ ameniak / NH4
PN-EN 1SO 11732:2007 - (0.26-130}

<026 | .
mg/t :

mg/|

Z

G
26
ZG
£G

max. 0,5

A{S}

Chlarki / Ct
PN-EN 150 10304-1:2009 -
(2.0-10000} mg/|

42 mg/l

max. 250 G

T

AlS)

Siarczany / 504
PN-EN iSO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/|

150 meg/i

max. 250 G

A(SE

Mangan / Mn
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
{5.0-100000) pg/)

<0 g/

max. 50 G

A(SE

A(SE

AlS)

Zelazo ogdlne / Fe
PN-ENISO 17294-2:2016-11 -
(10-500000) pg/t

25 ught

max. 200 2G

Sumaryczna zawartoéé wapnia i ;
magnezu / Twardos¢ ogoina 478 i
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -

(3.30-33530) mg/|

+119 mg/!

60-500 2G

Indeks nadmanganianowy
{utlenialnose)
PN-EN IS0 8467:2001 - (0.5-800) mg/I

1.8 mg/l

AlS)

?

max. 5

-

Chior wolny (T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/!

0.20 10.05 mg/|

max. 0,3 2G

A(S)

Liczba bakterij grupy coli
PN-EN iSO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100}
itk/100 mi

0 : ftk/100 mi

max. D Fic)

AlS)

Liczba Escherichia eoli
PN-EN 150

o i Jtk/100 mi

max. ( G

Katowice, dn. 2022-02-15
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Raport z badan nr 6646/18/2022

[ [ 9308-1:2014-13+A1:2017:04 - (1-100)
jtk/100 ml

Ogéina liczba mikroorganizméw w
A{S) | 22°Cpo 72h 7
PN-EN SO 6222: 2004 - {1-300) jtk/mi

1]3-15) jtk/ml max. 100 26

Liczba enterokokéw katowych
A(S) | PN-EN IS0 7899-2:2004 - (1-160) 0
jtk/100 mi

jtk/100 mi max. 0 26

1
'
'
i

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
# Akceptowalny dla taboratoryjnego zespoty oceniajgcego,

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska 5p. z 0.0. pasiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan {z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS/HKIS/4560/21/33-39/2021 ohowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/7L/37-44/2021 obowigzujgce do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnoéci {dia wynikdw w zakresie metady)/ interpretacja (dia rezultatow poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, po2.2294):
ZG - wynik/ rezuitat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgadny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowoséci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akregytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E] - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyiej akredytowanegs zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewngtrinego dostawey ustug Jaboratoryjnych

MN(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laberatoryjnych

{NR]} - badanie wykonane metody alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznodci wynikdw

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorivm dzne dotyczace probki (w tym mogace bezpofrednio wplywad na waznoé wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari)
zostafy podane przez Klienta; wyniki badart dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnogé wyniku {jeieli podann) nie uwzglednia pobierania. leieli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laheratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta,

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszezegélowit matrycy podajac jako obiekt badad ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z prébki takwaszonej i saczonej przez sgczek migicki.

Cla pribek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plary/ barmonogramy procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prabki moggee mied wplyw
na wainodé wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacia obiektu badahi) zostaly podame przez Klienta, W tym przypadku wyniki badari dotyczg pobranych i badanych probek, a

Niepewno$¢ {jeieli padano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat {redniej geometryczne), dla badar biologicznych podano jaka przedziat niepewnosci pomiary [rozszerzona
niepewnosé pomiaru zostafa oszacowana 2godnle 2 10 19036 | apiera sig na standardowe} niepewnogci pomneionej przez wspdlczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnodei 95%,
Zioiong niepewno$¢ standardowg prevjeto jako réwng odchyleniu standardowemuy odtwarzalnosci wewnatraboratoryinel], dla pozostatych badan okre$lono jako niepewno$é
rozszerzong metedy U (wspbiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodohiafstwe 95%).

Wyniki (za wyigtkiern badar biologicznych) najdujgce sig poniiej i powyie] 2zkresu metody prredstawione w sposob ilofciowy {nie w formie ,< lub »* dolnej/gérnej granicy zakresu
pamiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezuitatéw badania podanych w formie ,< lub > y" (gdzie y=wartoét mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresuy pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zleczjycepn) rozszerzona niepewnodé stanowi niepewnogé pomiary tef wartofci,

W przypadku badari biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy s3 cbecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania peszezegdinych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg 2godnie z instrukeja ogdinolaboratoryjng 1/Q/34 Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie wivw obiks pl.
Raport moie byé powislany jedynie w catogei,

KONIEC RAPORTU
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badari i Kontroli $rodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tef. 32 259 70 3629

fax 32 259 70 30

e-mall: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 7017/LB/2022

zastepuje RAPORT Z BADAN NR 6986/LB/2022 2 dnia 16.02.2022r.

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodniez;

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-02-09
Data zakoriczenia badan: 2022-02-16

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Z7/0007979/2021

Woeda przeznaczona do spozycia przez ludzi

SUW Borowa, 55-093 Borowa

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
{A) PN-EN 15O 19458:2007; (A} PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2022-02-08

2022-02-09

bez zastrzeien

6C11000/22

Raport autoryzowal:  Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inZ. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowan

(Specjalista) Karolina Ry$

ym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE {okres wainosci:08.12,2020-08,12,2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-02.17 Stronal:3




Raport z badan nr 7017/LB/2022

Parametr /
Metoda badaweza / zakres

Wynik
z hiepewnoscia

Jednostka Wartoi¢ dopuszczalna Stwierdzenie
okreslona w zgodnosci
obowiazujgcych przepiséw
prawnych *

AlS)

Temperatura (T)
PB/BY/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C

10.5

°c B

A(S}

pHw 20°C
PN-EN IS0 10523:2012 - {2.0-12.0)

7.6

6,5-9,5 G

AfS)

Barwa
PN-EN IS0 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l pt*

<5

mg/l Pt *

A{S)

Metnogé
PN-EN 1SC 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

0.42

*0.16

NTU max. 1 2G

AlS)

Smak / liczba progowa smaku TEN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*?

<l

A(S)

Zapach / ficzba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - {1-1000} TON*?

<1

TON *

A(S)

Przewodnosé elektrycana wladciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - {10.0-99930)
KS/em

309

HS/cm max. 2500 ZG

A(S}

Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - {0.89-445)
mg/

14

0.4

mg/| max. 50 G

A(S)

Azotyny / NO2
PN-EN 1SO 13395:2001 - {0.066-8.25)

mg/|

<(.066

mg/l max, 0,5 ZG

AlS)

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN 1SO 11732:2007 - (0.26-130)
mg/l

<(.26

mg/| max. 0,5 2G

A[S)

Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/!

9.9

mg/l max. 250 ZG

A[S)

Slarczany / S04
PN-EN 150 10304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/

15

mg/I max. 250 2G

A{SE

Mangan / Mn
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(5.0-100000) pg/!

115

ug/l max. 50 ZG

A{SE

Zelazo ogdine / Fe
PN-EN IS0 172584-2:2016-11 -
{10-500000) pg/f

16

Mg/l max, 200 26

A(SE

Sumaryczna zawartoié wapnia i
magnezu / Twardosé ogéina
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/I

153

mg/l 60-500 G

A(S)

Indeks nadmanganianowy
{utlenialnos¢)
PN-EN ISO 8467:2001 - [0.5-800) mg/i

18

mg/I max. 5 G

AlS)

Chlor wolny (T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odezynnikowego Hach -
{0.02-8,0) mg/I

0.20

(.05

mg/| max, 0,3 ZG

A(S}

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN iSO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100)
tk/100 m|

jtk/100 mi max. 0 76

|29

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO

jtk/200 ml max. 0 G

o
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Raport z badan nr 7017/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100}) ;
jtk/100 m!

Ogdlna ticzba mikraorganizméw w
Afs) | 22°Cpo 72h 5 i [2-13) jti/ml max. 100 26
PN-EN 150 6222: 2004 - (1-300) jtk/m|

Liczba enterokokéw katowych
A(s} | PN-EN 150 7899-2:2004 - (1-160} 4] : jtk/100 mi max. 0 ZG

L | itk/00 mi 5' ]

*! . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolfu oceniajgcego.
*2 Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
. Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska $p. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKi§/4560/ZL/33~39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r, oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujgce do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie zgodnoéc {dla wynikéw w zakresie fetody)/ interpretacia (dla rezuftatéw poza zakresem metody) - wg wymagar; okredlonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej de spolycia prrez ludzi (Dz.U.2017, p02.2294):
ZG - wynik/ rezuitat zgodny 2 wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaky, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zieceniodawca.

A~ badanie akredytowane zainies2czone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E} - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) - badania wykenywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub Przedstawiajgce wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A[P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji 2ewnetrznego dostawey ushug {aboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane Przez zewngtrznego dostawee ustug laboratoryjnyeh

{W) - preywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastgpieniem
(S) - badanie objgte zatwierdzeniem PPSE
* ~ zamieszczony kementarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laberatorium dane dotyezges probki (w tym mogace bezpoérednio wplywad na wainosé wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Kiienta; wyniki badari dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosdé wyniku {jezeli podano) nie uwzglednia pobierania, Jezeli nie podano inaczej dia
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobieranta sg identyfikowalne u Klienta.

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeti Klient nie uszczegdtowit matrycy podajjc jake obiekt badar »~woda” — pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki ICP oZhaczone
zostaty 2 prébki zakwaszonej | saczone] priez s3czek miekki,

Dia prébek pobieranych badanych przez Lahoratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyeryce probki moggee mied wplyw
na wainost wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadky wyniki badart dotyczg pobranych | badanych probek, a
niepewnodt rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnosé (jezeli podano): dia badasn sensorycznych podano jake przedziat Srednief geometrycznej, dia badar biglegicznych podano jako przedriat niepewnosci pomiaru {rozszerzona
niepewnodé pomiaru zostata oszacowana zgodnie 2 1SO 19036 | opiera sig ha standardowej niepewnosci pomnozonef przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnotci 95%,
Zlotang niepewnoéé standardowy przyjeto jaka réwng odehyleniu standardowemu odtwarzalnodc wewngtrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badan okreslono jako niepewnos¢
fozszeszong metody U {wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopedobiefstwo 95%}.

Wyniki {za wyjatkiem badad biologicznych) znajdujgee sie ponizej i powyie] zakresu metody przedstawione w spasdh ilosciowy (nie w formie < Jub > dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody} Znajduja sie poza rakresem akredytacji,

Dia rezultatdw badania podanych w formie ,< jub > y" (gdzie y=wartoit mezurandy odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosié stanowi nigpewnosé pomizry tef wartosei.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 naiezy intepretowad jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie maiejszef niz 4,

Daty wykonywania peszezegdlnyeh badan sg identyfikowaine w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane 54 zgodnie 2 Instrukeja ogdlnolaboratoryjna 1/0/34 +Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pi.

Raport moie byé powielany jedynie w catoéci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn, 2022-03-17 Strona3z3




