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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroclawiu z dnia 15 wrzesnia 2021 r
w sprawie jakofci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagn sieciowego Siedlec Trzebnicki
w gminie Diugoleka.

W badanej probee kontrolnej wody uzdatnionej pobranej 13 lipea 2021 r. z wodociggu sieciowego Siedlec
Trzebnicki w zakresie oznaczonej wartoéci stgzenia metabolity o nazwie chloridazon-desfenyl uzyskano
wartoéé: 0,193 pg/l. Oznaczony poziomo stezenia chloridazonu-desfenylu substancji bedacej metabolitem
pestycydu o nazwie chloridazon, nie przekroczyl wartosci 0,325 pg/l okreslone] w decyzji Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu udzielajgcej zgody na odstgpstwo od maksymalnych
dopuszczalnych stezeft substancji onazwie chloridazon-desfenyl. Oznaczona warto$¢ sumy pestycydéw
w badanej prébce wody uzdatnionej, uzyskata wartod¢ 0,19 pg/l, nie przekraczajge wartodei 3,0 pg/l okreslonej
w decyzji Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu.

Stezenie chloridazonu, substancji macierzystej metabolitu chloridazon - desfenyl w badanej probee uzyskato
wartos¢ ponizej 0,050 pg/l. Na podstawie oznaczonych w warunkach laboratoryjnych wartoscl stezefi w zakresie
chloridazonu, nie stwierdzono wystgpowania tego pestycydu w wodzie przeznaczonej do spozycia.

Zarzadzajace wodociagiem sieciowym w  Siedlou Trzebnickim, Przedsigbiorstwo Wodociggowo -
Kanalizacyjne, Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0, z siedzibg przy ul. Wilczyckiej 14, 55 — 093 Kielczéw
w okresie udziclonej zgody na odstepstwo w zakresie podwyzszonych wartoéci metabolitu chioridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spoZycia przez ludzi, prowadzi dziatania naprawcze.

W okresie od 19 maja do 13 sierpnia 2021 r. realizujgc dzialania naprawcze ziozono do Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewddziwa DolnoSlaskiego we Wroctawiu w dniu 03 sierpnia 2021 r. nowy wniosek
celem uzyskania zatwierdzenia opracowania pod nazwg ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otworéw
badawczo-eksploatacyjnych nr V i VI na ujeciu wéd podziemnych w Siedicu, gmina Diugolgka”.

W wodzie przeznaczonej do spoZycia przez ludzi monitorowano stgzenie metabolitéw: chloridazon-desfenyl
i chloridazon-metyl-desfenyl, substancji macierzystej chloridazonu oraz sumy pestycydéw.

Pafistwowy Powiatowy Inspekior Sanitamny we Wroclawiu po zapoznaniu si¢ z wynikami badaf prébki
kontrolnej wody uzdatnionej przeprowadzonych w miesigcu lipcu 2021 r. z wodociggu sieciowego w Siedicu
Trzebnickim, stwierdzit przydatno$é wody dospozycia na zasadach udzielonej zgody na odstgpstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezent substancji onazwie chloridazon-desfenyl a prowadzone przez
Przedsiebiorstwo Wodociaggowo — Kanalizacyjne, Zakiad Ustug Komunalnych w Kielczowie dzialania
naprawcze zgodne z opracowanym i realizowanym harmonogramem w celu uzyskania st¢zenia cbecnie
przekroczonego metabolitu substancji o nazwie chloridazon-desfenyl 1 uzyskania w efekceie stezen tej substancii
o wartodci 0,1 pg/l zgodnej z obowigzujacymi wymaganiami,



Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu kolejny komunikat dotyczacy jakodei wody
dostarczanej odbiorcom z wodociggéw sieciowych w Siedlcu Trzebnickim wyda w grudniu 2021 1.
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