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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przei:
Zgodnie z::

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-05-05
Data zakoriczenia badan: 2022-05-11
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Eurofins OBIKS Polska Sp. 2 0.0,

dawniej Oérodek Badas i Kontroli $rodowiska $p. z c.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pt

RAPORT Z BADAN NR 24727/LB/2022

Zaklad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZZ/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoizycia przez ludzi

Waodociag Stedlec, Osrodek Zdrowia, Sieldec ul. Wroctawska 8
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
{A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN I1SO 5667-5:2017-10;
2022-05-04

2022-05-05

bez zastrzeien

0011035/22

Raport autoryzowal: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inZz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista) Karclina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379DBAS6CB (okres wainodci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-05-12 Stronal:z3



Raport z badan nr 24727/1LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza [ zakres z niepewnoscia okredlona w zgodnodci
obowiazujacych przepisow
prawnych *
Temperatura {T) : °
A . Doo#l. -
PB/BT/8/C:01.07,2018 - (0.0-50.0) °C 132 ' 1o ¢
pHw 20°C : _
AlS) PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0) 77 : 0.2 6,5-9,5 76
Przewodnosic elektryczna wiadciwa w
25°C :
Pk
A8 | p-EN 27888:1999 - (10.0-99990) g6 1 4 us/em max. 2300 z6
uS/cm
Chior wolny (T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
N v k0. . ZG
ASI testu odczynnikowego Hach - 0.02 : 0.01 mg/! max. 0,3
(0.02-8.0) mg/|
Barwa :
A{S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 : £5 mg/! Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - {5-700) mg/l Pt* :
Matnosc
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - {0.2-800) 0.42 +0.16 NTU max. 1 ZG
NTU
Smak / liczba progowa smaku TFN -
AS) PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*2 <1 : {1-2] TEN
Zapach / liczba progowa zapachu TON H
Al : - *
) | PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*2 <t 0 TON
Liczba Escherichia coli
PN-EN 1SO :
AlS : e j .0
5 | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o itk/100 mi max 26
jtk/100 ml
ticzba bakterii grupy coli
PN-EN ISO : .
MSH | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ¢ - JEk/10 ml max. 0 4G
jtk/100 mi ;
Ogdlna liczba mikroorganizmow w :
A{S) | 22°C po 72h 0 - jtk/ml max. 200 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml i

* - akeeptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykenywania badar (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKiS.8027.3.37.31.2022 cbowigzuigce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnoéci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja {dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagar okregtonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoséci wody przeznaczone]j do spo#ycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294);
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

AE} - badanie urieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T} - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A{P) - badanie akredytowane ramieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryinych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznege dostawce ustug laboratoryinych

(NR} - badanie wykonane metoda alternatywna dia metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium pasiada dowady uzyskania réwnowaznodci wynikdw

Katowice, dn. 2022-05-12 Strona2:z3




Raport z badan nr 24727/LB/2022

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
{5) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* ~ zamiesztzony kementarz do wyniku

Dia prébek nie pobranych preez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace hezpodrednio wplywaé na wainoéé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku {jezeli podana) nie uwzglednia pobierania. lezeli nie podanc inacze dia
probek nie pebranych przer Laboratorium: plan { procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jedeli Klient nie uszczegélowit matrycy podajac Jako obiekt badar ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP gznaczone
zostaly z prébki zakwaszone] i saczonej przez saczek migkki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobierania dostgpne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wolyw
na wainost wynikéw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badah) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewnosé rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnoé¢ {jeieli podano): dla badad sensorycznych podano jako przedziat érednie] geametryczne, dla badar biologicznych podano jako przedziat niepewnoéci pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sig na standardowe} niepewnoéci pomnozone] przez wspolceynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnogci $5%.
Ztoiong niepewnoil standardowq przyjeto jako rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnoéci wewngtrzlaboratoryjne]), dla pozostatych badan okregiono jako niepewnogé
rozszerzong metody U {(wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefistwo 95%).

Wyniki (za wyjgtkiem badar biologicznych) znajdujgee sie ponize] i powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,< lub »* delnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowega metody) znajdujq sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatow badania podanych w formie ,< lub > " (gdzie y=wartoé€ mezurandu odpowiadajgca dolne}/ gérne] granicy zakrest pomiarowego metody} przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego} rozszerzona niepewnost stanowi niepewnosé pomiaru tej wartodci,

W przypadku badan biclogicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy s3 cbeene w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania poszczegdinych badar sa identyfikewalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie 2 Instrukcja ogdinolaboratorying 1/0/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stranie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosei.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-05-12 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Odrodek Badan i Kentroli Srodowiska Sp. 2 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 26007/1LB/2022

zastepuje RAPORT Z BADAN NR 24726/1B/2022 z dnia 12.05.2022r.

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-05-05
Data zakosiczenia badar: 2022-05-11

Raport autoryzowat:

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

2Z/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodociag Piecowice, Salon fryzjerski, Kamies ul. Bursztynowa 33
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piatr Szczurek

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; {A} PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2022-05-04

2022-05-05

bez zastrzezen

0011034/22

Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista} Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB {okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostal autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-05-18 Stronalz3



Raport z badan nr 26007/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Warto$é dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreSlona w zgodnosci
obowiazujacych przepisow
prawnych *
Temperatura (T) :
A ) . ° -
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C 130 H 1.0 ¢
pH w 20°C ;
AlS) PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) 74 : *0.2 6,5-9,5 26
Przewodnosé elekiryczna wiadciwa w
25°C '
AlS 1
®) | pn-gN 27888:1999 - (10.0-98990) 822 1 usfem max. 2500 £G
uS/cm !
Chlor wolny {T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie ;
S . : . .
AG) testu odczynnikowego Hach - <0.02 : *0.0t me/l max. 0,3 6
(0.02-8.0) mg/I :
Barwa
AlS} | PN-EN IS0 7887:2012, <5 P45 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - {5-700) mg/| pt*' ;
Metnosé :
A{S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - {0.2-800) 0.63 i 10,24 NTU max. 1 ZG
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN H
S : - *
M) 1 bNLEN 1622:2006 - (1-16) TEN*2 <t (22 TN
Zapach / liczba progowa zapachu TON .
AB) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? <t : (2-2] TON
Liczba Escherichia coli
PN-EN IS0 ! .
AB) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o i - Jtk/100 mi max. 0 £G
jtk/100 ml :
Liczba bakterii grupy coli
PN-ENISO : .
AB) | 9308.1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) e i - iti/100 m max. 0 G
jtk/100 mt
Ogdlna liczba mikroorganizmow w :
AS) | 22°Cpo 72h 10 i [5-19] jtkfml max. 200 G
PN-EN 150 6222; 2004 - (1-300) jtk/mli :

*! . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 . akeceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratarium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnoici {dia wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreélonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosici wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytaci nr AR 213

(T) — badania wykanywane w miejscach innych ni? stata siedziba Laboratorium

NA - hadanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizei lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A[P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug laboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryinych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowaody uzyskania réwnowaznosci wynikéw

Katowice, dn. 2022-05-18 Strona2z3




Raport z badad nr 26007/18/2022

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normatizacyjny bez lub z zastapieniem
(3} — badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszezony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce prébki (w tym moggce bezpofrednic wplywad na waznoé€ wynikéw: data pobrania, migjsce pobierania, obiekt bada)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badai dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnoit wyniku (jezeli podanc) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inaczej dia
prébek nie pobranych przez Laberatorium; plan i procedury pebieranta sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajac jako obiekt badaf ,woda® — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszone] i sgczonej przez saczek migkki.

Dla probek pobieranyeh i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostgpne 5q w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggee miet wphyw
na waknosd wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacia obiektu badan} zostaly podane przez Klienta. W tym preypadku wyniki badart dotycza pobranych i badanyeh prébek, a
niepewnos€ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jefeli podano): dia badan sensorycznych podane jako przedzist éredniej geometryczne, dla badari biclogicznych podane Jake przedzist niepewnodci pomiaru (rozszerzona
niepewnas¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 150 19036 | opiera sig na standardowej niepewnoéci pormnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnogci 95%.
Ztotong niepewnost standardowg przyjeto jako rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnoéci wewnatrzlaboratoryjne]), dla pozostatych badah okredlono jako niepewnosC
rozszerzong metody U {wspdczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefistwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badad biologicznych) znajdujgce sig ponize] i powyiej zakresu metody przedstawione w sposab ifodciowy {nie w formie ,< lub >” dolnej/gérne] granicy zakresu
pomiarowego metody) znajtujq sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y* {gdzie y=wartod¢ mezurandu odpowiadajaca dolne}/ gdrrej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewncost stanowi niepewnodd pomiaru te] wartosci,

W przypadku badan bielogicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowaé jako: mikroorganizmy sg obecne w liczhie mniejszaj niz 4.

Daty wykonywania poszczegolnych badai sg identyfikowaine w 2episach Laboraterium,
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukeja ogéinciaboratorying 1/(1/34 , Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catcéci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-05-18 Strona3z3




