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Ul. Robotnicza 12
55 — 095 Dlugol¢ka

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOSCI PRZEPROWADZONYCH DZIALAN
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 15.02.2022 R. — 12.05.2022 R.

WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 964/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.

W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstgpstwa:
Zawartos¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul Wilczycka 14
55 - 093 Kielezow

STACJA UZDATNIANIA WODY
W SIEDLCU TRZEBNICKIM

YA



Zgodnie z Decyzja Nr 964/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydang przez Paiistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktory udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezeri metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydéw na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

I. Zaklad Ustug Komunalnych sp. z o0.0. ponizej przedstawia dotychczas podjete
dzialania:

1. Wylonienie Wykonawey realizacji robot geologicznych obejmujacych wykonanie
otworéw badawczo — eksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Marszalka
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Decyzja Nr 28/2021 z dnia 24.09.2021 r. ,, Projektem
robdt geologicznych na wykonanie otwordéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI na
wjgciu wod podziemnych w Siedlcu, gmina Diugoteka”.

2. Rozpoczgeie realizacji robot geologicznych obejmujacych wykonanie otwordw
badawczo — eksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Marszalka
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Decyzja Nr 28/2021 z dnia 24.09.2021 r. ,, Projektem
robét geologicznych na wykonanie otworéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI na
wjeciu wod podziemnych w Siedlcu, gmina Dlugoleka”.

3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stezenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobor
I analizg probek wody pobranych z punktu zgodnosci na sieci wodociagowej Siedlec
Trzebnicki zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo:

e pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl
W wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 0,325 pg/l

Pobér probki 10.03.2022 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,168 g/l

* pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne stezenie sumy pestycydow w wodzie
przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 pg/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecnosci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu — chloridazon — metyl-desfenylu

Pobdr probki 10.03.2022 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — 0,17 pg/l

e pkt. 1 d) monitorowanie stgzen metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzace;
z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla narazenia konsumentéw, w ciagu
najblizszego roku — co 2 miesiace przez najblizsze pét roku, a w przypadku



utrzymywania si¢ stabilnych stgzen na poziomie 0,111 pg/l w celu kontroli
stezen 1 badanie w kwartale.
Pobdr pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociagowe;j
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobdr drugiej probki 14.05.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociagowe;
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobér trzeciej probki 13.07.2021 r. z punktu zgodnoscei na sieci wodociggowe]
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobdr czwartej probki 15.09.2021 r. z punktu zgodnosei na sieci wodociggowe;j
Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobér piatej probki 17.11.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobor szdstej probki 12.01.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)
Pobor siddmej probki 10.03.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej
Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

e pkt. 1 e) oznaczenie stezenia chloridazonu oraz chloridazon-metyl-desfenylu 1
raz w roku celem potwierdzenia braku obecnodci pestycydu i metabolitu
w wodzie do spozycia

Pobor pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobor pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecno$¢ metabolitu

substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — <0,050 pg/I

II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia planowane dzialania
w nast¢pnym okresie sprawozdawczym:

Kontynuacja realizacji robot geologicznych obejmujacych wykonanie otwordéw
badawczo — eksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Marszatka
Wojewodztwa Dolnos$laskiego Decyzja Nr 28/2021 z dnia 24.09.2021 r. ,, Projektem
robét geologicznych na wykonanie otwordéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI na
ujeciu wod podziemnych w Siedlcu, gmina Diugoleka”.

. Prowadzenie dalszej wewnetrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego
stezenia metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl,
chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobdr i analize probek wody pobranych
z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej Siedlec Trzebnicki zgodnie z warunkami
decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo.

12 MAJ 2022

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH
Spéitka z o.0.
55-093 Kietczdw, ul. Wilczycka 14
tel. 71-398-80-36, fax 71-398-81-81
NiP 896-11-98-303, Regon 931976489
KRS 0000098993

o,






