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2leceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
2godnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badari: 2022-08-05
Data zakoriczenia badar: 2022-08-14

Raport autoryzowat:
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Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul, Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacjia@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 46789/L8/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spotka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55.093 KIELCZOW

Z22/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

SUW tosice, 55-095 tosice

taboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A} PN-EN SO 5667-5:2017-10;
2022-08-05

2022-08-05

bez zastrzeien

0011161/22

Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista} Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-08-16 Stronalz3




Raport z badan nr 46789/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosé dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreglona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw
. prawnych *
Temperatura {T) ! .
M) | pa/a1/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 14.3 : 1.0 ¢
pH w 20°C |
A5 p-eN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) L 6,593 6
Barwa :
A{5) | PN-EN IS0 7887:2012, <5 15 mg/1 Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' ;
Methosc :
A{3) | PN-EN SO 7027-1:2016-09 - {.2-8C0) <0.2 +0.1 NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN ;
M) | e 16922006 (1-16) TEN*2 <1 1 TN )
Zapach / liczba progowa zapachu TON 1
AS) | orEN 16229006 -g{l-IOUU?TON” <t ] TON "
Przewodnost elektryczna whasciwa w :
25°C ;
M3 | pN.EN 2788811999 - {10.0-98990) 568 1 128 us/em max. 2500 26
pSfem
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-ENISO 13395:2001 - (0.89-445) <0.89 +0.24 mg/l max. 50 26
mg/i :
Azotyny / NO2 !
A{S} | PN-EN SO 13395:200% - {0.066-8.25) <0.066 +0.026 mg/f! max. 0,5 Fict
mg/| :
Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
AlS) | PN-EN SO 11732:2007 - (0.26-130) <0.26 +0.07 mg/| max. 0,5 26
meg/l :
Chlorki / Cl :
A(S} | PN-ENISC 10304-1:2005 - 6.9 1.2 mg/l max. 250 G
(2.0-10000) mg/! ;
Siarczany / 504 :
AlS) | PN-EN SO 10304-1:2009 - 27 - mg/| max. 250 G
{2.0-10000) mg/ :
A(SE Mangan / Mn |
) PN-EN IS0 172%4-2:2016-11 - <5.0 +1.0 ug/t max. 50 ZG
(5.0-180000) pg/! ‘
AGE Zelazo ogdlne / Fe ;
! PN-EN SO 17294-2:2016-11 - <30 12 ug/l max. 200 G
{10-500000} pg/| ;
Sumaryczna zawartosé wapnia i :
A{SE | magnezu / Twardoic ogdlna :
(} ?N~gEN |sc{ 17294-2:20:[1%5-11 - 3200 ¢ =80 me/l 60-500 %
(3.30-33530) mg/i
Indeks nadmanganianowy :
AlS} | (utlenialnose) 19 | 104 mg/l max. 5 G
PN-EN {50 8467:2001 - {0.5-800) mg/| ;
Chlor wolny {T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
AS) testu odezynnikowego Hacr?- <0.02 +0.01 mg/! max. 0,3 s
{0.02-8.0) mg/I
Liczba bakterii grupy coli
PN-ENISO : .
M5} 9308.1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) o - {tk/100 mi max. 0 26
jtk/100 ml ‘
L AG) t‘;“;; fgg’e”cma coli o - jt/100 mi max. 0 26

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2z3




Raport z badan nr 46783/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

Ogdlna liczba mikroorganizméw w :
AlS) | 22°Cpo 72h 0 R jtk/on) max. 100 G
PN-EN 15O 6222: 2004 - (1-300} jtk/m! ;

Liczba enterckokéw katowych
A(S) | PN-EN ISC 7899-2:2004 - (1-160) a
1tk/100 mi

jtk/100 ml max. 0 G

*1 . Akceptowalna dla faboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu cceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (2 uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKiS.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatdw poza zakresem metody) - wg wymagan okrelonych w
Rozparzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu aceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zleceniodawea.

A - badanie akredytowane zamieszczone w 2akresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszezone w elastycznym zakresie akredytac]i nr AB 213

{T} ~ badania wykonywane w miejscach innych niZ stala siedziba Laboratorium

NA —badanie niezkredytowane [nie zamieszczone w zakresie akredytacii AB 213, lub przedstawiajace wynik poniie; lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
AlP] - badanie akredytowane zamieszezone w zakresie akredytacii zewngtrznega dostawey usiug laborataryjnych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(MR} - badanie wykonane metody alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowoty uzyskania rownowainogci wynikéw

{W] - przywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Poiski Komitet Normalizacyiny bez lub z zastapieniem

(5] ~ badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* - zamieszczony komentarz do wyniky

Dta probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczaee probki {(w tym mogace bezpoirednio wplywaé na wainodé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan}
zostaly podane przez Kiienta; wyniki badan dotyczg tylke otrzymanych | badanych probek, niepewnost wyniku (jezeli padano) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inacze; dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobigrania sg identyfikowalne u Kllenta.

Oia prébek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszezegdlowH matrycy podajac jako ohiekt badan ,woda” — pierwiastki bacare 2 wykorzystaniem techniki ICP cznaczone
zostaly 2 probki zakwaszonej | saczone] przez saceek miekki.

iz probek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmenagramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wplyw
na wainasd wynikow {w tym punkt pobrania craz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotyrzg pobranych i badanych probek, a
niepewnoic rozszerzona metody uwzgigdnia pobieranie.

Nizpewnosl {jezell podano): dla badat sensorycznych podanc jako przedziat Sredme] geometryczne), dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnoici pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiasu zostala oszacowana zgodnie z 15O 19036 | opiera sig na standardowe] niepewnosici pomnozanej priez wspolczynnik rozszeczenta k = 2, przy poziemie ufnosci 95%.
Ziozong niepewnosc standardow3 przyigto jako rowng odchyleniu standardowemu odtwarzainoécl wewnatrziaboratoryjnej), dla pozostatych badar okredlono jako niepewncst
rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobigdstwo §5%).

Wyniki (za wyjjtkiem bagasi biologiczrych) znajdujgce sig ponizej | powyiej zakresu metody przedstawione w sposéh iosciowy {nie w formie < lub > dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metedy) rnajdujq sie poza zakresem akreadytacji.

Dia rezultatéow badtania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dolney/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego] rozszerzona niepewnosé stanowi niepewno$é pomiaru tej wartosci.

W przypadku badar biologicziych wyniki podane w formie <4 natesy intepretowac jako: mikroorganizmy s3 obecnie w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegotnych badas s identyfikowalne w zapisach Laharatorium.
Skargi rozpatrywane s3 2gednie z Instrukcja ogélnolahoratoryjng IEFC/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie wwi,obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w caloici.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 256 70 30

e-mail; realizacja@obiks.pt

www,obiks.pt
RAPORT Z BADAN NR 46790/LB/2022
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 6.0.
uf. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW
Nr zlecenia: ZZ/0007979/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW Siedlec, 55-095 Siedlec
Inne dane:
Prabka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z: {A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN |SQ 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-08-05
Data dostarczenia: 2022-08-05
Stan probki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011163/22
Data rozpoczecia badan: 2022-08-05
Data zekonczenia badan: 2022-08-14
Raport autoryzowal: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Pioskonka
Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Rys
certyfikat kwalifikowany nr 79310A375D8A96CS (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigitium - QCAL
Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-08-16 Strenalz3



Raport z badan nr 46790/L8/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszezalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw

prawnych *

Temperatura (T}

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 136 | 10 ¢

pHw 20°C

PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0) 76 202 6,595 6

Barwa :
AlS} | PN-EN ISO 7887:2012, <5 L mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/] Pt*! :

Metnosc i
A(S) | PN-EN SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <0.2 01 NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / ticzba progowa smaku TFN

: : *
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*2 e TFN

Zapach / liczba progowa zapachu TON

. .
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*3 <t 2] TON

Przewodnosc elektryczna whasciwa w
25°C :

A S .

® | pN-eN 27888:1999 - (10.0-99990) s e KS/em max. 2300 e

us/cm

Azotany / NO3 :
A(S} | PN-EN 150 13395:2001 - (0.89-445) 1.1 i 103 mg/| max. 50 2G

mg/|

Azotyny / NO2 3
AlS) | PN-EN 150 13385:2001 - {0.066-8.25) <0066 . 0026 mg/l max. (4,5 G

mg/|

jon amonowy/ ameniak / NH4 ‘
A{S} | PN-EN IS0 11732:2007 - (0.26-130) <0.26 Co20.07 mg/ max. 0,5 pic
mg/l :

Chlorki / Cl !
A(S) | PN-EN iSO 10304-1:2009 - 13 12 mg/l max. 250 G
(2.0-10000) mg/l :

Siarczany / 504 ;
A{S} § PN-ENISO 10304-1:2009 - 51 : 6 mg/l max. 250 G
(2.0-10000) mg/| 1

Mangan / Mn |
PN-EN1SO 17294-2:2016-11 - 9.4 S ng/l max. 50 G
{5.0-100000) pg/t 1

Zelazo ogdlne / Fe :
PN-EN 15O 17294-2:2016-11 - <10 #2 g/l max. 200 G
(10-500000) pg/l :

Sumaryczna zawartosé wapnia |
A{SE | magnezu / Twardo$c ogblna

) PN-EN iS50 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/!

408 | 102 mg/l 60-500 G

indeks nadmanganianowy
A{S) | (utlenialnodé) 1.9 P x0.4 mg/l max. 5 G
PN-EN IS0 8467:2001 - {0.5-800} mg/I

Chlor wolny {T)
PB/BT/11/£:22.06.2016 na podstawie
testu odceynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/I

<0.02 | 002 mg/l max. 0,3 7G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN i50 f

A R j .

B 1 9308-1:2014-12+441:2017-04 - (3-100) o Jtk/100 mi max. 0 76

jtk/160 ml

Liczba Escherichia coli j _
A(S) SN-EN IS0 0 : jtk/100 ml max. Q G

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2z3




Raport z badan nr 46790/LB/2022

5308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

Ogdlna liczba mikroorganizmow w
Afs} | 22°Cpo 72h 0 1 .- jtk/ml max. 100 2G
PN-EN IS0 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

Liczba enterckokéw katowych
AlS) | PN-EN IS0 7899-2:2004 - (1-16D) 0 ; - jtk/100 m) max. 0 G
jtk/100 ml ;

*1 - Akceptowalna dia laboratoryjnego zespoiu oceniajacego.
*2 - akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla lzhoratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofing OBiKS Poiska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKIS.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnodci (dia wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiarmi.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowodci zmian dokonuje Zleceniodawea.

A ~ badanie akredytowane zamieszczone w Zakreste Akredytacji AB 213

A(E] - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nigakredytowane [nie zamieszczone w zakresie akredytac]i AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniiej lub powyie] akredytowanego zakresu metody}
A[P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug laboratoryinych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawee uslug iaboratoryjnych

(NR] - badanie wykonane metodg alterpatywna dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboraterium posiada dowody uzyskania réwnowainosc wynikow

W} ~ praywolane dokumenty odniesienia zostaly wycolane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez fub z zastapieniem

{5} ~ badanie objgte zatwierdzeniem PPSE

¥ - zamieszczony kementarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezpoirednio wplywad na watno§¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badai dotyczg tylke otrzymanych i badanych prébek, niepewno$¢ wyniku {jezeli podano) nie uwzglednia pobierania, fezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pabranych przez Laboratorium: plan | procedury pobierania sg identyfikowalne u Kiienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdlowil matrycy podajac jako obiekt badan ,weda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP aznaczone
zostaly 7 probki 2akwaszonej i saczonej przez sgczek migkki,

Dia prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki moggce mied wplyw
na wainosl wynkow {w tym purkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranyeh & hadanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnost (jeiell podano): dia badan sensorycznych podane jako przedziat $redniej geometryczng;, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie 2 1SO 19036 i opiera she na standardowej niepewnoéci pemnoione] przez wspdiczynnik rozszerzenia k = 2, przy poiorme ufnosci 55%.
Zloiong niepewnosc standardowa przyieto jako rowng odchyleriu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badar okreslono jake niepewnasé
rozszerzong metody U {wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefstwo 95%).

Wyniki [za wyjgtkiem badan biologicznych) znajdujace sig ponizej i powylej zakresu metody przedstawione w spasob ilogciowy (nie w formie < lub >” dolnej/gorne} granicy zakresu
pomizrowego metody) inajdu)q sie poza 2akresem skredytagji.

Dla rezultatdw badania podanych w formie < lub > y" {gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gdrnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wnliosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnosd pomiaru tej wartoéei.

W przypadku badad biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywanta poszczegdinych badan 53 idemyfikowalne w 2apisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z instrukcja ogolnolaboratoryjng IEFQ/I1Q/03 , Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by{ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn, 2022-08-16 Strona3z3




Zleceniodaweca:

Nr zlecenia:

Badany ohiekt:
Miejsce pobrania:
inne dane:

Probka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-maii: realizacja@obiks.p!
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 46791/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-003 KIELCZOW

22/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

SUW Sliwice, 55-093 Sliwice

Laboraterium Eurefins OBiKS Poiska Sp. z 0.0. - Piotr $Szczurek
(A) PN-EN IS0 19458:2007; (A} PN-EN S0 5667-5:2017-10;
2022-08-05

2022-08-05

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011165/22

Data rozpoczecia badan: 2022-08-05
Data zakosdczenia badan: 2022-08-14

Raport autoryzowal:  Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista} Karoiina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8ASECB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-08-16 Stronalz3



Raport z badan nr 46791/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Warto$¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw

prawnych *

Temperatura (T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 8l 1 w0 ¢ ;

AlS)

pH w 20°C

) -
PN-EN {50 10523:2012 - {2.0-12.0) 74 i 10 2 6.5-9.5 26

AlS)

Barwa ;
A(S) | PN-EN SO 7887:2012, <5 : t5 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*! :

Metnesé :
A(S) | PN-EN ISC 7027-1:2016-05 - (0.2-800} <0.2 PO NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

- .
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TEN*? 0 12 TN

Zapach / liczba progowa zapachu TON

. .
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? < Q2 TON

Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - {10.0-99990)
uS/em

AlS) 779 39 uS/em max. 2500 G

Azotany / NO3 ;
A(S} | PN-EN ISO 13395:2001 - {0.89-445) 1.7 ¢ 05 mg/ max. 50 2G

mg/|

Azotyny / NO2 ;
A{S) | PN-EN SO 13385:2001 - (8.066-8.25) <0.066 . 0.026 mg/l max. 0,5 2G
mg/} '

lon amenowy/ amoniak / NH4 ;
A{S} | PN-EN IS0 11732:2007 - (0.26-130) <0.26 L *0.07 mg/} max. 0,5 G
mg/l 3

Chlorki / ¢l ‘
AS) | PN-EN IS0 10304-1:2009 - 13 1 12 meg/i max. 250 G
(2.0-10000} mg/l :

Siarczany / 504 ;
A(S) | PN-ENISO 10304-1:2009 - 82 : 10 mg/l max. 250 G
(2.0-10C00} mg/l

Mangan / Mn
PN-EN 150 17294-2:2016-11 - <5.0 i 1.0 ug/) max. 50 ZG
(5.0-100000) pg/l :

Zelazo ogdlne / Fe ;
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - <10 1 %2 g/l max. 200 G
110-500000) pg/l :

Sumaryczna zawartosé wapnia i
A(SE | magnezu / Twardosc ogolna

} PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530} mg/|

319 | 80 ma/| 60-500 G

indeks nadmanganianowy :
AlS) | {utlenialnosé) 1.8 ;0.4 mg/! max. 5 G
PN-EN IS0 8467:200] - (0.5-800) mg/|

Chior welny (T)
PB8/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/!

AfS) 0.05 | 002 mg/| max. 0,3 G

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN 150 :
S - ' .

B 0308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o [tk/100 m| max. 0 6

jtk/100 mi !

Liczba Escherichia coli ; .
AlS) PN-EN 150 0 : . jtk/100 ml max. 0 G

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2:z3




Raport z badan nr 46791/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) :
jtk/100 ml

Ogodlna liczba mikroorganizmoéw w :
A(S) | 22°Cpo 72h 0 : jtk/ml max. 100 ZG
PN-EN 150 6222: 2004 - (1-300] jtk/ml ‘

Liczba enterokokow katowych
A{S) | PN-EN 150 7899-2:2004 - (:-160) 0
/200 mi

jtk/100 ml max. O G

*7 - Akceptowalna dla iaboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnege zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prabek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dia wynikow w zakresie metody)/ interpretacja {dla rezuitatow poza zakresem metody) - wg wymagarn okredlonych w
Rozporzadzeniv Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakesci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294}:
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosc, smaku, zapachu oceny nieprawidiowoici zmian dokonuje Zisceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E} - badanie umigszczone w elastycznym zakresie akredytac)i nr AB 213

{T] - badania wykonywane w miejscach innych niZ stala siedziba Laboraterium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytaci AB 213, lub przedstawiajace wynik poniie] lub powyiej akredytowanego zakresu metedy)
A(P} - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacii zewnetrzaego dostawcy usiug laborataryjnych

N{P] - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

{NR} - badanie wykonane metoda alternatywna dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowainosch wynikow

(W) — praywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

{5) — badanie objgte zatwierdzeniem PPSE

* - zamieszczony komentarz do wyniku

Dia probek nie pebraaych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym moggce bezpesretnio wptywal na wainodé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, oblekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylko otrzymanych i badanyeh probek, niepewnosd wyniku (jeieli podano) nie uwzgigdnia pobierania. jeieli nie podang inacze) dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta,

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszezegdtowit matrycy podajac jako obiekt badan |, woda” —~ pierwiastki badane z wykorzystaniem technikl ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszone] i sgrzonej przez saczek migkki.

Dla probek pobieranych | badanych przez Laboratarium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Labaratarium; dane dotyczace probki moggce mied wolyw
na waznosC wynikow [w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta, W tym priypacku wyniki badart dotycza pobranych 1 hadanych probek, a
niepewnost rozszerzona metody uweglednia pobieranie.

Niepewnoit {jeieli podanc): dla badad sensorycinych podano jako przedzial §redniej geometrycznej, dia badar biclogiczrych podane jako przedzial niepewnosci pemiary [rezszerzona
niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie 7 150 19036 i opiera si¢ na standardowe] niepewnosci pomnotone] przez wspdélczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnoici 95%.
Ztoiong niepewnc$d standardowa priyiete Jake rowna odchyleniu standardowemu odtwarzalnosc wewnatrzlaboratoryjne]), dla pozostatych badan okrediono jako niepewnodc
rozszerzong metody U {wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiefstwa 95%),

Wyniki (za wyjgtkiem badar biologicznych) znajdujgce sig poniiej | powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilodciowy (nie w formie ,< lub > dolnej/gérne] granicy zakresu
pomiarowege metody) znajdula sie poza 2akreserm akredytaci.

Dia rezultatéw badania podanych w formie < tub > y" {gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajzca dolngj/ gérnej granicy zakresu pomiarowegs metody} przedstawiona {na wnicsek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnosc pomiaru tej wartosci.

W przypadku badad biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowad jaka: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mnizgjszej niz 4.

Daty wykonywantia poszezegolnych badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukeja cgdlnolaboratory|ng {EFG/1Q/03  Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www. obiks.pl.

Raport moze byl powielany jedynie w calosci.

KONIEC RAPORTU

Katowite, dn. 2022-08-16 Strona3:z3




s eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany oblekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Préhka pobrana przez:
Zgodnie 2 :

Data pobierania;

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-08-05
Data zakorczenia badan: 2022-08-14

Raport autoryzowat:

~

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@cbiks.pl
www.cbiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 46792/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0,
ul. Wilezycka 14
55-093 KIELCZOW

27/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

SUW Diugoteka, 55-095 Diugoteka

Laboratorium Eurcfins OBIKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A} PN-EN 1SO 19458:2007; (A} PN-EN 150 5667-5:2017-10;
2022-08-05

2022-08-05

bez zastrzezen

0011167/22

Zastepca Kierownika taboratorium: mgrinz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowa! i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista) Karolina Rys

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wainesci:08.12.2020-08,12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - GCAL

Raport zostal autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Kotowice, dn. 2022-08-16 Stronalz3



Raport z badan nr 46792/1LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosc dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres 2 niepewnoscig okresiona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséow

prawnych *

Temperatura (T)

Lol ‘ i
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 17.4 ; £1.0 ¢

A(S}

oH w 20°C

L 10, .
PN-EN ISC 10523:2012 - (2.0-12.0) 76 H 0.2 6,395 e

A{S)

Barwa :
A{S) | PN-EN 1SO 7887:2012, <5 P %5 mg/I Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - {5-700) mg/l Pt

Metnosé ‘
A(S) | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.27 T 0,10 NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / ficzha progowa smaku TFN

' i *
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*' < 2 TEN

A(S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON

. .
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*? <t 3 TON

AlS)

Przewodnoéé elektryczna wladciwa w
25°C :
A : :

S| oN-eN 27888:1599 - (10.0-99990) e BB WS/cm max. 2500 6

MuSfem

Azotany / NO3 :
A{S} | PN-EN 150 13395:2001 - (0.89-445) 1.5 0.4 mg/l max, 50 G
mg/| :

Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-ENISO 13355:2001 - {0.066-8.25) <0.066 : $0.026 mg/l max. 0,5 G
mg/| :

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN IS0 11732:2007 - (0.26-130} <026 007 mg/| max. 0,5 G
meg/l !

Chiarki / CI ‘
A{S) | PN-EN IS0 10304-1:2008 - 26 | 04 me/i max. 250 6
{2.0-10000) mg/! :

Siarczany / S04 :
A{S} | PN-EN 150 10304-1:2009 - 26 : 13 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/| =

Mangan / Mn :
PN-EN 150 17254-2:2016-11 - 9.5 - 4 He/l max. 50 G
(5.0-100000) pg/l ;

Zelazo ogolne / Fe :
PN-EN {50 17294-2:2016-11 - 13 : 13 g/l max, 200 G
(10-500000) pg/l ?

Sumaryczna zawartost wapnia i
A(SE | magnezu [/ Twardoic ogdina

} PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/l

299 1 7% mg/| £0-500 6

Indeks nadmanganianowy :
AlS}H | {utlenialnosg) 1.9 P 104 mg/i max, 5 G
PN-EN 150 8467:2001 - (0.5-800) mg/| ;

Chlor walny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowegeo Hach -
{0.02-8.0) mg/I

ALS) 0.05 | £0.02 g/l max. 0,3 G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN 150 ‘

A{S - j .

5} | 9308-1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) o /200 ml max. 0 26

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli 5 )
A{S) PN-EN ISG 0 5 - jtk/100 mi max. 0 G

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2z3




Raport z badan nr 46792/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100)
jtk/100 ml

Ogdina liczba mikroorganizmow w :
AlS} | 22°Cpo 72h 0 : - jtk/mi max. 100 G
PN-EN 150 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

Liczba enterokokdw katowych
A[S) | PN-EN ISC 7898-2:2004 - (1-160} 0
jtk/100 ml

- jtk/100 ml max. 0 G

*! - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurcfins QBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykenywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS, HKiS,9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) - wg wymagan akreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi {Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamiesztzone w 2zkresie Akredytacji AB 213

A(E| - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T} ~ badania wykonywane w miejscach innych niZ stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik poniiej lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A{P} — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewngtrznego dostawcy ustug laboratoryinych

N{P} - badarie nieakredytowane wykonane przez zewnatrznego dostawce ustug laboratoryjnych

{NR) - badanie wykonane metodg alternatywny dla metody wskazangj w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow

(W) -~ przywolane dekumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyiny bez lub z zastapieniem

{S) ~ badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* -~ zambeszezony komentarz do wyniku

Ola probek nie pobranych pryez Laboratorium dare dotyczace probii (w tym mogace bezpodrednio wplywaé na wainodl wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaty podane przez Klienta, wynlki badan dotyczg tylko otreymanych | badanych prébek, nigpewnost wyniku (jeieli podano) nie uwzglednia pobterania. Jeiell nie podano tnaczej dla
prabek nie pebranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikewalne u Klienta,

Dla probek nie pobrranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegdlowit matrycy podajge jako obiekt badas ,woda™ - pierwiastki badane 7 wykorzystaniem techniki ICP oznaczane
zostaly z prabki zakwaszonej | saezonej przez sqczek miekki.

Dla probek pobieranych | badanych przer Laberatorium: plany/ harmonogramy i precedury pebisrania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki moggce miec wplyw
na wainoil wynikow {w tym purkt pobrania oraz identyfikacia obiektu badai) zostaly podane przez Klienta, W tym prazypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prébek, a
niepewnost rozszerzona metody uwzglednia pobleranie.

Niepewnost [jezeli podanc): dia badad sensoryeznych podano jako przedzial dredniej geometrycznej, dla badan biciegicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiary frozszerzona
niepewnos¢ pomiary zostala oszacowana zgodnie 7 150 19036 i opiera si¢ na standardowe] niepewnosci pomnoZone] przez wspdtczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnodci 95%.
Zlozong niepewnos¢ standardowa przyjgto jake rowna odchyleniv standardowemu odtwarzainosci wewnatrzlaboratoryjngj), dla pozostatych badan okresiono jako niepewnosé
rozszerzong metody U {wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki {za wyjgtkiem badan biologicznych) znajdujgce sie poniiej | powyiej zakresu metedy predstawione w sposab ilosciowy (nie w formie < lub »” dolnegj/gdrnej granicy zakresu
pemiarowego metody) inajdufg sie peza zakresem akredytacii.

Dfa rezultatow badaria podanych w formie < lub > y* {gdzie y=wartosé mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zazkresu pemiarowego metody) przedstawiona [na wniosek
Ziecajacego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnosé pomiary tej wartosci.

W przypadku badas bioiogicznych wyniki pedane w formie <4 nalefy intepretowac jako: mikroorganizmy sa checne w ficzbie mniejsze] nit 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane 53 zgodnie z Instrukeja ogdlnolaboratory|ng [EFO/IQ/03 Rozpatrywante skarg” dostepna na stronle www.oblks.pl.

Raport moze byd powielany jedynie w catodci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona3:z3
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia;
Stan probki:

Numer identyfikacyjny taboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-08-05
Data zakonczenia badan: 2022-08-14

Raport autoryzowat:

R

N

RAPORT Z BADAN NR 46793/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.

ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

22/0007579/2021

W~

=~

Eurofins OBiKS Polska $p. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obhiks.pl

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

SUW Borowa, 55-093 Borowa

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska $p. z ¢.0. - Piotr Szczurek
(A) PN-EN IS0 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

2022-08-05
2022-08-05
bez zastrzeien

0011169/22

Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Pioskonka

Raport wygenerowal | podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista} Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 73310A379D8A96CE {okres wainoici:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-08-16

Strona lz3



Raport z badad nr 46793/LB/2022

Parametr / Wynik lednostka Wartost dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza [ zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
ohowigzujacych przepiséw

prawnych *

Temperatura {T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C 133§ *10 ¢ )

A(S)

pH w 20°C

P40, -
PN-EN SO 10523:2012 - (2.0-12.0) 78 J 0.2 6,5-9,5 z6

AlS)

Barwa ;
A{S) | PN-EN 150 7887:2012, <5 : 5 mg/ Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - {5-700} mg/l Pt* ;

Metnosc :
AlS) | PN-EN SO 7027-1:2016-09 - {0.2-200) 0.63 T 10.24 NTU max. 1 26
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

E - *
PN-EN 1622:2006 - (1-16} TEN*? <t (12 TEN

A(S}

2apach / liczba progowa zapachu TON

1 .
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? R TON

A{S)

Przewodnosc elektryczna wiasciwa w
25°C :
AIS) 1 pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 4001 220 usfem max. 2500 26

uS/cm

Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISC 13395:2001 - (0.89-445) 0.98 P x0.27 mg/i max. 50 ZG
me/| :

Azotyny / NO2 ;
AS) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25) <0.066 | 0.026 me/| max. 0,5 76

mg/

Jon amonowy/ amoniak / NH4 ‘ :
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - {0.26-130) <0.26 .  £0.07 mg/l max. 0,5 G
mg/|

Chlorki / Ci ‘
A{S} | PN-EN IS0 10304-1:2009 - 31 i £D5 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/|

Siarczany / S04 :
A(S} | PN-EN IS0 10304-1:2009 - 24 : +3 mg/| max. 250 26
{2,0-10000) mg/! :

Mangan / Mn :
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 - 27.4 i 55 pe/l max. 50 ZG
(5.0-100000) pg/l :

Zelazo ogdine / Fe :
PN-EN 150 17254-2:2016-11 - 30 5 ug/l max. 200 2G
(10-500000) /! :

Sumaryczna zawartosE wapnia i :
A5t | magnezu / Twardos¢ ogdlna : .

)| PN-ENISQ 17294-2:2016-11 - 200 ¢ 30 me/I 60-500 %
(3.30-33530) mg/

Indeks nadmanganianowy |
A{S) | {utlenialnosc) 1.8 04 mg/! max. 5 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - {0.5-800) mg/! :

Chlar wolny (7)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/

A(S) <002 i 0.01 mg/l max. 0,3 G

ticzba bakterii grupy coli
PN-EN SO :
A H - i

)| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100} ¢ itk/100 mi max. 0 26

jtk/100 mi

Liczba Escherichia coli i
AlS) PN-EN 1SO 0 : nev jtk/100 mi max. 0 G

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2:z3




Raport z badan nr 46793/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100}
jtk/100 ml

OgdlIna liczba mikroorganizmow w
AS) | 22°Cpo 72h 1
PN-EN 1SO 6222 2004 - (1-300} jtk/ml

(1-11] jtik/mi max. 100 ZG

Liczba enterckokéw katowych
A(S) | PN-EN ISO 7855-2:2004 - (1-160) 0
jtk/100 ml

jtk/100 mi max. 0 76

*! - Akceptowaina dia laboratoryjnego zespotu ceenizjacego.
*2 - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*? . pkceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofing OBIKS Polska Sp. z o.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniern pobierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgednosci (dla wynikéw w zakresie metady)/ interpretacja (dla rezultatdw poza zakresem metady) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi {Dz.4.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfixowanymi wymaganiami,

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytac)i AB 213

A[E} - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T} - badania wykonywane w miejscach innych nii stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacii AB 213, lub przedstawiajace wynik ponize] lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
AlP} - badanie akredytowane zamieszczone w 2akresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug faboratoryinych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez rewnetrznego dostawce ustug iaboratoryjnych

(MR} - badanie wykonane metoda alternatywn3 dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznesci wynikow
(W}~ przywofane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastapieniem

{5) — badanie objete 7atwierdzeniem FPSE

* - zamieszczony komentarz do wyniku

Ola prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki [w tym mogace bezpofrednio wptywat na wainos¢ wynikdw: data pobrania, miefsce pobierania, cbiekt badan}
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyeza tylke otrzymanych i badanych prébek, niepewno$é wyniku (jeleli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inacze] dia
probek nie pobranych przez Laboratoerium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegbiowit matrycy pedajac jako obiekt badan |, woda” - plerwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z pribki zakwaszonej | sgczongj przez sgczek migkki,

Dia probek pobieranych | badanych priez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostgpne sa w siedzibie Laboratorium; dare dotyczace probki mogace mied wplyw
na waino${ wynikdw {w tym punkt pobranis oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta. W tym przypacku wyniki badad dotyczg pobranych i badanych prébek, a
niepewnosd rozszerzona metedy uwezgladnia pobieranie.

Niepewnosc {jeieli podano): dia badand sensorycenych podano jako przedziat fredniej geometryczne), dla badan biologicznych podano jake przediial niepewnodcl pamiaru {rolszerzona
niepewngsé pomiaru zostata oszacowana egodnie z 150 19036 | opiera si¢ na standardowej niepewnesci pomnoione] przez wspélczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 85%.

Ziotong niepewnc$( standardowy przyjeto jako réwna odchyleniu standardowemu odiwarzalnodcl wewngatrzlaboratoryjne]), dia pezostatych badan okresiono jako niepewnosé
rozszerzong metody U {wspofczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiesstwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujgce sie ponizej i powyie] zakresu metody przedstawione w sposob iloéciowy (nie w formie < lub »” dolnej/gérne; granicy zakresu
pomiarowego melody) znajdujy sig poza zakresem akredytagii.

Jia rezultatéw badania podanych w farmie < lub » y” {gdzie y=wartost mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnost stanow! niepewnoéd pomiaru tef wartoick,

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalesy intepretowat jako: mikroorganizmy 53 abecna w liczhie mnigjszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s§ zgodnie z instrukcja ogétnolaboratoryjna 1EFO/IG/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.cbiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w calosci,

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@ohbiks.pl
www.chiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 46794/1LB/2022

Zieceniodawca: Zaktad Usfug Komunalnych Spotka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: 22/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Miejsce pobrania: SUW Piecowice, 55-093 Piecowice

Inne dane:

Probka pobrana przez: Laboratorium Eurafins QBIKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z: (A) PN-EN 150 19458:2007; (A) PN-EN IS0 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-08-05

Data dostarczenia: 2022-08-05

Stan probki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011171/22

Data rozpoczecia badar: 2022-08-05
Data zakoniczenia badan: 2022-08-14

Raport autoryzowat: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i pedpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A37908A96CB {okres waznoici:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-08-16 Stronalz3



Raport z badan nr 46794/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosé dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséow

prawnych *

Temperatura {T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C 132 : 110 ¢

A(S)

pH w 20°C

- .
PN-EN IS0 10523:2012 - (2.0-12.0) S 6593 %6

AlS)

Barwa ;
A(S) | PN-EN ISQ 7887:2012, <5 P45 mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' ;

Metnosc :
A{S} | PN-EN S0 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.55 pox0.21 NTU max. 1 ZG
NTU 1

Smak / liczba progowa smaku TFN

: B "
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TEN*2 <t [ TRN

A{S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON

; B *
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON** <t 2] TON

AlS)

Przewodnosc elektryczna wiasciwa w
25°C :

AlS : + . Facl
& | pn-En 27888:1998 - (10.0-99950) 807 1 x40 us/em max. 2500

uS/em

Azotany / NO3 |
A{S) | PN-EN{SO 13395:20G1 - {0.89-445) 1.7 i +05 mg/l max. 5¢ G

mg/!

Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN 150 13395:2001 - (0.066-8.25) <0.066 : x0.026 mg/! max. 0,5 G

mg/|

Jon ameonowy/ amoniak / NH4 :
A{S) | PN-ENISO 11732:2007 - (0.25-130) <0.26 . 0.07 mg/| max. 0,5 G

meg/l

Chlorki / Cl :
A[S} | PN-EN IS0 10304-1:2009 - 4.4 } +0.7 mg/i max. 250 26
{2.0-10000) mg/ :

Siarczany / 504 :
A{S) | PN-ENISO 10304-1:2009 - 35 : 4 mg/ max. 250 G
{2.0-10000) mg/! :

Mangan / Mn :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 10.5 21 s1g/1 max. 50 6
(5.0-100000) pg/l :

7elazo ogdlne / Fe :
PN-EN 150 17294-2:2016-11 - 22 5 ug/l max. 200 ZG
(10-500000) pg/l :

Sumaryczna zawartosé wapnia i
A(SE | magnezu / Twardos¢ ogdlna

) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/i

312 1 178 mg/l £0-500 6

Indeks nadmanganianowy :
AlS) | {utlenialnogé) 1.8 0.4 mg/! max. S ZG
PN-EN {S0 8467:2001 - (C.5-800) mg/| :

Chior wolny (T)
P8/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

A(S) 0.05 | 0.02 mg/! max. 0,3 G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN IS0 :

AlS o '

B 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ¢ Jtk/200 ml max. 0 G

jtk/10G mi

Liczba Escherichia coli .
AlS) PN-EN 1SO 0 i jtk/100 mi max. 0 G

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona2:z3



Raport z badan nr 46794/LB/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1.100)
jtk/100 ml

Liczba enterockokdw katowych

A(S) | PN-EN SO 7899-2:2004 - (1-160) 0 - jtk/100 mi max. 0 G

jtk/100 ml ;
Ogéina liczba mikroorganizmow w :
als) | 22°Cpo 72h <4 1 [1-11 itk/ml max. 100 26
PN-EN 150 6222: 2004 - (1-300] jtk/ml ;

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacege.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
probek) nr N§.HKi$.9027,3.37.31.2022 cbowiazujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metady)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnasci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie zkredytowane zamieszczone w Zzkresie Akradytacji AB 213

AlE) - badanie umieszezone w elastycznym zakresie akredytacii nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niZ stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajagce wynik ponizej lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A(P] ~ badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetranego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P] - badanie nigakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce usiug labaratoryjnych

{NR] - badanie wykonane retody alternatywng dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laberatorium posiada dowody uzyskania rdwnowaznoéci wynikow

(W] ~ przywelane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(5}~ badanie objete zatwierdzeniermn PPSE

* - zamiesczony kormeantarz do wyniku

Diz probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednio wplywad na wainost wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylko atrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku ljeieli pedano) nie uwzglednia pobierania. leiall nie padans inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowaine u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajac jako obiekt hadari ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i sgezonej przez sgozek migkki

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury poblerania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wptyw
na wainos¢ wynikdw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta. W tym praypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnosd rozszerzona metody uwglednia pobiaranie.

Niepewnosd |jedeli podana): dla badan sensorycznych podano jako przedzial sredniej geometrycznej, dla badad hiclogicznych podanc jako przedziat niepewnoic pomiaru {rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z I1SO 19036 i opiera sie na standardowaj niepewnosci pomnozone] przez wspdiczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.

Zisiong niepewnodl standardowq przyigte jako réwng odchyleniu standardowernt odtwarzalnodci wewnatrzlaboratoryinejl, o'a pozostalych badan ckreélono jake niepewnost
rozszerzong matody U {wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiem badad biologicznych) znajdujgce sig ponizej i powyze] zakresu metody przedstawione w sposob iloéciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gornej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajduja sig poza zakresem akredytacjl.

Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y* {gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dalnej/ gornej granicy zakresu pormiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnol stanowi niepewnosc pomiary tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykonywania poszczegolnych badan s identyfikowalne w zapisach taboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www,objks.nl.

Raport moie by¢ powlelany jedynle w calosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-08-16 Strona3z3




Zleceniodawca:

Nr zlecenia;

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan préobki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-08-05
Data zakonczenia badan: 2022-08-14
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 2559 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 46795/LB/2022

Zaklad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycks 14
55-093 KIELCZOW

22/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

SUW tozina, 55-095 tozina

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska $p. z 0.0. - Piotr Szczurek
[A) PN-EN 1S0 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
2022-08-05

2022-08-05

hez zastrzeien

0011173/22

Raport autoryzowat: Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ploskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigitium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-08-16 Stronalz3



Raport z bada# nr 46795/LB/2022

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnoscia

Jednostka

Wartosé dopuszcezalna
okredlona w
obowigzujgcych przepiséw
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07,.2018 - {0.0-50.0) °C

134 1 £10

pH w 20°C
PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0)

7.4 1 202

6,5-9,5

G

Barwa
PN-EN 150 7887:2012,
okt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*’

<5 15

mg/l Pt

Als)

Methosc
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

0.44 | $0.17

NTU

max, 1

G

A{S)

Smak / liczha progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - [1-16) TFN*?

a4 oy

TFEN

A[S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*?

1 12

TON

A(S)

Przewadnosc elektryczna wiasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - {10.0-99990)
MS/em

748 L 37

uS/em

max. 2500

i)

AlS)

Azotany / NO3
PN-EN 150 13365:2001 - {C.89-445)

mg/i

97 i %17

mg/|

max. 50

G

A{8)

Azotyny / NO2
PN-EN 150 13355:2001 - {0.066-8.25}
mg/l

<0.066 +0.026

mg/|

max. 0,5

G

AfS}

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN 50 11732:2007 - (0.26-130)
mg/|

<0.26 +0.07

mg/l

max. 0,5

ZG

A{S)

Chlorki / Cl
PN-EN 15O 13304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/

34 1 106

mg/|

max. 250

2G

A{S)

Siarczany / 504
PN-EN 150 10304-1:2009 -
{2.0-10000) mg/|

12 4

mg/i

max. 250

G

A(SE

Mangan / Mn
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{5.0-100000) ug/!

<50 | 310

e/l

max. 50

2G

AlSE

Zelazo ogdine / ke
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
{10-500000) pg/|

<10 | 2

Mg/l

max. 200

2G

AlSE

Sumaryczna zawartos< wapnia i
magnezu / Twardoic ogdlna
PN-EN IS0 17254-2:2016-11 -
{3.30-33530) mg/I

393 | 198

mg/|

60-500

G

AlS}

indeks nadmanganianowy
{utleniainosé)
PN-EN I1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/|

19 | x04

mg/l

max. 5

G

AlS)

Chior walny {T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu cdczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/!

0.02 | 1001

mg/|

max. 0,3

ZG

AfS)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN 150
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
#tk/100 m!

jtk/100 ml

max. ¢

G

A(S)

Liczba Escherichia coli
PN-EN 150

jtk/100 ml

max. 0

2G
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Raport z badan nr 46795/t8/2022

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) 1
Jtk/100 ml

Ogolna liczba mikroorganizméw w
A(S) | 22°Cpo 72h 4} : -— jtk/mi max. 100 2G
PN-EN 15O 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

Liczba enterpkokow kalowych
AlS) | PN-EN ISO 7865-2:2004 - (1-160) 0
jtk/100 mi

- jtk/100 ml max. 0 2G

*' . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
** - Akceptowaliny dia laboratoryinego zespolu oceniajacego.

Laboraterium Eurofins OBIKS Polska $9. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKiS.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2025r,

*Stwierdzenie zgodnodci (dla wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatdw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2254):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecytikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umnieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
{T} - badania wykonywane w miejscach innych nii stala siedziba Laboratorium
NA —badanie nieakredytowarne (nie zamieszczone w zakresie akredytacii AB 213, lub przedstawiajace wynik poniiej lub powyie; akredylowanego zakresu metody}
A(P} - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewngtrznego dostawey usug laboratoryinych
N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnegtrznego dostawce usiug laboratoryjnych
{NR) - badanie wykanane metody alternatywnq dia metody wskazare] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskaniz rownowainosci wynikow
{W) ~ przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
5] ~ badanie objgte zatwierdzeniem PRSE
* - zamieszczony komentarz do wyniku

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezpoirednio wptywaé na wainoid wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan}
2ostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyezg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania, lezeli nie padanc inacze;j dla
prébek nie pabranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne o Klienta.

Dla prabek nie pobranych prze2 Laboratorium, jezedi Klient nie usaczegdtowi? matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
rostaty z probki zakwaszone] i saczonej przez saczek migkki.

Dla probek pobieranych ibadanych przez Laboratoriom: plany/ harmonegramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie taboratorium; dane dotyczgce probki mogace mied wpltyw
na watnod¢ wynikdw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja cbiektu badan} zostaty podane praez Klienta. W tym przypadku wyniki badas dotycza pobranych i badanych probek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie

Niepawnost (jefeli podano): dla badan sensorycznych padano jako przedziat $redniej geometryczne], dla badan biologicznych podano jake przedzial niegpewnosci pomiaru {rezszerzona
niepewnosd pomiary zostata oszacowana zgodnie z IS0 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosici pemnoiong) przez wspdlczynnik rozszerzema k = 2, przy poziomie ufnodci 95%.
Ziptong niepewnodc standardowq przyjgto jako roéwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnodci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badad okredlong jako niepewnogd
rozszerzong metody U (wspdiceynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiedstwo 95%).

Wyniki {za wyjgtkiem badan biologicznych) znajdujace sig poniie] i powyiej zakresu metody przedstawione w sposdb iloiciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérne; granicy rakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatdw bacania podanych w formie ,< lub > y” (gdzle y=wartos¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gormej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnoid stanowi niepewnosd pomiaru tej wartosci,

W przypadku badad bioiogicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowad jako: mikroorganizmy s3 obecne w ficzbie mniejsze] niz 4

Daty wykonywania poszczegéinych badari sg identyfikowalne w zapisach Labaratorium,
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z instrukeja ogolnolaboratorying IEFO/IQ/03 , Rozpatrywarnile skarg” dostepna na stronie www obiks pt.

Raport moze byd powlelany jedynie w caltogei.

KONIEC RAPORTU
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