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Eurofins OBiKS Polska Sp. 2 0.0.

dawniej Oérodek Badan i Kontroli Srodowiska $p. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel, 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@ohiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 32975/LB/2022

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spotka z o0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: 22/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Miejsce pobrania; Wodocigg Diugotgka, Sklep Spoiywezy, Dtugoteka ul. Stoneczna 110
inne dane: -

Prabka pobrana przez: Laboraterium Eurofins OBIKS Pelska Sp. z o.0. - Karol Gres

Zgodnie z: {A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A} PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2022-06-08

Data dostarczenia: 2022-06-09

Stan probki: bez zastrzezer

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011106/22

Data rozpoczecia badani: 2022-06-09
Data zakoriczenia badan: 2022-06-17

Raport autoryzowat:  Zastepca Kierownika Laboraterium: mgr inz, Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Rys
certyfikat kwalifikowany nr 79310A373D8A96CE (okres wainosci:08,12.2020-08.12.2022} wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostal autoryzowany i wygenearowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-06-17 Stronalz3



Raport z badan nr 32975/LB/2022

obowiazujgcych przepiséw
prawnych *

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci

Ternperatura {T)

43 . . .
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 143 0 0 ¢

pH w 20°C

7.6 +0.2 23,
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) ;0 6,5-9,5

G

Przewodnesd efektryczna wizdciwa w
25°C :

A . i
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 069 28 WS/em max. 2500

uS/em

ZG

Chior wolny {T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/|

<0.02 | +0.01 meg/! max. 0,3

G

Barwa :
A | PN-EN IS0 7887:2012, <5 .45 mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/i Pt :

Metnosé :
A PN-EN 150 7027-1:2016-09 - {0.2-800) <(.2 o201 NTU max, 1
NTU

ZG

Smak / liczba progowa smaku TFN N
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN* <1 ! [2-2] TFN

Zapach / liczba progowa zapachu TON

‘ <1 ) TON *
| PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? o2 ;

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO : .

A P .
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) SR It/ 100 mi max. 0

jtk/100 m!

ZG

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN IS0 E .

A - ,
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) o /100 ml max. 0

j1k/100 m

ZG

Ogélna liczba mikroorganizméw w 3
A | 22°Cpo72h <q Do[2-11) jtk/mi max. 200
PN-EN 150 6222: 2004 - {1-300) jtk/mi ;

G

*1 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dla faboratoryinego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins O8iKS Polska Sp. 7 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednrieniem pobierania

probek) nr NS.HKIS.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody}/ interpretacja (dla rezultatdw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rezperzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):

ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny 2 wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A~ badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

AlE] - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji ar AB 213

{T} - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredylacji AB 213, lub przedstawiajace wynik poniie lub powyie] akredylowanego zakresu metody)
AP} — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredylacji zewnatrznego dostawey ustug labeoratoryjnych

N(P] - badane nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

{NR] - badanie wykonane metod] alternatywny dia metedy wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainasci wynikéw

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycafane przez Polski Kemitet Normalizacyjny bez jub z zastapieniem

(5) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Katowice, dn. 2022-05-17 Stro
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Raport z badan nr 32975/LB/2022

¥ — zamieszezony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogace bezposrednio wplywad na warnos¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan}
zostaly podane praez Khienta; wyniki batad dotycza tylko otrzymanych | badanych prébek, niepewnodé wyniku {jezeli podano) nie uwzgiednia pobierania. Jeteli nie podane inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboraterium: plan t procedury pobierania s3 identyfikowaine u Klienta.

Dla probek nie pobranych przer Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegdlowil matrycy podajgc jako obiekt badarn |, woda” — pierwiastki badane 2 wykorzystanien techniki ICP oznaczona
zostaty z probki zakwaszonej i sgczone] przez sgczek migkki.

Dla probek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmonagramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgee probki mogace mied wplyw
na wainosé wynikdw {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiekty badan} zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badas dotycza pobranych i badanych probek, a
niepewn o rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnosc (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych pedanc jako przedzial niepewnosci pemiaru {rezszerzona
niepewno$é pomiaru 2ostats oszacowana zgodnie 7z (50 13036 i opiera sig na standardowej niepewnasci pomnoione} priez wspdlczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie uinodci 95%.
Zivzong niepewnodé standardowy pr2yieto jake réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badan okredlono jako niepewnosé
razszerzong melody U (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwe 95%).

Wyniki {za wyjgtkiem badar biclogicznych) znajduiace sig poniZe] | powyze) zakresu metody przedstawione w sposob ilodciowy {nie w formie ,< lub >” dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody} znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatdéw badania podanych w formie ,< lub > y” {gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérne} granicy zakresu pomiarowego metody)} przedstawiona {na wniosek
Ziecajacego) roiszerzona niepewnosé stanowi niepewnosd pomiard te] wartosct,

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalety intepretowac jako: mikroorganizmy 53 obecne w liczbie mniejsze] nii 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan s identyfikowalne w zapisach Laboratorium
Skargi rozpatrywane 43 rgodnle 2 instrukeja opolnclaboratoryna 1/Q/34  Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie v obiks. pl.

Rapart moie byé powielany jedynie w catosct

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona3:z3




Zleceniodawca:

Nr ziecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pohrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prabki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-06-09
Data zakonczenia badan: 2022-06-17

Raport autoryzowat:

Eurofins OBiKS P
dawniej Oérodek Badar | Kontroti Srod

tel

olska Sp. z 0.0.
owiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ui, Owocowa 8

.32 25970 36=%
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacjz @obiks.p!

RAPORT Z BADAN NR 32976/LB/2022

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

27/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Wodociag Sliwice, ZUK $p. z c.0,, Kietczow ul. Wilczycka 14
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska $p. z c.0. - Karol Gres
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; {A) PN-EN {50 5667-5:2017-10;
2022-06-08

2022-06-09

bez zastrzezen

0011108/22

Zastepca Kierownika Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista} Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 76310A379D8A96CB (okres wainesci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-06-17

www,obiks.pl

Stronalz3



Raport z badan nr 32976/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Warto$é dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza [/ zakres 2 niepewnoscia cokresiona w 2godnosci
cbowigzuigcych przepisow
prawnych *

Temperatura (T) H R
A . botl -

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 14.8 : 10 ¢

pHw 20°C : )

A PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) 5 : *0.2 6,5-9,3 26
Prrewodnost elektryczna wiasciwa w
25°C :

A Lot . 2500
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99590) iz 2 Hs/em max 26
uS/em :

Chlor wolny (T)
P T :22.06. i ;

A B/BT/13/E 2? 06.2018 na podstawie <002 | +001 mg/! max. 0,3 76
testu odczynnikowego Hach - ;
{0.02-8.0) mg/!

Barwa :

A PN-EN ISO 7887:2012, <5 : =5 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*' :
Metnosé ;

A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - {0.2-800) <0.2 0.1 NTU max. 1 AC
NTL :

Smak / liczba progowa smaku TFN ; "

A | PN-EN 1622:2006 - {1-16) TEN*? < P22 TEN
Zapach / liczba progowa zapachu TON : "

A ; -

PN-EN 1522:2006 - {1-1000) TON*? <l : (1-2] TON
Liczba Escherichia coli
PN-EN 150 ;

A - jtk ! .0
9308-1:2014-12+4A1:2017-04 - {1-100) o /106 m max =
itk/100 ml
Liczba bakterii grupy cofi
PN-EN iSO :

A L j :
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ° jtk/100 ml max. 0 26
jtk/100 mi
Ogblna liczba mikroorganizmow w 3

A 22°Cpo 72h s7 ¢ {41-80] jtk/mil max. 200 G
PN-EN 150 6222: 2004 - [1-300) jtk/mi :

*1 - Akceptowalna dia laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
*2 - Akceptowainy dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowainy dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurcfins OBiKS Polska Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan {z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKiS.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia (4.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja {dia rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan ckreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgedny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W cdniesieniu do wynikow barwy, metnosc, smaku, zapachu oceny nieprawidtowesct zmian dokonuje Zleceniodawca.

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

[T} — badania wykonywane w miejscach innych nii staia siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredylowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A(P) ~ badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P] - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug lzboratoryinych

[NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metcdy wskazane] w preepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowainoscl wynikéw

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona2:z3




Raport z badan nr 32976/18/2022

[W) - przywofane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastapieniem
15} — badame obpete zatwierazeniem PPSE
* — zamieszczony Komentarz do wyniku

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki {w tym mopace bezposrednio wplywad na wainosc wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Kiienta; wyniki badad dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jeieli podano) nie uwzgiednia pobierania. Jeieli nie pogano maczej dia
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratoriem, jezeli Kilent nie uszczegdtowid matryey podajgc jako obiekt badar ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki 1CP oznaczone
zostaly z probki zakwaszone} i sgczone; przez sgczek migkki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobierania dastgpne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wplyw
na wainosi wynikow {w tym punkt pobrania oraz tdentyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Kilenta. W tym prazypadku wyniki badart dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglgdnia pobieranie.

Niepewnoid (jeleli podano): dia badan sensorycznych podano jako przedrial jredniej geometryczne), dia badan biclogicznych pedano jako priedzial niepewnoici pomiaru [rozszerzona
nigpewnost pomiaru rostata oszacowana zgodnie 7 150 19036 | opierz sie na standardowe] niepewnoéci pomnoionej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosc: 95%.
Ziotong nigpewnosc standardows preyjeto jake rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnoici wewngtrzlaboratoryjnej], dla pozostatych badari okreslono jako niepewncsé
rozszerzang metody U {wspdtezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%)

Wyniki {za wyjgtkiem badan biclegicznych) znajdujace sie ponize; ¢ powyiej zakresu metody priedstawions w sposob ilosciowy [nie w formie < fub =" dolnej/garne] granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdu}g sie poza zakresem akredytaci.

Dla rezufltatow badania podanych w formie < fub > y* {gdzie y=wanoé¢ mezurandu cdpowiadajaca dolne)/ gérnej granicy zakresu pomiarowege metody} przedstawiona {na wniosek
Zlecajgcego} rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnosd pomiaru tej wartasci.

W przypadku badad Biclegicznych wyniki podane w farmie <4 naleiy intepretowac jako: mikroorganizmy sq obecng w liczbie mniejsze] nii 4.

Daty wykonywania poszczegalinych badan sg identylikowalne w zapisach Laboratorium
Skargi rozpatrywane sj zgodnie z Instrukcja ogolnotaboratoryna (/Q/34 Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moie byé pawielany jedynie w catosci

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona3z3
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Eurofins OBIKS Polska Sp. 2 0.0.

dawniej Odrodek Badan i Kontroli Srodowiska $Sp.z 0.0.
40-158 Katowice, uf. Owocowa 8

tel, 32 259 70 369

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja @obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 33149/LB/2022

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Komunalnych Spotka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: 22/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Miejsce pobrania: Wodociagg tosice, Szkota Podstawowa, Szezodre ul. Trzebnicka 42
Inne dane: -~

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Karo! Gres
Zgodnie z: {A) PN-EN iSO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2022-06-08

Data dostarczenia: 2022-06-09

Stan prabki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011111/22

Data rozpoczeciza badar: 2022-06-09
Data zakoiriczenia badan: 2022-06-15

Raport autoryzowal:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inZ. 1zabela Zielinska

Raport wygenerowal i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
{Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE (okres waino$ci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCAL

Raport zostat autoryzowany | wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-06-17 Stronalz3



Raport z badan nr 33149/1LB8/2022

Parametr / Wynik lednostka Wartodc dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow

prawnych *

Ternperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0} °C

pHw 20°C

) 59,
PN-EN 15O 10523:2012 - (2.0-12.0}) 73 : *0.2 6,595 26

Als)

Przewodnost elektryczna whasciwa w
25°C :

A : + .

) | pN-EN 27888:1998 - (10.0-99990) 851 B kS/em max. 2300 %

uS/em

Chior wolny (T)
P8/8T/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/|

AlS) 0.16 | $0.04 me/l max. 0,3 G

Barwa :
A(S) | PN-ENISD 7887:2012, <5 L 45 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/i Pt*' :

Metnost :
AlSH | PN-EN1SQ 7027-1:2016-09 - {0.2-800) <(.2 LoDl NTU max. 1 G
NTU 1

Smak / liczha progowa smaku TFN

S
S bNLEN 1622:2006 - {1-16) TEN*?

<1 P12 TFN *

Zapach / liczba progowa zapachu TON

A(S
) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

<1 Poo[1-2] TON *

Liczha Escherichia coli

PN-EN iSO !

AlS : wen i .

5| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) 0 Jt/100 max. 0 26

jtk/190 m)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN 150 ;

AlS : --- j | .

) 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o Jtk/100 m max. 0 26

jtk/100 mi

Ogdlna liczba mikroarganizmow w :
AlS) | 22°Cpo 72h <4 v [1-11) jtk/mi max. 200 G
PN-EN 150 6222: 2004 - (1-300) jtk/m! :

*! - Akceptowalna dla faboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 . pkceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.¢. posiada Zatwierdzenia PPIS w XKatowicach do wykonywania badaf {2 uvwglednieniem pobierania
probek) nr NS HKiS.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dria 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnodci {dla wynikdw w zakresie metody)/ interpretacjz (dla rezultatdw poza zakresem metody) - wg wymagas okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017+, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezuitat zgedny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawictowosci zmian dokonuie Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E} - badanie umieszczone w elastycznym zakreste akredytacji nr AB 213

{1} ~ badania wykonywane w miejscach innych niz stafa siegziba Laboratorium

NA - badarie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniiej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
AlP) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryinych

{NR} - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium pesiada dowody uzyskania réwnowainosic wynikow

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona2:z3




Raport z badant nr 33149/1B/2022

{W]) - przywetane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez iub z zastapieniem
{5} - badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez taboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednic wplywad na wainosé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku (jeiell podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podane inaczej dia
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan t procedury pobierania sa identyfikowaine u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegotowit matrycy podajac jako obiekt badarh ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystamem technik ICP oznaczone
20staty 2 probki zakwaszonej | sgczone] przez saczek migkki,

Dla probek pabieranych i badanych przez Laboratortum: plany/ harmaenogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wplyw
na wainosd wynikow {w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obieklu badan} zostaly podane przez Klienta, W tym preypadku wyniki badan dotycza pobranych | badanych probek, a
niepewnoéd rozszerzona metady uwzglednia pobleranie.

Niepewnodt (ieieii podano): dlz badad sensorycanych podano jako priedzial irednie] geometrycznej, dla badari biologicznych podane jako przedriaf niepewnodcd pomiaru [rozszerzona
niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z IS0 19036 | opiera sie na standardowe] niepewnosci pomnoionej przez wspslczynnik rozszerzenta k = 2, przy peziomie ufnosci 95%.
Ziozong niepewnosc standardow przyjeto jako rowna odchyleniv standardowemu odtwarzalnoici wewngtrzlaboratoryjnej), dla pozestatych badan okredlono jako niepewnosc
rozszerzong metody U (wspolezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 85%).

Wyniki (2a wyjatkiem badan biologicznych) znajdujgce sie poniie] | powyie] zakresu metody przedstawiong w sposob ilosciowy [nie w formie < lub »" doinej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytac]i.

Dla rezuitatéw badania podanych w formie < fub » y* {gdzie y=wartoi¢ mezurandu odpowiadajaca doinej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona [na wniosek
Zlecajgcege) rozszerzona nigpewnodt stanowi niepewnosd pomiary tej wartosci.

W przypadku bada# biologicznych wyniki podane w formie <4 nalely intepretowad jake: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mnigjsrej nii 4.

Daty wykonywania poszczegdinych badas sg identyfikowalne w 2apisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukcja ogoinolaberatorying 1/Q/34 Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www . obiks pl.

Raport mote by¢ powielany jedynie w calodci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona 3z 3
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie 2:

Data pohierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-06-09
Data zakoriczenia badan: 2022-06-15

Raport autoryzowat:
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej O¢rodek Badari i Kontrali Srodowiska Sp. z 0.a.
40-158 Katowice, ul. Qwocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: reaiizacja@obiks.pl
wwww .obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 33150/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spotka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZZ/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodaciag Borowa, Szkaota Podstawowa, Borowa ul. Parkowa 2
taboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. - Karo! Gres

(A} PN-EN 1SO 18458:2007; (A) PN-EN 1SC 5667-5;2017-10;
2022-06-08

2022-06-09

bez zastrzeien

0011112/22

Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr ini. tzabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB {okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-06-17 Stronalz3



Raport z badan nr 33150/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosc dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza [ zakres Z niepewnoscig okreslona w zgodnodci
ohowiazujgcych przepisow
prawnych *
Temperatura {T) 5
A ) Dol . -
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 11.8 , 1.0 ¢
pH w 20°C ;
A . Y .
) PN-EN IS0 10523:2012 - (2.0-12.0) 8.0 : *0.2 6,59, Z6
Przewodnoéé elektryczna whasciwa w :
25°C :
A{S ; .
B ] pN-EN 27888:1595 - (10.0-95950) alp = usfem max. 2500 26
us/cm
Chior wolny (T}
P8/8T/11/£:22.06.2016 na podstawie :
"
AS) testu odczynnikowego Hach - 0.07 : +0.03 mg/! max. 0,3 26
{0.02-8.0) mg/!
Barwa :
AlS) 3 PN-ENI1SO 7887:2012, <5 : 5 mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700} mg/l Pt*! :
Metnaoéé :
AfS) | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.37 Co*0.14 NTU max. 1 G
NTU
Smak / liczba progowa smaku TFN 1
A : - *
57| oN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*? < B2 AN
Zapach [ liczba progowa zapachu TON 1
AlS : i-2 TON *
)| BN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON* <t ¢ 2
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO ;
AlS - i .
B 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) | t/100 mi max. 0 26
jtk/100 ml
Liczba bakterii grupy coli
PMN-EN {50 :
A(S} ! i .
B} 308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) o It/100 mi max. 0 26
jtk/100 ml
Ogdina liczba mikroorganizmow w
AS) | 22°Cpo72h 0 : - jtk/ml max. 200 2G
PN-EN ISO 6222: 2004 - {1-300) jtk/m! :

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
*2 . akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci {dla wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja (dia rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagarn ckreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.22594):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgadny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidfowesci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A ~ badante akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacii AB 213

A[C} - badanie umieszczone w efastycznym zakresie akredytacyi nr AB 213

{1} - badania wykonywane w migjscach innych niZ staia siedziba Laboratericm

Na& — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytac)i AB 213, lub przedstawlajgce wyhik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A[P) - badanie zkredytowane zamieszczone w 2akresie akredytacji zewngtrznego dostawcey usiug faboratoryjnych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce uslug laboratoryjnych

{NR] - badanie wykonane metodg atternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowainasci wynikow

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona2:z3




Raport z badan nr 33150/LB/2022

(W} - przywolane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Pofski Komitet Normalizacyjny bez iub z zastapieniem
{5} - badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki {w tym mogace bezpoirednio wplywal na wainoéd wynikow: data pobrania, miejsce pobicrania, obiekt badan}
zostaly podane przez Klienta, wyniki hadar dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku {jeiell podano) nie uwezglednia pobierania. Jezell nle podano inaczej dla
probek nie pakranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranyeh przez taboratorium, jeieli Klient nie uszczegdlowit matrycy podajac jake obiekt badar ,wada” ~ pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki iCP oznaczone
zostaty z probki zakwaszone] i saczonej przez saczek migkki.

Dia probek pobieranych i badanych prazez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobierania dostepne 3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wphyw
na wadnodé wynikdw (w tym punkt pebrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypacku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prebek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnosc {jezell podano): dia badan sensoryczaych podano jake przedzial $rednte) geometryeenej, dla badan biologicznych podane jako przedzial niepewncsci pomiaru [rozszerzona
niepewnost pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SC 19036 i opiera sie na standardowe] niepewnosci pomnoionej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Zioiong niepewno$ standardowg prayieto jako rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryingj), dla pozostalych badad okresiono jako niepewnosc
rozszerzong metody U {wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienistwo 95%).

wyniki {za wyjatkiem badari biologicznych} znajdujaee sig poniie] | powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy {nie w formie < lub >" dolnej/gdrne] granicy zakresu
pomiarowego metody) znajduja sie poza 2akresem akredytacii.

Dla rezuftatdéw badania podanych w formie < lub » y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajgca doinej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metady) przedstawiona {na wniosek
Zlecajgrego) rozszerzona niepewnost stanowi niepewnosc pomiaru tej wartasdcl,

W przypadku badart biologicznych wyniki podane w formie <4 naledy intepretowad jako: mikroorganizmy sg obecne w liczhie mnigjsze] nié 4

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgednie z instrukcja ogdinolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-06-17 Strona3:z3
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany chiekt:
Miejsce pobrania:
inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-06-21
Data zakonczenia badan: 2022-06-28

Raport autoryzowat:
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Eurofins OBiKS P

olska Sp. 2 0.0.

dawniej Dérodek Badari i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel

.322597036+9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 35381/1B/2022

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z o.c.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZzZ/o007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodocigg Siediec, Osrodek Zdrowia, Sieldec ut. Wroctawska 8
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Maciej Ptecki
{A) PN-EN 150 19458:2007; {A) PN-EN 150 5667-5:2017-10;
2022-06-21

2022-06-21

bez zastrzezen

0011109/22

Starszy Specjalista w Laboratorium: mgrinz. lzabela Zielinska

Raport wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-06-28

www.obiks.pl
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Raport z badan nr 35381/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawecza / zakres zZ niepewnoscig okreslonaw zgodnosc
obowigzujgcych przepisow

prawnych *

Temperatura {T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 14.5 : 1.0 ¢

pHw 20°C

- i
PN-EN ISO 10523:2012 - {2.0-12.0) 77 : 0.2 0,29, “6

A5}

Przewodnodd elektryczna wiasciwa w
25°C 1

A 7 - .

511 pN-EN 27888:1995 - (10.0-99990) % . =40 us/em max. 2500 G

us/cm

Chlor wolny (T) :
P :22.06. i i

B/BT/11/E 2; 06.2016 na podstawie 0.04 ! 4001 me/! max. 0,3 7G
testu odczynnikowegeo Hach - :

{0.02-8.0) mg/

AlS)

Barwa :
AlS) | PN-EN IS0 7887:2012, <5 D45 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - {5-700) mg/| Pt* |

Metnosé :
A{S) | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - {0.2-800) 0.23 ¢ 20.09 NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

o )
PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*? <1 g TEN

Zapach / liczba progowa zapachu TON

oL x
PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*? <2 : [1-2] TON

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO : .
A1 9308-1:2014-12+41:2017-04 - (1-100) 0 ¢ - | ti00m max. 0 6

jtk/100 ml

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISC .
Al . —_—
)| 9308-1:2014-12+41:2017-04 - {1-100) o jtk/100 m max. 0 26

jtk/100 ml ;

Ogblna liczba mikroorganizmdow w :

A(S) | 22°C po 72h 0 - jti/ri max. 200 G
PN-EN IS0 6222; 2004 - (1-200) jtk/mi :

*! - Akceptowalna dia laboratoryjnego zespotu ocenizjacego.
*2 _ Akceptowalny dla jaboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla tabaratoryjnego zespoiu oceniajjcego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPiS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS, HKiS.9027.3,37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dia wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dia rezultatdw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowiz z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez iudzi (Dz.U.2017, poz.2294):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// N2 - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami,

W adniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A{E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacii nr AB 213

{T} — badania wykonywane w migjscach innych niz stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredylowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacyi AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniiej lub powyiej akredytowanego zakresu metody}
A{P) - badanie akredytowane zamieszczone w 2akresie akredytaci zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P} - badanie nieakredytowane wykonane przez rewnetrznego dostawce ustug laboratoryinych

{NR) - badanie wykonane metods alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainesci wynikow

Katowice, dn. 2022-06-28 Strona2:z3




Raport z badan nr 35381/LB/2022

(W) ~ przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normatizacyjny bez lub 2 zastgpieniemn
{S) ~ badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Oia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczyce probki {w tym moggce bezposradnio wplywaé na wainasé wynikéw: data pobrania, miejsce poblerania, obiekt badad)
zostaly podane przez Klienta, wyniki badari dotyczq tylke otrzymanych i badanych probek, niepewnos$é wyniku (jeieli podano) nie uwzglednia pobierania. Jeieli nie podano inaczej dla
pribek nie pobranych praez Laboratorium: plan i procedury pobierania 53 identyfikowalne u Klienta,

Dla prébek nie pabranych przez Laboratorium, jeieli Kiient nie uszczegdlowt! matryey podajac jako obiekt badad ,woda” ~ pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki ICP oznaczane
zostaly z prébki zakwaszonej i saczonej przez sgczek mickki.

Dia probek pobieranych | badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy | procedury pobierania dostépne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prabki moggce mied wptyw

na watno$d wynikow [w tym punkt pobrania oraz identyfikacis obiekiu badan) zostaty podane przez Klienta, W tym praypadku wyniki badas dotycza pobranych { adanych probek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnost (jeieli podano) dla badad sensoryeznych podane jako przedzial iredniej geometryczne], dia badan biologicznych podano jake przedziat niepewnodci pomiary [rezszerzona
nigpewnost pomiary zostata oszacowana zgodnie z SO 18036 | opiera sie na standardowej nigpewnosci pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosti 95%.
Ztotong niepewnosC standardowg przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrziaboratoryjne]), dla pozostatych badar okreilono jake niepewnoéc
rozszerzong metody U {wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 85%).

Wyniki {23 wyjatkiem badad biologicznych) znajdujace sig ponizej i powytej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy [nie w formie ,< lub »” doinej/gérne;} granicy zakresu
pomiarowego metody) znajduja sig poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatow badania podanych w formie < lub » y* {gdzie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajarego) rozszerzana niepewnosc stanowi niepewnos¢ pomiaru tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalely intepretowad jake: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejsze] nii 4.

Daty wykonywania poszezegdlinych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie 2 Instrukeja ogolnolaberatorying 1/Q/34 , Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.ol.

Rapert moie byé powielany jedynie w catoici.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-06-28 Strona3:z3
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia;
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-06-21
Data zakonczenia badan: 2022-06-28

By
el
i
Yo

¥

o

oo

%

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 2597030

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 35382/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZZ/0007979/2021

Woda przeznaczona do speiycia przez ludzi

Wodociagg tozina, Biblioteka, tozina ul. Milicka 6
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Maciej Precki
(A) PN-EN IS0 19458:2007; (A) PN-EN SO 5667-5:2017-10;
2022-06-21

2022-06-21

bez zastrzezen

0011110/22

Raport autoryzowat: Starszy Specjaiista w Laboratorium: mgrinz. Izabela Zieiiriska

Raport wygenerowal i podpisal kwalifikowanym podpisem efektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CE (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigitium - QCAL

Raport zostat autoryzowany | wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-06-28 Stronalz3



Raport z badan nr 35382/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartoséé dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowiazujgcych przepisow
prawnych *
Temperatura (T) ;
A ) Pl ° .
PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C 176 4 10 ¢
pHw 20°C :
A : +0. -
(5 PN-EN 1SC 10523:2012 ~ (2.0-12.0} 74 . 10.2 6,5-3,3 2
Przewodnosc elektryczna wiadciwa w
25°C :
A N +
51 pn-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 70 138 usfem max. 2500 26
uS/em
Chlor waelny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
AlS ) b0 )
) testu odczynnikowego Hach - 0.15 : *0.04 me/! max. 0,3 ZG
{0.02-8.0) mg/
Barwa
A(S) | PN-ENISD 7887:2012, <5 : 5 mg/l Pt *
pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*’ :
Metnosc |
A{S) | PN-ENI1SO 7027-1:2016-09 - {0.2-800) <(.2 A < 2 § NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN !
AlS ! - *
) PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*? <1 j (1-2] TFN
Zapach [ liczba progowa zapachu TON :
AlS : . *
)| oN-EN 162202006 - (1-1000) TON*3 <t il TON
Liczba Escherichia coli
PN-EN IS0 :
AlS A i
)| 9308-1:2014-12+41:2017-04 - (1-100) o Jtk/200 mi max. O <G
jik/100 ml
Liczha bakterii grupy coli
PN-EN ISO :
AlS A i )
| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100} ¢ tk/100 mi max. 0 26
jtk/100 ml
Cgdina liczha mikroorganizmow w ;
A{S} | 22°C po 72h 0 : = ftk/ml max. 200 ZG
PN-EN IS0 6222: 2004 - {1-300) jtk/mi :

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnege zespotu oceniajacego.
*2 . Akceptowalny dlz faboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 . Akceptowalny dia faboratoryjnego zespotfu oceniajgcego.

Labaraterium Eurafins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS HKiS.9027.3.37.31.2022 obowigzujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacia {dia rezultatdw poza zakresem metody} - wg wymagar okreélonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171, w sprawie jekoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294);
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W adnigsieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokanuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A{£} - badania umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T} - badania wykonywane w migjscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA ~ badanie nieakredytowane [nie zamieszczone w zakresie akredytac)i AB 213, lub przedstawiajgce wynk poniiej lub powyie} akredytowanege zakresu metody}
AlP} - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawey ustug laboratoryjnych

8P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjinych

{NR) - badanie wykonane metoda alternatywny dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosch wynikow

Katowice, dn. 2022-06-28 Strona2z3




Raport z badan nr 35382/LB/2022

W} — przywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Kemitet Normalizacyjny bez fub z zastapieniem
{S} —badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych prze: Laboratorium dane dotyczace probki (w tym moggee bezposrednio wptywad na wainoéd wynikdw: data pobrania, miejsce pobierama, obiekt badari}
zostaty podane przez Klienta; wyniki badad dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewno$¢ wyniku (jezeli padanc) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dia
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszezegdiowit matrycy podajac jako obiekt badan ,woda®” - pierwiastki badane 2 wykorzystaniem techniki i10P oznaczone
zostaly z probki zakwaszone] i saczone] przez saezek miekki.

Dta prébek pubieranych i badanych przez Laberatorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wphyw
na wainodd wynikdw [w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badad) zostaly pedane przez Kiienta. W tym praypadku wyniki badan dotycza pobranych | badanych prébek, a
niepewnpsd rozszerzona metody uwiglednia pobieranie,

Niepewnoi{ {jezeli podanc): dia badan senserycznych podanc jako przedziat dredmiej geometrycanej, dla badan biclogicznych podano jako przadeiat niepewnoscl pomiaru {rozszerzana
niepewnost pomiary zostala oszacowana zgodme ¢ 180 19036 i opiera sig na standardowe] nigpewnoici pomnoionej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, prey poziomie ufrcic 95%.
Zlozona niepewnosd standardowy przyjeto jako réwng odchyleniu standardewemu odtwarzalnosci wewngtrzlaboratoryjne]), dla pozostalych badan okrestono jako niepewnoid
rozszerzong metody U (wspdlczyanik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badad biologicznych} znajdujace sig poniie] i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie < Jub >” dolnej/gérne] granicy zakresu
pomiarowegs metody) znajdujg sig poza zakresem akredytac)i.

Dia rezuitatdw badania podanych w formie < lub > y” {gdeie y=wartod¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowege metody} przedstawiona [na wniosek
Zlecajgrego) rozszerzona niepewncst stanowi niepewnosdt pomiaru te] wartogci.

W preypadke badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej nii 4.

Daty wykenywania poszczegolnych badan sg identyfikowalne w 2apisach Laboratorium
Skargi rozpatrywane sg 2g0dnie z Instrukcja ogolnolaboratoryjng I/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moie byd powielany jedynie w catosdci.

KONIEC RAPORTY

Katowice, dn. 2022-06-28 Strona3:z3
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0,
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.p!
www.obiks, pi

RAPORT Z BADAN NR 36419/LB/2022
zastepuje RAPORT Z BADAN NR 33148/LB/2022 z dnia 17.06.2022r.

Zleceniodawca:

Nr 2lecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane;

Probka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badari: 2022-06-09
Data zakoriczenia badan: 2022-06-15

Zalktad Ustug Komunalnych Spdtka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

22/0007979/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Wodociag Piecowice, Salon fryzjerski, Kamien ul. Bursztynowa 33
Laboratarium Eurofins OBiKS Poiska Sp. 2 0.0. - Karol Gres

(A} PN-EN 150 19458:2007; (A} PN-EN i50 5667-5:2017-10;
2022-06-08

2022-06-05

bez zastrzeien

0011107722

Raport autoryzowal:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. izabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obslugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

cartyfikat kwatifikowany nr 79310A379DBAS6CB (vkres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-07-01 Strona1:z3



Raport z badan nr 36419/18/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza [/ zakres z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowiazujacych przepisow

prawnych *

Temperatura (T)

PB/BT/8/C:01.07.2018 - {0.0-50.0) °C 14z 1 10 ¢

pH w 20°C

6 i 10, 6,5-
PN-EN 1O 10523:2012 - (2.0-12.0) A 95 ‘6

Przewodnosc elektryczna wilasciwa w
25°C 1

AlS : .

©) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-89990) A usfem max. 2500 6

uS/cm

Chlor wolny (1)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0} mg/|

AlS) 0.02 | $0.01 mg/| max. 0,3 76

Barwa ;
A{S) | PN-EN i50 7887:2012, <5 P15 mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/) Pt*! :

Metnost ;
A(S) | PN-EN ISC 7027-1:2016-09 - (0.2-800} <0.2 P <4 | NTU max. 1 G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

M) | p.En 1622:2006 - (1-16) TEN®2

<1 Pof1-2] TFN *

Zapach / liczba progowa zapachu TON

AlS
5 PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

<1 Po(1-2] TON *

Liczba Escherichia coli

PN-EN IS0 :

AlS - ' | .

) 1 9308-1.2014-12+4A1:2017-04 - (1-100) o Jtk/200 m max. O =

jtk/100 m

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN iSO =

AlS : e j .

&) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o Jti/100 mi max. 0 20

jek/100 ml

Ogdlna liczba mikroorganizméw w :
A(S} | 22°Cpo72h 0 } --- 1tk/ml max. 200 G
PN-EN 150 §222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

*1 . Akceptowalna dla laborateryjnega zespotu oceniajgcego.
*2 . Akceptowalny dia laboratoryinego zespotu oceniajacego.
*3 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan {z uwglednieniem pebierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace da dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgadnosci (dla wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatdw poza zakresem metody} - wg wymagan okreélonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294);
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zieceniodawca.

A ~ badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E} - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji ar AB 213

(T} - badania wykonywane w miejscach innych nit staia siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakrosie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik poniie] lub powyiei akredytowanego zakresu metody}
AlP} - badanie akredytowane ramieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy uslug laboratoryjnych

N(P}- badanie nieakredytowane wykanane przer zewnetrznego dostawce usiug laboratoryjnych

{NR} - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainoéel wynikéw

Katowice, dn. 2022-07-01 Strona2:3




Raport z badad nr 36415/LB/2022

(W} - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
{5} ~ badanie objgte zatwierdzeniem PPSE
* - zamieszczony komentarz do wyniku

Ola probek nie pobranych priez Laboratorium dane dotyczace prabki {w tym mogace bezposrednio wplywaé na wainos€ wynikéw data pobrania, miejsce pobleranis, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta, wyniki badad dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnos¢ wyniku (jeieli podanc) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inacze] dia
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pebierania 53 identyfikowalne u Klienta.

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdlowi! matrycy podajac jako obiekt badad ,woda” - pierwiasthi badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zakwaszone] i saczone] przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laberatorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania destepne s3 w siedzibie Laboraterium; dane dotyczace probki mogace mied wplyw
na wainosd wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badad) zostaly podane przez Kiienta. W tym przypadku wyniki badan dotycza pobranych | badanych probek, a
niepewnosd rozszerzona metody uwzglednia pobigranie.

Niepewnoi¢ {jeieli pocano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat Srednief geometryczne), dia badai biclogicznych podano jako przedziat niepewnoici pomiaru (rozszerzona
niepewnoic pomiaru zostala oszacowana zgodnie 2 1S0 25036 | opiera si¢ na slandardowe} niepewnoici pomnoione] przaz wspdlczynnik rozszerzsenia k = 2, pray poziomie ufnogc 35%.
Zlatong niepewnosc standardowa przyjeto jake rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne]), dla pozostatych badan okreélono jako niepewnost
rozszerzong metody U (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki {za wyjgtkiem badad biologicznych) znajdujace sie ponitej | powyle] zakresu metody przedstawione w sposdb ilodciowy [nie w formie < lub >” dolnej/gérne] granity zakresu
pomiarowego metody) najduja sie poza zakresem akredytac)i.

Bla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > v" {gdiie y=wartod¢ mezurandu cdpowiadajgca dolne/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na whiosek
Ziecajgcego) rozszerzona niepewnost stanowi niepewno$é pomiaru tej wartosci,

W przypacku badan biclogicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako. mikroorganizmy sa obecne w liczbie mniejsze] niz 4,

Daty wykonywania poszezegsinych badan 53 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z instrukeja ogolnolaboratoryjna 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catodci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-07-01 Strona3:z3




