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RAPORT Z BADAN NR 64369/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Z2/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodocigg Dlugoteka, Sklep Spozyweczy, Dtugoteka ul. Stoneczna 110
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek

(A) PN-EN I1SO 19458:2007; (A} PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2022-10-10

2022-10-10

bez zastrzezen

0011216/22

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 64369/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow
prawnych *
Temperatura (T) : i
| pe/BT/8/c:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C s el P ¢ -
pH w 20°C !
AS) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) S dp 3
Chlor wolny (T)
A(S) PB/BT/ll/E:2?.06.2016 na podstawie 0.04 b sl g max. 0,3 76
testu odczynnikowego Hach - :
(0.02-8.0) mg/! :
Barwa
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 i 45 mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*! i
Metnosé '
A(S) | PN-ENISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.52 +0.20 NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN
AS) | pn-en 1622:2205- (1-16) TFN*2 g R TR ’
Zapach / liczba progowa zapachu TON
B8k | oy 1230 -g{1-1000) TON*2 S TON )
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w ;
25°C :
AB) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 28 - 5B uS/em L0 ZG
uS/cm
Akryloamid '
MS) | p/1/o/c:01.05.2011 - (0.040-2.0) pgyt | <0040 i *0.012 he/! M, &40 25
AGSE Antymon / Sb
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 ug/l max. 5 2G
(1.00-5000) pg/I :
A(SE Arsen / As :
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 16 +0.3 pg/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/! -
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) <0.89 +0.24 mg/| max. 50 G
mg/| :
Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - <0.016 +0.006 mg/| max. 0,50 G
{0.016-0.082) mg/! :
Benzen
A(S) | PN-ISO 11423-1:2002 - {0.5-5000) <05 | $01 g/l max. 1,0 G
ug/| :
A(SE Benzo(a)piren 5
) PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 +0.001 pg/l max. 0,010 G
ug/l :
A(SE Bor/B
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.037 +0.007 mg/! max. 1 G
(0.020-100) mg/I !
Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 0.2 ug/l max. 10 G
pg/l :
A(SE Chlorek winylu 5
) PN-EN 1SO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 i 0.05 pe/l max. 0,50 2G
pg/| 5
Cyjanki ogélne
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - {0.005-20.0) <0.005 +0.002 mg/| max. 50 ZG
mg/| ;
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC i
) | PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-100) 10 3 H02 ug/! max. 3,0 pic
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Raport z badai nr 64369/LB/2022

ug/l

Epichlorohydryna '
A(s) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 | 20.012 pg/l max. 0,10 G

pg/!

Fluorki/ F
A(s) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - {0.10-10) <0.10 | #0.02 mg/| max. 1,5 G
mg/| !

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-500)

ug/l

<10 | 02 g/l max. 10 2G

Wielopierécieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma

) PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.006-131)
pg/l

<0.006 | %0.002 g/l max. 0,10 G

THM - suma !
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-1000) 4.8 +0.9 pg/l max. 100 ZG

ug/l

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN IS0 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 +0.03 mg/| max. 0,50 2G

mg/I

Chlorki / Cl !
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 13 +2 mg/I max. 250 ZG
(2.0-10000) mg/| i

Siarczany / SO4
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 38 +5 mg/I max. 250 G
(2.0-10000) mg/I :

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialnosc) 1.8 i 0.4 mg/I max. 5,0 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/| ’

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan

) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250)
g/l

1.4 1 03 ng/! max. 15 2G

Chloramina / NH2Cl
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/|

<002 | #0.01 meg/| max. 0,5 G

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-250) <1.0 +0.2 ug/l max. 30 G
ue/l :

Chrom ogélny / Cr :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 é 0.2 ug/l max. 50 G
(1.0-5000) pg/

Kadm / Cd
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <0.050 : +0.010 ug/l max. 5 ZG
(0.050-5000) pg/l

Magnez / Mg :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 18.1 i 2.7 mg/I 7-125 G
(0.500-5000) mg/!

Mied? / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.032 +0.008 mg/| max. 2 ZG
(0.0010-5.00) mg/! :

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 | %02 ug/! max. 20 G
(1.0-5000) pg/! "

A(SE

Otéw / Pb :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 pg/l max. 10 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Selen / Se :
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <10 i 202 ug/l max. 10 ZG
(1.00-5000) pg/! :

A(SE
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Raport z badan nr 64369/LB/2022

Glin /Al §
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1 | %2 g/l max. 200 G
(10-100000) pg/| E

Mangan / Mn :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 17.1 +3.4 pg/l max. 50 ZG
(5.0-100000) pg/! =

Sod / Na !
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - 15.0 2.3 mg/ max. 200 ZG
(0.500-5000) mg/| ?

Zelazo ogdline / Fe :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 48 P12 ug/l max. 200 G
{10-500000) pg/| '

Srebro / Ag :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010 +0.0003 mg/| max. 0,01 2G
(0.0010-5.00) mg/| =

AISE Rte¢ /Hg
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.10 | #0.03 pg/l max. 1 ZG

(0.10-500) pg/ :
Sumaryczna zawartosé wapnia i :
A(SE | magnezu / Twardos¢ ogdlna

) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/I

312 i 478 meg/| 60-500 G

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 5 .
AS) 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) S B Jtk/100 mi maxdl 2

itk/100 ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO : .

S ! —_— 1

A | 9308-1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) o Jtk/100 mi .l 6

jtk/100 ml

Liczba enterokokow katowych :
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 R jtk/100 ml max. 0 6
jtk/100 ml ;

Ogdlna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°Cpo 72h <4 Po[1-11) jtk/ml max. 200 ZG
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300} jtk/ml ]

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespofu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okres$lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P} — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow

(W} - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) = badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* - zamieszczony komentarz do wyniku
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Raport z badan nr 64369/LB/2022

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezpoérednio wplywaé na waino$é wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajgc jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mieé wptyw
na waino$¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prébek, a
niepewno$¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badari mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 150
29201 z zastosowaniem podejécia calosciowego (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata obliczona dla wspéfczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnoéci ok. 95%); dla pozostatych
badar okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong metody U {wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badad biclogicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob iloéciowy (nie w formie ,< lub >* dolnej/gérnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajdujg sig poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatow badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na whiosek

Zlecajgcego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewno$é pomiaru tej wartosci.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowaé jako: mikroorganizmy sq obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w cafosci.

KONIEC RAPORTU
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<< eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakonczenia badar: 2022-10-18

PCA

Pousui Cintavn
Askesviacs |

.

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 64370/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

2Z/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodociag Piecowice, Salon fryzjerski, Kamien ul. Bursztynowa 33
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
{A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2022-10-10

2022-10-10

bez zastrzezen

0011217/22

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wazno$ci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 64370/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Woartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) ' 5
A | pB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C s B Rhii = .
pHw 20°C '
M) | pNEN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) il e §3-95 2
Chlor wolny (T) ;
AGS) PB/BT/ll/E:Z%.OS.ZOlG na podstawie 0.10 i %004 El max. 0,3 76
testu odczynnikowego Hach - :
(0.02-8.0) mg/! i
Barwa
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 P45 mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' ’
Metnosc¢ :
A(S) | PN-ENISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.22 +0.09 NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN
ASH 1 pncen 1622:2ooeg- (1-16) TFN*? AL TH )
Zapach / liczba progowa zapachu TON :
i PN‘-)EN 1622:2006 fg(1-1000) TON*? . s o "
Przewodnosc elektryczna wtasciwa w :
25°C :
A | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) S payem g B30D 28
pS/em
Akryloamid H
A(S) PB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) g/l <0.040 +0.012 ug/l max. 0,10 G
AlSE Antymon / Sh
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 ug/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/| !
ALSE Arsen [ As E
) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - 2.5 +0.5 ug/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/| :
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) <0.89 +0.24 mg/I max. 50 2G
mg/| :
Azotyny / NO2
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - <0.016 +0.006 mg/| max. 0,50 G
(0.016-0.082) mg/| E
Benzen E
A(S) | PN-1SO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <0.5 +0.1 ng/l max. 1,0 G
ug/! !
ALSE Benzo(a)piren |
) | PN-ENISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 i £0.001 g/l max. 0,010 G
ug/l ‘
A(SE Bor /B ;
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.064 +0.013 mg/| max. 1 G
(0.020-100) mg/I '
Bromiany / BrO3 :
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 +0.2 pg/l max. 10 G
pg/l :
AGSE Chlorek winylu :
) PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 +0.05 pg/l max. 0,50 2G
ug/l !
Cyjanki ogdlne !
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - (0.005-20.0) <0.005 | 0.002 mg/! max. 50 G
mg/| 5
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC
) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-100) el Pl ug/! Rl 2
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Raport z badan nr 64370/LB/2022

He/l

Epichlorohydryna
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 +0.012 ug/l max. 0,10 ZG

pe/!

Fluorki/ F '
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - {0.10-10) 0.22 +0.04 mg/| max. 1,5 FAC]
mg/| :

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu

) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-500)
ug/|

<1.0 | 0.2 g/l max. 10 2G

Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma

) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131)
pg/l

<0.006 +0.002 ug/l max. 0,10 G

THM - suma :
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-1000) 9.5 i pg/l max. 100 ZG

pg/l

A(SE

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 +0.03 mg/| max. 0,50 ZG
mg/l :

Chlorki / Cl !
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2008 - 22 : 3 mg/| max. 250 2G
(2.0-10000) mg/I

Siarczany / S04
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 66 : +8 mg/I max. 250 ZG

(2.0-10000) mg/ !

Indeks nadmanganianowy

A(S) | (utlenialnosé) 1.8 i 204 mg/| max. 5,0 G
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/| ’

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan
) PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250)

g/l

2.1 iot04 pg/! max. 15 G

Chloramina / NH2CI
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

AlS) <0.02 | 1001 mg/| max. 0,5 ZG

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) <10 | $0.2 ug/l max. 30 26
pg/! ’

Chrom ogoiny / Cr :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 | 0.2 ug/! max. 50 ZG
(1.0-5000) pg/! :

Kadm / Cd ;
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.050 : %0.010 ug/l max. 5 ZG
{0.050-5000) pg/!| :

A(SE

Magnez / Mg :
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - 14.8 2.2 mg/I 7-125 G
(0.500-5000) mg/I :

A(SE

Miedz / Cu ;
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.025 | *0.006 mg/| max. 2 G
{0.0010-5.00) mg/! :

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 pg/l max. 20 G
(1.0-5000) pg/! ;

A(SE

Otow / Pb ,
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ng/! max. 10 ZG
(1.0-5000) pg/ :

A(SE

Selen / Se !
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ug/l max. 10 ZG
(1.00-5000) pg/I :

A(SE
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Raport z badan nr 64370/LB/2022

A(SE Glin / Al
) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <10 +2 ug/l max. 200 ZG
(10-100000) pg/l
AISE Mangan / Mn
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 7.0 +1.4 ug/l max. 50 LG
(5.0-100000}) pg/!
A(SE Sod / Na
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 31.2 +4.7 mg/| max. 200 26
(0.500-5000) mg/|
AiE Zelazo ogélne / Fe
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 15 +4 pg/l max. 200 G
(10-500000) pg/!
A(SE Srebro / Ag
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010 : +0.0003 mg/| max. 0,01 G
(0.0010-5.00) mg/I :
AGSE Rtec / Hg
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.10 +0.03 ng/l max, 1 G
(0.10-500) pg/!
Sumaryczna zawarto$c wapnia i
A(SE | magnezu / Twardo$é ogdlna
) | PN-EN SO 17294-2:2016-11 - 261 05 me/l e %
(3.30-33530) mg/I
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO :
A1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) . ; IHk100 lan9 2
jtk/100 ml
Ogodlna liczba mikroorganizméw w
A(S) | 22°Cpo 72h <4 [1-11] jtk/ml max. 200 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml
Liczba enterokokow katowych
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 - jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml
Liczba Escherichia coli
Ajg | FR-EN1S9 0 jtk/100 ml max. 0 G

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*? - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania

probek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023,

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagari okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W adniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowoéci zmian dokonuje Zleceniodaweca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium
NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy usfug laboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikaw
(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Katowice, dn. 2022-10-18
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Raport z badan nr 64370/LB/2022

Dla probek nie pobranych przez Laberatorium dane dotyczace probki (w tym moggce bezposrednio wptywaé na waznoé¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sq identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajgc jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mied wptyw
na wainos$¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewno$¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$( (jezeli podano): dla badart sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnoéc pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 15O
29201 z zastosowaniem podejscia calodciowego (rozszerzona niepewnoéé pomiaru zostafa obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnoéci ok. 95%); dia pozostatych
badan okreslono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjgtkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilociowy (nie w formie ,,< lub >” dolnej/gornej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatow badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoéé mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecajacego) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnoéé pomiaru tej wartoéci.
W przypadku badan biologicznych wyniki padane w formie <4 nalezy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegoinych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 »Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosdci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona5:z5
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BADANIA

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 64371/LB/2022

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: ZZ/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Miejsce pobrania: Wodaciag Sliwice, ZUK Sp. z 0.0., Kietczdw ul. Wilczycka 14
Inne dane: ---

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z : (A} PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-10-10

Data dostarczenia: 2022-10-10

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011218/22

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakorczenia badan: 2022-10-18

Raport autoryzowatl:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznoéci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-10-18 Stronalz5



Raport z badan nr 64371/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) ' -
" | pB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C W g
pH w 20°C :
A1 | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) Gd= - £h2 858 G
Chlor wolny (T} ;
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
A(S) testysdcapmnikowess Haeh 0.09 +0.04 mg/| max. 0,3 G
(0.02-8.0) mg/I
Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, €5, i 35 mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/] Pt*' :
Metnosc :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.86 +0.33 NTU max. 1 ZG
NTU ;
Smak / liczba progowa smaku TFN '
AS) | pncen 1622:2206g— (1-16) TEN*2 = g 1l TFN i
Zapach / liczba progowa zapachu TON :
AS) | piv.EN 16222006 (1-1000) TON*? S B Ten )
Przewodnosc elektryczna wtasciwa w
25°C ;
AL | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) L us/cmn igY.2500 £
pS/cm
Akryloamid :
AS) | pB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) gyt | <0040 | 0012 ue/! max. 4,20 20
A(SE Antymon / Sh
) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 10.2 pe/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/! :
A(SE Arsen / As
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 0.2 ug/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/l !
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-ENISO 13395:2001 - (0.89-445) 1.2 0.3 mg/I max. 50 ZG
mg/| :
Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - <0.016 +0.006 mg/| max. 0,50 G
(0.016-0.082) mg/| :
Benzen :
A(S) | PN-1SO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <0.5 +0.1 pg/l max. 1,0 G
g/l ’
A(SE Benzo(a)piren
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 +0.001 ng/l max. 0,010 G
ug/l ;
A(SE Bor/B 5
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.112 ¢ +0.022 mg/I max. 1 G
(0.020-100) mg/! :
Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <20 | 102 ug/l max. 10 G
pe/l
AISE Chlorek winylu
) PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 +0.05 ug/l max. 0,50 G
g/l '
Cyjanki ogdlne :
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - (0.005-20.0) <0.005 | 0.002 mg/| max. 50 ZG
mg/| :
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC :
) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-100) < g 202 ug/l max. 3,0 2G
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Raport z badari nr 64371/LB/2022

pg/l

Epichlorohydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 +0.012 ug/l max. 0,10 G
pg/l :

Fluorki / F ;
A(S} | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.44 +0.07 mg/l max, 1,5 G

mg/|

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu

) PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-500)
pg/l

<10 | 102 pg/| max. 10 ZG

Wielopierécieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma
) PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.006-131)

pe/l

<0.006 | +0.002 g/l max. 0,10 ZG

THM - suma '
PN-EN 150 10301:2002 - {1.0-1000) 22 4 ug/! max. 100 ZG

pe/l

A(SE

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S} | PN-ENISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 : +0.03 mg/| max. 0,50 G
mg/|

Chlorki / Cl
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 35
(2.0-10000) mg/!

14 mg/l max. 250 G

Siarczany / S04
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 150 +18 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/| :

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialno$c) 2.0 i£0.4 mg/| max. 5,0 ZG
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I :

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan

) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250)
ug/l

32 1 06 pg/| max. 15 ZG

Chloramina / NH2Cl
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

A(S) 0.03 | 001 mg/| max. 0,5 G

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) <1.0 | 202 g/l max. 30 G

g/l

A(SE

Chrom ogélny / Cr
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0
{(1.0-5000) pg/!

A 10.2 ug/l max. 50 G

Kadm / Cd
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <0.050 { £0.010 g/l max. 5 G
(0.050-5000) pg/| :

A(SE

Magnez / Mg '
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 21.7 +3.3 mg/I 7-125 G
(0.500-5000) mg/I :

A(SE

Miedz / Cu '
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.0049 | $0.0012 mg/| max. 2 G
(0.0010-5.00) mg/! :

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 i 02 ug/! max. 20 26
(1.0-5000) pg/l :

A(SE

Otéw / Pb :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 i 02 pg/l max. 10 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Selen / Se
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ug/l max. 10 2G
(1.00-5000) g/l :

A(SE
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Raport z badan nr 64371/LB/2022

Glin / Al :
PN-EN ISO 17254-2:2016-11 - <10 +2 ug/l max. 200 G
(10-100000) pg/I =

A(SE

Mangan / Mn :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 15.6 3.1 pg/! max. 50 G
(5.0-100000) pg/! :

A(SE

$6d / Na :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 60.0 | 9.0 meg/! max. 200 G
(0.500-5000) mg/! :

A(SE

Zelazo ogélne / Fe :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 31 8 ug/l max. 200 ZG
(10-500000) ug/| :

A(SE

Srebro / Ag :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010 +0.0003 mg/I max. 0,01 PAC]
(0.0010-5.00) mg/I| =

A(SE

Rteé / Hg :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.10 | 20.03 ug/! max. 1 G
(0.10-500) pg/! ;

A(SE

Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i :
A(SE | magnezu / Twardos$¢ ogdlna '
P+ :
) | PN-EN SO 17294-2:2016-11 - 827 | me/! BO-500 Z6
(3.30-33530) mg/|

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO

A1 9308-1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) o i - Riyaom ExA £
jtk/100 ml
Ogolna liczba mikroorganizméw w :

A(S) | 22°Cpo 72h <4 i [1-11] jtk/ml max. 200 2G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/m !
Liczba enterokokdw katowych :

A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 - jtk/100 ml max. 0 ZG
jtk/100 ml :
Liczba Escherichia coli
PN-EN 150 : .

A8 | 9308-1:2014-12+441:2017-04 - (1-100) Brog. = Jtk/100 m| man0 20
jtk/100 ml

*1 . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznogci wynikow

{W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* - zamieszczony komentarz do wyniku
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Raport z badan nr 64371/LB/2022

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposérednio wpltywac na waino$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badar dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnoé¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sq identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdfowit matrycy podajgc jako obiekt badar ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek migkki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki moggce mieé wphyw
na wazno$¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotyczq pobranych i badanych prébek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badad sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badari mikrobiologicznych niepewnoé¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z I1SO
29201 z 2astosowaniem podejécia caloéciowego (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata obliczona dla wspotczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnoéci ok. 95%); dla pozostatych
badari okreslono jako niepewnosc rozszerzong metody U (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y" (gdzie y=wartoéé mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek

Zlecajacego) rozszerzona niepewnos$é stanowi niepewnosé pomiaru tej wartosci.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegoinych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostgpng na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona5:z5
ersja wioru formularza Raportu nr 1z 06.10.2021



<~ eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakonczenia badan: 2022-10-18

RAPORT Z BADAN NR 64372/LB/2022

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o0.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZZ/0007979/2021

Poutist Ciwmawm |
ARRERTTACH

=

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 25970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodociag Siedlec, Osrodek Zdrowia, Sieldec ul. Wroctawska 8

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;

2022-10-10
2022-10-10
bez zastrzezen

0011219/22

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-10-18

Stronalz5



Raport z badan nr 64372/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos$¢ dopuszczaina Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) : Y
A | pe/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C e | wig : i
pH w 20°C :
AS) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) Ll s 65da £
Chlor wolny (T) :
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
AlS) testu odczynnikowego Hach - 012 #0.05 me/I TR g &6
(0.02-8.0) mg/|
Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 i 45 mg/I Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/I Pt* :
Metnosc :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <02 | 0.1 NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN '
AS) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*2 b R TEh "
Zapach / liczba progowa zapachu TON
AG) | pN-EN 1622:2006 -8(1-1000} TON*? oL, - TOR ’
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w
25°C ;
AS) | p-EN 27888:1999 - (10.0-99950) R, o ) KS/em e e
uS/cm
Akryloamid :
AlS) PB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) g/ <0.040 5 +0.012 ug/l max. 0,10 G
AGSE Antymon / Sh 5
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ug/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/| :
AGSE Arsen / As :
) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 ug/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/I :
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) 43 i $12 mg/| max. 50 ZG
mg/I :
Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN I1SO 13395:2001 - <0.016 +0.006 mg/l max. 0,50 2G
(0.016-0.082) mg/! 1
Benzen :
A(S) | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <05 i 01 ug/! max. 1,0 G
pg/l :
A(SE Benzo(a)piren 5
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 ! #0.001 pg/l max. 0,010 2G
g/l :
AGSE Bor/B :
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.021 : #0.004 mg/| max. 1 2G
(0.020-100) mg/! !
Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <20 | 02 pg/l max. 10 G
pg/l i
AGSE Chlorek winylu
) PN-EN 1SO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 +0.05 pg/l max. 0,50 ZG
pe/l ;
Cyjanki ogdlne :
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - (0.005-20.0) <0.005 | %0.002 mg/| max. 50 G
mg/| :
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC :
)| PN-EN 150 10301:2002 - (1.0-100) i A ke pEHR a5

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona2z5




Raport z badan nr 64372/LB/2022

g/l

Epichlorchydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 +0.012 ug/l max. 0,10 ZG

pg/l

Fluorki / F ;
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) <0.10 | #0.02 mg/| max. 1,5 G
mg/| !

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
} PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-500)

pg/l

<1.0 $0.2 ug/l max. 10 G

Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131)

pg/l

<0.006 | +0.002 ug/l max. 0,10 26

THM - suma :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-1000) 3.1 0.6 ug/l max. 100 G

ug/l

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 -{0.128-130) <0.128 +0.03 mg/| max. 0,50 G
mg/! :

Chlorki / Cl

(2.0-10000) mg/!

A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 15 %2 mg/| max. 250 G

Siarczany / S04 :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 56 *7 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/! :

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialnoéc) 16 | 03 mg/| max. 5,0 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - {0.5-800) mg/! .

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan
) PN-EN ISO 10301:2002 - {1.0-250)

e/l

1.5 | %03 ug/l max. 15 G

Chloramina / NH2CI
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/|

A(s) 006 i 0.02 mg/| max. 0,5 G

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-250) <1t & 402 pe/l max. 30 ZG

pe/!

A(SE

Chrom ogélny / Cr ;
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 o 10.2 pg/ max. 50 G
(1.0-5000) pg/|

A(SE

Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.050 +0.010 ug/l max. 5 G
{0.050-5000) pg/| :

A(SE

Magnez / Mg :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 21.0 . o mg/| 7-125 G
(0.500-5000) mg/| ;

A(SE

Miedz / Cu :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.0036 . +0.0009 mg/| max. 2 G
(0.0010-5.00) mg/! =

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 ?’ +0.2 ug/t max. 20 2G
(1.0-5000) pg/| ;

A(SE

Otéw / Pb i
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 | %02 ug/l max. 10 G
(1.0-5000) pg/I

A(SE

Selen / Se
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 i 202 g/l max. 10 G
{1.00-5000) pg/!| ;

A(SE

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona3:z5
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Raport z badan nr 64372/LB/2022

Glin / Al :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | 42 ug/! max. 200 G
(10-100000) pg/| :

A(SE

Mangan / Mn :
PN-EN 150 17294-2:2016-11 - <5.0 i+1.0 ug/l max. 50 G
{5.0-100000) pg/|

A(SE

So6d / Na
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 125 5 mg/| max. 200 ZG
(0.500-5000) mg/! :

A(SE

Zelazo ogdlne / Fe ;
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 i %2 ug/l max. 200 6
{10-500000) pg/! :

A(SE

Srebro / Ag !
PN-EN SO 17294-2:2016-11 - <0.0010 +0.0003 mg/| max. 0,01 G

(0.0010-5.00) mg/|

A(SE

Rtec / Hg :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.10 | 0.03 ug/l max. 1 7G
(0.10-500) pg/! :

A(SE

Sumaryczna zawartosé wapnia i :
A(SE | magnezu / Twardosc ogdlna : i )

) | PN-ENISO 17294-2:2016-11 - 360 6 -0 me/I g 28
(3.30-33530) mg/!

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO

AN 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) BorE- = itk/z00| o0 3
jtk/100 ml
Ogélna liczba mikroorganizmow w :

A(S) | 22°C po 72h <4 Po[1-11] jtk/ml max. 200 ZG
PN-EN IS0 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml =
Liczba enterokokéw katowych :

A{S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 P jtk/100 mi max. 0 G
jtk/100 ml :
Liczba Escherichia coli .
PN-EN 1SO : .

AG) | 9308-1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) v - jtk/100 ml s £6
jtk/100 ml

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3,37.31.2022 obowigzujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnodci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodaweca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T} - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy uslug laboratoryjnych

N(P} - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainosci wynikéw

(W) — przywotane dokumenty edniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S} - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona4:z5




Raport z badan nr 64372/LB/2022

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wptywaé na wainoéé wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
z0staly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewno$é wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta,

Dlz prébek nie pobranych przez Laboraterium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woeda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek migkki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboraterium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wplyw
na wazno$¢ wynikéw (w tym punkt pobrania craz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badarl dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie,

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badar mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 15O
29201 z zastosowaniem podejscia caloéciowego (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badari okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong metody U (wspétezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjgtkiem badar biologicznych) znajdujgce sig ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatow badania podanych w formie ,< lub > y* (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecajacego) rozszerzona niepewno$¢ stanowi niepewnosé pomiaru tej wartosci,
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sa obecne w liczhie mniejszej ni 4.

Daty wykonywania poszczegélnych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sq zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng IEFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze byé powielany jedynie w caloéci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-10-18 Strona5:z5
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 369

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 64373/LB/2022

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

Nr zlecenia: Z2/0007979/2021

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: Wodociag tozina, Biblioteka, tozina ul. Milicka 6

Inne dane: ---

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
Zgodnie z : (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2022-10-10

Data dostarczenia: 2022-10-10

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0011220/22

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakonczenia badan: 2022-10-18

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. lzabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

{Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8AS6CB (okres waznoéci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-10-18 Stronalz5



Raport z badan nr 64373/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosé¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza [ zakres z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséow

prawnych *

Temperatura (T)

157 | o+l °C -
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 57 2l

pH w 20°C

; P +0.2 5.9,5
PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) e 2 26

A(s)

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

A(S) 024 | £0.06 mg/| max. 0,3 6

Barwa
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*'

mg/| Pt *

I+
u

Metnosc :
A{S) | PN-EN SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <02 | 01 NTU max. 1 G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

i 5 *
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*2 i i T

A(S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON

E = *
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? <l i 12 TON

A(S)

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
us/cm

666 | +33 puS/em max. 2500 ZG

Akryloamid

; Y | 0,1
PB/I/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) pg/l | 0040 | #0012 ug/ max. 0,10 76

Antymon / Sb '
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 1.5 {203 pg/l max. 5 G
{1.00-5000) pg/| :

Arsen / As :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | 02 pg/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/! -

Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) 54 i $09 mg/| max. 50 G
mg/

Azotyny / NO2
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - <0.016 | +0.006 mg/| max. 0,50 2G
(0.016-0.082) mg/!

Benzen
A(S) | PN-1SO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <0.5

ug/l

+0.1 pg/l max. 1,0 G

Benzo{a)piren :
PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 | +0.001 g/l max. 0,010 G

ug/l

A(SE

Bor/B :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.022 +0.004 mg/| max. 1 G
(0.020-100) mg/I ;

A(SE

Bromiany / BrO3 :
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 +0.2 ug/l max. 10 G

g/l

Chlorek winylu :
PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 ! +0.05 ug/l max. 0,50 G
pg/l

A(SE

Cyjanki ogdlne
A{S) | PN-80/C-04603/01 (W) - (0.005-20.0) <0.005 | 0.002 mg/| max. 50 ZG
mg/|

A(SE | 1,2-Dichloroetan /EDC
) | PN-EN SO 10301:2002 - {1.0-100)

<10 | 102 ug/! max. 3,0 G
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Raport z badan nr 64373/LB/2022

ug/l

Epichlorohydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 | +0.012 ug/l max. 0,10 ZG
pg/! :

Fluorki / F :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) <0.10 +0.02 mg/I max. 1,5 G
mg/| :

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
) PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-500)

ug/!

<10 | 202 ue/l max. 10 G

Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131)

g/l

<0.006 | +0.002 ug/l max. 0,10 G

THM - suma :
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-1000) 3.2 0.6 pg/l max. 100 G

g/

A(SE

Jon amonowy/ amoniak / NH4 ;
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 +0.03 mg/| max. 0,50 ZG
mg/! :

Chlorki / Cl :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 17 ! 2 mg/ max. 250 ZG
(2.0-10000) mg/I

Siarczany / SO4
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2008 - 63 +8 mg/I max. 250 G
(2.0-10000) mg/! ;

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialnosc) 1.5 i £0.3 mg/I max. 5 G
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/! :

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan

) PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-250)
pg/l

1.5 0.3 pg/l max. 15 G

Chloramina / NH2CI
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie

<002 | %001 | .05
testu odczynnikowego Hach - 0 0.0 me/ s £q

A(S)

(0.02-8.0) mg/| '
Trichlorometan / Chloroform
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) <10 | 02 pg/! max. 30 G

pg/l

A(SE

Chrom ogélny / Cr :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 i %02 ug/! max. 50 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Kadm / Cd :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <0.050 | 0.010 g/ max. 5 ZG
(0.050-5000) pg/!| :

A(SE

Magnez / Mg :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 19.0 +29 mg/I 7-125 G
(0.500-5000) mg/I :

A(SE

Mied? / Cu :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.0059 | £0.0015 mg/| max. 2 G
(0.0010-5.00) mg/| !

A(SE

Nikiel / Ni :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | #0.2 ug/l max. 20 G
(1.0-5000) pg/! =

A(SE

Otéw / Pb :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <1.0 i 0.2 ne/l max. 10 G
{1.0-5000) pg/! !

A(SE

Selen / Se :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0 - i 302 g/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/l :

A(SE
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Glin/ Al :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 42 g/l max. 200 26
(10-100000) pg/! =

Mangan / Mn .
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <50 | +1.0 g/l max. 50 G
(5.0-100000) pg/l !

Séd / Na ;
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 11.3 | #1.7 mg/!| max. 200 7G
(0.500-5000) mg/I :

Zelazo ogélne / Fe :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 | %2 ug/l max. 200 G
{10-500000) pg/! :

A(SE

Srebro / Ag
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010
(0.0010-5.00) mg/I

| 40,0003 mg/l max. 0,01 6

A(SE

Rtec¢ /Hg :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <010 | $0.03 ug/! max. 1 ZG
(0.10-500) pg/| :

A(SE

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i :
A(SE | magnezu / Twardosc ogdlna L g

) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - L me/! 60-500 26
(3.30-33530) mg/I

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO

A1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) R Es frkj 200 Ll i
jtk/100 ml
Ogolna liczba mikroorganizméw w :

A(S) | 22°C po 72h 0 B e jtk/ml max. 200 G

PN-EN IS0 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

Liczba enterokokow katowych
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0
jtk/100 ml

- jtk/100 ml max. 0 G

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

A(S) 0 - jtk/100 ml max. 0 ZG

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badari (z uwglednieniem pobierania
probek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagari okreilonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stafa siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku
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Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezpoérednio wplywac na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badari dotyczg tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dia
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zakwaszonej i saczonej przez sgczek migkki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne 53 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace mie¢ wptyw
na waznost wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadku wyniki badari dotyczg pobranych i badanych prabek, a
niepewno$€ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$( (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badari mikrobiologicznych niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO
29201 z zastosowaniem podejscia catosciowego (rozszerzona niepewnosé pomiaru zostata obliczona dla wspétezynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnodci ok. 95%); dla pozostatych
badari okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong metody U (wspélczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujgce sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposcb ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewno$é stanowi niepewnosé pomiaru tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy 53 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukeja ogélnolaboratoryjng IEFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catoéci.

KONIEC RAPORTU
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakoriczenia badani: 2022-10-18
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ADANIA |

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 64374/LB/2022

Zakfad Ustug Komunalnych Spétka z o.o0.
ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

2Z/0007979/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wodociag tosice, Szkota Podstawowa, Szczodre ul. Trzebnicka 42
Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek

(A} PN-EN I1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2022-10-10

2022-10-10

bez zastrzezen

0011221/22

Raport autoryzowat:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-10-18
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Raport z badan nr 64374/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Warto$¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowiazujgcych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) .
A | pB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C TS . (R0 g ’
pH w 20°C '
AS) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) £R- . B 6598 #&
Chlor wolny (T}
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie ;
A testu odczynnikowego Hach - R18 0.0 me/l e 78
(0.02-8.0) mg/I
Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 i 45 mg/I Pt ez
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/! Pt*' :
Metnosé
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <0.2 0.1 NTU max. 1 2G
NTU '
Smak / liczba progowa smaku TFN :
AS) | onEN 1622:2306 - (1-16) TEN*2 A R i )
Zapach [ liczba progowa zapachu TON
AlS) PNFTEN 1622:2006 ~g(1-1000} TON*? <1 - ] ToN :
Przewodnosc elektryczna wiadciwa w :
25°C :
A | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) R uS/em PsgoRe 28
us/em
Akryloamid !
Als] PB/Y/S/C:01.05.2011 -(0.040-2.0) pgst | <0040 | 20012 ue/! max. 9,20 51
AE Antymon / Sb
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 1.4 0.3 pg/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/| '
A(SE Arsen / As :
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.00 0.2 ug/l max. 10 G
(1.00-5000) pg/l !
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - {0.89-445) 1.1 0.3 mg/| max. 50 2G
mg/| i
Azotyny / NO2
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - <0.016 +0.006 mg/I max. 0,50 G
(0.016-0.082) mg/! =
Benzen :
A(S) | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <05 i $0.1 ng/l max. 1,0 G
ug/l :
ASE Benzo(a)piren
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 : +0.001 ug/l max. 0,010 G
pg/! :
A(SE Bor /B :
) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <0.020 +0.004 mg/l max. 1 ZG
(0.020-100) mg/I :
Bromiany / BrO3 :
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <20 | 102 pg/l max. 10 G
ug/| :
A(SE Chlorek winylu :
)| PN-ENISO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 i *0.05 pe/l max. 0,50 G
ug/l :
Cyjanki ogolne :
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - {0.005-20.0) <0.005 | #0.002 mg/| max. 50 7G
mg/| :
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC
) | PN-EN IS0 10301:2002 - (1.0-100) Ll P ue/! ki &
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pg/l

Epichlorohydryna :
A(s) | PB/1/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 +0.012 ug/l max. 0,10 ZG
pe/l ;

Fluorki / F :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.14 +0.02 mg/I max. 1,5 G
mg/| :

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu

) PN-EN 15O 10301:2002 - (1.0-500)
peg/l

<10 | 02 g/l max. 10 ZG

Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma

) PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.006-131)
g/l

<0.006 | #0.002 g/l max. 0,10 pdc

THM - suma :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-1000) 2.6 +0.5 pg/l max. 100 G

g/l

A(SE

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 | +0.03 mg/I max. 0,50 G
mg/| ;

Chlorki / CI :
A(S) | PN-EN 1SO 10304-1:2009 - 70 1 #12 mg/ max. 250 76
(2.0-10000) mg/! E

Siarczany / SO4
A(S}) | PN-EN ISO 10304-1:20089 - 22 +3 mg/| max. 250 LG
(2.0-10000) mg/!| ’

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | {utlenialno$c) 1.6 | %03 mg/| max. 5,0 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I :

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan

) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250)
pe/l

14 | 103 ug/l max. 15 G

Chloramina / NH2CI
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/|

A(S) <002 | 001 mg/| max. 0,5 ZG

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250) <10 | 102 ng/l max. 30 G

pg/l

A(SE

Chrom ogdlny / Cr
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <1.0
(1.0-5000) pg/!

ADE 0.2 ug/l max. 50 G

Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.050 | +0.010 ug/l max. 5 G
(0.050-5000) pg/!

A(SE

Magnez / Mg
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - 16.0 P24 mg/| 7-125 ZG
(0.500-5000) mg/I ;

A(SE

Miedz / Cu :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.0018 +0.0004 mg/| max. 2 2G
(0.0010-5.00) mg/! =

A(SE

Nikiel / Ni !
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 E +0.2 ug/l max. 20 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Otow / Pb :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 | 0.2 g/l max. 10 26
(1.0-5000) pg/| :

A(SE

Selen / Se ]
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 § #02 ng/l max. 10 G
{1.00-5000) pg/| :

A(SE
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Glin / Al :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | %2 ug/! max. 200 726G
(10-100000) pg/| ;

Mangan / Mn ;
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <5.0 | #£1.0 pg/l max. 50 G
(5.0-100000) pg/! ;

A(SE

Sod / Na
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 8.60 P 21,29 mg/| max. 200 2G
(0.500-5000) mg/! :

A(SE

Zelazo ogélne / Fe :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <10 +2 ug/l max. 200 G
(10-500000) pg/l :

A(SE

Srebro / Ag :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010 | +0.0003 mg/! max. 0,01 G
(0.0010-5.00) mg/I :

A(SE

Rte¢ / Hg :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <010 | +0.03 ug/l max. 1 7G
(0.10-500) g/

A(SE

Sumaryczna zawartos¢ wapnia i
A(SE | magnezu / Twardosc¢ ogéina

) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(3.30-33530) mg/I

257 +64 mg/| 60-500 2G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN 1SO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

AlS) B i e jtk/100 m max. 0 7%

Ogélna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°C po 72h 0 i i jtk/ml max. 200 2G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

Liczba enterokokow katowych '
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 - jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml :

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO :

A(S i | ,

| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ¢ k300 i I &9

jtk/100 ml

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreélonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodaweca,

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P} - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* ~ zamieszczony komentarz do wyniku
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Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezpogrednio wplywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnos$¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jeieli Klient nie uszczegétowit matrycy podajgc jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek migkki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce prébki moggce mieé wptyw
na wazno$¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badar mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z IS0
29201 z zastosowaniem podejscia catoéciowego (rozszerzona niepewnoé¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnoéci ok. 95%); dla pozostatych
badan okreslono jako niepewnos$é rozszerzong metody U (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badari biclogicznych) znajdujgce sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilodciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajdujg sig poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecajgcego) rozszerzona niepewnoéé stanowi niepewnost pomiaru tej wartosci.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowaé jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostgpna na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w calosci.

KONIEC RAPORTU
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z:

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-10
Data zakoriczenia badar: 2022-10-18

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. zabela Zielinska

RAPORT Z BADAN NR 64375/LB/2022

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z o.o0.

ul. Wilczycka 14
55-093 KIELCZOW

ZZ/0007979/2021

aWW
\l
o o

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Wodociag Borowa, Szkota Podstawowa, Borowa ul. Parkowa 2

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Piotr Szczurek
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;

2022-10-10
2022-10-10
bez zastrzezen

0011222/22

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (ckres waznoéci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-10-18

Stronal:z5



Raport z badan nr 64375/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowiazujacych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) : s
A | pe/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 521 ¢ el ¢ i
pH w 20°C '
AS) | pn-eN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) R 6,595 2
Chlor wolny (T) :
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
a6 testu odczynnikowego Hach - 0:28 007 me/l - 0,3 =
(0.02-8.0) mg/I
Barwa :
A{S) | PN-EN ISQ 7887:2012, <5 i 45 mg/I Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' E
Metnosé
A(S) | PN-EN SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.32 : +0.12 NTU max. 1 G
NTU :
Smak / liczba progowa smaku TFN
AS) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*? e B i TEN '
Zapach / liczba progowa zapachu TON
AS) | pN-EN 1622:2006 - {1-1000F)JTON*3 e, - I e )
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w _
25°C !
AS) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) S H/em PSR 26
puS/cm
afg) | Axryloamid <0.080 | 0,012 ug/| max. 0,10 G
PB/1/9/C:01.05.2011 - {0.040-2.0) pg/| P ’
A(SE Antymon / Sb
) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - dnt. 0.2 pg/l max. 5 ZG
(1.00-5000) pg/| ;
A[SE Arsen / As 5
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 3.7 i 0.7 pg/l max. 10 G
{1.00-5000) pg/l :
Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN 1SO 13395:2001 - (0.89-445) 11§ 203 mg/| max. 50 ZG
mg/| ]
Azotyny / NO2 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - 0.022 +0.008 mg/I max. 0,50 ZG
(0.016-0.082) mg/I :
Benzen :
A(S) | PN-1SO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <05 i 0.1 ug/! max. 1,0 G
pg/! i
BiSE Benzo(a)piren
) PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 ! #0.001 pg/l max. 0,010 G
pg/!
A(SE Bor /B
) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.024 +0.005 mg/I max. 1 G
{0.020-100) mg/! ;
Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN 1SO 11206:2013-07 - (2.0-100) 80—+ 502 ug/! max. 10 G
ug/! :
A(SE Chlorek winylu 5
) | PN-EN SO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 | +0.05 g/l max. 0,50 ZG
pg/l ;
Cyjanki ogdlne '
A(S) | PN-80/C-04603/01 (W) - (0.005-20.0) <0.005 +0.002 mg/| max. 50 G
mg/| :
A(SE | 1,2-Dichloroetan / EDC
) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-100) el ue/! makeSy e
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Raport z badan nr 64375/LB/2022

ug/l

Epichlorohydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 +0.012 ug/l max. 0,10 G

pg/l

Fluorki / F !
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.24 +0.04 mg/| max. 1,5 G
mg/| :

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
) PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-500)

g/l

<10 | 0.2 g/l max. 10 ZG

Wielopierscieniowe weglowodory
A(SE | aromatyczne / WWA- suma
) PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131)

ug/l

<0.006 | +0.002 ng/l max. 0,10 G

THM - suma :
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-1000) <1.0 i 102 pg/l max. 100 G

g/l

Jon amonowy/ amoniak / NH4
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.128-130) <0.128 | *0.03 mg/| max. 0,50 G
mg/|

Chlorki / Cl
A{S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 8.8
(2.0-10000) mg/|

$1.5 mg/| max. 250 G

Siarczany / SO4
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 21 : 3 mg/| max. 250 G
(2.0-10000) mg/! ;

Indeks nadmanganianowy :
A(S) | (utlenialnosé) 2.3 i 105 mg/| max. 5,0 7G
PN-EN SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/| :

Bromodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan

) PN-EN ISO 10301:2002 - {1.0-250)
pe/!

<10 | 02 pg/! max. 15 G

Chloramina / NH2Cl
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

<0.02 | 001 mg/I max. 0,5 G

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250) <1.0 P02 pg/l max. 30 G

pg/l

Chrom ogolny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0
(1.0-5000) pg/!

+0.2 ug/l max. 50 G

Kadm / Cd !
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 - <0.050 | +0.010 ug/l max. 5 26
(0.050-5000) pg/!

Magnez / Mg
PN-EN I1SO 172594-2:2016-11 - 8.94
(0.500-5000) mg/I

+1.34 mg/| 7-125 G

Miedz / Cu :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 0.036 i +0.009 mg/l max, 2 26
(0.0010-5.00) mg/! :

Nikiel / Ni :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 pg/l max. 20 G
(1.0-5000) pg/l :

A(SE

Otow / Pb :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 | 202 e/l max. 10 G
(1.0-5000) pg/! :

A(SE

Selen / Se :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <1.0 +0.2 pg/l max. 10 2G
(1.00-5000) pg/! !

A(SE
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Raport z badan nr 64375/LB/2022

Glin/ Al :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - <10 | 2 pg/! max. 200 G
(10-100000) pg/! =

Mangan / Mn :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 145 | 29 pg/! max. 50 G
{5.0-100000) pg/! :

Séd / Na :
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 10.4 +1.6 mg/! max. 200 G
(0.500-5000) mg/I

Zelazo ogélne / Fe :
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 22 : +5 ug/l max. 200 2G
(10-500000) pg/! '

Srebro / Ag -
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.0010 +0.0003 mg/I max. 0,01 G
(0.0010-5.00) mg/!

Rte¢ / Hg
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <0.10
(0.10-500) pg/l

+0.03 pg/l max. 1 ZG

Sumaryczna zawartos$¢ wapnia i :
A(SE | magnezu / Twardo$c ogdlina : -

) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - 1. e me/| 60-500 26
(3.30-33530) mg/I

Liczba bakterii grupy coli

sy | EOPERLISO 0 E jtk/100 ml max. 0 G

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) H
jtk/100 ml E
Ogélna liczba mikroorganizméw w
A(S) | 22°Cpo 72h 0 b jtk/ml max. 200 G

PN-EN IS0 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

Liczba enterokokéw katowych :
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 e jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml =

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 mi

A(S) 0 R jtk/100 ml max. 0 G

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska $p. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowiazujace do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowoéci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie niezkredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Katowice, dn. 2022-10-18 Stronad:z5

ularza Roporty nr




Raport z badan nr 64375/LB/2022

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednio wptywaé na wazno$é wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Kiienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajgc jako obiekt badart ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zakwaszonej i sgczonej przez saczek miekki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmenogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mieé wphyw
na waznos¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczq pobranych i badanych probek, a
niepewnos$¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$€ (jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnoéé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z I1SO
29201 z zastosowaniem podejécia catociowego (rozszerzona niepewnosé pomiaru zostata obliczona dla wspélczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnogci ok. 95%); dla pozostatych
badzfi okreélono jake niepewnosé rozszerzong metody U (wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiem badar biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb iloéciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajdujq sie poza zakresem akredytacji.
Dia rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoéé mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecajgcego) rozszerzona niepewno$¢ stanowi niepewno$é pomiaru tej wartoéci.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegolnych badar s identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 »Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moze byé powielany jedynie w catoéci.

KONIEC RAPORTU
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