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Poiskie CEnTaum
AKREDYTALI

L.GBAPOLSKA  LABORATORIA BADAWCZE N2

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka jlacwrA
L )
GBA POLSKA Sp.z 0.0 4"/’1.’1\\\‘\\‘ BADANIA
{dawniej: JARS S.A) Jik
Member of GBA GROUP AB 1095

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/03/2022/599/F/2

Zleceniodawea: Zakiad Uslug Komunalnych Sp.z 0.0.; 55-093 Kielczow, ul. Wilczycka 14
Zlecenie Nr: W/0/03/2022/599

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaima do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozZycia
Zatwierdzenie do wykonywania badat: Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS Katowice nr NS.HKi$.9027.3.58.21.2022 z
) dn. 26.09.2022
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data: 8 listopada 2022
Adres pobrania: 55-095 Lozina, ul. Milicka 6
Miejsce pobrania: Biblioteka(Wodociag sieciowy Lozina)
Godzina pobrania: 08:55:00
Temp. probki pobranej [°C]: 12.7
Pobranie probek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10 S— . : X
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2617
Numer prébki: 6739/11/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  08-11-2022 Data zakoficzenia badan: 23-11-2022
Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np** | N
Pestycydy fosforoorganiczne pal A/P | US EPA 535, US EPA 1694 (Nr Akr. L w zatgczniku
1163)
Suma pestycydow ngl A/P | CZ_SOP_D06_03_J02 (Nr Akr. L w zalaczniku
1163)
Temperatura °C A | PB-49/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 12,7 +-1,0
PS

Np.** - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
zZaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod s3 przedstawiane jako odpowiednio ,< wartoé¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> wartosé gémej granicy zakresu
pomiarowego”. Warto4ci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badar podane s3 niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gormnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badar stwierdzenie zgodnosci nalezy trakiowaé jako opinie i interpretacje. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badar
biologicznych.

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku prébek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze prébek sg informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i reprezentatywnosé prébek przekazanych przez Klienta do badar,

Sprawozdanie dotyczy probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody Laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji,

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badar: t - Lajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badari s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem “.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, s kopiami,

Uwagi:
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Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: ZLatwierdzil:
24-11-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2453 elektronicznym

Pracown oy oS A L IR
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CERTYFIKAT ANALIZY

Identyfikator : PR22B5341002 Zlecenie : PR22B5341
prébki
Data sprzedazy © 22.11.2022
Odbiorca . GBA POLSKA Sp. z 0.0. Sprzedawcal/lLab . ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt . j wieczorkowska Kontakt . Obstuga Klienta
Adres : Lajski, ul. Koscielna 2A Adres : Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vlyso&any
05-119 Legionowo Poland 190 00 Republika Czeska
E-mail . j.wieczorkowska@gba-polska.pl E-mail . customer.support@alsglobal.com
Telefon - Telefon - +420 226 226 228
Projekt - P/85/11/2022 Strona 1z7
Numer zamdwienia P Data otrzymania - 10.11.2022
prébek
Numer oferty : PR2021JARCE-PLO001 (PL-130-17-0227)
Zakiad | ma— Data badania - 11.11.2022 - 22.11.2022
Préby pobrane L Poziom Kontroli - ALS CR Standard Quality Control Schedule
przez Jakosci "QC Level"

Uwagi ogdlne

Ten raport nie powinien byc powielany inaczej jak w petnej formie bez pisemnej zgody laboratorium.

Laboratorium oswiadcza, 2e wyniki odnoszg sie wylgcznie do wymienionych probek Jeéli w polu " Préby pobrane przez' na
certyfikacie analizy zadeklarowano: "pobrane przez Klienta", oznacza to, ze wyniki analiz odnosza sig wytgcznie do probek
dostarczonych i przyjetych przez laboratorium.

Metody badawcze znajdujgce sie w podsumowaniu zastosowanych metod niniejszego  Certyfikatu Analizy posiadaja
zatwierdzenie  Powiatowej  Stacji  Sanitarno -  Epidemiologicznej w  Cieszynie zgodnie z decyzja numer
ONS-HKi$.9022.2.2.1.2022 z dnia 14/07/2022.

Podpisy Testing Laboratory nr 1163
Accredited by CAl according to
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Podpisy Pozycja
Lubomir Po : Country Manager
/ :_\\ \‘;\-\:’”‘)'I i

)

) g((li
I A0

)
%

Firma jest certfikowana zgodnie z normg CSN EN ISO 14001 (Systemy zarzadzania $rodowiskowego) i CSN ISO 45001
(Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy)

right solutions. right partner. www.alsglobal.eu



Data sprzedazy 222022

Strona HEZT,
Numer probki klienta - PR22B5341002
Qdbiorca - GBA POLSKA Sp. z 0.0.

Wyniki analiz

Matryca badana: WODA DO SPOZYCIA Identyfikator probki 6739/11/22
Data / godzina pobrania probki przez 8.11.2022
Prébkobiorce

Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP
Pestycydy e = -_ 3
2-amino-N-{isopropylo)benzoamid W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050

7M72:i'l.l—c-;;o-2.5-dietyIoacetoanilid W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
2-hydroksy-atrazyna W-PESLMS02 0.050 uglL <0.050 —
3-hydroksy-karbofuran W-PESLMS02 0.050 pall <0.050 s
Acetamipryd W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 e
Acetochlor W-PESLMS02 0.050 paiL <0.050
Acybenzolar-S-metylowy W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Aklonifen W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Alachlor W-PESLMS02 0.050 uag/L <0.050
Aldikarh W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
Ametryn W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —
Amidosulfuron W-PESLMS02 0.050 Ho/L <0.050 -
Atraton W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050
Atrazine W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Atrazyna-deizopropylowa W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Atrazyna-dietylowa W-PESLMS02 0.050 pgiL <0.050
Azoksystrobina W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Azynofos etylowy W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Azynofos metylowy W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 —
BAM W-PESLMS02 0.050 /L <0.050 —
BDMC W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Benalaksyl W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 s
Bendiokarb W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Bentazon metylowy W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050
Bifenoks W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Bitertanol W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Boskalid W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Bromacyl W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Bromofos etylowy W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
Chlorbromuron W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050 -
Chlorfenwinfos W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050
Chloridazon W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 i
Chloridazcn-dés_f-enyl W-PESLMS02 0.050 Mg/l 0.231 +0.081
Chloropiryfos ~ W-PESLMS02 0.0500 g/l B <0.0500
Chloroxuron ' W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Chlorpiryfos metylowy W-PESLMS02 0.050 Hg/L A <0.050
Chlorpropham W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Chlorsulfuron W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Chiortoluron W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 -
Chlortoluron-desmethy! W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Clomazon W-PESLMS02 005 Hg/L <0.050

right solutions. right partner. Przedsiebiorstwo posiada certyfikaty CSN EN 1SO 14001 i CSN I1SO 45001 www.alsglobal.eu




Data sprzedazy

0 22.11.2022

Strona 1 3z7

Numer prébki klienta - PR22B5341002

Qdbiorca - GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Cybutryne (Irgarol) W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 =
Cyjanazyna W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Cymoxanil W-PESLMS02 0.050 g/t <0.050 o
Cyprazine W-PESLMS02 0.050 palL <0.050 .
Cyprodynil W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Cyprokonazol W-PESLMS02 0.050 palL <0.050 e
Cyromazin W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 »
Desmetryna W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 =
Diazynon W-PESLMS02 0.050 pgiL <0.050
Dichlofention W-PESLMS02 0.050 HgiL <0.050 -
Dichlorfos W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Dichlormid W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 s
Dietofenkarb W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 =
Difenakum W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 —
Difenokonazol W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Difenoxuron W-PESLMS02 0.050 gL <0.050 —
Diflubenzuron W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Diflufenican W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —
Dikrotofos W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
Dimefuron W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 =
Dimetachlor W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 e
Dimethoate W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 —
Dimetomorf W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Diuron W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
Diuron desmetylorapamycna W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
(DCPMU)
Dometenamid W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 R
Epoxyconazole W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 o
EPTC W-PESLMS02 0.050 gL <0.050 =
Etiofenkarb W-PESLMS02 0.050 pall <0.050 —
Etion W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 .
etofumesat W-PESLMSO02 0.050 Hg/L <0.050 e
Etoprofos W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
Etyloparaokson W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Fenamiphos W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 =
Fenarymol W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Fenheksamid W-PESLMS02 0.050 Mgl <0.050 ~
Fenoksaprop W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 =
Fenoksykarb W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
Fenpropidyna W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
Fenpropimorf W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 —
Fensulfotion W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 -
Fenuron W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 e
fipronil W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050 o
Florasulam W-PESLMS02 0.050 paiL <0.050 5
Fluazifop-butylowy (izomery) W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Fluazyfop W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 amy
Flusilazole W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 st

right solutions. right partner.

Przedsiebiorstwo posiada certyfikaty CSN EN 1SO 14001 i €SN ISO 45001
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Numer probki klienta - PR22B5341002

QOdbiorca - GBA POLSKA Sp. z 0.0.
flutolanil W-PESLMS02 0_0_50 pg/L <0.050

Fonofos _ __ ‘W-PESLMSO; ] 0.050 = ”u;fL | <o0%0 e
foramsulfuron - W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050

] fo;at W-PESLMS02 0.050 ug/L : <0.050 -
fosalon I W-PESLMS02 0.050 ug/L a <0.050 i

| fosfamidon ‘ W-PESLMS02 " 0.050 Hg/L : <0.050 -
fosmet W-PESLMS02 0.050 Ho/L <0.050 =
furatiokarb W-PESLMS02 0.050 po/L <0.050
Haloksyfop metylowy (izomery) W-PESLMS02 0.050 Ho/L <0.050 =
Haloxyfop W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
heksakonazol W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050 —
heksytiazoks W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 "
Hexazinone W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 it
Imazametabenz-metyl W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 -
imazamoks W-PESLMS02 0.050 HgiL <0.050 -
imazetapir W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050
imidachlopryd W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 =
Indoxacarb W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 =
iprodion W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
iprowalikarb W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050
Isoproturon W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050
Isoproturon-desmethyl W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Izoproturon-monodesmethyl W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 »
izopyrazamu W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 e
Kadusafos W-PESLMS02 0.050 HolL <0.050 -
Karbaryl W-PESLMS02 0.050 HalL <0.050
Karbendazym W-PESLMSO02 0.050 pg/L <0.050 -
Karbetamid W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Karbofuran W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 -
Karboksyna W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
Karfentrazon etylowy W-PESLMSO02 0.050 Ha/L <0.050 -
Klodinafop W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 s
Klomeprop W-PESLMS02 0.050 Mo/l <0.050 B
Klotianidyna - W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 -
Kresoxim-methyl W-PESLMS02 0.050 pg/L <0,050 B
Krimidin W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050
Kumafos W-PESLMS02 0.050 HolL <0.050 —
Lenacil W-PESLMS02 0.050 Hall - <0.050 -
Linuron W-PESLMS02 0.050 HglL <0050 —
Malaoxon W-PESLMS02 0.050 HgiL <0.050
Malathion W-PESLMS02 0.050 Hall <0.050 -
mandipropamid ) W-PESLMS02 0.050 ug/L . <0.050
mazalil W-PESLMS02 0.050 yg/L : <0.050 o
Mefenpyr dietylowy W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 i
mekarbam W-PESLMS02 0.050 po/L <0.050 =
Metabenzotiazuron W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 -
Metalaksyl (izomery) W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
metamidofos W-PESLMS02 0.050 uall <0.050 -

right solutions. right partner.

Przedsiebiorstwo posiada certyfikaty CSN EN 1SO 14001 i CSN 1SO 45001
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Strona 1527

Numer prébki klienta - PR22B5341002

Qdbiorca - GBA POLSKA Sp.zo0.0.
metamitron W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050
metazachlor W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 s
Methidathion W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Methiocarb W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
metkonazol W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 L
Metobromuron W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 .
metoksuron W-PESLMS02 0.050 ualL <0.050
metoksyfenozyd W-PESLMS02 0.050 palL <0.050 =
Metolachlor (izomery) W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 "
metomyl W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 i
metribuzina W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 -
metribuzina-deamino W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050
Metsulfuron metylu W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Metyloparackson W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050
Mezosulfuron metylowy W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —
mezotrion W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 o
Mocznik 1-(3.4-Dichlorofenyl) (DCPU) W-PESLMS02 0.050 Mg/t <0.050 i
molinat W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 =
Monocrotophos W-PESLMS02 0.050 pgil <0.050 -
Monolinuron W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 —
monuron W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
napropamid W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —
naptalam W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 s
Neburon W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
nikosulfuron W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 .
Nuarimol W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 o
oksadiksyl W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050 -
oksamyl W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 s
Ometoat W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 —
Paklobutrazol W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —_
Paration etylowy W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 i
Penconazole W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 s
pencykuron W-PESLMS02 0.050 pgiL <0.050 s
Pendimetalina W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 -
pikloram W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 —
pikoksystrobina W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 =
pirybenzoksym W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 .
pirymetanil W-PESLMSO02 0.050 ug/L <0.050 —
Pirymifos metylowy W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 —
Pirymifos-etyl W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
pirymikarb W-PESLMS02 0.050 po/L <0.050 -
pretilachlor W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
Primisulfuron metylowy W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 o
prochloraz W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
prodiamina W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
profam W-PESLMS02 0.050 pgiL <0.050
Profenofos W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 e
Promecarb W-PESLMS02 0.050 HalL <0.050 -

right solutions. right partner.

Przedsigbiorstwo posiada certyfikaty CSN EN ISO 14001 i CSN ISO 45001
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Numer probki klienta - PR22B5341002
Odbiorca - GBA POLSKA Sp. z 0.0
PR WPESLMS02 | 000 S LR S s ]
i p-ro;'rlie.tr'yna W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
propachizafop i W-PESLMS02 0.050 _ hgl <0.050 -
i propachlor W-PESLMS02 0.050 N Mg/l <0.050 s
Propamokarb W-PESLMS02 0‘050“” 1l ug/L <0.050 i
propanil _ I W-PESLMS02 0.050 o pa/L <0.050
propazyna W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050
propikonazol W-PESLMS02 0.050 HolL <0.050
propoksur W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050
Propoksykarbazon sodu W-PESLMS02 0.050 pall <0.050
Propyzamide W-PESLMS02 0.050 pg/l <0.050
prosulfokarb W-PESLMS02 0.050 pglL - <0.050 -
protiokonazol W-PESLMS02 0.050 pall <0.050 -
Pyriproxifen W-PESLMS02 0.050 Hall <0.050 —
Quinclorac W-PESLMS02 0.050 pall <0.050 e
Quinmerac W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 5
Quinoxyfen W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 s
Quizalofop W-PESLMS02 0.050 Hall <0.050 -
rimsulfuron W-PESLMS02 0.050 L ) <0.050
Sebuthylazine W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Secbumeton W-PESLMS02 0.050 pg/L N <0.050
Setoksydym W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Spiroksamina W-PESLMS02 0.050 Ha/L <0.050
Sulfon aldikarbu W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050
sulfosulfuron W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
Symazyna W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 =
Symazyna-2-hydroksy W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 -
symetryna W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 o
tebukonazol W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
tebutiuron W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050 -
teflubenzuron W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 ~
Terbuthylazine W-PESLMS02 0.050 Hall <0.050 -
terbutryna W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050
Terbutylazyna dietylowa-hydroksy-2- W-PESLMS02 0.050 pg/lL <0.050 -
Terb;tylazyna:dietylowa W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 -
Terbutylazyna-hydroksy | W-PESLMS02 0.050 . Mg/l <0.050
thiabendazol W-PESLMS02 0.050 ug/L <0.050 .
tiametoksam W-PESLMS02 0.050 B ug/L <0.050 -
-"l'li-l‘-e.nsulfuron-metylo W-PESLMS02 0.050 [Vl <0.050
tiobenkarb W-PESLMS02 0.050 g/l <0.050
Tiofanat metylowy W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 "
Triadimefon B W-PESLMS02 0.050 ~ Holt <0.050 -
| Triadimenol W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 -
Trialat W-PESLMS02 0.050 Mg/l <0.050 -
triasulfuron W-PESLMS02 0.050 pg/L ) <0.050 —
triazofos W-PESLMS02 0.050 pa/L <0.050 —
Tribenuron metylowy W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050 —
tricyklazol W-PESLMS02 0.050 pa/l <0.050 -
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Data sprzedazy - 22.11.2022

Strona bl A d
Numer prébki klienta - PR22B5341002
Odbiorca - GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Trifloksysulfuron sodowy . W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050
Tﬁﬂusulfﬁ;ta-n—;etylu kg W-PESLMS02 0.05‘(5_- pg/L <005€)ﬁ
Triforyna W-PESLMS02 0.050 pg/L <0.050 =y
tritikonazol W-PESLMS02 B 0.050 ug/L <0.050
Chloridazon-metyl desfenyl W-PESLMS02 0.050 Hg/L <0.050
suma okreslona pestycydy (M4) W-PESSUMO1 0.10 pg/L 0.23 _— |

Gdy data ifiub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza lo ze =zoslal on oszacowany przez laboratorium dla celdw analitycznych. Jesli czas
przygolowania probki jest wySwietiony jako 0:00- to informacja ta nie zoslata przekazana przez klienta. Jesli nie podano czasu prébkowania, czas
probkowania bedzie domysinie ustawiony na 00:00w dniu pobierania probek. Jezeli nie podano daty pobierania prébek, laboratorium przyjmuje date
pobierania probek 1 wyswietla jg w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewno$¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewnosc
pomiarowa powigkszona o wspolczynnik k = 2, reprezentujgcego 95% poziomu ufnosci. Dla rezullatéw ponizej granicy raportowania, oznaczonych
jako "<", jako niepewnos¢ mozna przyjac niepewnost catkowitg dla metody podang w ofercie lub w zalgczniku do oferty

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewno$¢ pomiarowa.

Koniec wynikow analiz

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne Opis metody

Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Viysocany Republika Czeska 190 00

W-PESLMS02 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535 US EPA 1694) Oznaczanie pestycydow, metabolitow pestycydéw, pozostaiosci
lekéw i innych zanieczyszczern metoda chromatografii cieczowe] z detekcja MS / MS i obliczenia sumy pestycyddw,
metabolitow pestycydow, pozostatoéci lekéw i innych zanieczyszczen z wartoéci mierzonych.

W-PESSUMO1 CZ_SOP_D06_03_J02 Obliczanie sumy parametrow z metodyk chemii organicznej - pestycydy.

Symbol ™" poprzedzajagcy kod metody oznacza badanie spoza zakresu akredytacji laboratorium, lub zewnetrznego dostawcy usiug
laboratoryjnych. Jezeli w tabeli "Metody analityczne"podany jest kod UNICO-SUB, oznacza to, ze badania wykonane zostaly przez
zewnetrznego dostawce usiug laboratoryjnych, a otrzymane wyniki przedstawione s w zalacznikach do sprawozdania z badan
wigczajgc w to status akredytacji. Jezeli laboratorium zastosowato procedurg okreslong w akredytowanej metodzie na matrycy spoza
zakresu akredytacji lub dla innej niestandardowej matrycy araz wydaje wyniki nieakredytowane, fakt ten odnotowywany jest na stronie
tytutowej w sekcji "Uwagi ogoine". Jezeli na sprawozdaniu z badan prezentowane sa wyniki od zewnetrznego dostawcy usiug
laboratoryjnych - oznacza to, ze badania wykonane zostaty poza laboratoriami ALS Czech Republic s.r.o.

Sposob obliczania parametréw okreslonych jako "suma" dostepny jest na zyczenie Klienta w Biurze Obstugi Klienta.
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