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KOMUNIKAT NR 2/2022

Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego Lozina w gminie
Dlugoteka.

W badanej prébee kontrolnej wody uzdatnionej pobranej w dniu 12 stycznia 2022 r.
z wodociggu sieciowego Lozina w zakresie oznaczonej wartodci stezenia metabolitu o nazwie
chloridazon-desfenyl uzyskano warto$¢: 0,768 pg/l. Oznaczony poziom stezenia chloridazonu —
desfenylu — substancji bgdacej mefabolitem pestveydu o nazwie chloridazon — nie przekroczyl
wartosci 2,09 pg/l okreslonej w decyzji Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we
Wroctawiu z dnia 05 marca 2021 r. udzielajacej zgody na odstepstwao od maksymalnych
dopuszczalnych stezen chloridazonu-desfenylu.
Stezenie chloridazonu — substancji macierzystej metabolitu chloridazon-desfenyl- w badanej probce
uzyskato warto$¢ ponizej 0.050 pg/l. Na podstawie oznaczonych w warunkach laboratoryjnych

wartosci stezen chloridazonu, nie stwierdzono wystepowania tego pestycydu w wodzie przeznaczonej
do spozycia.

Zarzadzajace wodociagiem sieciowym w Lozinie, Przedsiebiorstwo Wodociggowo -
Kanalizacyjne, Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.. z siedzibg przy ul. Wilczyckiej 14, 55-093
Kielezow w okresie udzielonej zgody na odstgpstwo w zakresie podwyzszonych wartosci metabolitu
chloridazon-desfenyl i sumy pestycydow w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, prowadzi
dziatania naprawcze zgodnie z opracowanym harmonogramem.

W okresie od dnia 16 listopada 2021 r. do 14 lutego 2022 r., w ramach podjetych dzialan, zakoficzono
roboty budowlane zwigzane z budowa sieci wodociggowej skladajgcej sie z dwoch odeinkéw sieci
wodociggowej po dz. nr 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7, obreb Lozina, dla zasilenia
zbiornikow SUW Lozina z SUW Losice, potwierdzone uzyskaniem adnotacji od wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystgpienia do uzytkowania ww. sieci.
Wykonano ponadto polgczenia nowo wybudowanej sieci wodociggowej z wewnetrzng instalacja
technologiczng zlokalizowang w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lozinie wraz z niezbedng
armaturg umozliwiajgcg zasilenie zbiornikdw wody uzdatnionej SUW Lozina z SUW Losice w celu
uzyskania w procesie mieszania wody doprowadzenia stezenia obecnie przekroczonego metabolitu
chloridazon-desfenyl do obowiazujgcych wymagaii, tj. 0.1pg/l oraz sumy pestycydédw do okreslonej
normy wynoszacej 0,50 pg/l.

Firmie zewngtrznej zlecono modernizacje uktadu sterowania armatura, w sposob umozliwiajgcy
funkcjonowanie obiektu w trybie automatycznym.

W wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi monitorowano stezenie metabolitow:
chloridazon-desfenyl i chloridazon-metyl-desfenyl oraz substancji macierzystej chloridazonu.
W ramach kontroli wewnetrznej Przedsigbiorstwo Wodociggowe — Zaklad Uslug Komunalnych
sp. z 0.0. w Kiefczowie sprawuje staty nadzor nad jakoscig produkowanej wody, wykonujac badania
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kontrolnych prébek wody. W ramach kontroli urzedowej nadzor nad jakoscig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi prowadzi PPIS we Wroctawiu.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu po zapoznaniu sie z wynikami
badania probek kontrolnych wody uzdatnionej, pobranej w dniu 17 listopada 2021 r. oraz 12 stycznia
2022 r. z wodociagu sieciowego w Lozinie, stwierdzil przydatnosé wody do spozycia na zasadach
udzielonej zgody na odstgpstwo od maksymalnych, dopuszczalnych stezefi metabolitu o nazwie
chloridazon — desfenyl i sumy pestycydéw. Dziatania naprawcze prowadzone przez Zakiad Ushug
Komunalnych Sp. z o.0. w Kielczowie zostaly uznane za zgodne z opracowanym i realizowanym
harmonogramem, w celu uzyskania stgzenia obecnie przekroczonego metabolitu chloridazonu-
desfenylu o wartodci 0,1 pg/l oraz sumy pestycyddw o okreslonej wartosei parametrycznej wynoszacej
0,50 pg/l.

Kolegjny komunikat Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu
dotyczacy jakosci wody dostarczanej odbiorcom z wodociggu sieciowego w Siedlcu Trzebnicki,
zostanie wydany w maju 2022 r.
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