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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
Ul. Kleczkowska 20
50 — 227 Wroclaw

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOSCI PRZEPROWADZONYCH DZIALAN
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 13.08.2022 R. — 17.11.2022 R.

WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 963/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.

W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstepstwa:
Zawartos¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul Wilezycka 14
55 - 093 Kielczéw

STACJA UZDATNIANIA WODY
W LOZINIE

s
Stronalz4 ‘



K Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

N
C

, ul. Wilczycka 14 Bank: BS Olesnica IX Wydziat Gospodarczy
55-093 Kietczéw 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 Krajowego Rejestru Sgdowego

% tel. 71 398 80 36/39 Regon: 931976499 KRS: 0000098993

KlE{’.CZ()W fax 71 398 81 81 NIP: 896 11 98 303 Kapitat Zaktadowy: 30 916 985

e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl www.zuk-kielczow.pl

,00 zt

Zgodnie z Decyzjg Nr 963/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydang przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktéry udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydow na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

I. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia dotychczas podjete
dzialania:

1. Kontynuacja procesu mieszania wody — napetnianie zbiornikow wody czystej na SUW
Lozina z SUW Lozina oraz z SUW Losice.

2. Kontynuowanie procesu kalibracji i monitoringu systemu mieszania wody z SUW
Lozina i SUW Losice w celu poprawy parametréw jakosciowych wody na wyjsciu
z SUW Lozina.

3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stgzenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobor
i analize probek wody pobranych z punktu zgodno$ci na sieci wodociggowej Lozina
zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo:

e pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stgzenie metabolitu chloridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 2,09 pg/l

Pobor probki 13.09.2022 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,339 pg/l

e pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne stgzenie sumy pestycydéw w wodzie
przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 g/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecno$ci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu — chloridazon — metyl-desfenylu

Pobor probki 13.09.2022 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — 0,39 pg/l

e pkt. 1 d) monitorowanie stezen metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzacej
z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla narazenia konsumentéw, w ciggu
najblizszego roku — co 2 miesigce, a uzyskane wyniki nalezy analizowa¢
w odniesieniu do uzyskanych stezen

Pobor pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe]

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobér drugiej probki 14.05.2021 r. z punktu zgodnoéci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)
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Pobor trzeciej probki 13.07.2021 r. z punktu zgodnosei na sieci wodociggowe]
ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor czwartej probki 15.09.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe)
ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor pigtej probki 17.11.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe]

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobér szostej probki 12.01.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociagowe]

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor siodmej probki 10.03.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor 6smej probki 11.05.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor dziewigtej probki 11.07.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe]
ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor dziesigtej probki 13.09.2022 r. z punktu zgodnoéei na sieci wodociggowej
ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor jedenastej probki 08.11.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociagowej
ul. Milicka 6 (Biblioteka)

e pkt. 1 e) oznaczenie stgzenia pestycydu chloridazon co najmniej raz w roku oraz
2 razy w roku stezenie drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-
metyl-desfenyl

Pobor pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobér drugiej probki w roku 2022 w dniu 10.03.2022 r. na obecnos$¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobor trzeciej probki w roku 2022 w dniu 11.05.2022 r. na obecno$¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobér czwartej probki w roku 2022 w dniu 11.07.2022 r. na obecnos$¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobor piatej probki w roku 2022 w dniu 13.09.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobér pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,104 pg/l
Pobér drugiej probki w roku 2022 w dniu 10.03.2022 r. na obecnos¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,074 pg/l
Pobér trzeciej probki w roku 2022 w dniu 11.05.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,094 pg/l
Pobér czwartej probki w roku 2022 w dniu 11.07.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,054 ug/l
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Pobér piatej probki w roku 2022 w dniu 13.09.2022 r. na obecnos¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,052 pg/l

II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia planowane dzialania
w nastepnym okresie sprawozdawczym:

1. Prowadzenie procesu mieszania wody — napelnianie zbiornikow wody czystej na SUW
Lozina z SUW Lozina oraz z SUW Losice.

2. Dalsza kalibracja systemu mieszania wody z SUW Lozina i SUW Losice w celu
poprawy parametrow jakos$ciowych wody na wyjsciu z SUW Lozina.

3. Prowadzenie wewnetrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego st¢Zenia
metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon —
metyl — desfenyl poprzez pobér i analize probek wody pobranych z punktu zgodnosci
na sieci wodociggowej Lozina zgodnie z warunkami decyzji udzielajgcej zgod¢ na

odstepstwo.
PREZES ZARZADU
Robet wandowski
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