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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
Ul. Kleczkowska 20
S0 - 227 Wroclaw

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOSCI PRZEPROWADZONYCH DZIALAN
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 13.08.2022 R. — 17.11.2022 R.

WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 964/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.
W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstepstwa:
Zawarto$¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Wilezycka 14
55 - 093 Kielczéw

STACJA UZDATNIANIA WODY
W SIEDLCU TRZEBNICKIM /
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Zgodnie z Decyzja Nr 964/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydana przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktéry udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych stezen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydéw na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

I. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia dotychczas podjete
dzialania:

1. Odwiercenie otworu badawczo — eksploatacyjnego nr VI, zafiltrowanie oraz wykonanie
pompowan probnych. Podczas pompowan probnych pobrano probki wody do badan
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. W pobranych probkach wody nie
stwierdzono obecnosci zadnych pestycydow, w tym pestycydu chloridazon oraz jego
metabolitow chloridazon — desfeny! i chloridazon — metyl desfenyl.

2. Przeprowadzenie pompowan zespolowych nowo odwierconych otworéw badawczo —
eksploatacyjnych nr V i VI wraz z istniejacymi studniami nr IIT i IV. Uzyskano dobre
wyniki wydajnosci poboru wody z nowych odwiertéw. Podczas pompowan
zespotowych pobrano probki wody do badan fizykochemicznych i radiologicznych. W
pobranych probkach wody z otworéw V i VI nie stwierdzono obecnosci zadnych
pestycydow, w tym pestycydu chloridazon oraz jego metabolitow chloridazon —
desfenyl i chloridazon — metyl desfenyl.

Zakonczenie robot geologicznych obejmujacych wykonanie otworéw badawczo —
cksploatacyjnych  zgodnie =z zatwierdzonym przez Marszatka Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Decyzjg Nr 28/2021 z dnia 24.09.2021 r. , Projektem robét
geologicznych na wykonanie otworéw badawczo — eksploatacyjnych nr Vi VI na ujeciu
wdd podziemnych w Siedlcu, gmina Diugoleka”.

(U8}

4. Zlozenie do zatwierdzenia ,,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow
eksploatacyjnych wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci
Siedlec”, do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoélaskiego. W dniu
13.10.2022 r. Marszalek Wojewddztwa Dolnoslaskiego poinformowal nasz Zaklad, ze
sprawa zostala zakwalifikowana jako szczegélnie skomplikowana, zatem zgodnie z art.
35 § 3 KPA zalatwienie sprawy nastapi nie pozniej niz w ciggu dwéch miesiecy od
wszczgeia postgpowania (z zastrzezeniem art. 35 § 5 ww. ustawy).

5. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stezenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobér
1 analiz¢ probek wody pobranych z punktu zgodnosci na sieci wodociagowe] Siedlec
Trzebnicki zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgode na odstgpstwo:
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e pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 0,325 ng/l

Pobor probki 13.09.2022 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,174 pg/l

e pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne stezenie sumy pestycydéw w wodzie
przeznaczone) do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 pg/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecnosci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu - chloridazon — metyl-desfenylu

Pobor probki 13.09.2022 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — 0,17 ug/l

e pkt. | d) monitorowanie stezen metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzace;j
z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla narazenia konsumentow, w ciagu
najblizszego roku — co 2 miesigce przez najblizsze pot roku, a w przypadku
utrzymywania sig stabilnych stgzen na poziomie 0,111 ug/l w celu kontroli
stezen 1 badanie w kwartale.

Pobor pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobér drugiej probki 14.05.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (O$rodek Zdrowia)

Pobor trzeciej probki 13.07.2021 r. z punktu zgodno$ci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobér czwartej probki 15.09.2021 r. z punktu zgodnodci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor pigtej prébki 17.11.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor széstej probki 12.01.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor siédmej probki 10.03.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor siodmej probki 11.05.2022 r. z punktu zgodnosei na sieci wodociggowe;

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobor siddmej probki 11.07.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe]

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobér ésmej probki 13.09.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroclawska 8 (Osrodek Zdrowia)

Pobér dziewiatej probki 08.11.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

Siedlec Trzebnicki ul. Wroctawska 8 (O$rodek Zdrowia)
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e pkt. 1 e) oznaczenie st¢zenia chloridazonu oraz chloridazon-metyl-desfenylu 1
raz w roku celem potwierdzenia braku obecnosci pestycydu i metabolitu
w wodzie do spozycia

Pobor pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecno$¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/I

Pobor drugiej probki w roku 2022 w dniu 10.03.2022 r. na obecnosé pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobor trzeciej probki w roku 2022 w dniu 11.05.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

Pobor czwartej probki w roku 2022 w dniu 11.07.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 ng/I

Pobor piatej probki w roku 2022 w dniu 13.09.2022 r. na obecnos¢ pestycydu

chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 ug/I

Pobor pierwszej probki w roku 2022 w dniu 12.01.2022 r. na obecnos$é¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 pg/l
Pobor drugiej probki w roku 2022 w dniu 10.03.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 ng/I
Pobor trzeciej probki w roku 2022 w dniu 11.05.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 ng/1
Pobér czwartej probki w roku 2022 w dniu 11.07.2022 r. na obecnos$é metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 pg/l
Pobor pigtej probki w roku 2022 w dniu 13.09.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 pg/l

II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia planowane dzialania
w nastepnym okresie sprawozdawcezym:

1. Uzyskanie zatwierdzenia ,,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow
eksploatacyjnych wod podziemnych z utworéow czwartorzedowych w miejscowosci
Siedlec” przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnodlaskiego w  celu
prowadzenia dalszych procedur zwigzanych z wigczeniem nowo odwierconych
otworow nr V i VI do eksploatacji.

2. Prowadzenie dalsze] wewnetrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego
stezenia metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl,
chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobor i analizg¢ probek wody pobranych
z punktu zgodnos$ci na sieci wodociggowej Siedlec Trzebnicki zgodnie z warunkami
decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo.
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