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1. WSTEP

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu w dziedzinie biezgcego nadzoru
sanitarnego sprawuje nadzér nad przestrzeganiem przepisow okreslajacych wymagania
higieniczne i zdrowotne dla wody przeznczonej do spozycia przez ludzi — art. 4 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 poz. 338).

Zgodnie z § 23 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) PPIS
we Wroctawiu przeprowadzil ocene obszarowa jakosci wody dostarczanej w 2022 1.
mieszkancom gminy Diugoteka.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi dostarcza
mieszkancom gminy z 7 wodociggéw sieciowych Przedsiebiorstwo Wodociggowo —
Kanalizacyjne: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kietczow.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje wodociag lokalny Bykow — Borowa nalezacy do Zakladu
Malej Gastronomii, Bar Apetito s.c., Parking Bykow - Borowa, 55 - 090 Diugolgka. Wodociag
lokalny ujmuje i uzdatnia wode na potrzeby zakladu malej gastronomii.

W 2022 r. roczna produkcja wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z 7 wodociagow
sieciowych. zarzadzanych przez Zaklad Ushug Komunalnych wyniosta tacznie 2 110 430 m°,
a z wodociagu lokalnego Zakladu Malej Gastronomii szacunkowo ok. 3 650 m’. Calkowita
produkcia wody z 8 funkcjonujacych na obszarze gminy wodociggow, wyniosla
2 114 080 m?. Z produkowanej i dostarczanej przez przedsigbiorstwo wodociagowe wody
przeznaczonej do spozycia korzystalo 35043 konsumentow.

Ocene obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przeprowadzono
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 23 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Jako$¢ wody badano w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez zarzadcow
wodociagéw sieciowych oraz kontroli urzgdowej prowadzonej przez Panhstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu. Badania wykonywano w zakresie
przewidzianym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Badania probek kontrolnych wody, w ramach kontroli wewnetrzne] wykonywano
w laboratorium Furofins OBiKS Polska Sp. z o0.0., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
oraz J.S. HAMILTON Polska Sp. z 0.0., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczynska 180,
81-571 Gdymnia.

Laboratoria, w ktérych wykonywano badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi posiadaja zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan laboratoryjnych,
wydane przez wlasciwego pafstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego
inspektora sanitarnego.

Badania laboratoryjne wykonane w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarna przeprowadzono w laboratoriach Mikrobiologii i Chemii Wody
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejwe Wroctawiu, ul. Kleczkowska 20
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(w zakresie parametrow grupy A) oraz Pracowni Chemicznej Wod i Gleby Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wroctawiu, ul. M. Curie-Sktodowskiej 73/77 (w zakresie
parametrow grupy B).

Zakresy wykonywanych badan probek kontrolnych wody w ramach parametréw grupy A
1 parametrow grupy B) zamieszczono w tabeli nr 3.

2. UJECIA WOD WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRZENIA W WODE
DO SPOZYCIA 1 ZWODOCIAGOWANIE GMINY

W tabeli nr 1 przedstawiono wykaz uje¢ wod wykorzystywanych w gminie Dlugoleka
do zaopatrzenia mieszkancow gminy w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Tabela 1. Ujecia wod wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodg do spozycia gminy Dlugoleka
Ustanowiona | Pozwolenie wodnoprawne na
s Nr Wydajnosé strefa szezegolne korzystanie wod
L.p.| Miejscowosc ; A ochrony
studni m*/h b
bezposredniej
ujecia wody
I 30,00 Tak
11 40,00 Tak Dec. Nr
I Borowa m 70.00 Tak WR.ZUZ.5.421.324.2019.RW/DK
IVA z 18.06.2020
. 70,00 Tak
awaryjna
la 51,0 Tak Dec. Nr
2. | Diugoleka - - - WR.ZUZ.5.421.162.2019.RW/MK
iz L0 Tak 223.06.2020
: ; 50,0 Tak
awaryjna
11 2
3. Losice g | Pl lak Dec. Nr 365/2017 2 22.06.2017
1A 70,0
111 60,0 Tak
I 36,0 Tak
_ I 36,0 Tak Dec, Ne
4. Lozina - WR.ZUZ.5.421.271.2019.RW/MK
m 9,0 Ty 221.09.2020
v 26,0 Tak
la 45,0 Tak
Iz 45.0 Tak Dec. Nr
8 Piecowice 1 75.0 Tak WR.ZUZ.5.421.226.2019.RW z
i 10.01.2020
. 50.0 Tak
awaryjna
| 40,0 Tak
11
i ; 40,0 Tak
6. Tf;’:g'ﬁski awaryjna Dec. Nr 61/2014 230.01.2014
) 11 40,0 Tak
v 40,0 Tak
1 30,0 Tak
5 Sliwice 1 60,0 Tak Dec. Nr 708/2016 z21.11.2016
111 30,0 Tak
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__poszezegolne wodociggi

B R S T " | Ustanowiona | Pozwolenie wodnoprawne na |
g i Nr Wydajnosé strefa szezegblne korzystanie wod |
L.p.| Miejscowosé . AT ochrony
studni m-/h e |
bezposredniej |
ujecia wody |
| Zaklad Malej o RS EETE
Gastronomii,
Bar Apetito 3 .
8. i Balleiig I 10,0 (m/d) Tak Nie dotyczy
Bykow -
Borowa

W tabeli nr 2 zamieszczono informacje dotyczace: wielkoscei produkeji, miejscowosci
zaopatrywanych przez poszezegdlne wodociagi oraz ilosci obstugiwanych mieszkancow.

Tabela 2. Wielko§¢ produkeji, zaopatrywane miejscowosci oraz liczba 0séb zaopatrywanych przez

- | Wielkos¢ Liczba oséb
| L.p. 1 Nazwa wodociagu produkeji zaopatrywanych Zaopatrywane miejscowosei
’ | m/d] przez wodociag
i ~ Borowa — 801 3055 Borowa, B)~k(")W, Katﬁﬁ, Olesniczka, iSt(@fplTn. Rakow
2. Dilugoleka 129 6431 Dhugoleka, Mirkow Stary, Mirkow Nowy
3 Losice 1244 3663 Domaszgym S:{.czodre. Dobroszow, Januszkowice.
Dabrowice, Losice
4 i 270 2379 Lozina, B!erzyce, \).\fggr"owr Zaprq:zy{l. MIC[IH&OW[C& Skata,
laksonowice, Budziwojowice, Karwiany, Kepa
5. Piecowice 1053 1842 Bielawa, Kamien, Piecowice
i akow, Tokary, iszow, Pasikurowice.
6. Siedlec Trzebnicki 1335 3713 Bukowmla. B’)!\nw‘ Tokary. Ramiszow .aSl. urowice
Pruszowice, Siedlec, Godzieszowa, Pawlowice
ii . Sliwice 950 13920 szezia? t.aka, K_ie’fczéw. Pietrzykowice. Sliwice.
Kielczowek, Wilczyvce
Bar Apetito s.c..
8. Parking Bykow - Do 10 ok.40 dziennie Teren obejmujacy Zakltad Matej Gastronomii
Borowa

Do wszystkich miejscowoséci w gminie Diugoleka dostarczana jest woda wodociggowa —
gmina jest catkowicie zwodociggowana. Mieszkancy maja mozliwosé korzystania z wody
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

3. PUNKTY POBORU PROBEK WODY

Podstawa przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych wodociggow
sieciowych byty wyniki badan kontrolnych probek wody pobranych z punktow usytuowanych
w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociagowego, ktore dotyczyly:

— podawania uzdatnionej wody do sieci wodociagowej (SUW-woda uzdatniona
podawana do sieci),
— miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).

Strona 5z 15




Czgstotliwos¢ pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objgtosci produkowanej przez
wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badani laboratoryjnych obejmujacy monitoring przegladowy
(parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A) uzalezniono od potencjalnych
zanieczyszezen srodowiska, stanu i sktadu surowca (jakos¢ wody surowej), stosowanego
procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosci wystapienia wtornych
zanieczyszcezen w rozprowadzajgcej sieci wodociggowe] oraz w wewngetrznej instalacji
wodociagowej.

W ocenie obszarowej jakosci wody produkowanej przez wodociagi w gminie Diugoteka
w 2022 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona
przeznaczona do spozycia) oraz z miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda
uzdatniona w punktach u konsumentow).

W tabeli nr 3 przedstawiono liczbe i lokalizacj¢ punktow pobierania kontrolnych probek
wody, ktore zostalty ustalone przez zarzadcow wodociagow z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym we Wroclawiu.

Tabela 3. Liczba i lokalizacja punktow pobierania kontrolnych prébek wody

LZ_angggg_yvpgg_c_i__aLgu____ §5) Wadociag Lokalizacja punktu zgodnoSci 1
1. Borowa

(SUW, woda surowa przed uzdatnieniem)
2. Borowa

Borowa (SUW, woda uzdatniona podawana

do sieci)

3. Borowa. ul. Parkowa 2

(Szkola Podstawowa, kran w fazience)

1. Dlugoteka

(SUW, woda surowa przed uzdatnieniem)
2. Diugoteka

Dlugoleka (SUW, woda uzdatniona podawana

do sieci)

3. Dhugoleka, ul. Stoneczna 110

(Sklep spozywezy)

1. Losice

(SUW, woda surowa przed uzdatnieniem)
2. Losice

Losice (SUW, woda uzdatniona podawana

do sieci)

3. Szczodre, ul. Trzebnicka 42

(Szkota Podstawowa, kran w lazience)

1. Lozina (SUW, woda surowa przed
uzdatnieniem)

2. Lozina (SUW, woda uzdatniona
podawana do sieci)

3. Lozina, ul. Milicka 6

(Biblioteka, kran w fazience)

1. Piecowice

(SUW, woda surowa przed uzdatnieniem)
2. Piecowice (SUW, woda uzdatniona
podawana do sieci)

3. Kamien, Bursztynowa 33

(Salon fryzjerski, kran przy umywalce)

Zaklad Uslug Komunalnych
Sp. zo. 0.,
ul. Wilezycka 14,
55-093 Kielezow

Lozina

Piecowice
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] Wodociag

| Lokalizacja punktu zgodnosci

Siedlec Trzebnicki

1. Siedlec Trzebnicki
(SUW, woda surowa przed uzdatnieniem)

2. Siedlec Trzebnicki (SUW. woda
uzdatniona podawana do sieci)

3. Siedlec Trzebnicki, ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia, zawor w fazience)

Zaklad Ustug Komunalnych
Sp. z 0. 0.,
ul. Wilezycka 14,
55-093 Kielczow

Sliwice

1. Sliwice (SUW, woda surowa przed
uzdatnieniem)

2. Sliwice (SUW, woda uzdatniona
podawana do sieci)

3. Kielczéw, ul. Wilczycka 14
(Zaktad Ustug Komunalnych,
kran w tazience)

Zaklad Malej Gastronomii,
Bar Apetito s.c.,
Parking Bykow - Borowa

Wodocigg lokalny Bar Apetito

Parking Bykow - Borowa

Teren Zakladu Matej Gastronomii

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych probek
w ramach parametrow grupy A (monitoringu kontrolny) i parametréw grupy B (monitoringu
przegladowy) zawarto w tabeli nr 4.

Tabela 4. Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego/parametry gr A,

monitoringu przegladowego/parametry gr B.

Parametry grupy

A

Parametry grupy B

Wskazniki bakteriologiczne

1 Bakterie grupy coli

1

Bakterie grupy coli

2 | Escherichia coli 2 Escherichia coli
3 | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 3 Enterokoki
temp.220 +20 C po 72 h
4 | Ogdlna liczba mikroorganizmow w temp.22° +2°

Cpo72h

I e T Wskazniki fizve

zne i organoleptyczne

I [ Barwa 1 Barwa

2 Metnos¢ 2 Metnosé

3 | pH 3 |pH

4 | Przewodnos¢ wiasciwa 4 Przewodnosé wlasciwa
5 Zapach 5 Zapach

6 Smak 6 Smak

Parametry chemiczne r

1 Chlor wolny

1

Akryloamid

2

Antymon
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Parametry grupy A Parametry grupy B
3 Arsen
4 Azotany
5 Benzen
6 | Benzo(a)piren
7 Bor
8 Bromiany
9 Chlorek winylu
10 | Chrom
11 | Cyjanki
12 | 1,2-dichloroetan
13 | Epichlorohydryna
14 | Fluorki
15 | Kadm
16 | Miedz
17 | Nikiel
18 | Otow
19 | Pestycydy
20 | ¥ pestycydow
21 | Rtec
22 | Selen
23 | ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu
24 | TWWA
25 | ¥ THM
26 | Glin
27 | Jon amonu
28 | Chlorki
29 | Mangan
30 | Ogolny wegiel organiczny
31 | Siarczany
32 | Séd
33 | Utlenialnos¢ z KMnO4
34 | Zelazo
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Parametry grupy A Parametry grupy B '\

35 | Bromodichlorometan

36 | Chlor wolny

37 | Chloraminy

38 | ¥ chlorandw i chlorynow

39 | Ozon

40 | Trichlorometan ( chloroform)

41 | Magnez

42 | Srebro

43 | Twardos¢

4. WIELKOSC PRODUKCJI WODY DOSTARCZANEJ
OD POSZCZEGOLNYCH PRODUCENTOW I SPOSOB JEJ UZDATNIANIA
ORAZ DEZYNFEKCJI

4.1.WODOCIAGI

Na terenie gminy Diugoleka, mieszkancy w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg
zaopatrywani sa 7 wodociggow sieciowych: Borowa, Diugoteka, Losice, Lozina. Piecowice,
Siedlec Trzebnicki, Sliwice — zarzadzanych przez Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilezycka 14, 55-093 Kielczow.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje wodociag lokalny Zakladu Malej Gastronomii.
Bar Apetito s.c., Parking Bykow - Borowa produkujacy wod¢ ujmowang z jednego ujgcia
(studni gtebinowej) na potrzeby wiasne. Wodociag zarzadzany przez Zakladu Male;
Gastronomii.Bar Apetito s.c., Parking Bykow — Borowa.

4.1.1. Wodociagi w przedziale produkcji 1001-10000 m*/dobe

W tabeli nr 5 przedstawiono informacje dotyczace wodociagow sieciowych Piecowice.
Siedlec Trzebnicki i Losice — wielkosé produkeji wody, rodzaj ujmowanej wody oraz sposob
jej dezynfekeji.

Tabela 5. Metody uzdatniania i dezynfekeji wody przez wodociag sieciowy w przedziale produkcji 10001-

o 10000 m*/d
Lp: Nazwa Wielkosé Rodzaj ujmowanej wody Metoda uzdatniania wody i dezynfekcji
' wodociagu produkcji
wody |m¥/d|
il woda elebinowa napowietrzanie — filtracja {(odzelazianie
1. Piecowice 1053 o i odmanganianie) — dezynfekcja stala
(4 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
it ) woda glebinowa flapowietrza'nie' — filtracja (odz.eiazianie
2. Trzebnicki 1335 ‘ ] i odmanganianie) — dezynfekcja stata
: (4 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
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Losice

1244

woda glebinowa

(2 studnie glebinowe)

napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
i odmanganianie) — dezynfekcja stata
podchlorynem sodu

4.1.2. Wodociagi w przedziale produkcji 101- 1000 m*/dobe

Tabela nr 6 przedstawia dane dotyczace wielkosci produkcji wody. rodzaju ujmowanej
wody oraz metody jej uzdatniania dla wodociggow sieciowych: Borowa, Dhugoleka, Lozina

oraz Sliwice.

Tabela 6. Metody uzdatniania i dezynfekeji wody przez wodociag sieciowy w przedziale produkcji 101-

Parking Bykow
- Borowa
Piecowice

(1 studnia glebinowa)

1000 m*/d
[ L.p. Nazwa Wielkosé Rodzaj ujmowanej wody Metoda uzdatniania wody i dezynfekcji
wodociagu produkcji
wody |m*/d]
] woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie -
I Borowa 801 ) ) i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
2. Dhugoteka 129 i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(2 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
3. Lozina 270 i odmanganianie) — dezynfekcja stala
(4 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
woda glebinowa napowietrzanie — filtracja (odzelazianie
4. Sliwice 950 _ . i odmanganianie) — dezynfekcja stata
(3 studnie glebinowe) podchlorynem sodu
4.1.3. Wodociagi w przedziale produkeji <100 m3/dobe.
Tabela nr 7 przedstawia dane dotyczace wielkosci produkeji wody, rodzaju uymowanej
wody oraz metody jej uzdatniania dla wodociagu lokalnego Bar Apetito, Parking Bykow -
Borowa.
Tabela 7. Metody uzdatniania i dezynfekeji wody przez wodociag sieciowy w przedziale produkeji <100
m’/d
L.p. Nazwa Wielkos¢ Rodzaj ujmowanej wody Metoda uzdatiania wody i dezynfekcji
wodociggu produkeji
wody [m*/d|
L. Zaklad Male] B
Gastronomii,
. woda giebinowa
Bar Apetito s.c., do 10

zmigkczanie — dezynfekcja stata lampa UV
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4.2 INNE URZADZENIA DO ZAOPATRZENIA W WODE DO SPOZYCIA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu nie posiada informacji.
o funkcjonowaniu na terenie gminy Dhugoteka innych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
mieszkancoéw gminy w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi.

5. JAKOSC WODY DO SPOZYCIA

Badania probek wody wykonywane byly w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej
przez Zarzadcow wodociggdéw, zgodnie z przedstawionymi 1 zaakceptowanymi przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu harmonogramami
pobierania i badania probek wody na 2022 rok oraz w ramach kontroli zewngtrznej
prowadzonej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu zgodnie
z przyjetym na 2022 planem dzialania.

W 2022 r. pobrano i wykonano badania laboratoryjne 86 probek kontrolnych wody
w zakresie parametrow mikrobiologicznym i 92 probek w zakresie parametrow
fizykochemicznych, pochodzacych z wodociagdéw sieciowych oraz 4 probki z wodociagu
lokalnego w zakresie parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych, funkcjonujacych
w gminie Dlugoleka.

Dodatkowo w zwigzku z udzielonym odstepstwem pobrano po 6 probek w zakresie
fizykochemicznym — okreslenie wartosci stezen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon-desfenyl oraz sumy pestycydow dla wodociagéw sieciowych Lozina oraz Siedlec
Trzebnicki.

Przekroczenia parametréw jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
podjete przez zarzadcow wodociagow dzialania naprawceze opisano w rozdzialach 5.2.. 61 7.

5.1 ODSTEPSTWA OD DOPUSZCZALNYCH WARTOSCI PARAMETROW
I WARUNKOWA PRZYDATNOSC WODY

05 marca 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu wydat decyzje
Nr 963/21 oraz Nr 964/21, w ktorych udzielil dwoch zgod na odstepstwa od maksymalnych
dopuszczalnych stezen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie chloridazon-desfenyl
oraz sumy pestycydow dla wodociagu sieciowego Lozina oraz Siedlec Trzebnicki.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu po analizie przedstawionych
przez zarzadce wodociggdéw sieciowych Lozina i Siedlec Trzebnicki - Zaklad Ustug
Komunalnych Sp. z 0. 0., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczow:

—  wynikow badan w zakresie metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie chloridazon-
desfenyl w wodzie surowej i uzdatnione;j,

— harmonogramu dziatan naprawczych.

— opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaklad Higieny znak:
B-BK-547-152/20 z dnia 01 lutego 2021 r. dotyczacej wplywu na zdrowie ludzi
warto$ci  stezen metabolitu  chloridazon-desfenyl stwierdzonych w  wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, dostarczanej przez lokalne wodociagi sieciowe
w dwoch miejscowosciach - Siedlec i Lozina, potozonych w gminie Dlugol¢ka
w powiecie wroctawskim
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uznal, ze stwierdzone podwyzszone stezenia metabolitu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia
ludzi i mozliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodg z wodociagdéw sieciowych Lozina
i Siedlec Trzebnicki do czasu zakonczenia dziatan naprawczych. W trakcie obowiazywania
ww. Decyzji, tj. do 05 marca 2024 r., najwyzsze dopuszczalne stgzenie metabolitu pestycydu
chloridazon-desfenyl oraz sumy pestycydow w wodzie dostarczanej z:

— wodociagu sieciowego w Lozinie wynosi: metabolit chloridazon-desfenyl 2.09 pg/l,
suma pestycydow 3,0 pg/l,

— w wodzie dostarczanej z wodociagu sieciowego Siedlec Trzebnicki wynosi: metabolit
chloridazon-desfenyl 0,325 ng/l, suma pestycydow 3.0 pg/l. '

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu nie wydal decyzji
na warunkowa przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

5.2 PRZEKROCZENIA WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW
JAKOSCI WODY

Wsrod 92 pobranych i zbadanych probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w 4 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych parametréw jakosci wody. W 2 préobkach
stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli (przekroczenie wystapilo w prébkach
wody pobranych z wodociggoéw Lozina i Siedlec Trzebnicki), a w 2 probkach stwierdzono
przekroczenie parametrow fizykochemicznych: mamganu i metnosci. (przekroczenie manganu
wystapito w probkach wody pobranych z wodociagow Borowa i Losice; metnosci w probee
wody pobranej z wodociaggu Losice).

W probkach wody pobranych z wodociggow sieciowych Dhugoleka, Piecowice oraz Sliwice
nie stwierdzono przekroczen w zakresie wskaznikow mikrobiologicznych i parametrow
fizykochemicznych — jako$¢ wody odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym
dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6. PROWADZONE POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE
JAKOSCI WODY

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu, w 2022 r. wszczal
postepowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji platniczej (Decyzja z dnia 11 lipca
2022 r. Nr4261/0p/22) za badania probek wody pobranych z wodociagdw sieciowych Losice
oraz Borowa w dniu 17 maja 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
wydal decyzje Nr 5410/22 umarzajacg postgpowanie w sprawie badania probek wody
pobranych z wodociagdw sieciowych Losice oraz Borowa w dniu 17 maja 2022 r.

7. DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

W probkach pobranych z wodociggow sieciowych Lozina, Siedlec Trzebnicki, Losice
i Borowa dla ktorych w pobranych probkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby
bakterii grupy coli. metnosci oraz manganu zarzadca podejmowal dzialania naprawcze, ktore
polegaly na wervfikacji poprawnosci dziatania ukladu chlorowania wody, wymianie
uszkodzonego kranu w punkcie poboru wody, plukaniu sieci, zwigkszenia dawki
dezynfektanta. pobraniu kontrolnych probek wody.
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Przeprowadzone przez Zarzadce dzialania naprawcze, przywracaly jakos¢ wody
w zakresie przekroczonych parametrow do obowiazujacych wymagan sanitarnych.
Skutecznos¢  przeprowadzonych  dziatan  naprawczych — potwierdzono  badaniami
laboratoryjnymi.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu po zapoznaniu sie z wynikami
badania probek kontrolnych wody uzdatnionej z wodociagu sieciowego w Lozinie, stwierdzil
przydatnosé¢ wody do spozycia na zasadach udzielonej zgody na odstgpstwo od maksymalnych.
dopuszezalnych stezen metabolitu o nazwie chloridazon — desfenyl i sumy pestycydow
okreslonych w Decyzji z dnia 05 marca 2021 r. Nr 963/21.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu po zapoznaniu si¢ z wynikami
badania probek wody uzdatnionej z wodociagu sieciowego w Siedlcu Trzebnickim stwierdzit.
iz w probce wody pobranej w dniu 08 listopada 2022 r. wystapilo niewielkie przekroczenie
stezenia metabolitu chloridazon-desfenyl od wartosci maksymalnej okreslonej w decyzji z dnia
05 marca 2021 r. Nr 964/21, jednak wartos¢ sumy pestycyddéw nie przekroczyla wartosci
3.0 ng/l okreslonej w decyzji na odstepstwo oraz spelniata wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) — nie przekraczajac wartosci sumy pestycydow na poziomie
0,50 pg/l.

Zarzadca kontynuuje podjete dzialania, okreslone w zatwierdzonym harmonogramie
dziatan naprawczych.

W tabeli nr 7 przedstawiono ilo$¢, rodzaj oraz wielkos¢ przekroczonych parametrow
dla poszezegolnych wodociagdéw funkcjonujacych na terenie gminy Diugoleka.

Tabela 7. Przekroczone wartosci dopuszezalnych parametrow i wskaznikow jakosci wody wraz
z podaniem liczby stwierdzonych przekroczen

—_— P T G ey 0y RS 3 e R —— PIE—— = o e R e = _'l
E = EI £ £ o i
el e R |
N : 2 YgFgsE |8 ‘::» ? 2 Przekroczony parametr Przekroczony wskaznik |
_I daz»?a 2 = :g % % = = “é é fizykochemiczny i max. jego wartoé¢ | mikrobiologiczny i max. ‘
wodociagu ‘E 31 3 = 'ag B ..E g 2 (norma) jego wartos¢ (norma)
s |SF®s (228%
& |J2g= |28 &
3 S = = = L=
= g
Borowa 12 0 ] Mangan — 80 ng/l (50 ug/l) -
Diugoteka 10 0 0 _ -
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g £, o
= ¥~ -1
b =2 o g =z = =
=1 = [
N - .% %-. e ?,, % g %‘ 2 Przekroczony parametr Przekroczony wskaznik
g 2 |E52Z2 | EZEZE |fzykochemiczny i max. jego wartosé | mikrobiologiczny i max.
wodociggu s z £ L2 =E & : i
B £3€=L £ £t 8 (norma) jego wartos¢ (norma)
= & g2t (328%
y3degx | IR
B Sue8 B o
- =
) R 1) Mangan — 299 pg/l (50 ug/l)
Losice 13 0 1 2) Metnosé — 2,0 NTU (1,0 NTU) -
1) Chloridazon-desfenyl — 0,768 pg/l
(0.1 ng/l)
2) Chloridazon-desfenyl — 0.536 pg/l
(0.1 pg/l)
3) Chloridazon-desfenyl — 0,7 /]
;3 ICM‘;IF)‘ azon-destenyl =108 | 50 b balkreritgipy-adli
Lozina 18 l 0% 4) Chloridazon-desfenyl — 0,484 ng/l ! ]_th/ 100 mi
(0.1 pg/l) 0 _]tkf 100 ml)
5) Chloridazon-desfeny! — 0,339 ng/l
(0.1 pg/l)
6) Chloridazon-desfenyl — 0,231 ng/l
(0.1 pg/l)
Piecowice 16 0 0 _ -
1) Chloridazon-destenyl — 0.119 pg/l
(0.1 pgfl)
2) Chloridazon-desfenyl — 0,168 pg/l
(0.1 pg/h
3) Chlorid -desfenyl — 0,221 ng/l ; 25 ;
Siedlec 24 1 % (;g 1 g(/}ir): St Liczba bakterii grupy coli -
Trzebnicki 4) Chloridazon—desfenyl o 0! 169 ug/l 5 _]ik/lOO ml (0 _]lkf’ 100 Hll)
(0.1 pg/h
5) Chloridazon-desfenyl — 0,168 pg/l
(0.1 pg/l)
6) Chloridazon-desfenyl — 0,382 g/l
(0.1 ug/h)
Sliwice I 0 0 i -
Wodociag
lokalny
4 0 0

Bar Apetito s.c.,
Parking Bykow
- Borowa

# probki pobicrane w zwiazku z Decyzjami Nr 963/21 i Nr 965/21

na odstgpstwo dla wodociagu sieciowego Lozina i Siedlec Trzebnicki.
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8. SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO
8.1 WSKAZANIE WPLYWU NA ZDROWIE KONSUMENTOW PRZEKROCZEN
WARTOSCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETROW JAKOSCI WODY

W odniesieniu do parametrow i wskaznikow, dla ktérych wykazano przekroczenie norm
sanitarnych tj. liczby bakterii grupy coli, metnoscei 1 manganu. oceniajac rodzaj przekroczonych
parametrow i wskaznikow, uwzgledniajac liczbe probek, ktorych przekroczenia dotyczyly,
nie stwierdzono negatywnego wplywu na zdrowie konsumentow zwigzanego ze spozyciem
wody produkowanej przez wodociagi sieciowe funkcjonujace na terenie gminy Diugoleka.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badan probek kontrolnych wody
pobranych z poszczegolnych wodociggdéw  funkcjonujacych  w gminie  Diugolgka.
z uwzglednieniem czestotliwosei 1 poziomu wystepujacych niezgodnosci, jakos¢ wody
produkowanej i dostarczanej w 2022 r. oceniono jako przydatna do spozycia przez ludzi,
zgodng z wymaganiami zawartymi W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294).

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie podwyzszone wartosci metabolitow
chloridazonu-desfenylu i chloridazonu-metyl-desfenylu w wodzie przeznaczonej do spozycia
uzdatnianej i rozprowadzanej przez wodociag sieciowy Lozina i Siedlec Trzebnicki
nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi i niemowlat. Zarzadca wodociagow — Zaklad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Wilczycka 14 w Kielczowie wdrozyl dzialania naprawcze majgce
na celu przywrécenie poziomu metabolitow pestycydu chloridazon tj. chloridazonu-desfenylu
do wartosci parametrycznej okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

8.2 ZGLOSZONE REAKCIJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY
NA DANYM OBSZARZE

W 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu
nie wplvnelo zadne zgloszenie dotyczace niepozadanych reakcji zwiazanych ze spozyciem
wody produkowanej i dostarczanej na terenie gminy Diugolcka.

8.3 WYSTAPIENIE PRZYPADKOW CHOROB WODOZALEZNYCH

W 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu
nie wplyneto zadne zgloszenie dotyczace wystapienia przypadkow choréb wodozaleznych

9. OCENA OBSZAROWA - TABELA
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