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RAPORT Z BADA NR 46317/LB/2023

Zleceniodawca: Zak ad Us ug Komunalnych Sp ka z o.o.
ul. Wilczycka 14

55-093 KIE CZÓW

Nr zlecenia: ZZ/0000681/2023

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW osice, 55-095 osice

Inne dane: ---

Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. - Piotr Szczurek

(A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2023-07-18

Data dostarczenia: 2023-07-18

Stan próbki: bez zastrze e

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0018529/23

Data rozpocz cia bada : 2023-07-18

Data zako czenia bada : 2023-07-25

Raport autoryzowa : Zast pca Kierownika Laboratorium: mgr in . Monika P oskonka

Raport wygenerowa i podpisa kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obs ugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry
certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 (okres wa no ci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewno ci

Jednostka Warto dopuszczalna
okre lona w

obowi zuj cych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodno ci

A(S)

Temperatura (T)

EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-50.0)

°C

11.8 ±1.0 °C -

A(S)

Chlor wolny (T)

PN-EN ISO 7393-2:2018-04 -

(0.02-8.0) mg/l

0.14 ±0.04 mg/l max. 0,3 ZG

A(S)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22°C po 72h

PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

<4 [1-11] jtk/ml *

A(S)

Liczba enterokoków ka owych

PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)
pH w 20°C

PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)
7.4 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A(S)

Przewodno elektryczna w a ciwa w

25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)

µS/cm

571 ±29 µS/cm max. 2500 ZG

A(S)

M tno

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)

NTU

0.26 ±0.10 NTU max. 1 ZG

A(S)
Smak / liczba progowa smaku TFN

PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN
<1 [1-2] TFN *

A(S)
Zapach / liczba progowa zapachu TON

PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON
<1 [1-2] TON *

A(S)

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012,

pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt

<5 ±5 mg/l Pt *

A(S)

Azotany / NO3

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445)

mg/l

<0.89 ±0.24 mg/l max. 50 ZG

A(S)

Azotyny / NO2

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25)

mg/l

<0.066 ±0.026 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Jon amonowy/ amoniak / NH4

PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130)

mg/l

<0.26 ±0.07 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Chlorki / Cl

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

8.7 ±1.5 mg/l max. 250 ZG

A(S)

Siarczany / SO4

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

17 ±2 mg/l max. 250 ZG

A(SE

)

Mangan / Mn

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(5.0-100000) µg/l

<5.0 ±1.0 µg/l max. 50 ZG

A(SE

)

elazo ogólne / Fe

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
<10 ±2 µg/l max. 200 ZG
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(10-500000) µg/l

A(SE

)

Sumaryczna zawarto wapnia i

magnezu / Twardo ogólna

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(3.30-33530) mg/l

305 ±46 mg/l 60-500 ZG

A(S)

Indeks nadmanganianowy

(utlenialno )

PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/l

<0.5 ±0.18 mg/l max. 5 ZG

Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania bada (z uwgl dnieniem pobierania

próbek) nr NS.HKi .9027.3.50.68.2023 obowi zuj ce do dnia 24.03.2024r.

Stwierdzenie zgodno ci - nie uwzgl dniajace niepewno ci pomiaru/metody, zgodnie z zasad prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla

wyników w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody) dokonane zosta o wg wymaga okre lonych w za czniku nr

1 w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U.2017,

poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametryczn ) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z

wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametrycz ).

Istnieje ryzyko, e przedstawione stwierdzenie zgodno ci/ interpretacja rezultatów mog odbiega od stwierdzenia zgodno ci/ interpretacji

przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wyników barwy, m tno ci, smaku, zapachu, ogólnego w gla organicznego oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC

oceny nieprawid owo ci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) badania wykonywane w miejscach innych ni sta a siedziba Laboratorium

NA lub N(E) badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiaj ce wynik poni ej lub powy ej akredytowanego zakresu metody)

A(P) badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewn trznego dostawcy us ug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewn trznego dostawc us ug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metod alternatywn dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równowa no ci wyników

(W) przywo ane dokumenty odniesienia zosta y wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zast pieniem

(S) badanie obj te zatwierdzeniem PPSE

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycz ce próbki (w tym mog ce bezpo rednio wp ywa na wa no wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt bada )

zosta y podane przez Klienta; wyniki bada dotycz tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewno wyniku (je eli podano) nie uwzgl dnia pobierania. Je eli nie podano inaczej dla

próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, je eli Klient nie uszczeg owi matrycy podaj c jako obiekt bada woda pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone

zosta y z próbki zakwaszonej i s czonej przez s czek mi kki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dost pne s w siedzibie Laboratorium; dane dotycz ce próbki mog ce mie wp yw

na wa no wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu bada ) zosta y podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki bada dotycz pobranych i badanych próbek, a

niepewno rozszerzona metody uwzgl dnia pobieranie.

Niepewno (je eli podano): dla bada sensorycznych podano jako przedzia redniej geometrycznej, dla bada mikrobiologicznych niepewno pomiaru zosta a oszacowana zgodnie z ISO

29201 z zastosowaniem podej cia ca o ciowego (rozszerzona niepewno pomiaru zosta a obliczona dla wsp czynnika k=2, co odpowiada przedzia owi ufno ci ok. 95%); dla pozosta ych

bada okre lono jako niepewno rozszerzon metody U (wsp czynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobie stwo 95%).

Wyniki (za wyj tkiem bada biologicznych) znajduj ce si poni ej i powy ej zakresu metody przedstawione w sposób ilo ciowy (nie w formie < lub > dolnej/górnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajduj si poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatów badania podanych w formie < lub > y (gdzie y=warto mezurandu odpowiadaj ca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecaj cego) rozszerzona niepewno stanowi niepewno pomiaru tej warto ci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto niepewno ci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)

W przypadku bada biologicznych:

wyniki podane w formie <4 nale y intepretowa jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej ni 4,

w oznaczeniu ogólnej liczby mikroorganizmów oraz liczby Legionella spp. wynik zero 0 oznacza, e bakterii nie wykryto w badanej obj to ci.

Daty wykonywania poszczególnych bada s identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjn IEFO/IQ/03 Rozpatrywanie skarg dost pn na stronie www.obiks.pl.

Raport mo e by powielany jedynie w ca o ci.

KONIEC RAPORTU
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RAPORT Z BADA NR 46318/LB/2023

Zleceniodawca: Zak ad Us ug Komunalnych Sp ka z o.o.
ul. Wilczycka 14

55-093 KIE CZÓW

Nr zlecenia: ZZ/0000681/2023

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW Siedlec, 55-095 Siedlec

Inne dane: ---

Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. - Piotr Szczurek

(A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2023-07-18

Data dostarczenia: 2023-07-18

Stan próbki: bez zastrze e

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0018530/23

Data rozpocz cia bada : 2023-07-18

Data zako czenia bada : 2023-07-25

Raport autoryzowa : Zast pca Kierownika Laboratorium: mgr in . Monika P oskonka

Raport wygenerowa i podpisa kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obs ugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry
certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 (okres wa no ci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewno ci

Jednostka Warto dopuszczalna
okre lona w

obowi zuj cych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodno ci

A(S)

Temperatura (T)

EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-50.0)

°C

11.6 ±1.0 °C -

A(S)

Chlor wolny (T)

PN-EN ISO 7393-2:2018-04 -

(0.02-8.0) mg/l

0.14 ±0.04 mg/l max. 0,3 ZG

A(S)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22°C po 72h

PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

<4 [1-11] jtk/ml *

A(S)

Liczba enterokoków ka owych

PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)
pH w 20°C

PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)
7.7 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A(S)

Przewodno elektryczna w a ciwa w

25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)

µS/cm

773 ±39 µS/cm max. 2500 ZG

A(S)

M tno

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)

NTU

<0.2 ±0.1 NTU max. 1 ZG

A(S)
Smak / liczba progowa smaku TFN

PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN
<1 [1-2] TFN *

A(S)
Zapach / liczba progowa zapachu TON

PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON
<1 [1-2] TON *

A(S)

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012,

pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt

<5 ±5 mg/l Pt *

A(S)

Azotany / NO3

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445)

mg/l

<0.89 ±0.24 mg/l max. 50 ZG

A(S)

Azotyny / NO2

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25)

mg/l

<0.066 ±0.026 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Jon amonowy/ amoniak / NH4

PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130)

mg/l

<0.26 ±0.07 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Chlorki / Cl

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

53 ±6 mg/l max. 250 ZG

A(S)

Siarczany / SO4

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

130 ±16 mg/l max. 250 ZG

A(SE

)

Mangan / Mn

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(5.0-100000) µg/l

<5.0 ±1.0 µg/l max. 50 ZG

A(SE

)

elazo ogólne / Fe

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
<10 ±2 µg/l max. 200 ZG
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(10-500000) µg/l

A(SE

)

Sumaryczna zawarto wapnia i

magnezu / Twardo ogólna

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(3.30-33530) mg/l

403 ±60 mg/l 60-500 ZG

A(S)

Indeks nadmanganianowy

(utlenialno )

PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/l

0.50 ±0.18 mg/l max. 5 ZG

Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania bada (z uwgl dnieniem pobierania

próbek) nr NS.HKi .9027.3.50.68.2023 obowi zuj ce do dnia 24.03.2024r.

Stwierdzenie zgodno ci - nie uwzgl dniajace niepewno ci pomiaru/metody, zgodnie z zasad prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla

wyników w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody) dokonane zosta o wg wymaga okre lonych w za czniku nr

1 w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U.2017,

poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametryczn ) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z

wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametrycz ).

Istnieje ryzyko, e przedstawione stwierdzenie zgodno ci/ interpretacja rezultatów mog odbiega od stwierdzenia zgodno ci/ interpretacji

przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wyników barwy, m tno ci, smaku, zapachu, ogólnego w gla organicznego oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC

oceny nieprawid owo ci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) badania wykonywane w miejscach innych ni sta a siedziba Laboratorium

NA lub N(E) badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiaj ce wynik poni ej lub powy ej akredytowanego zakresu metody)

A(P) badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewn trznego dostawcy us ug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewn trznego dostawc us ug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metod alternatywn dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równowa no ci wyników

(W) przywo ane dokumenty odniesienia zosta y wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zast pieniem

(S) badanie obj te zatwierdzeniem PPSE

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycz ce próbki (w tym mog ce bezpo rednio wp ywa na wa no wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt bada )

zosta y podane przez Klienta; wyniki bada dotycz tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewno wyniku (je eli podano) nie uwzgl dnia pobierania. Je eli nie podano inaczej dla

próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, je eli Klient nie uszczeg owi matrycy podaj c jako obiekt bada woda pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone

zosta y z próbki zakwaszonej i s czonej przez s czek mi kki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dost pne s w siedzibie Laboratorium; dane dotycz ce próbki mog ce mie wp yw

na wa no wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu bada ) zosta y podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki bada dotycz pobranych i badanych próbek, a

niepewno rozszerzona metody uwzgl dnia pobieranie.

Niepewno (je eli podano): dla bada sensorycznych podano jako przedzia redniej geometrycznej, dla bada mikrobiologicznych niepewno pomiaru zosta a oszacowana zgodnie z ISO

29201 z zastosowaniem podej cia ca o ciowego (rozszerzona niepewno pomiaru zosta a obliczona dla wsp czynnika k=2, co odpowiada przedzia owi ufno ci ok. 95%); dla pozosta ych

bada okre lono jako niepewno rozszerzon metody U (wsp czynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobie stwo 95%).

Wyniki (za wyj tkiem bada biologicznych) znajduj ce si poni ej i powy ej zakresu metody przedstawione w sposób ilo ciowy (nie w formie < lub > dolnej/górnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajduj si poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatów badania podanych w formie < lub > y (gdzie y=warto mezurandu odpowiadaj ca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecaj cego) rozszerzona niepewno stanowi niepewno pomiaru tej warto ci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto niepewno ci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)

W przypadku bada biologicznych:

wyniki podane w formie <4 nale y intepretowa jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej ni 4,

w oznaczeniu ogólnej liczby mikroorganizmów oraz liczby Legionella spp. wynik zero 0 oznacza, e bakterii nie wykryto w badanej obj to ci.

Daty wykonywania poszczególnych bada s identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjn IEFO/IQ/03 Rozpatrywanie skarg dost pn na stronie www.obiks.pl.

Raport mo e by powielany jedynie w ca o ci.

KONIEC RAPORTU
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RAPORT Z BADA NR 46319/LB/2023

Zleceniodawca: Zak ad Us ug Komunalnych Sp ka z o.o.
ul. Wilczycka 14

55-093 KIE CZÓW

Nr zlecenia: ZZ/0000681/2023

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi
Miejsce pobrania: SUW Piecowice, 55-093 Piecowice

Inne dane: ---

Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. - Piotr Szczurek

(A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2023-07-18

Data dostarczenia: 2023-07-18

Stan próbki: bez zastrze e

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0018531/23

Data rozpocz cia bada : 2023-07-18

Data zako czenia bada : 2023-07-25

Raport autoryzowa : Zast pca Kierownika Laboratorium: mgr in . Monika P oskonka

Raport wygenerowa i podpisa kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obs ugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry
certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 (okres wa no ci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewno ci

Jednostka Warto dopuszczalna
okre lona w

obowi zuj cych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodno ci

A(S)

Temperatura (T)

EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-50.0)

°C

13.2 ±1.0 °C -

A(S)

Chlor wolny (T)

PN-EN ISO 7393-2:2018-04 -

(0.02-8.0) mg/l

0.09 ±0.04 mg/l max. 0,3 ZG

A(S)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Ogólna liczba mikroorganizmów w

22°C po 72h

PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

<4 [1-11] jtk/ml *

A(S)

Liczba enterokoków ka owych

PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160)

jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)
pH w 20°C

PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)
7.6 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A(S)

Przewodno elektryczna w a ciwa w

25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)

µS/cm

794 ±40 µS/cm max. 2500 ZG

A(S)

M tno

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)

NTU

0.26 ±0.10 NTU max. 1 ZG

A(S)
Smak / liczba progowa smaku TFN

PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN
<1 [1-2] TFN *

A(S)
Zapach / liczba progowa zapachu TON

PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON
<1 [1-2] TON *

A(S)

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012,

pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt

5 ±5 mg/l Pt *

A(S)

Azotany / NO3

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445)

mg/l

<0.89 ±0.24 mg/l max. 50 ZG

A(S)

Azotyny / NO2

PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25)

mg/l

<0.066 ±0.026 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Jon amonowy/ amoniak / NH4

PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130)

mg/l

<0.26 ±0.07 mg/l max. 0,5 ZG

A(S)

Chlorki / Cl

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

41 ±5 mg/l max. 250 ZG

A(S)

Siarczany / SO4

PN-EN ISO 10304-1:2009 -

(2.0-10000) mg/l

150 ±18 mg/l max. 250 ZG

A(SE

)

Mangan / Mn

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(5.0-100000) µg/l

<5.0 ±1.0 µg/l max. 50 ZG

A(SE

)

elazo ogólne / Fe

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
<10 ±2 µg/l max. 200 ZG
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(10-500000) µg/l

A(SE

)

Sumaryczna zawarto wapnia i

magnezu / Twardo ogólna

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

(3.30-33530) mg/l

277 ±42 mg/l 60-500 ZG

A(S)

Indeks nadmanganianowy

(utlenialno )

PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/l

<0.5 ±0.18 mg/l max. 5 ZG

Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespo u oceniaj cego.

Laboratorium Eurofins OBiK Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania bada (z uwgl dnieniem pobierania

próbek) nr NS.HKi .9027.3.50.68.2023 obowi zuj ce do dnia 24.03.2024r.

Stwierdzenie zgodno ci - nie uwzgl dniajace niepewno ci pomiaru/metody, zgodnie z zasad prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla

wyników w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody) dokonane zosta o wg wymaga okre lonych w za czniku nr

1 w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U.2017,

poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametryczn ) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z

wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto ci parametrycz ).

Istnieje ryzyko, e przedstawione stwierdzenie zgodno ci/ interpretacja rezultatów mog odbiega od stwierdzenia zgodno ci/ interpretacji

przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wyników barwy, m tno ci, smaku, zapachu, ogólnego w gla organicznego oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC

oceny nieprawid owo ci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) badania wykonywane w miejscach innych ni sta a siedziba Laboratorium

NA lub N(E) badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiaj ce wynik poni ej lub powy ej akredytowanego zakresu metody)

A(P) badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewn trznego dostawcy us ug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewn trznego dostawc us ug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metod alternatywn dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równowa no ci wyników

(W) przywo ane dokumenty odniesienia zosta y wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zast pieniem

(S) badanie obj te zatwierdzeniem PPSE

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycz ce próbki (w tym mog ce bezpo rednio wp ywa na wa no wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt bada )

zosta y podane przez Klienta; wyniki bada dotycz tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewno wyniku (je eli podano) nie uwzgl dnia pobierania. Je eli nie podano inaczej dla

próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, je eli Klient nie uszczeg owi matrycy podaj c jako obiekt bada woda pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone

zosta y z próbki zakwaszonej i s czonej przez s czek mi kki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dost pne s w siedzibie Laboratorium; dane dotycz ce próbki mog ce mie wp yw

na wa no wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu bada ) zosta y podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki bada dotycz pobranych i badanych próbek, a

niepewno rozszerzona metody uwzgl dnia pobieranie.

Niepewno (je eli podano): dla bada sensorycznych podano jako przedzia redniej geometrycznej, dla bada mikrobiologicznych niepewno pomiaru zosta a oszacowana zgodnie z ISO

29201 z zastosowaniem podej cia ca o ciowego (rozszerzona niepewno pomiaru zosta a obliczona dla wsp czynnika k=2, co odpowiada przedzia owi ufno ci ok. 95%); dla pozosta ych

bada okre lono jako niepewno rozszerzon metody U (wsp czynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobie stwo 95%).

Wyniki (za wyj tkiem bada biologicznych) znajduj ce si poni ej i powy ej zakresu metody przedstawione w sposób ilo ciowy (nie w formie < lub > dolnej/górnej granicy zakresu

pomiarowego metody) znajduj si poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatów badania podanych w formie < lub > y (gdzie y=warto mezurandu odpowiadaj ca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecaj cego) rozszerzona niepewno stanowi niepewno pomiaru tej warto ci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto niepewno ci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)

W przypadku bada biologicznych:

wyniki podane w formie <4 nale y intepretowa jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej ni 4,

w oznaczeniu ogólnej liczby mikroorganizmów oraz liczby Legionella spp. wynik zero 0 oznacza, e bakterii nie wykryto w badanej obj to ci.

Daty wykonywania poszczególnych bada s identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjn IEFO/IQ/03 Rozpatrywanie skarg dost pn na stronie www.obiks.pl.

Raport mo e by powielany jedynie w ca o ci.

KONIEC RAPORTU


