L.dz. 12023 KIEELCZOW 10.02.2023 R.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu
Ul. Kleczkowska 20
50 — 227 Wroclaw

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOSCI PRZEPROWADZONYCH DZIALAN
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 17.11.2022 R. - 10.02.2023 R.

WRAZ Z DZIALANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTEPNYM
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 963/21 Z DNIA 05.03.2021 R
ZGODY NA ODSTEPSTWO OD WYMAGAN JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI OKRESLONEJ
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.

W SPRAWIE JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Zakres odstepstwa:
Zawartos¢ metabolitu chloridazon-desfenyl

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. Wilezycka 14
55 - 093 Kielczow

STACJA UZDATNIANIA WODY
W LOZINIE
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Zgodnie z Decyzja Nr 963/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydang przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, ktory udzielil zgody na odstepstwo
od maksymalnych dopuszczalnych st¢zen metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydow na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.

I. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia dotychczas podjete
dzialania:

1. Kontynuacja procesu mieszania wody — napetnianie zbiornikow wody czystej na SUW
Lozina z SUW Lozina oraz z SUW Losice.

2. Kontynuowanie procesu kalibracji i monitoringu systemu mieszania wody z SUW
Lozina i SUW Losice w celu poprawy parametréw jakosciowych wody na wyjsciu
z SUW Lozina. Uktad zostat docelowo skalibrowany. Badania probek wody pobranych
w punkcie zgodnosci w dniu 10.01.2023 r., wykazaty, ze uktad mieszania wody spetnia
swoje zadanie 1 jako$¢ wody wttaczanej do sieci wodociggowej, spetnia normy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stezenia metabolitu pestycydu o nazwie
chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon — metyl — desfenyl poprzez pobor
1 analiz¢ probek wody pobranych z punktu zgodnos$ci na sieci wodociaggowej Lozina
zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgode na odstepstwo:

e pkt. 1 a) najwyzsze dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl
w wodzie przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 2,09 ug/l

Pobor probki 08.11.2022 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,231 pg/l

Pobor probki 10.01.2023 r. , otrzymano wyniki:

metabolit chloridazon — desfenyl — 0,057 pg/l

e pkt. 1 b) najwyzsze dopuszczalne stezenie sumy pestycydow w wodzie
przeznaczonej do spozycia nie przekracza wartosci — 3,0 ug/l réwniez
w przypadku stwierdzenia obecnosci w wodzie substancji macierzystej
chloridazonu i drugiego metabolitu — chloridazon — metyl-desfenylu

Pobor probki 08.11.2022 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — 0,23 pg/l

Pobor probki 10.01.2023 r., otrzymano wyniki:

Suma pestycydow — <0,10 pg/l

e pkt. 1 d) monitorowanie stezen metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzacej
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z punktu zgodnosci reprezentatywnego dla narazenia konsumentow, w ciggu
najblizszego roku — co 2 miesigce, a uzyskane wyniki nalezy analizowaé
w odniesieniu do uzyskanych stezen

Pobor pierwszej probki 19.03.2021 r. z punktu zgodno$ci na sieci wodociaggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor drugiej probki 14.05.2021 r. z punktu zgodno$ci na sieci wodociggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor trzeciej probki 13.07.2021 r. z punktu zgodno$ci na sieci wodociggowe]

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor czwartej probki 15.09.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor piatej probki 17.11.2021 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor széstej probki 12.01.2022 r. z punktu zgodnos$ci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor siddmej probki 10.03.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor 6smej probki 11.05.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor dziewiatej probki 11.07.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe;j

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor dziesiatej probki 13.09.2022 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor jedenastej probki 08.11.2022 r. z punktu zgodnos$ci na sieci wodociggowej

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

Pobor dwunastej probki 10.01.2023 r. z punktu zgodnosci na sieci wodociggowe;]

ul. Milicka 6 (Biblioteka)

e pkt. I e) oznaczenie st¢zenia pestycydu chloridazon co najmniej raz w roku oraz
2 razy w roku stezenie drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-
metyl-desfenyl

Pobor szostej probki w roku 2022 w dniu 08.11.2022 r. na obecno$¢ pestycydu
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 pg/l
Pobor pierwszej probki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecno$¢ pestycydu
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 ng/l

Pobor szostej probki w roku 2022 w dniu 08.11.2022 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,050 ng/1
Pobor pierwszej probki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecno$¢ metabolitu
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik — 0,050 ng/1
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II. Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.0. ponizej przedstawia planowane dzialania
w nastepnym okresie sprawozdawczym:

1.

Prowadzenie procesu mieszania wody — napetnianie zbiornikdw wody czystej na SUW
Lozina z SUW Lozina oraz z SUW Losice.

Monitoring systemu mieszania wody z SUW Lozina i SUW Losice w celu poprawy
parametrow jakosciowych wody na wyjsciu z SUW Lozina.

Prowadzenie wewnetrznej kontroli jakosci wody, monitoringu kontrolnego stezenia
metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon — desfenyl, chloridazon —
metyl — desfenyl poprzez pobor i analize probek wody pobranych z punktu zgodnos$ci
na sieci wodociggowej Lozina zgodnie z warunkami decyzji udzielajacej zgod¢ na
odstepstwo.
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