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L.dz.         /2023       KIEŁCZÓW 11.08.2023 R. 

 
 
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu 
Ul. Kleczkowska 20 
50 – 227 Wrocław 

 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOŚCI PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 09.05.2023 R. – 09.08.2023 R. 

 WRAZ Z DZIAŁANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTĘPNYM 
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 964/21 Z DNIA 05.03.2021 R  

ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD WYMAGAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ 
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OKREŚLONEJ  

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.  
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  

DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
 

 

 
Zakres odstępstwa: 

Zawartość metabolitu chloridazon-desfenyl 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Ul. Wilczycka 14 
55 – 093 Kiełczów 
 
 
 

STACJA UZDATNIANIA WODY 
W SIEDLCU TRZEBNICKIM 
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Zgodnie z Decyzją Nr 964/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydaną przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który udzielił zgody na odstępstwo 
od maksymalnych dopuszczalnych stężeń metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie 
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydów na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.  
 

I. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. poniżej przedstawia dotychczas podjęte 
działania: 

 
 

1. W dalszym ciągu procedowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego 
o poborze wody powyżej 10 m3/h dla studni głębinowej nr V i studni głębinowej VI na 
dz. nr 180/24, na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu Trzebnickim, gmina Długołęka.  
 

2. W dniu 11 maja 2023 r. Wójt Gminy Długołęka wezwał Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. do usunięcia braków we wniosku z 14 kwietnia 2023 r. o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, która stanowić będzie 
wymagany dokument dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego 
na pobór wody oraz wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych 
z nowoodwierconych studni nr V i VI na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu, gmina 
Długołęka. W dniu 23.05.2023 r. braki we wniosku zostały uzupełnione w Urzędzie 
Gminy Długołęka.  
 

3. W dniu 6 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Długołęka wszczął postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
”Instalacja urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych 
w nowoodwierconych studniach nr V i VI na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu, 
gm. Długołęka o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h (studnia nr V – 30 m3/h, 
studnia nr VI – 30 m3/h)”. Jednocześnie organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Wrocławiu z wnioskiem o opinię 
dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na Środowisko. 
 

4. W dniu 7 lipca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
wezwał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. do złożenia pisemnych wyjaśnień do 
Karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 13.07.2023 r. Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. złożył pisemne wyjaśnienia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
 

5. W dniu 25 lipca 2023 r. Wójt Gminy Długołęka zawiadomił Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o., że postępowanie w sprawie wydania decyzji 
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o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ”Instalacja urządzenia 
umożliwiającego pobór wód podziemnych w nowoodwierconych studniach nr V i VI 
na ujęciu wód podziemnych w Siedlcu, gm. Długołęka o zdolności poboru wody 
powyżej 10 m3/h (studnia nr V – 30 m3/h, studnia nr VI – 30 m3/h)” nie może zostać 
zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność uzyskania opinii 
odrębnych organów. W związku z powyższym zakończenie postępowania 
w przedmiotowej sprawie przewidziano na 31 sierpnia 2023 r. 
 

6.  W dniu 25 lipca 2023 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarządu Zlewni we Wrocławiu, powiadomił Wójta Gminy Długołęka o braku 
możliwości wydania opinii w przedmiotowej sprawie, w ustawowym terminie. 
Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyznaczył nowy termin 
na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 9 września 2023 r. 
 

7. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stężenia metabolitu pestycydu o nazwie 
chloridazon, chloridazon – desfenyl, chloridazon – metyl – desfenyl poprzez pobór  
i analizę próbek wody pobranych z punktu zgodności na sieci wodociągowej Siedlec 
Trzebnicki zgodnie z warunkami decyzji udzielającej zgodę na odstępstwo: 

 

 pkt. 1 a) najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-desfenyl  
w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekracza wartości – 0,325 µg/l 

Pobór próbki 29.05.2023 r. , otrzymano wyniki: 
metabolit chloridazon – desfenyl – < 0,05 µg/l – nie wykryto obecności pestycydu. 
Pobór próbki 24.07.2023 r. , otrzymano wyniki: 
metabolit chloridazon – desfenyl –  0,300 µg/l. 
 

 pkt. 1 b) najwyższe dopuszczalne stężenie sumy pestycydów w wodzie 
przeznaczonej do spożycia nie przekracza wartości – 3,0 µg/l również  
w przypadku stwierdzenia obecności w wodzie substancji macierzystej 
chloridazonu i drugiego metabolitu – chloridazon – metyl-desfenylu 

 
Pobór próbki 29.05.2023 r., otrzymano wyniki: 
Suma pestycydów – < 0,10 µg/l – wynik mieszczący się w normie zawartej 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Pobór próbki 24.07.2023 r., otrzymano wyniki: 
Suma pestycydów – < 0,30 µg/l  
 

 pkt. 1 d) monitorowanie stężeń metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie 
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzącej  
z punktu zgodności reprezentatywnego dla narażenia konsumentów, w ciągu 
najbliższego roku – co 2 miesiące przez najbliższe pół roku, a w przypadku 
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utrzymywania się stabilnych stężeń na poziomie 0,111 µg/l w celu kontroli 
stężeń 1 badanie w kwartale. 

Pobór pierwszej próbki 19.03.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór drugiej próbki 14.05.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór trzeciej próbki 13.07.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór czwartej próbki 15.09.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór piątej próbki 17.11.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór szóstej próbki 12.01.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór siódmej próbki 10.03.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór siódmej próbki 11.05.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór siódmej próbki 11.07.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór ósmej próbki 13.09.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór dziewiątej próbki 08.11.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór dziesiątej próbki 10.01.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór jedenastej próbki 21.03.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór dwunastej próbki 29.05.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
Pobór trzynastej próbki 24.07.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
Siedlec Trzebnicki ul. Wrocławska 8 (Ośrodek Zdrowia) 
 

 pkt. 1 e) oznaczenie stężenia chloridazonu oraz  chloridazon-metyl-desfenylu 1 
raz w roku celem potwierdzenia braku obecności pestycydu i metabolitu  
w wodzie do spożycia 

Pobór pierwszej próbki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór drugiej próbki w roku 2023 w dniu 21.03.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór trzeciej próbki w roku 2023 w dniu 29.05.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
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Pobór trzeciej próbki w roku 2023 w dniu 24.07.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
 
Pobór pierwszej próbki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór drugiej próbki w roku 2023 w dniu 21.03.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór trzeciej próbki w roku 2023 w dniu 29.05.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór czwartej próbki w roku 2023 w dniu 24.07.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 

 

II. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. poniżej przedstawia planowane działania  
w następnym okresie sprawozdawczym: 

 
1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego 

na wykonaniu urządzenia wodnego o poborze wody powyżej 10 m3/h dla studni 
głębinowej nr V i studni głębinowej VI na dz. nr 180/24, na ujęciu wód podziemnych 
w Siedlcu Trzebnickim, gmina Długołęka.  
 

2. Wszczęcie postępowania na sporządzenie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch nowych urządzeń wodnych, 
służących do poboru wód podziemnych przez dwie nowe studnie nr V i VI. W studniach 
V i VI zastosowane będą termoizolacyjne obudowy nadziemne typu Lange, 
posadowione na płycie betonowej, z pokrywą z tworzywa sztucznego. Obudowy 
wyposażone będą w m.in. w rurkę piezometryczną, manometr z zaworem, przetwornik 
ciśnienia, zawór zwrotny, wodomierz, czujnik otwarcia pokrywy aktywujący alarm oraz 
inne elementy pomiarowe, zaporowe i zabezpieczające studnie. 
 

3. Kamerowanie studni w celu wykluczenia migracji wód deszczowych 
i przypowierzchniowych do studni. 

 
4. Prowadzenie dalszej wewnętrznej kontroli jakości wody, monitoringu kontrolnego 

stężenia metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon – desfenyl, 
chloridazon – metyl – desfenyl poprzez pobór i analizę próbek wody pobranych  
z punktu zgodności na sieci wodociągowej Siedlec Trzebnicki zgodnie z warunkami 
decyzji udzielającej zgodę na odstępstwo. 

 
 


