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L.dz.         /2023       KIEŁCZÓW 14.11.2023 r. 

 
 
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu 
Ul. Kleczkowska 20 
50 – 227 Wrocław 

 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z EFEKTYWNOŚCI PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 
NAPRAWCZYCH W OKRESIE 12.08.2023 R. – 14.11.2023 R. 

 WRAZ Z DZIAŁANIAMI PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NASTĘPNYM 
OKRESIE PO UZYSKANIU DECYZJI NR 963/21 Z DNIA 05.03.2021 R  

ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD WYMAGAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ 
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OKREŚLONEJ  

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R.  
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  

DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
 

 

 
Zakres odstępstwa: 

Zawartość metabolitu chloridazon-desfenyl 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Ul. Wilczycka 14 
55 – 093 Kiełczów 
 
 

STACJA UZDATNIANIA WODY 
W ŁOZINIE 
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Zgodnie z Decyzją Nr 963/21 z dnia 05 marca 2021 r. wydaną przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który udzielił zgody na odstępstwo 
od maksymalnych dopuszczalnych stężeń metabolitu pestycydu chloridazon o nazwie 
chloridazon - desfenyl oraz sumy pestycydów na okres 3 lat do 05 marca 2024 r.  
 

I. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. poniżej przedstawia dotychczas podjęte 
działania: 

 
1. Kontynuacja procesu mieszania wody – napełnianie zbiorników wody czystej na SUW 

Łozina z SUW Łozina oraz z SUW Łosice. 
 

2. Kontynuowanie procesu kalibracji i monitoringu systemu mieszania wody z SUW 
Łozina i SUW Łosice w celu poprawy parametrów jakościowych wody na wyjściu 
z SUW Łozina. Układ został docelowo skalibrowany, ale jest na bieżąco kontrolowany 
i w razie potrzeby korygowany.  

3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego stężenia metabolitu pestycydu o nazwie 
chloridazon, chloridazon – desfenyl, chloridazon – metyl – desfenyl poprzez pobór  
i analizę próbek wody pobranych z punktu zgodności na sieci wodociągowej Łozina 
zgodnie z warunkami decyzji udzielającej zgodę na odstępstwo: 

 

 pkt. 1 a) najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-desfenyl  
w wodzie przeznaczonej do spożycia nie przekracza wartości – 2,09 µg/l 

Pobór próbki 29.09.2023 r., - próbka uległa zniszczeniu w transporcie (19.10.2023 r. 
otrzymaliśmy informację od laboratorium) 
Pobór próbki 23.10.2023. , otrzymano wyniki: 
metabolit chloridazon – desfenyl –  <0,050 µg/l. 

 

 pkt. 1 b) najwyższe dopuszczalne stężenie sumy pestycydów w wodzie 
przeznaczonej do spożycia nie przekracza wartości – 3,0 µg/l również  
w przypadku stwierdzenia obecności w wodzie substancji macierzystej 
chloridazonu i drugiego metabolitu – chloridazon – metyl-desfenylu 

Pobór próbki 29.09.2023 r., - próbka uległa zniszczeniu w transporcie (19.10.2023 r. 
otrzymaliśmy informację od laboratorium) 
Pobór próbki 23.10.2023 r., otrzymano wyniki:  
Suma pestycydów – < 0,10 µg/l  

 

 pkt. 1 d) monitorowanie stężeń metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie 
uzdatnionej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody lub w wodzie pochodzącej  
z punktu zgodności reprezentatywnego dla narażenia konsumentów, w ciągu 
najbliższego roku – co 2 miesiące, a uzyskane wyniki należy analizować  
w odniesieniu do uzyskanych stężeń  
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Pobór pierwszej próbki 19.03.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór drugiej próbki 14.05.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór trzeciej próbki 13.07.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór czwartej próbki 15.09.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór piątej próbki 17.11.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór szóstej próbki 12.01.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór siódmej próbki 10.03.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór ósmej próbki 11.05.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór dziewiątej próbki 11.07.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór dziesiątej próbki 13.09.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór jedenastej próbki 08.11.2022 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka)  
Pobór dwunastej próbki 10.01.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór trzynastej próbki 21.03.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór czternastej próbki 29.05.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór piętnastej próbki 24.07.2023 r. z punktu zgodności na sieci wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
Pobór szesnastej próbki 29.09.2023 r., - próbka uległa zniszczeniu w transporcie 
(19.10.2023r. otrzymaliśmy informację od laboratorium) 
Ponowny pobór szesnastej próbki 23.10.2023 r. z punktu zgodności na sieci 
wodociągowej  
ul. Milicka 6 (Biblioteka) 
 

 pkt. 1 e) oznaczenie stężenia pestycydu chloridazon co najmniej raz w roku oraz 
2 razy w roku stężenie drugiego metabolitu substancji macierzystej chloridazon-
metyl-desfenyl 

 
Pobór pierwszej próbki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
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Pobór drugiej próbki w roku 2023 w dniu 21.03.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór trzeciej próbki w roku 2023 w dniu 29.05.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór czwartej próbki w roku 2023 w dniu 24.07.2023 r. na obecność pestycydu 
chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór piątej próbki w roku 2023 w dniu 29.09.2023 r., - próbka uległa zniszczeniu 
w transporcie (19.10.2023r. otrzymaliśmy informację od laboratorium) 
Ponowny pobór piątej próbki w roku 2023 w dniu 23.10.2023 r. na obecność 
pestycydu chloridazon, otrzymano wynik - <0,050 µg/l 
Pobór pierwszej próbki w roku 2023 w dniu 10.01.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik – 
<0,050 µg/l 
Pobór drugiej próbki w roku 2023 w dniu 21.03.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik – 
<0,050 µg/l 
Pobór trzeciej próbki w roku 2023 w dniu 29.05.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik – 
<0,050 µg/l 
Pobór czwartej próbki w roku 2023 w dniu 24.07.2023 r. na obecność metabolitu 
substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik – 
<0,089 µg/l 
Pobór piątej próbki w roku 2023 w dniu 29.09.2023 r., - próbka uległa zniszczeniu 
w transporcie (19.10.2023r. otrzymaliśmy informację od laboratorium) 
Ponowny pobór piątej próbki w roku 2023 w dniu 23.10.2023 r. na obecność 
metabolitu substancji macierzystej chloridazon-metyl-desfenyl, otrzymano wynik - 
<0,050 µg/l 

 
II. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. poniżej przedstawia planowane działania  

w następnym okresie sprawozdawczym: 
1. Prowadzenie procesu mieszania wody – napełnianie zbiorników wody czystej na SUW 

Łozina z SUW Łozina oraz z SUW Łosice. 
2. Monitoring systemu mieszania wody z SUW Łozina i SUW Łosice w celu poprawy 

parametrów jakościowych wody na wyjściu z SUW Łozina. W razie konieczności, 
wprowadzona zostanie korekta systemu mieszania w celu zapewnienia jakości wody 
spełniającej normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody, monitoringu kontrolnego stężenia 
metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon, chloridazon – desfenyl, chloridazon – 
metyl – desfenyl poprzez pobór i analizę próbek wody pobranych z punktu zgodności 
na sieci wodociągowej Łozina zgodnie z warunkami decyzji udzielającej zgodę na 
odstępstwo. 


