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Ocena okresowa jakosci wody w II potroczu 2023 r.,
z wodociagow sieciowych funkcjonujacych w gminie Diugoleka.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu przekazuje oceng okresowa
jako$ci wody w 2023 r., z wodociagdéw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Dlugolgka.
Przeprowadzona ocena dotyczy przedziatu czasowego od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Wodociagi sieciowe nalezace do gminy Dhugol¢ka sa zarzadzane przez Zaklad Ustug
Komunalnych Sp. z o.0. ul. Wilczycka 14 w Kielczowie.

Ocene okresowg jakosci wody dostarczang w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, opracowano zgodnie z zapisami § 19

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie jakosci wody z poszczegélnych wodociagdéw sieciowych, korzystano
z wynikéw badan probek kontrolnych wody wykonanych przez Przedsigbiorstwo
Wodociagowe w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej jakosci produkowanej
i dostarczanej wody oraz probek kontrolnych wykonywanych przez Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu w ramach prowadzonej kontroli
urzedowej. Probki do badan pobierano z punktéw usytuowanych w okreslonych punktach
urzadzen wodociggowych, ktére zostaly wyznaczone w miejscach:

¢ podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW — woda uzdatniona

podawana do sieci),

e w miejscach czerpania wody przez konsumentow/punktéw zgodnosci (woda

uzdatniona przeznaczona do spozycia).

Probki pobrano i badania laboratoryjne wykonano w laboratoriach badawczych
(zewnetrznych)  wybranych  przez  przedsigbiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne
oraz w laboratoriach Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Wojewoddztwa Dolnoslaskiego.

Czestotliwos¢ i zakres pobierania probek wody z wodociggéw sieciowych okreslono
i uzalezniono od objetosci produkowanej wody, jakosei i rodzaju ujmowanej wody,
zastosowanych metod uzdatniania, dlugosci sieci wodociggowej, wieku wodociggu,
zanieczyszczen  wystepujagcych  w $rodowisku, mozliwosci  wystapienia  wtérnych



zanieczyszezen w rozprowadzajacej sieci wodociggowej 1w wewngtrznej instalacji

wodociggowej.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w II pétroczu 2023 r.
w gminie Diugoleka korzystano z wynikoéw badan prébek kontrolnych wody uzdatnionej
z miejsc czerpania wody przez konsumentow (punktow zgodnosci) oraz wody uzdatnionej
tloczonej do sieci pobieranej z wyznaczonych punktéw w stacjach uzdatniania wody.

Zakresy analizy wody w jakich przeprowadzono badania pobranych kontrolnych
probek wramach monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) i monitoringu
przeglagdowego (parametry grupy B) zawarto w tabeli Nr 1.

Zestawienic wynikow badaf probek wody w II poélroczu 2023 r., pobranych
z wodociggow sieciowych umieszczono w tabeli Nr 2.

W tabeli Nr 3 zamieszczono charakterystyke jakosci wody z poszczegolnych
wodociggow sieciowych w II pétroczu 2023 r.

W analizowanym okresie w 1 kontrolnej probce wody pobranej z wodociagu
sieciowego Piecowice stwierdzono podwyzszong metnosé.

Zarzadca wodociggu podjal dziatania naprawcze polegajace na plukaniu sieci
wodociagowej oraz zlecil powtdrne badanie probki wody. Wynik badania wykonanego
w dniu 2 listopada 2023 r. potwierdzil przywrocenie jako$¢ wody w zakresie mgtnosci

do obowigzujgcych wymagan sanitarnych.

Na podstawie wykonanych badan wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu
sieciowego Lozina w zakresie metabolitow pestycydu chloridazonu tj. chloridazonu-
desfenylu i chloridazonu-metyl-desfenylu stwierdzono, iz wartosci tych metabolitow
w 1 probce spetniaja wymagania sanitarne, a w 1 probee nie przekraczajg pozioméw stezen
okreslonych w decyzji Nr 963/21 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroclawiu udzielajacej zgody na odstepstwo. Wydane odstgpstwo okresla, ze najwyzsze
dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie przeznaczonej do spozycia
nic moze przekroczy¢é wartosci 2,09 pg/l, a najwyzsze dopuszczalne st¢zenie sumy
pestycydow nie moze przekroczy¢ wartosci 3,0 pg/l.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie, podwyzszone wartosci metabolitow:
chloridazon-desfenyl i chloridazon-metyl-desfenyl jakie wystepuja w wodzie przeznaczone]
do spozycia przez ludzi uzdatnianej i rozprowadzanej przez wodociag sieciowy w Lozinie
nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi. Przedsigbiorstwo Wodociggowe - Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Wilczycka 14 w Kielczowie, realizuje zgodnie z opracowanym
harmonogramem program dzialan naprawczych, ktorych celem jest eliminacja z wody
przeznaczonej do spozycia, metabolitow chloridazonu-desfenylu i chloridazonu-metyl-

desfenylu.
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Na podstawie wykonanych badan wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu
sieciowego  Siedlec Trzebnicki w zakresie metabolitow pestycydu  chloridazonu
tj. chloridazonu-desfenylu i chloridazonu-metyl-desfenylu  stwierdzono, iz wartosci tych
metabolitow nie przekraczaja pozioméw stezen okreslonych w decyzji Nr 964/21
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu. Zgodnie z odstepstwem
najwyzsze dopuszczalne stezenie metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie przeznaczonej
do spozycia nie moze przekroczy¢ wartosci 0,325 ug/l, a najwyzsze dopuszczalne stezenie
sumy pestycydow nie moze przekroczyé wartosei 3,0 pg/l.

Zarzadea wodociagu kontynuuje prace zwigzane z zapewnieniem jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi produkowanej przez wodociag Siedlec Trzebnicki
w zakresie chloridazonu-desfenylu zgodnej z wymaganiami sanitarnymi i uzyskanie stezenia
tego parametru nieprzekraczajacego zalecanej wartosci - 0,1 pg/l.

W probkach pochodzacych z wodociggéw sieciowych: Diugolcka, Borowa, Losice

oraz Sliwice nie stwierdzono w badaniach laboratoryjnych przekroczen w zakresie
oznaczonych wskaznikéw mikrobiologicznych i parametrow fizykochemicznych.

Informacje dodatkowe:

1. Harmonogram pobierania prébek wody w 2023 r. byl realizowany zgodnie
z zalozeniami. Badania probek wody (na zlecenie zarzadcy) wykonywane
przez laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8, 40-158
Katowice (nr akredytacji PCA AB 213).

2. W analizowanym okresie nie wystepowaly wylaczenia lub awarie majace znaczacy
wplyw na jakosé wody podawanej do sieci.

3. W dniach 20 pazdziernika 2023 r. oraz 26 pazdziernika 2023 r. Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przeprowadzit kontrole wszystkich wodociagow
sieciowych funkcjonujacych w gm. Dtugoleka. Podczas kontroli nie stwierdzono
naruszenia przepisow sanitarnych, obiekty pod wlasciwym biezagcym nadzorem.

Na podstawie ocen jakosci wody, wydanych dla wszystkich sprawozdan z badan
przekazanych przez Zarzadee wodociggéw w gminie Dlugoleka - Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0., ul. Wilczycka 14 we Kietczowie, wynikéw badan wykonanych przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, jakos¢ wody produkowanej
i rozprowadzanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg z wodociggéw sieciowych:
Dlugol¢ka, Borowa, Losice, Piecowice, Sliwice oceniono jako spetniajacg wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda produkowana i rozprowadzana przez wodociagi sieciowe Siedlec Trzebnicki
i Lozina byla bezpieczna oraz przydatna do spozycia na zasadach udzielonego odstepstwa.
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Zalgczniki:
1. Tabela Nr 1 — Zakresy analiz prébek kontrolnych wody w ramach monitoringu

kontrolnego (parametry gr. A) i monitoringu przegladowego (parametry gr. B).
2. Tabela Nr 2 — Wyniki badan prébek kontrolnych wody w Il pétroczu 2023 r.

pobranych z wodociggéw sieciowych funkcjonujacych w gminie Dhugoleka.
3. Tabela Nr 3 — Ocena jakosci wody z urzadzen wodociggowych w Il pdiroczu 2023 r.

funkcjonujacych w gminie Dhugoleka.

iy G O

Otrzymuja:
1. Adresat
@) Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiefczow.

3. HK aa

Sprawe prowadzi: Malgorzata Puch tel. 71 329 58 43 wew. 265

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu Strona4 z 4



Tabela Nr 1
Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) i monitoringu

przegladowego (parametry grupy B).

: Wskazniki bakteriologiczne
1 Bakterie grupy coli 1 Bakterie grupy coli
2 | Escherichia coli 2 | Escherichia coli
3 Enterokoki
4 | Ogolna liczba mikroorganizméw w temp.22° +2°
Cpo72h
S ‘Wskainiki fizyczne i organoleptyczne
1 Barwa 1 Barwa
2 Metnosé 2 Metnosé
3 pH 3 pH
4 | Przewodnos$¢ wiasciwa 4 Przewodnos¢ wlasciwa
5 Zapach 5 Zapach
6 | Smak 6 Smak
7 Temperatura 7 Temperatura
i e Parametry chemiczne
I | Amonowy jon 1 Akryloamid
2 | Azotyny 2 | Aluminium (glin)
3 Chlor wolny 3 Antymon
4 | Mangan 4 Amonowy jon
5 | Siarczany 5 | Arsen
6 Twardos¢ 6 Azotany
7 | Utlenialnos¢ KMnQ4 7 | Azotyny
8 | Zelazo 8 | Benzen
9 Benzo(a)piren
10 | Bor
11 | Bromiany
12 | Bromodichlorometan
13 | Chlor wolny
14 | Chloraminy
15 | Chlorek winylu
16 | Chlorki
17 | Chrom
18 | Cyjanki
19 | 1,2 -Dichloroetan
20 | Epichlorohydryna
21 | Fluorki
22 | Formaldehyd
23 | Ftalan dibutylu
24 | Kadm
25 | Magnez
26 | Mangan
27 | Nikiel
28 | Ofow
29 | Rtec
30 | Selen
31 | Siarczany
32 | Srebro
33 | Sod
34 | Trichlorometan
35 | Tetrachlorometan
36 | Twardos¢
37 | Utlenialno$¢ KMnQy




38 | Wapn

39 | Zelazo

40 | X trichloroeten i tertachloroetenu
41 | X trichlorobenzendw

42 | ZTHM

43 | TWWA

45 | I pestycydow




TABELA Nr2

Wyniki badan prébek kontrolnych wody w 1l pétroczu 2023 r. pobranych z wodociagéw sieciowych funkcjonujgcych w gminie Diugoteka.

tazience)

E] .
£ 8 855 Prébk Przek
Data o A P ; 5.2 & g 4 apra TZORroGZNY o Przekroczony parametr | Oznaczony parametr
L T Miejsce pobrania probki - | Nazwa wodociggu 2 T E& zgodna/niezgodna paramatr Oznaczona wartos¢ Norma Hrilkro. ikt N
P sﬁ(;r:’é} (Zj:". adres sieciowego publicznego £EE2 £6 2 zwymaganiami | fizykochemiczny, parametru Biclogiczit biologi - orma
Spramorgania g2 3 g%é sanitamymi. ogranoleptyczny giczny lalagiezny
2 s&0
Diugoteka
1. | 11.07.2023 |(SUW woda uzdatniona Diugoteka 44764/LB 44764/LB zgodna _— — o o s _ _
podawana do sieci)
3. | osioazopg |Dlugowka, Stoneczna 110 Diugoleka 50258/LB 50258/LB zgodna _ _ _ _ _ .
(sklep spozywczy)
3. | 12.00.2023+ |Plugoteka, Stoneczna 110 Diugoteka 9051.1.785/Pwr | 9051.6.766/Pwr zgodna _ _ _ _ o B
(sklep spozywczy)
4 | 11:10:2003 [Dugpleka, Slenecana 110 Diugoleka 64931/LB 64931/LB zgodna _ _ _ _ _ _
(sklep spozywczy)
5. | 12122023 |Diugoieka, Stoneczna 110 Diugoteka 81287/LB 81287/LB 2godna _ B _ _ B
(sklep spozywczy) -
Borowa, ul. Parkowa 2
6. | 09.08.2023 |(Szkola Podstawowa, Borowa 50264/LB 50264/LB zgodna _ _ _ _ _ o
kran w fazience)
Borowa, ul. Parkowa 2
7. | 12.09.2023" |(Szkola Podstawowa, Borowa 9051.1.787/Pwr | 9051.6.768/Pwr zgedna . _ _ _ _ o
kran w tazience)
Borowa, ul. Parkowa 2
8. | 11.10.2023 [(Szkola Podstawowa, Borowa 64936/LB 64936/LB zgodna _ _ . _ _ _
kran w tazience)
Borowa
9. | 12.12.2023 [(SUW woda uzdatniona Borowa 81293/LB 81293/LB zgodna _ _ _ _ o _
podawana do sieci)
1. chloridazon-
tozina **zgodna desfeyl 1.0,588 ug/l 1.0,10 pgfl
10. | 24.07.2023 |(Biblioteka, kran w tozina _ VZ!:EEB;IF/Z zudzielonym |2, ¥ pestycydow  |2. 0.68 pg/l 2.0,50 ug/ . _ _
tazience) o yay odstepstwem
tozina
11.| 08.08.2023 |(Biblioteka, kran w tozina 50262/LB 50262/LB zgodna o _ _ _ . _
tazience)
tozina
12. | 12.09.2023* |(Biblioteka, kran w tozina 9051.1.786/Pwr | 9051.8.767/Pwr zgodna _ _ _ _ - -
fazience)
tozina
13.| 11.10.2023 |(Biblioteka, kran w tozina 64934/LB 648934/LB zgodna - g _ _ o o
{azience)
tozina
’ IFi2
14.| 23.10.2023 |(Biblioteka, kran w tozina — xf;gf“;y zgodna _ _ _ o _ _
tazience) s
tozina
15. | 28.11.2023* |(Biblioteka, kran w tozina 9051.1.1012/Pwr | 9051.6.993/Pwr zgodna . _ o . - -
tazience)
tozina
16.] 12.12.2023 |(Biblioteka, kran w tozina 81291/LB 81291/LB zgodna et — g _ _ _




18.07.2023

tosice
(SUW woda uzdatniona
podawana do sieci)

tosice

46317/LB

46317/L.B

zgodna

18.

09.08.2023

Szczodre ul. Trzebnicka 42
(Szkola Podstawowa,
kran w tazience)

tosice

50263/LB

50263/LB

zgodna

06.09.2023

Szczodre ul. Trzebnicka 42
(Szkola Podstawowa,
kran w azience)

tosice

55717/LB

55717/LB

zgodna

20

10.10.2023*

Szczodre ul. Trzebnicka 42
(Szkola Podstawowa,
kran w tazience)

tosice

9051.1.858/Pwr

9051.6.840/Pwr

zgodna

21.

11.10.2023

Szczodre ul. Trzebnicka 42
(Szkola Podstawowa,
kran w lazience)

tosice

64835/LB

64035/LB

zgodna

22,

12.12.2023

Szczodre ul. Trzebnicka 42
(Szkola Podstawowa,
kran w tazience)

tosice

81292/LB

81292/LB

zgodna

23.

01.08.2023*

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

9051.1.668/Pwr

9051.6.648/Pwr

zgodna

24,

18.07.2023

Piecowice
(SUW woda uzdatniona
podawana do sieci)

Piecowice

46319/LB

46319/LB

zgodna

25.

09.08.2023

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

50259/LB

50259/LB

zgodna

26.

06.09.2023

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

55715/LB

55715/LB

zgodna

217

10.10.2023*

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

9051.1.856/Pwr

9051.6.838/Pwr

zgodna

28.

11.10.2023

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

65301/LB

65301/LB

niezgodna

metnosé

1,2NTU

1 NTU

29,

02.11.2023

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

70688/LB

70688/LB

zgodna

30.

12.12.2023

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

81288/LB

81288/LB

zgodna

31.

13.12.2023*

Kamien, ul. Bursztynowa 33
(Salon fryzjerski)

Piecowice

9051.1.1050/Pwr

9051.6.1026/Pwr

zgodna

32.

18.07.2023

Siedlec Trzebnicki
(SUW woda uzdatniona
podawana do sieci)

Siedlec Trzebnicki

46318/LB

46318/LB

zgodna

33.

24.07.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Oérodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

W/07/988/F/1
pestycydy

***zgodna
z udzielonym
odstepstwem

1. chioridazon-
desfeyl

1.0,300 pgil

1.0,10 pg/

34,

01.08.2023*

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroclawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

9051.1.667/Pwr

9051.6.647/Pwr

zgodna




35.

09.08.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

50261/LB

50261/LB

zgodna

36.

06.09.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osérodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

55716/LB

55716/LB

zgodna

37.

10.10.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

9051.1.857/Pwr

9051.6.839/Pwr

zgodna

38

11.10.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

64933/LB

64933/LB

zgodna

39.

23.10.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osérodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

W/10/617/F/1
pestycydy

***zgodna
Z udzielonym
odstepstwem

1. chloridazon-
desfeyl

1. 0,154 pgh

1. 0,10 pg/

40.

12.12.2023

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

81290/LB

81290/LB

zgodna

41.

13.12.2023*

Siedlec Trzebnicki,
ul. Wroctawska 8
(Osrodek Zdrowia)

Siedlec Trzebnicki

9051.1.1051/Pwr

9051.6.1027/Pwr

zgodna

42,

09.08.2023

Kietczow, ul. Wilczycka 14

(Zaktad Uslug
Komunlanych, kran w
tazience)

Sliwice

50260/LB

50260/LB

zgodna

43.

11.10.2023

Kielczow, ul. Wilczycka 14

(Zaktad Uslug
Komunlanych, kran w
tazience)

Sliwice

64932/LB

64932/LB

zgodna

44,

28.11.2023*

Kietczéw, ul. Wilczycka 14

(Zaktad Uslug
Komunlanych, kran w
tazience)

Sliwice

9051.1.1011/Pwr

9051.6.992/Pwr

zgodna

45,

12.12.2023

Kietczow, ul. Wilczycka 14

(Zaktad Uslug
Komunlanych, kran w
tazience)

Sliwice

81289/LB

81289/LB

zgodna

*probka pobrana przez PPIS
we Wroctawiu w ramach kontroli

urzedowej

**decyzja Nr 963/21 PPIS we
Wroclawiu udzielajaca zgody na

odstepstwo dla wodociggu

sieciowego tozina: chloridazon -

desfenyl

do wartosci 2,09 ug/l, suma
pestycydow do wartosci 3,0 pg/l.

***Decyzja Nr 964/21 PPIS we
Wroctawiu udzielajaca zgody

na odstepstwo dla wodociggu
sieciowego Siedlec Trzebnicki:
chloridazon - desfenyl do wartosci
0,325 pg/l, suma pestycydéw do

wartosci 3,0 pg/l.




Tabela Nr 3

Ocena jakosci wody z urzadzen wodociggowych w II potroczu 2023 r., funkcjonujacych w gminie Diugoleka.

LICZl.m zbz‘ldan){ch probek Liczba zbadanych prébek
mikrobiologicznych . ; :
iz vesdorarsanserahe! fizyko-chemicznych wody T —— Lista parametrow .
L.p. S A e e przeznaczonej do spozycia 2 U PAIBITEIIGNY fizyko- Ocena jakosei wody
wodociggu do spozycia mikrobiologicznych :
: s : S chemicznych
; nieodpowiadajgcych s nieodpowiadajacych
ogllem ; ogolem .
wymaganiom wymaganiom
wodociag
1. sieciowy - 5 0 5 0 - _ przydatna do spozycia
Dhugoteka
wodociag
2. sieciowy — 4 0 4 0 _ _ o
Borowa przydatna do spozycia
wodociag q daicl
3. sieciowy — 5 0 7 0 _ B “gacia alocienyIn
Pt odstepstwem/ '
0 przydatna do spozycia
wodociag
3 sieciowy — 6 0 6 0 _ B .
Eiioe przydatna do spozycia
wodociag
5. sieclowy — 9 0 9 1 B metnosé i
Pisnpoie przydatna do spozycia
wodociag )
sieciowy — zgodna z udzielonym
6. - 8 0 10 0 odstepstwem/
Sledk.:c . - B przydatna do spozycia
Trzebnicki
Wodociag
T sieciowy — 4 0 4 0 _ _ o
Sliwioe przydatna do spozycia




